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Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, систем автоматического газового пожаротушения и порошкового пожаротушения на объектах Великолукского РНУ, ООО «Балтнефтепровод».

1.1. Предмет процедуры оценки предложений.

Предметом процедуры оценки предложений является право на заключение договора на выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, систем автоматического газового пожаротушения и порошкового пожаротушения на объектах Великолукского РНУ, ООО «Балтнефтепровод» в 2014 году.

1.2. Наименования Заказчика.

Заказчик и Организатор процедуры оценки предложений - ООО «Балтнефтепровод», место нахождения:  Россия,  195009,  город Санкт – Петербург, Арсенальная набережная, дом 11, лит. А. 

1.3. Перечень и периодичность проведения работ.

1.3.1.Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации, систем   
автоматического газового  и порошкового пожаротушения и систем оповещения и 
управления эвакуацией проводится с целью поддержания работоспособного   
состояния систем в процессе эксплуатации путем периодического проведения  работ в соответствии с Регламентом 1,  Регламентом 2 и дополнительных работ.

1.3.2.  Регламент  1  включает  в  себя выполнения работ по внешнему осмотру и проверке работоспособности оборудования, Регламент 2 - выполнение  профилактических работ  и  текущий ремонт. Периодичность проведения регламентов устанавливается по согласованию между Исполнителем и Заказчиком, в зависимости от состояния, условий и срока эксплуатации технических средств и систем и устанавливается:

Регламент 1 – ежемесячно

Регламент 2 – (профилактические работы) выполняется на оборудовании 1 раз в 

течении года по графику обслуживания, а при неисправности оборудования  производится текущий ремонт  для восстановления работоспособности техники.
 Время прибытия на объект для восстановления работоспособности оборудования заказчика не должно превышать:
- при полной неработоспособности обслуживаемых систем АСПС, СОУЭ, АСГПТ, АСППТ не более 8 рабочих часов;

- при ограниченной работоспособности обслуживаемых систем АСПС, СОУЭ, АСГПТ, АСППТ – не более 16 рабочих часов.

 К дополнительным относятся работы, необходимые  для поддержания работоспособного   состояния системы, но не подразделяющиеся на Регламент 1 и Регламент 2.  Перечень этих работ приведен в конце данного раздела  настоящего ТЗ.
Регламент 1 Технического обслуживания системы пожарной сигнализации и системы автоматики АСПТ

Ежемесячно :

-Внешний осмотр основных частей установки (приемно-контрольных устройств (приборов), шлейфа сигнализации, извещателей, оповещателей и т.п.) – на отсутствие повреждений коррозии, грязи, прочности крепления и т.п. 
-Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличия пломб на приемно-контрольном устройстве (приборе). 

-Тестирование ППКП. Проверяется работоспособность прибора клавиатурой с возвращением в дежурный режим согласно индивидуальной методике обслуживания. 

-Контроль отображаемой информации команд просмотра и возвращение в дежурный режим с индикацией времени согласно индивидуальной методике обслуживания.

-Контроль происшедших неисправностей (отключение питания, разряд аккумулятора, несанкционированное вскрытие, контроль целостности сигнальных линий, короткое замыкание и обрыв линий, утечка, повышенное сопротивление) согласно индивидуальной методике обслуживания с использованием приборов.

-Контроль фискальной памяти (проверка датчиков на чувствительность, проверка готовности работы АСПТ и ИУ, проверка температурного и дымового датчиков на начальные условия запуска системы, задача параметров АСПТ в таблице) согласно индивидуальной методике обслуживания.

-Контроль и проверка работоспособности извещателей и  исполнительных устройств, согласно индивидуальной методике обслуживания, в соответствии с графиком проверки и чистки.

-Проверка работы извещателей в дежурном режиме, поступление сигнала  при срабатывании ИП согласно индивидуальной методике обслуживания с использованием приборов.

-Контроль устойчивости системы при переходе с основного питания на резервное и обратно (наличие и исправные сетевые предохранители, контроль состояния аккумуляторных батарей с проверкой режимов «Заряд», «Разряд», согласно индивидуальной методике обслуживания.

-Контроль напряжения блока питания и исправности цепей коммутации.

-Контроль целостности и параметры сигнальной линии проверяются по константам контроля линий с индикацией неисправности согласно индивидуальной методике обслуживания с использованием приборов.

-Проверка работоспособности составных частей установки (приемно-контрольного устройства или прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфа сигнализации и т.п.), согласно индивидуальной методике обслуживания.

-ППКУП проверка контроля состояния сигнальных и управляющих цепей на неисправность согласно индивидуальной методике обслуживания.

-Контроль речевого оповещения о пожаре при совместной работе с автоматизированной системой оповещения и управления эвакуацией.

-Проверка работоспособности установки в целом.

Регламент 1  Технического обслуживания  системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)

Ежемесячно :

-Проверка включения световых и звуковых оповещателей.
- Проверка соответствия размещения  звуковых оповещателей и светоуказателей проектной документации и планам эвакуации

- Проверка уровня громкости оповещения, достаточной видимости световых оповещателей, централизованного включения световых сигналов и световых указателей направления движения к эвакуационным выходам и зонам безопасности.

- Измерение характеристик основного источника питания и аккумуляторных батарей

-Проверка работы оповещения от резервного питания

Регламент 2 Технического обслуживания системы пожарной сигнализации и системы автоматики АСПТ и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)

-выполнение  профилактических работ  согласно индивидуальной методике обслуживания

-текущий ремонт

Дополнительные работы

Один раз в год:

-Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления. 

-Измерение сопротивления изоляции электрических цепей.
-Замена АКБ

1.4.  Перечень технических средств  АСПС, АСПТ и СОУЭ на объектах Великолукского РНУ ООО «Балтнефтепровод», передаваемых на техническое обслуживание:

	№

 п/п
	Наименование объекта
	Адрес объекта
	Наименование ТС

	1
	НПС «Кириши 1»
	187210  Ленинградская обл., Киришский район,  д. Бор
	АСПС, СОУЭ, АСГПТ

	2
	НПС «Кириши 2»
	
	АСПС, СОУЭ, АСГПТ

	3
	ПСП «Кириши»
	
	АСПС, СОУЭ, АСГПТ, АСППТ

	4
	НПС «Невская»
	188710  Ленинградская обл., Всеволожский район, Мурманское шоссе, 32 км
	АСПС, СОУЭ, АСГПТ

	5
	ЦРО «Невский»
	
	АСПС, СОУЭ

	6
	НПС «Сестрорецкая»
	188710 Ленинградская обл., Всеволожский район, п. Лупполово шоссе, 32 км
	АСПС, СОУЭ, АСПТ

	7
	НПС «Великие Луки»
	Псковская обл. Великолукский район
	АСПС, СОУЭ

	8
	ПСП «Невель»
	Псковская обл., Невельский район
	АСПС, СОУЭ, АСГПТ, АСППТ

	9
	НПС «Борисово»
	Тверская обл. Селижаровский район
	АСПС, СОУЭ

	10
	ЛПДС «Торжок»  
	Тверская обл., Торжокский район
	АСПС, СОУЭ, АСГПТ

	11
	НПС «Тучево»
	Тверская обл., Рамешковский район
	АСПС, СОУЭ

	12
	НПС «Инякино»
	Тверская обл.,    Кесовагорский район
	АСПС, СОУЭ, АСГПТ

	13
	Административное здание ВРНУ


	Псковская область, г. Великие Луки ул. Дружбы 31
	АСПС, СОУЭ, АСГПТ

	14
	База отдыха «Лесное озеро»
	Псковская обл. Великолукский район Урицкая волость, 

д. Рудня

Расстояние от г. Великие Луки – 60 км.
	АСПС, СОУЭ

	НПС «КИРИШИ -1»

Адрес:187210  Ленинградская обл., Киришский район,  д. Бор

Расстояние от  г.Санкт Петербург  150 км.

	Номер
	Состав установки
	Кол-во

	п/п
	
	

	 
	Автоматическая пожарная сигнализация, оповещение людей о пожаре
	 

	1.
	Прибор приемно-контрольный "Autronica" BS-100
	 

	1.1.
	Прибор приемно-контрольный
	1

	1.2.
	Адресно-интерфейсный блок «BN-35»
	10

	1.3.
	Изолятор короткого замыкания «BKH-30» с базой BWA-40A/1
	11

	1.4.
	Блок питания «СКАТ 2400М»
	9

	2.
	Извещатель пожарный дымовой безадресный «ВНН-25»
	69

	3.
	Дымовой оптический детектор «ВНН-31А/Н/С» с базой BWA-40А/1
	82

	4.
	Теплодифференциальный  датчик аналоговый «ВЕН-30/К» с базой BWA-40А/1
	4

	5.
	Извещатель тепловой безадресный «BD-25»
	22

	6.
	Ручной аналоговый извещатель «BF-33L/МР»
	25

	7.
	Релейный щит
	2

	8.
	Система речевого оповещения в комплекте “INTER-M”
	1

	9.
	Микрофонная панель с селектором зоны оповещения «RM-916»
	1

	10.
	Адресуемый модуль «BN-33A/14»
	30

	11.
	Звуковой оповещатель «СН-500»
	78

	12.
	АРМ "Automaster"
	1

	13.
	Бесперебойный источник питания «UPS»
	1

	14.
	Модуль порошкового пожаротушения «БУРАН»
	9

	15.
	Прибор приемно-контрольный «Гранит»
	1

	16.
	Извещатель пожарный дымовой безадресный «ДИП-34»
	15

	17.
	Извещатель пожарный ручной «ИПР-3СУ»
	2

	18.
	Модули вывода данных «BSL-100»
	3

	19.
	Блок согласования с компьютером «RTZ»
	1

	 
	Автоматическая установка газового пожаротушения
	 

	1.
	Щит элекроавтоматики в составе:
	1

	2.
	Прибор ПКУП «Старт-4А» с аккумулятором
	2

	3.
	Блок речевого оповещения БРО «Орфей» с аккумулятором
	2

	4.
	Модуль акустический для «Орфей» 3Вт
	2

	5.
	Адресный модуль на 99 извещений АМ-99
	2

	6.
	Извещатель дымовой оптико-электронный ИП 212-60А «Leonardo-O»
	6

	7.
	База 2-х проводная В401 для ИП 212-60А
	6

	8.
	Извещатель дымовой оптико-электронный линейный ИП 212-62 «СПЭК-2210»
	2

	9.
	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ «МДП»
	2

	10.
	Оповещатель пожарный световой «Блик-С-12» «Газ! Уходи!»
	2

	11.
	Оповещатель пожарный световой «Блик-С-12» «Газ! Не входи!»
	2

	12.
	Оповещатель пожарный световой «Блик-С-12» «Автоматика отключена»
	2

	13.
	Извещатель магнитоконтактный ИО 102-2
	2

	14.
	Блок питания БРП 24-01 12В с аккумулятором
	1

	15.
	Газовая батарея 3-х баллонная МГП-50-100
	1

	16.
	Сигнализатор давления СДУ
	2

	
	ПРАБ НПС «Кириши»
	

	 
	Автоматическая пожарная сигнализация, оповещение людей о пожаре
	 

	1
	Прибор приемно-контрольный "С2000»
	1

	2
	Извещатель пожарный дымовой адресный «ДИП-34А»
	14

	3
	Извещатель пожарный тепловой адресный «С2000ИП»
	3

	4
	Извещатель пожарный ручной «ИПР-51-3А
	2

	5
	Контроллер ДПЛС "С2000 КДЛ»
	1

	6
	Блок сигнально-пусковой "С2000 СП2»
	1

	7
	Блок питания РИП 12
	1

	8
	Радиопередающее устройство РПДУ-РУ
	1

	9
	Радиоприемное устройство РПУ-А
	2

	10
	Оповещатель пожарный звуковой «Тон 1С»
	2

	11
	Оповещатель пожарный световой «Блик-С-12» 
	2

	12
	Блок разветвительно-изолирующий «БРИЗ»
	1

	13
	Автоматический выключатель ВА 37
	1

	14
	Блок обработки и индикации
	1

	15
	Блок дешифрации адреса БДА
	1

	16
	Соединительные линии
	


	НПС «Кириши-2»

Адрес:187210  Ленинградская обл., Киришский район,  д. Бор

Расстояние от  г.Санкт Петербург  150 км.



	Номер
	Состав установки
	Кол-во

	п/п
	
	

	 
	Автоматическая пожарная сигнализация, оповещение людей о пожаре
	 

	1.
	Станция пожарной сигнализации "Autronica" BS-100 DYFI с дополнительными модулями:
	 

	1.1.
	Модули лучей BSD-100
	1

	1.2.
	Модули управления выходами BSJ-100/101
	1

	1.3.
	Панель индикации BU-70
	2

	1.4.
	Релейная группа RG-9116
	1

	2.
	Адресно-интерфейсный блок BN-35
	8

	3.
	Изолятор короткого замыкания BKH-30 с базой BWA-40A/1
	5

	4.
	Источник вторичного электропитания «Скат-2400-М»
	10

	5.
	Извещатель пожарный дымовой BHH-25 с базой BWA-40А/1
	99

	6.
	Адресуемый модуль BN-33A/14
	24

	7.
	Тепловой детектор BD-25
	18

	8.
	Ручной адресный извещатель BF-33L/МР
	21

	9.
	Извещатель пожарный ручной BF-52
	4

	 
	Автоматическая установка газового пожаротушения
	 

	1.
	Шкаф PROLINE фирмы  в комплекте  оборудованием сигнализации SHROFF:
	1

	2.
	Прибор «Роса-2L»
	1

	3.
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный пусковой «ППКОПП-4»  24В-4А-10с
	1

	4.
	Пульт сигнализации «Роса» на 4 направления ПС-4
	1

	5.
	Пульт дистанционного пуска «ПДП»
	6

	6.
	Табло «газ уходи»
	2

	7.
	Табло «газ не входи»
	2

	8.
	Блок коммутации и контроля цепей пуска «БККП»
	4

	9.
	Извещатель линейный тепловой «PHSC-155-ЕСР»
	20м

	10.
	Извещатель дымовой «ЕСО-1003 ИП 212-58»
	10

	11.
	База дымового извещателя с резистором «ЕСО 1000BR»
	10

	12.
	Выносное устройство оптической сигнализации «ВУОС»
	4

	13.
	Газовая стойка в составе 6 баллонов
	1

	14.
	Извещатель магнитоконтактный «СМК-5»
	2

	15.
	Блок резервного питания «СКАТ 2400М», 24В
	1

	16.
	Сигнализатор давления «СДУ»
	3


	ПСП «Кириши»

Адрес:187210  Ленинградская обл., Киришский район,  д. Бор

Расстояние от  г.Санкт Петербург  160 км.

	Номер
	Состав установки
	Кол-во

	п/п
	
	

	 
	Автоматическая пожарная сигнализация, оповещение людей о пожаре
	 

	1.
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Аккорд»
	1

	2.
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный УПКОП 135-1-1
	2

	3.
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-3СУ
	29

	4.
	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ
	4

	5.
	Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный из нержавеющей стали ЕхИП 535-1В-2Т
	6

	6.
	Оповещатель пожарный световой «КОП-25»
	2

	7.
	Оповещатель пожарный звуковой «Сирена»
	1

	8.
	Реле управления УК-ВК/02
	1

	 
	Автоматическая установка газового пожаротушения
	 

	1.
	Модуль газового пожаротушения МГП-16-40 (4 балл)
	1

	2.
	Сигнализатор давления универсальный
	1

	3.
	Оросители
	16

	4.
	Шкаф элекроавтоматики и управления газового пожаротушения в составе:
	1

	4.1.
	Пульт приемно-контрольный охранно-пожарный «Роса-2SL»
	1

	4.2.
	Реле управления
	2

	4.3.
	Блок резервного питания «СКАТ 2400М», 24В
	1

	4.4.
	Блок коммутации и контроля цепей ауска БККП
	1

	5.
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-60 «Leonardo-O»
	6

	6.
	Кнопка пульта дистанционного пуска  «МДП»
	1

	7.
	Выносное устройство оптической индикации ВУОС
	3

	8.
	Светозвуковой оповещатель «газ уходи»
	1

	9.
	Светозвуковой оповещатель «газ не входи»
	1

	10.
	Извещатель магнитоконтактный (СМК)
	1

	 
	Автоматическая установка порошкового пожаротушения
	 

	1
	Шкаф монтажный  (ШМ1) в составе:
	1

	1.1.
	ППКУП «Триумф»
	1

	1.2.
	Блок  речевого оповещения «Орфей»
	1

	1.3.
	Акустический модуль настенный «АМ»
	2

	1.4.
	Модуль пожаротушения «МПТ»
	2

	1.5.
	Модуль автоматического управления «МАУ»
	6

	1.6.
	ПУП «Старт-Р»
	1

	1.7.
	Модуль изоляции короткого замыкания «МИК»
	2

	1.8.
	Модуль восстановления автоматики «МВА»
	2

	1.9.
	Модуль дистанционного пуска «МДМ»
	4

	1.10.
	Блок резервного питания БРП-12/2
	1

	1.11.
	Блок резервного питания БРП 24В,5А
	1

	2.
	Шкаф монтажный  (ШМ2) в составе:
	1

	2.1.
	Модуль изоляции короткого замыкания «МИК»
	4

	2.2.
	Модуль адресного контроля МАК
	1

	3.
	Шкаф монтажный  (ШМ3) в составе:
	1

	3.1.
	Модуль пожаротушения «МПТ»
	3

	4.
	Шкаф монтажный  (ШМ4) в составе:
	1

	4.1.
	Модуль управления пожаротушением «МУПП»
	2

	5.
	Шкаф монтажный  (ШМ5) в составе:
	1

	5.1.
	Модуль пожаротушения «МПТ»
	3

	5.2.
	Модуль управления пожаротушением «МУПП»
	2

	6.
	Шкаф монтажный  (ШМ6) в составе:
	1

	6.1.
	Модуль пожаротушения «МПТ»
	3

	7.
	Шкаф монтажный  (ШМ7) в составе:
	1

	7.1.
	Модуль управления пожаротушением «МУПП»
	2

	8.
	Шкаф монтажный  (ШМ8) в составе:
	1

	8.1.
	Модуль управления пожаротушением «МУПП»
	2

	9.
	Шкаф монтажный  (ШМ9) в составе:
	1

	9.1.
	Модуль пожаротушения «МПТ»
	3

	9.2.
	Модуль управления пожаротушением «МУПП»
	2

	10.
	Модуль адресного контроля МАК-С
	16

	11.
	Извещатель пламени взрывозащищенный ИПЭС-ИК/УФ
	16

	12.
	Оповещатель световой КОП-25 « порошок уходи»
	4

	13.
	Оповещатель световой КОП-25 «порошок не входи»
	4

	14.
	Оповещатель световой КОП-25 «Автоматика отключена»
	6

	15.
	Оповещатель световой КОП-25 «Выход»
	4

	16.
	Оповещатель световой КОП-25 «ПОЖАР»
	2

	17.
	Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный из нержавеющей стали ЕхИП 535-1В-2Т
	4

	18.
	Извещатель пожарный ручной «ИПР»
	8

	19.
	Извещатель звуковой взрывозащищенный ЕхОППЗ-2В-1Т
	11


	20.
	Извещатель магнитоконтактный ИО 102-20
	2

	21.
	Концевой выключатель ВПК-21-12
	2

	22.
	Модуль порошкового пожаротушения «ОПАН-100»
	30

	23
	Извещатель пожарный тепловой ИП-102
	4

	 
	Автоматическая пожарная сигнализация, оповещение людей о пожаре в здании ХАЛ
	 

	1.
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный С2000
	1

	2.
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20
	1

	3.
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Корунд 3 /4  СИ
	1

	4.
	Извещатель пожарный ручной ИПР-И
	5

	5.
	Оповещатель пожарный световой «КОП-25»
	5

	6.
	Оповещатель пожарный звуковой «Сирена»
	2

	7.
	Оповещатель пожарный световой «ВУОС»
	34

	8.
	Блок резервного питания  РИП-12
	1

	9.
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45
	70

	10.
	Извещатель пожарный тепловой ИП-102
	7


	НПС «Невская»

188710  Ленинградская обл., Всеволожский район, Мурманское шоссе, 32 км

Расстояние от  г.Санкт Петербург - 32 км. (Невская 1)



	№ п/п
	Состав установки
	Кол-во

	 
	Автоматическая пожарная сигнализация, оповещение людей о пожаре
	 

	1.
	Прибор приемно-контрольный "Autronica" BS-100
	 

	1.1.
	Прибор приемно-контрольный
	1

	1.2.
	Адресный модуль BN-35
	13

	1.3.
	Изолятор короткого замыкания BKH-30 с базой BWA-40A/1
	7

	2.
	Блок питания СКАТ-2400М
	8

	3.
	Извещатель пожарный дымовой безадресный ВНН-25 с базой BWA-40А/1
	43

	4.
	Дымовой оптический детектор ВНН-31А/Н/С с базой BWA-40А/1
	57

	5.
	Теплодифференциальный  датчик аналоговый ВЕН-30/К с базой BWA-40А/1
	4

	6.
	Извещатель тепловой безадресный BD-25
	51

	7.
	Адресный модуль BN-33А
	15

	8.
	Ручной аналоговый извещатель BF-33L/МР
	16

	9.
	Система речевого оповещения в комплекте “INTER-M”
	1

	10.
	Микрофонная панель с селектором зоны оповещения RM-916
	1

	11.
	Звуковой настенный  оповещатель SWS-03/10
	16

	12.
	Уличный громкоговарите6ль HS-S20
	7

	13.
	Модуль порошкового пожаротушения «БУРАН»
	2

	14.
	Прибор приемно-контрольный «Гранит»
	1

	15.
	Извещатель пожарный дымовой безадресный ДИП-34
	10

	16.
	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ
	2

	 
	Автоматическая установка газового пожаротушения
	 

	1.
	Шит управления газового пожаротушения в составе:
	 

	2.
	Прибор ППКУП «Старт-4А» с аккумулятором
	2

	3.
	Блок речевого оповещения БРО «Орфей» с аккумулятором
	2

	4.
	Модуль акустический для «Орфей» 3Вт
	2

	5.
	Адресный модуль на 99 извещений АМ-99
	2

	6.
	Извещатель дымовой оптико-электронный ИП 212-60А «Leonardo-O»
	6

	7.
	База 2-х проводная В401 для ИП 212-60А
	6

	8.
	Извещатель дымовой оптико-электронный линейный ИП 212-62 «СПЭК-2210»
	2

	9.
	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ «МДП»
	2

	10.
	Оповещатель пожарный световой «Блик-С-12» «Газ! Уходи!»
	2

	11.
	Оповещатель пожарный световой «Блик-С-12» «Газ! Не входи!»
	2

	12.
	Оповещатель пожарный световой «Блик-С-12» «Автоматика отключена»
	2

	13.
	Извещатель магнитоконтактный ИО 102-2
	2

	14.
	Блок питания БРП 24-01 12В с аккумулятором
	1

	15.
	Газовая батарея 3-х баллонная МГП-50-100
	1.

	16.
	Сигнализатор давления СДУ
	2

	
	ПРАБ  НПС  «Невская»
	

	 
	Автоматическая пожарная сигнализация, оповещение людей о пожаре
	 

	1
	Прибор приемно-контрольный Пульт контроля и управления
	1

	2
	Прибор приемно-контрольный ППКОП
	1

	3
	Прибор приемно-контрольный Пульт центрального наблюдения
	1

	4
	Извещатель пожарный дымовой
	48

	5
	Извещатель пожарный тепловой
	6



	6
	Извещатель пожарный ручной
	6

	7
	Блок питания
	2

	8
	Радиопередающее устройство РПДУ-РУ
	1

	9
	Радиоприемное устройство РПУ-А
	1

	10
	Оповещатель пожарный световой «Выход»
	6

	11
	Соединительные линии
	1


(Невская -2)

	№ п/п
	Состав установки
	Количество

	 
	Автоматические установки пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и газового пожаротушения
	 

	1.
	ППКУП «Гермес-Т-32» с аккумулятором
	1

	2.
	Нота-2 с аккумулятором
	1

	3.
	Резервный источник питания «РИП-24»
	1

	4.
	Адресный модуль на 99 извещений «АМ-99»
	3

	5.
	Извещатель дымовой оптико-электронный ИП 212-60А «Leonardo-O»
	12

	6.
	Извещатель дымовой пороговый «Leonardo-O»
	3

	7.
	База 2-х проводная В401 для ИП 212-60А
	15

	8.
	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ
	1

	9.
	Извещатель пожарный ручной «МДП»
	1

	10.
	Модуль восстановления автоматики «КВА»
	1

	11.
	Оповещатель пожарный световой «Блик-С-12» «Газ! Уходи!»
	1

	12.
	Оповещатель пожарный световой «Блик-С-12» «Газ! Не входи!»
	1

	13.
	Оповещатель пожарный световой «Блик-С-12» «Автоматика отключена»
	1

	14.
	Оповещатель пожарный световой «Блик-С-12» «Выход»
	1

	15.
	Извещатель магнитоконтактный СМК-5
	1

	16.
	Газовая батарея «NOVOC» 4-х баллонная
	1


	ЦРО «Невский»

188710  Ленинградская обл., Всеволожский район, Мурманское шоссе, 32 км

Расстояние от  г.Санкт Петербург - 32 км.



	№ п/п
	Состав установки
	Кол-во

	
	
	

	1
	С2000 (С2000К) Пульт контроля и управления охранно-пожарный 
	1

	2
	C2000-КДЛ Контроллер двухпроводной линии связи
	2

	3
	С2000-ПИ  Преобразователь интерфейса
	2

	4
	С2000-4 Адресный релейный блок
	6

	5
	С2000-СП2 Адресный релейный блок
	10

	6
	С2000-ИП Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый
	9

	7
	С2000-АР2 Адресный расширитель
	3

	8
	ДИП-34А Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый
	40

	9
	ППКОП М1424RL
	2

	10
	ИПР 513-3А Извещатель пожарный ручной электроконтактный адресный
	4

	11
	УПКОП 135-1-1 Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный
	2

	12
	ИП212  Извещатель пожарный дымовой безадресный 
	32

	13
	Блок защиты линий БЗЛ
	4

	14
	Сигнализатор УК/ВК
	16

	15
	WRZ2/400LS Извещатель пожарный 
	4

	16
	6424 Извещатель пожарный 
	8

	17
	ИПР Извещатель пожарный ручной безадресный 
	32

	18
	Табло световое  (КОП)
	10

	13
	Оповещатель звуковой (сирена) Свирель
	1

	14
	 Резервный источник питания  ИБП «РИП»
	10

	15
	“INTER-M” Система речевого оповещения 
	1

	16
	Громкоговорители
	59

	17
	RM-916 Микрофонная консоль
	2


	НПС «Сестрорецкая»

Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос.Лупполово, Приозерское шоссе 7 км.

Расстояние от  г.Санкт Петербург - 7 км.

	№ п/п
	Состав установки
	Кол-во

	 
	Автоматическая пожарная сигнализация, оповещение людей о пожаре
	 

	1.
	Системный блок пожарной станции СФ-2001
	1

	2.
	Интерфейс компьютера СФ-ЕТ6010
	1

	3.
	Панель индикаторная С-ПИ1032
	1

	4.
	Пульт управления системный выносной – аналог СФ-ПУ1001
	1

	5.
	Автоматизированное рабочее место оператора  
	1 компл.

	6.
	Прибор ПКУП «Старт-4А» с аккумулятором
	2

	7.
	Прибор ПКУП «Радуга-2» с аккумулятором
	1

	8.
	Щит сигнализации ШС1 в составе:
	1

	8.1.
	Модуль адресно-аналогового шлейфа – аналог СФ-МАА-1
	1

	8.2.
	Адресный расширитель – аналог СФ-АР5008
	1

	8.3.
	Релейный модуль – аналог СФ-РМ3004
	3

	8.4.
	Плата блока питания 24В 1,5А – аналог С-БП7004
	1

	8.5.
	Модуль гальванической развязки – аналог СФ-ЕТ6010.3
	1

	8.6.
	Устройство защиты линии – аналог СФ-УЗ2002
	2

	8.7.
	Блок защиты линии – аналог СФ-БЗЛ
	1

	8.8.
	Шкаф монтажный
	1

	9.
	Щит сигнализации ШС2 в составе:
	1

	9.1.
	Адресный расширитель – аналог СФ-АР5008
	1

	9.2.
	Релейный модуль – аналог СФ-РМ3004 
	1

	9.3.
	Плата блока питания 24В 1,5А – аналог СФ-РМ3004
	1

	9.4.
	Модуль гальванической развязки – аналог СФ-ЕТ6010.3
	1

	9.5.
	Устройство защиты линии – аналог СФ-УЗ2002
	2

	9.6.
	Блок защиты линии – аналог СФ-БЗЛ
	3

	9.7.
	Шкаф монтажный
	1

	10.
	Щит сигнализации ШС 3 в составе:
	1

	10.1.
	Модуль адресно-аналогового шлейфа – аналог СФ-МАА-1
	1

	10.2.
	Адресный расширитель – аналог СФ-АР5008
	1

	10.3.
	Релейный модуль – аналог СФ-РМ3004
	1

	10.4.
	Плата блока питания 24В 1,5А – аналог С-БП7004
	1

	10.5.
	Модуль гальванической развязки – аналог СФ-ЕТ6010.3
	1

	10.6.
	Блок защиты линии – аналог СФ-БЗЛ
	1

	10.7.
	Шкаф монтажный
	1

	11.
	Щит сигнализации ШС 4 в составе:
	1

	11.1.
	Модуль адресно-аналогового шлейфа – аналог СФ-МАА-1
	1

	11.2.
	Релейный модуль – аналог СФ-РМ3004
	2

	11.3.
	Плата блока питания 24В 1,5А – аналог СБП7004
	1

	11.4.
	Модуль гальванической развязки – аналог СФ-ЕТ6010.3
	1

	11.5.
	Устройство  защиты линии – аналог СФ-УЗ2002
	3

	11.6.
	Шкаф монтажный
	1

	12.
	Щит сигнализации ШС 5 в составе:
	1

	12.1.
	Модуль адресно-аналогового шлейфа – аналог СФ-МАА-1
	1

	12.2.
	Релейный модуль – аналог СФ-РМ3004
	2

	12.3.
	Плата блока питания 24В 1,5А – аналог С-БП7004
	1

	12.4.
	Модуль гальванической развязки – аналог СФ-ЕТ6010.3
	1

	12.5.
	Блок защиты линии – аналог СФ-БЗЛ
	1

	12.6.
	Шкаф монтажный
	1

	13.
	Щит сигнализации ШС 5 в составе:
	1

	13.1.
	Модуль адресно-аналогового шлейфа – аналог СФ-МАА-1
	1

	13.1.
	Релейный модуль – аналог СФ-РМ3004
	2

	13.2.
	Плата блока питания 24В 1,5А – аналог С-БП7004
	1

	13.3.
	Модуль гальванической развязки – аналог СФ-ЕТ6010.3
	1

	13.4.
	Блок защиты линии – аналог СФ-БЗЛ
	1

	13.5.
	Шкаф монтажный
	1

	14.
	ППКОП «Кварц»
	1

	15.
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-3СУ
	2

	16.
	Извещатель тепловой максимально-диф. адресно-аналоговый– аналог 5251EM
	4

	17.
	Извещатель дымовой линейный оптико-электронный 6500
	10

	18.
	Выносной пульт тестирования линейного извещателя– аналог RTS451/KEY 
	10

	19.
	Извещатель дымовой оптико-электронный ИП-212-58
	2

	20.
	Извещатель пожарный ручной WR2001
	2

	21.
	Извещатель ручной взрывозащищенный Ех ИП 535-1В
	4

	22.
	Извещатель тепловой линейный (термокабель 68,3C)– аналог PHSC-155-EPC
	20 м.

	23.
	Интерфейсный блок термокабеля – аналог ПИМ-1
	2

	24.
	Пульт управления системой оповещения SP4-S в составе:
	 

	25.
	Микрофонная станция управления SP4-S
	1

	26.
	Модуль управления и мониторинга SP4-M
	2

	27.
	Модуль активации сообщений SP4-A
	1

	28.
	Панель управления оповещением SP-40/2
	7

	29.
	Панель расширения мощности SPB-160
	1

	30.
	Адаптер телефонной линии SP-COA
	7

	31.
	Цифровой модуль расширения речевых сообщений SP4-3МЕМ
	1

	32.
	Удаленная микрофонная станция SPRM
	1

	33.
	Всепогодная кластерная система STH-4M30WC
	1

	34.
	Кнопка запуска сообщений NPS
	7

	35.
	Оповещатель звуковой настенный E70-W
	40

	36.
	Оповещатель звуковой  рупорный ST-H15
	7

	37.
	Оповещатель звуковой потолочный E90-W
	7

	38.
	Оповещатель звуковой настенный E70-R
	15

	39.
	Резервный источник питания РИП 24-3А-7
	1

	40.
	Коробка установочная SBB-W
	40

	41.
	Коробка установочная SBB-R
	15

	42.
	Оповещатель пожарный световой ДБ002-1-005
	2

	43.
	Модуль дистанционного пуска
	2

	44.
	Модуль порошкового пожаротушения «Буран»
	1

	45.
	Модуль аэрозольного тушения АГС-3
	2

	46.
	Извещатель тепловой ИП-212
	2

	47.
	Адресно-аналоговый дымовой извещатель  ДИП-34
	2

	48.
	Концевой выключатель ВПК
	3


НПС «Великие Луки»

Псковская область, д. Борлозава

Расстояние от г. Великие Луки – 24 км.

	№ п/п
	Состав установки
	Кол-во

	
	
	

	1
	Оборудование интегрированной системы «Орион»
	 

	1.1.
	АРМ «Орион» (ПК, монитор)
	1

	1.2.
	С2000 (С2000К) Пульт контроля и управления охранно-пожарный 
	2

	1.3.
	С2000-БИ Блок индикации
	2

	1.4.
	C2000-КДЛ Контроллер двухпроводной линии связи
	2

	1.5.
	С2000-СП1 Адресный релейный блок
	3

	1.6.
	С2000-4 Адресный релейный блок
	4

	1.7.
	С2000-СП2 Адресный релейный блок
	6

	1.8.
	С2000-ИП Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый
	35

	1.9.
	С2000-АР2 Адресный расширитель
	7

	1.10.
	С2000-АР8 Адресный расширитель
	1

	2
	ДИП-34А Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый
	108

	3
	Радиомодем  РИФ Файндер
	4

	4
	ИПР 513-3А Извещатель пожарный ручной электроконтактный адресный
	42

	5
	Сигнал-20 Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный
	5

	6
	ИП212 -78 Извещатель пожарный дымовой безадресный 
	12

	7
	ИП103-5  Извещатель пожарный 
	107

	8
	ИП101-78 Извещатель пожарный 
	172

	9
	Пульсар -2-012 Извещатель пожарный 
	10

	10
	6500 R  Извещатель пожарный 
	6

	11
	ИПР Извещатель пожарный ручной безадресный 
	8

	12
	Табло световое 
	54

	13
	Оповещатель звуковой (сирена) Свирель
	43

	14
	 Резервный источник питания  ИБП «РИП»
	14

	15
	“INTER-M” Система речевого оповещения 
	1

	16
	Громкоговорители
	78

	17
	RM-01/05/16 Микрофонная консоль
	2

	18
	UPS-750/1000 устройство бесперебойного питания
	1

	19
	Щит сигнализации
	7


ПСП «Невель»

182523 Псковская область, Невельский район, д. Литвиново

Расстояние от г. Великие Луки – 111 км.

	№ п/п
	Состав установки
	Кол-во

	1
	Оповещатель звуковой (сирена) Свирель
	8

	2
	Громкоговорители Inter-M
	4

	3
	Громкоговорители Набат
	31

	4
	Табло световое 
	18

	5
	Модуль газового тушения МГП
	1

	6
	Модуль порошкового тушения Опан-100
	12

	7
	С2000  Пульт контроля и управления охранно-пожарный 
	1

	8
	C2000-КДЛ Контроллер двухпроводной линии связи
	1

	9
	Сигнал-20 Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный
	2

	10
	С2000-СП2 Адресный релейный блок
	1

	11
	ППКП Старт 4А  Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный
	2

	12
	С2000-БИ Блок индикации
	4

	13
	“Набат” Система речевого оповещения 
	2

	14
	“INTER-M” Система речевого оповещения (РАМ 240) 
	1

	15
	 Резервный источник питания  ИБП «РИП»
	5

	16
	ИП103 Извещатель пожарный  тепловой
	43

	17
	ИП 332-1/1 Набат Извещатель пламени
	8

	18
	ИП212  Извещатель пожарный дымовой безадресный 
	106

	19
	ИПР Извещатель пожарный ручной безадресный 
	19

	20
	ИПР 513-3А Извещатель пожарный ручной электроконтактный адресный
	5

	21
	ДИП-34А Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый
	92


НПС «Борисово»

172201 Тверская область, Селижаровский район, п/о Краски

Расстояние от г.Великие Луки – 358 км.

	№ п/п
	Состав установки
	Кол-во

	1
	Оповещатель звуковой (сирена) Свирель
	10

	2
	Громкоговорители Inter-M
	17

	3
	Табло световое 
	9

	4
	Сигнал-20 Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный
	3

	5
	Гранит Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный
	2

	6
	 ВЭРС-ПК Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный
	1

	7
	“INTER-M” Система речевого оповещения (РАМ 240) 
	1

	8
	Блок контроля линий БКЛ
	1

	9
	 Резервный источник питания  ИБП «РИП»
	4

	10
	ИП103 Извещатель пожарный  тепловой
	85

	11
	ИП330-3-3 Спектрон 201
	7

	12
	ИП212  Извещатель пожарный дымовой безадресный 
	57

	13
	ИПР Извещатель пожарный ручной безадресный 
	12


НПС «Тучево»

171418  Тверская область, Рамешковский район,  п/о Никольское

Расстояние от г.Великие Луки – 500 км.

	№ п/п
	Состав установки
	Кол-во

	1
	Оповещатель звуковой (сирена) Свирель
	3

	2
	Громкоговорители Inter-M
	3

	3
	Табло световое 
	4

	4
	Сигнал-20 Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный
	1

	5
	Гранит Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный
	1

	6
	“INTER-M” Система речевого оповещения (РАМ 240) 
	1

	7
	 Резервный источник питания  ИБП «РИП»
	2

	8
	ИП103 Извещатель пожарный  тепловой
	126

	9
	ИП212  Извещатель пожарный дымовой безадресный 
	40

	10
	ИПР Извещатель пожарный ручной безадресный 
	4


Перечень оборудования подлежащего ТР на НПС «Тучево»:

	Наименование  объекта
	Тип оборудования  требующего ремонта
	Количество
	Примечание

	Операторная

 (4 помещения)
	дымовые извещатели ИП 212
	18
	Физический износ

	Гараж  (4 помещения)
	Тепловые извещатели  

ИП330-3-3
	8


	Физический износ

	Гараж (3 помещения)
	Дымовые извещатели ИП 212
	6
	Физический износ

	ВЖК 16
	Прибор Гранит
	1
	Физический износ


Срок выполнения работ – июнь 2014г.

 Перечень работ по текущему ремонту 

       Замена  неисправного оборудования, замена соединительных линий, проведение корректировки  технической документации .

Производить работы по ремонту и наладочным работам в соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, соблюдением Правил охраны труда, пожарной

безопасности, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и регламентами  заказчика.

Работы   по   текущему ремонту   выполняются   ИСПОЛНИТЕЛЕМ   с использованием контрольно-измерительных приборов, инструментов и расходных материалов ИСПОЛНИТЕЛЯ.   

   ИСПОЛНИТЕЛЬ несет гарантийные обязательства в течение 6 (шести) месяцев
на поставленные им комплектующие и материалы, а также выполненные работы по ремонту. В течение   гарантийного   периода   все   обнаруженные   дефекты   установленных   комплектующих, материалов, а также монтажа ИСПОЛНИТЕЛЬ устраняет за свой счёт,   в согласованный сторонами срок.

ЛПДС «Торжок»

172072  Тверская область, Торжокский район,  п/о Сукромля, деревня Захаркино

Расстояние от г.Великие Луки – 420 км.

	№ п/п
	Состав установки
	Кол-во

	1
	Оповещатель звуковой (сирена) Свирель
	7

	2
	Громкоговорители Inter-M
	25

	3
	Табло световое 
	23

	4
	Батареи 6-и баллонные с эл. пуском : модуль газового тушения
	1

	5
	С2000 (С2000К) Пульт контроля и управления охранно-пожарный 
	2

	6
	C2000-КДЛ Контроллер двухпроводной линии связи
	3

	7
	С2000-СП2 Адресный релейный блок
	7

	8
	Сигнал-20 Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный
	2

	9
	С2000 АСПТ Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный
	1

	10
	С2000 КПБ Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный
	3

	11
	С2000-БИ Блок индикации
	1

	12
	“INTER-M” Система речевого оповещения (РАМ 240) 
	1

	13
	 Резервный источник питания  ИБП «РИП»
	8

	14
	С 2000 ИП Извещатель пожарный  тепловой адресный
	96

	15
	ИП212  Извещатель пожарный дымовой безадресный 
	83

	16
	ДИП-34А Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый
	147

	17
	ИПР 513-3А Извещатель пожарный ручной электроконтактный адресный
	12

	18
	ИПР Извещатель пожарный ручной безадресный 
	8


НПС «Инякино»

171470   Тверская область, п. Кесова гора

Расстояние от г.Великие Луки – 650 км.

	№ п/п
	Состав установки
	Кол-во

	1
	Оповещатель звуковой (сирена) Свирель
	10

	2
	Громкоговорители Inter-M
	18

	3
	Табло световое 
	18

	4
	Батареи 6-и баллонные с эл. пуском : модуль газового тушения
	1

	5
	С2000 (С2000К) Пульт контроля и управления охранно-пожарный 
	1

	6
	Сигнал-20 Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный
	3

	7
	Гранит Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный
	2

	8
	Кварц Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный
	1

	9
	С2000 АСПТ Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный
	1

	10
	С2000 КПБ Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный
	2

	11
	“INTER-M” Система речевого оповещения (РАМ 240) 
	1

	12
	Блок контроля линий БКЛ
	1

	13
	 Резервный источник питания  ИБП «РИП»
	5

	14
	ИП103 Извещатель пожарный  тепловой
	158

	15
	ИП212  Извещатель пожарный дымовой безадресный 
	113

	16
	ИПР Извещатель пожарный ручной безадресный 
	15


Административное здание ВРНУ

Псковская область, г. Великие Луки ул. Дружбы 31

	№ п/п
	Состав установки
	Кол-во

	
	
	

	1
	АРМ «Орион» (ПК, монитор)
	1

	2
	С2000 (С2000К) Пульт контроля и управления охранно-пожарный 
	2

	3
	С2000-БИ Блок индикации
	4

	4
	C2000-КДЛ Контроллер двухпроводной линии связи
	3

	5
	С2000-4 Адресный релейный блок
	1

	6
	С2000-СП1 Адресный релейный блок
	1

	7
	С2000-АР8 Адресный расширитель
	7

	8
	ДИП-34А Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый
	167

	9
	Сигнал-20 Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный
	2

	10
	ИП212 Извещатель пожарный дымовой безадресный 
	23

	11
	ИПД 3.1, ИПД 3.2 Извещатель пожарный дымовой безадресный 
	73

	12
	ИП103 Извещатель пожарный 
	82

	13
	ИПР Извещатель пожарный ручной 
	17

	14
	Табло световое 
	14

	15
	Оповещатель звуковой (сирена) Свирель
	14

	16
	 Резервный источник питания  ИБП «РИП»
	13

	17
	“INTER-M” Система речевого оповещения 
	1

	18
	Громкоговорители
	13

	19
	RM-01/05/16 Микрофонная консоль
	1

	20
	Щит сигнализации
	1

	
	АСГПТ
	

	21
	С2000АСПТ
	

	22
	ИПР Извещатель пожарный ручной 
	1

	23
	Табло световое 
	3

	24
	Оповещатель звуковой (сирена) Свирель
	1

	25
	ИП212 Извещатель пожарный дымовой безадресный 
	4

	26
	С2000-ПТ Блок индикации и управления
	1

	27
	Датчик  положения магнитно-герконовый
	1

	28
	Считыватель бесконтактный
	1


Перечень оборудования подлежащего текущему ремонту в административном здании ВРНУ:

	Наименование  объекта
	Тип оборудования  требующего ремонта
	Количество
	Примечание

	Межэтажные шахты 

(1-7 этаж)
	дымовые извещатели
 ИПД 3.2
	28
	Физический износ

	Помещение охраны
	Блок индикации 

С2000 БИ
	2


	Физический износ

	Помещение охраны
	ППКП С2000М
	1
	Физический износ


Срок выполнения работ – май 2014г.

 Перечень работ по текущему ремонту 

       Замена  неисправного оборудования, замена соединительных линий, проведение корректировки  технической документации .

Производить работы по ремонту и наладочным работам в соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, соблюдением Правил охраны труда, пожарной

безопасности, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и регламентами  заказчика.

Работы   по   текущему ремонту   выполняются   ИСПОЛНИТЕЛЕМ   с использованием контрольно-измерительных приборов, инструментов и расходных материалов ИСПОЛНИТЕЛЯ.   

   ИСПОЛНИТЕЛЬ несет гарантийные обязательства в течение 6 (шести) месяцев
на поставленные им комплектующие и материалы, а также выполненные работы по ремонту. В течение   гарантийного   периода   все   обнаруженные   дефекты   установленных   комплектующих, материалов, а также монтажа ИСПОЛНИТЕЛЬ устраняет за свой счёт,   в согласованный сторонами срок.

База отдыха «Лесное озеро»

Псковская обл. Великолукский район Урицкая волость, д. Рудня

Расстояние от г. Великие Луки – 60 км.

	№ п/п
	Состав установки
	Кол-во

	
	
	

	1
	С2000 (С2000К) Пульт контроля и управления охранно-пожарный 
	1

	2
	С2000-БИ Блок индикации
	2

	3
	C2000-КДЛ Контроллер двухпроводной линии связи
	1

	4
	ППК - Риф-Стринг 200
	2

	5
	С2000-СП1 Адресный релейный блок
	1

	6
	ДИП-34А Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый
	89

	7
	Сигнал 20  Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный
	1

	8
	Гранит 5 Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный
	1

	9
	ИП 103 Извещатель пожарный тепловой 
	5

	10
	ИПД 3.1, ИПД 3.2 Извещатель пожарный дымовой безадресный 
	22

	11
	ИП 2000 Извещатель пожарный 
	1

	12
	ИПР Извещатель пожарный ручной адресный
	10

	13
	ИПР Извещатель пожарный ручной 
	2

	14
	Табло световое 
	8

	15
	Оповещатель звуковой (сирена) Свирель
	6

	16
	 Резервный источник питания  ИБП «РИП»
	4

	17
	“INTER-M” (РАМ 240) Система речевого оповещения 
	1

	18
	Громкоговорители
	15

	19
	RM-01/05/16 Микрофонная консоль
	1


1.5. Требования к выполнению работ.

1.5.1. Техническое обслуживание производится в рабочие часы или иное время по согласованию обеих сторон. Графики выполнения плановых работ по ТО согласовывается сторонами и уточняются на каждый месяц и направляются Заказчику в последнюю неделю месяца, предшествующего месяцу проведения ТО. Техническое обслуживание может производиться по согласованию сторон по внеплановой заявке на обслуживание. Заявка на обслуживание подается ответственным лицом ЗАКАЗЧИКА, принимается ответственным лицом ИСПОЛНИТЕЛЯ, который организует выполнение работ.

1.5.2. Работы должны быть выполнены качественно, в установленный срок, в соответствии с действующей нормативно-технической документацией см. п. 1.5.4 и ТЗ Заказчика.

1.5.3. В преддверии праздничных выходных дней по требованию ЗАКАЗЧИКА ИСПОЛНИТЕЛЬ осуществляет внеплановую проверку работоспособности систем АСПС, СОУЭ, АСГПТ, АСППТ и стороны оформляют акт выполненных работ. 

1.5.4.  Время прибытия на объект не должно превышать:

- при полной неработоспособности обслуживаемых систем АСПС, СОУЭ, АСГПТ, АСППТ не более 8 рабочих часов.
- при ограниченной работоспособности обслуживаемых систем АСПС, СОУЭ, АСГПТ, АСППТ – не более 16 рабочих часов .

Ответственные лица ЗАКАЗЧИКА и ИСПОЛНИТЕЛЯ назначаются соответствующими должностными лицами. Данные об ответственных лицах оговариваются в приложении к договору. Ответственные лица могут быть заменены с обязательным уведомлением второй стороны.

1.5.5. Выполнение и содержание объема выполненных работ по техническому обслуживанию записывается представителем ИСПОЛНИТЕЛЯ в журнал технического обслуживания, хранящийся у ЗАКАЗЧИКА, заверяются подписями представителей ИСПОЛНИТЕЛЯ и ЗАКАЗЧИКА, и оформляется актами согласованной формы и содержания.

1.5.6. ЗАКАЗЧИК обязуется

· создать сотрудникам ИСПОЛНИТЕЛЯ условия работы, соответствующие требованиям техники безопасности, санитарии и охране труда;

1.5.7. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется

· информировать ЗАКАЗЧИКА о выявленных в процессе ТО нарушениях со стороны персонала Заказчика правил эксплуатации оборудования;

· информировать ЗАКАЗЧИКА о причинах (предпосылках) обнаруженных и устраненных неисправностей оборудования, методике их предупреждения;

· оказывать помощь ЗАКАЗЧИКУ в подготовке  дефектных ведомостей на неисправное оборудование;

· самостоятельно и за свой счет поставлять материалы и запасные части, необходимые для выполнения работ. Все применяемые Исполнителем материалы и запасные части должны соответствовать ГОСТам, ТУ и прочим применимым стандартам, сопровождаться сертификатами соответствия нормам РФ, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими качество.

1.5.8. Требования к Исполнителю по применению стандартов, норм и правил во время проведения работ: При проведении работ обязательно выполнение требований внутреннего трудового распорядка Заказчика, пропускного режима и режима перемещений по территории Заказчика. Работы должны выполняться в полном соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации:

· РД-35.240.00-КТН-077-09 Руководство по техническому обслуживанию и ремонту оборудования систем автоматики и телемеханики магистральных нефтепроводов;

· ПТЭП-2003 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;

· ПОТРМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00 Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок;

· Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, от 13.01.2003;

· СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно–вычислительным машинам и организации работы;

· ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации;

· РД 13.220.00-КТН-575-06 Стандарт. Правила пожарной безопасности на объектах ОАО «АК «Транснефть» и дочерних акционерных обществ.

1.5.10. Иные требования:

·  Стоимость выполнения работ должна быть подтверждена калькуляцией.

·  Сведения о работниках организации планируемых к участию в проведении работ на объекте ООО «Балтнефтепровод»,  предоставлять не позднее 15 дней до начала работ.

1.6. Требования к Участникам конкурса.

Участвовать в конкурсе может юридическое лицо. Однако чтобы претендовать на победу в конкурсе и получение права заключить с Заказчиком Договор, Участник должен отвечать следующим требованиям:

· Участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке, и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках Договора) и гарантировать качество выполнения работ;

· Участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом,  находится в процессе ликвидации, на имущество Участника в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена;

· Участник не должен иметь невыполненных обязательств перед третьими лицами, в частности перед Заказчиком;

· Участник должен иметь достаточное количество квалифицированных специалистов, способных выполнить данные работы, прошедших обучение в специализированном учебном центре с получением соответствующих сертификатов.

· Участник должен обладать достаточной материально-технической базой, оборудованием, инструментами и приспособлениями для выполнения указанных работ  иметь расходный не менее  5% от количества установленного оборудования.
Начальник ОАСУ ТП    
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