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Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, автономной системы аэрозольного пожаротушения автоматизированной дизельной электростанции контейнерного типа «Модуль 20ft» на объекте БПТО и КО, филиал ООО «Балтнефтепровод».
1.1. Предмет процедуры оценки предложений.

Предметом процедуры оценки предложений является право на заключение договора на выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, автономной системы аэрозольного пожаротушения автоматизированной дизельной электростанции контейнерного типа «Модуль 20ft» на объекте БПТО и КО, филиал ООО «Балтнефтепровод» в 2014 году.
1.2. Наименования Заказчика.

Заказчик и Организатор процедуры оценки предложений - ООО «Балтнефтепровод», место нахождения:  Россия,  195009,  город Санкт – Петербург, Арсенальная набережная, дом 11, лит. А. 

1.3. Перечень и периодичность проведения работ.

Установки пожарной сигнализации: 

Ежемесячно:

· Внешний осмотр основных частей установки (приемно-контрольных устройств (приборов), шлейфа сигнализации, извещателей, оповещателей и т.п.) – на отсутствие повреждений коррозии, грязи, прочности крепления и т.п. (2 раза).
· Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличия пломб на приемно-контрольном устройстве (приборе) (2 раза). 

· Тестирование ППКП. Проверяется работоспособность прибора клавиатурой с возвращением в дежурный режим согласно  индивидуальной  методике  обслуживания  (2 раза). 

· Контроль отображаемой информации команд просмотра и возвращение в дежурный режим  с  индикацией    времени     согласно     индивидуальной  методике  обслуживания  (2 раза).

· Контроль происшедших неисправностей (отключение питания, разряд аккумулятора, несанкционированное вскрытие, контроль целостности сигнальных линий, короткое замыкание и обрыв линий, утечка, повышенное сопротивление) согласно индивидуальной методике обслуживания с использованием приборов (2 раза).

· Контроль фискальной памяти (проверка датчиков на чувствительность, проверка готовности работы АПС и ИУ, проверка температурного и дымового датчиков на начальные условия запуска системы, задача параметров АСПТ в таблице) согласно индивидуальной методике обслуживания.

· Контроль и проверка работоспособности извещателя исполнительных устройств, согласно индивидуальной методике обслуживания, в соответствии с графиком проверки и чистки.

· Проверка работы извещателей в дежурном режиме, поступление сигнала  при срабатывании ИП согласно индивидуальной методике обслуживания с использованием приборов.

· Контроль устойчивости системы при переходе с основного питания на резервное и обратно (наличие и исправные сетевые предохранители, контроль состояния аккумуляторных батарей с проверкой режимов «Заряд», «Разряд», согласно индивидуальной методике обслуживания.

· Контроль напряжения блока питания и исправности цепей коммутации.

· Контроль целостности и параметры сигнальной линии проверяются по константам контроля линий с индикацией неисправности согласно индивидуальной методике обслуживания с использованием приборов.

· Проверка работоспособности составных частей установки (приемно-контрольного устройства или прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфа сигнализации и т.п.), согласно индивидуальной методике обслуживания.

· ППКУП проверка контроля состояния сигнальных и управляющих цепей на неисправность согласно индивидуальной методике обслуживания.

· Проверка работоспособности установки (2 раза).
Ежеквартально:
      Профилактические работы

Ежегодно:

· Метрологическая проверка КИП.
· Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления. 

· Измерение сопротивления изоляции электрических цепей.
· Проведение технического освидетельствования системы пожарной сигнализации.
Установки светого и звукового оповещения:
Ежемесячно (1 раз):

· Проверка включения световых и звуковых оповещателей.

· Проверка соответствия размещения  звуковых оповещателей и светоуказателей проектной документации и планам эвакуации.

· Проверка уровня громкости оповещения, достаточной видимости световых оповещателей, централизованного включения световых сигналов и световых указателей направления движения к эвакуационным выходам и зонам безопасности.

· Измерение характеристик основного источника питания и аккумуляторных батарей.

· Проверка работы оповещения от резервного питания.

· Осмотр линий и измерение характеристик.

Установки аэрозольного пожаротушения:

Ежемесячно (2 раза):

· Внешний осмотр установки на отсутствие повреждений и коррозии, проверка состояния заземления, прочности крепления, наличия пломб.
· В местах с нарушенным покрытием при необходимости  проведение работ по очистке от ржавчины и нанесению антикоррозийной обработки.

· Проверка работоспособности станции пожарной сигнализации.

· Проверка состояния креплений, резьбовых соединений.

· Проверка состояния при формировании сигнала «Внимание», «Пожар» согласно индивидуальной методике обслуживания.

· Проверка линии запуска установки аэрозольного пожаротушения.

Ежегодно:

Проверка трубопроводов.

Метрологическая проверка КИП.

Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления.

Измерение сопротивления изоляции электрических цепей.

            1.4. Перечень оборудования автоматических установок системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей, а также автоматической установки пожарной сигнализации и автономной системы аэрозольного пожаротушения ДЭС БПТО и КО, передаваемых на техническое обслуживание.
Пожарная сигнализация и оповещение людей о пожаре.

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Техническая характеристика
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	Пульт контроля и управления
	С2000 

АЦДР.426469.005 ТУ
	шт.
	1

	
	
	
	
	

	2
	Контроллер двухпроводной линии


	С2000-КДЛ 

АЦДР. 425621.001 ТУ 
	шт.
	8

	
	
	
	
	

	3
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (4 шлейфа)
	С2000-4

АЦДР. 425513.008 ТУ
	шт.
	5

	
	
	
	
	

	4
	Адресный двухзонный расширитель
	С2000-АР2

АЦДР. 425621. 001 ТУ
	шт.
	3

	
	
	
	
	

	5
	Преобразователь интерфейсов
	С2000-ПИ 

АЦДР. 426469.019
	шт.
	2

	
	
	
	
	

	6
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный
	УПКОП 135-1-1

ТУ 4372-023-00226827-97
	шт.
	1

	
	
	
	
	

	7
	Адресно-анологовый извещатель
	ДИП-34 А 

АЦДР.425232.002ТУ
	10 шт.
	18,5

	
	
	
	
	

	8
	Извещатель пожарный дымовой
	ИП 212-3СУ
	10 шт.
	1,6

	
	
	
	
	

	9
	Извещатель пожарный дымовой ионизационный
	1151Е
	шт.
	4

	
	
	
	
	

	10
	Устройство согласования
	M424RL
	шт.
	2

	
	
	
	
	

	11


	Извещатель пожарный ручной
	ИПР-3СУ 

ЦФСК 425232.001
	10 шт.
	1,2

	
	
	
	
	

	12
	Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный 
	WRZ2/400 I.S.
	10 шт.
	1,0

	
	
	
	
	

	13
	Извещатель пожарный дымовой линейный
	6424
	10 шт.
	0,8

	
	
	
	
	

	14
	Устройство коммутационное
	УК-ВК 04 

АЦДР.425412.002ТУ
	шт.
	6

	
	
	
	
	

	15
	Оповещатель звуковой
	Свирель-2 

АЦДР.425542.001ТУ
	шт.
	1

	
	
	
	
	

	16
	Оповещатель звуковой (колонка)
	interM
	шт.
	50

	
	
	
	
	

	17
	Блок питания 24В-3А
	РИП-24-3А 

АЦДР.436534.002ТУ
	шт.
	9

	
	
	
	
	

	18
	Устройство сигнальное световое
	КОП
	шт.
	20

	19
	Блок питания 12В-3А
	РИП-12-3А 

АЦДР.436534.001ТУ
	шт.
	2

	20
	Устройство коммутационное
	УК-ВК 02 

АЦДР.425412.002ТУ
	шт.
	3


Пожарно-охранная сигнализация и автономная система аэрозольного пожаротешения ДЭС.
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Техническая характеристика
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный 

ППКОП «Кварц»
	ССПБ.RU.УП001.ВО1949 


	шт.
	1

	2
	Устройство коммутационное


	УК-2П 
	шт.
	2

	3
	Извещатель охранный магнитоконтактный
	ИО 102-11
	шт.
	1

	4
	Оповещатель пожарный звуковой 
VР-1
	ССПБ.RU.ОП021.А.00037 


	шт.
	2

	5
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный 

ППКП «Гонг-8-3»
	ССПБ.RU.ОП002.В.01061 


	шт.
	1

	6
	Генератор огнетушащего аэрозоля АГС-6
	ССПБ.RU.УП001.ВО1776


	шт.
	1

	7
	Устройство сигнально-пусковое 

УСП 101-93-Э
	ССПБ.RU.ОП021.В.001309 


	шт.
	2

	8
	Табло «ВНИМАНИЕ! Аэрозольное пожаротушение ВКЛЮЧЕНО»

КОП-25
	ССПБ.RU.ОП002.В.00986 


	шт.
	1

	9
	Кнопка включения автоматики
	
	шт.
	1



1.5. Требования к выполнению работ.

1.5.1. Техническое обслуживание производится в рабочие часы или иное время по согласованию обеих сторон. Графики выполнения плановых работ по ТО согласовывается сторонами и уточняются на каждый месяц и направляются Заказчику в последнюю неделю месяца, предшествующего месяцу проведения ТО. Техническое обслуживание может производиться по согласованию сторон по внеплановой заявке на обслуживание. Заявка на обслуживание подается ответственным лицом ЗАКАЗЧИКА, принимается ответственным лицом ИСПОЛНИТЕЛЯ, который организует выполнение работ.

1.5.2. Работы должны быть выполнены качественно, в установленный срок, в соответствии с действующей нормативно-технической документацией см. п. 1.5.4 и ТЗ Заказчика. Исполнитель несет гарантийные обязательства с момента подписания акта сдачи-приемки работ в течение 1 года.

1.5.3. В преддверии праздничных выходных дней по требованию ЗАКАЗЧИКА ИСПОЛНИТЕЛЬ осуществляет внеплановую проверку работоспособности систем АСПС, СОУЭ, АСГПТ и стороны оформляют акт выполненных работ. 

1.5.4.  Время прибытия на объект не должно превышать:

- при полной неработоспособности обслуживаемых систем АСПС, СОУЭ, АСГПТ не более 4 рабочих часов;

- при ограниченной работоспособности обслуживаемых систем АСПС, СОУЭ, АСГПТ – не более 16 рабочих часов.

1.5.5. Ответственные лица ЗАКАЗЧИКА и ИСПОЛНИТЕЛЯ назначаются соответствующими должностными лицами. Данные об ответственных лицах оговариваются в приложении к договору. Ответственные лица могут быть заменены с обязательным уведомлением второй стороны.

1.5.6. Выполнение и содержание объема выполненных работ по техническому обслуживанию записывается представителем ИСПОЛНИТЕЛЯ в журнал технического обслуживания, хранящийся у ЗАКАЗЧИКА, заверяются подписями представителей ИСПОЛНИТЕЛЯ и ЗАКАЗЧИКА, и оформляется актами согласованной формы и содержания.
1.5.7. ЗАКАЗЧИК обязуется
· создать сотрудникам ИСПОЛНИТЕЛЯ условия работы, соответствующие требованиям техники безопасности, санитарии и охране труда;

1.5.8. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется

· информировать ЗАКАЗЧИКА о выявленных в процессе ТО нарушениях со стороны персонала Заказчика правил эксплуатации оборудования;

· информировать ЗАКАЗЧИКА о причинах (предпосылках) обнаруженных и устраненных неисправностей оборудования, методике их предупреждения;

· оказывать помощь ЗАКАЗЧИКУ в подготовке  дефектных ведомостей на неисправное оборудование;

· самостоятельно и за свой счет поставлять материалы и запасные части, необходимые для выполнения работ. Все применяемые Исполнителем материалы и запасные части должны соответствовать ГОСТам, ТУ и прочим применимым стандартам, сопровождаться сертификатами соответствия нормам РФ, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими качество.

1.5.9. Требования к Исполнителю по применению стандартов, норм и правил во время проведения работ: При проведении работ обязательно выполнение требований внутреннего трудового распорядка Заказчика, пропускного режима и режима перемещений по территории Заказчика. Работы должны выполняться в полном соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации:
· РД-35.240.00-КТН-077-09 Руководство по техническому обслуживанию и ремонту оборудования систем автоматики и телемеханики магистральных нефтепроводов;

· ПТЭП-2003 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;
· ПОТРМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00 Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок;

· Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, от 13.01.2003;
· СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно–вычислительным машинам и организации работы;
· ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации;

· РД 13.220.00-КТН-575-06 Стандарт. Правила пожарной безопасности на объектах ОАО «АК «Транснефть» и дочерних акционерных обществ.
1.5.10. Иные требования: Стоимость выполнения работ должна быть подтверждена          калькуляцией.
1.6. Требования к Участникам конкурса.

Участвовать в конкурсе может юридическое лицо. Однако чтобы претендовать на победу в конкурсе и получение права заключить с Заказчиком Договор, Участник должен отвечать следующим требованиям:

· Участник должен обладать опытом выполнения аналогичных работ, иметь лицензии на выполняемые работы, вместе с приложениями, описывающими конкретные  виды деятельности, на которые организация обладает лицензией, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые);

· Участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке, и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках Договора) и гарантировать качество выполнения работ;

· Участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом,  находится в процессе ликвидации, на имущество Участника в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена;

· Участник не должен иметь невыполненных обязательств перед третьими лицами, в частности перед Заказчиком;

· Участник должен иметь в штате квалифицированных специалистов, способных выполнить данные работы, прошедших обучение в специализированном учебном центре с получением соответствующих сертификатов.
· Наличие положительного опыта выполнения аналогичных работ, подтвержденного рекомендательными письмами руководителей предприятий;

· Участник должен обладать достаточной материально-технической базой, оборудованием, инструментами и приспособлениями для выполнения указанных работ.

Так же требуются: 

Обязательные материалы:

· копия учредительных документов;

· копии свидетельств о регистрации (копии свидетельств налогового органа о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц и постановке на учет в налоговом органе);

· копии лицензий на оказание услуг по тематике конкурса;

· копия устава предприятия;

· приказ о назначении на должность директора;

· ФИО главного бухгалтера;

· справку об отсутствии задолженности по уплате налогов и обязательных платежей. 
· условия выполнения договора.

Дополнительные материалы:

· сведения о заключении за последние 1-2 года аналогичных договоров, список клиентов, которым поставлялось оборудование, материалы или выполнялись работы по тематике тендерных торгов (желательно);

· сведения о материально-техническом оснащении (наличие сервис - центров, подразделений технического обслуживания, их оснащении), квалификация персонала подразделений ТО, предлагаемый состав подменного фонда на оборудование, подлежащее ТО;

· расчет цены по каждому лоту с указанием порядка ее исчисления и распределения по основным видам работ;

· пояснительная записка с приложением необходимой экономической, технической и технологической документации;

· время работы на рынке информационных технологий;

· рекомендательные письма от клиентов (желательно).

Начальник ОАСУ ТП    


                    


          
   А.В. Петров
