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[bookmark: _Toc397335547]
1. Общие сведения.

[bookmark: _Toc352659366][bookmark: _Toc397335548]1.1. Характеристика объекта.

[bookmark: _Toc387656230][bookmark: _Toc397335549]	Объект состоит из основного Здания и дворовой территории. Здание двух-трехэтажное  с цокольным этажом. Общая площадь нежилых помещений с установленным в них оборудованием, предназначена для использования под офис и составляет  2 519,9 кв.м. Здание оборудовано входными дверями в количестве 15 шт., межкомнатными дверями в количестве 143 шт., радиаторами отопления в количестве 162 шт., оконными деревянными стеклопакетами в количестве 135 шт. 
[bookmark: _Toc387656231][bookmark: _Toc397335550]В здании находятся: водомерный узел площадью 17,3 кв.м, серверная – 14,2 и 7,3 кв.м, электрощитовая площадью 9,9 кв.м, венткамеры – 48,4 и 21,4 кв.м, теплоцентр – 28,7 кв.м. Площадь прилегающей территории составляет 1598,9 кв.м ( в том числе площадь газона 130 кв.м), ограничена забором, покрытие дворовой территории – асфальт. Площадь кровли составляет 647,2 кв.м.

[bookmark: _Toc352659367][bookmark: _Toc397335551]1.2. Наименование работ.

[bookmark: _Toc387656233][bookmark: _Toc397333215][bookmark: _Toc397335552]Комплексное техническое обслуживание инженерных систем, помещений, оборудования и прилегающей территории административного здания ООО «Балтнефтепровод» по адресу:              г. Санкт-Петербург,  улица Коллонтай, д.14, корпус 1, литер А.

[bookmark: _Toc352659368][bookmark: _Toc397335553]1.3. Заказчик 

[bookmark: _Toc387656235][bookmark: _Toc397333217][bookmark: _Toc397335554][bookmark: _Toc352659369]ООО «Балтнефтепровод»

[bookmark: _Toc397335555]1.4. Исполнитель

[bookmark: _Toc387656237][bookmark: _Toc397333219][bookmark: _Toc397335556]Победитель  торгов.

[bookmark: _Toc352659370][bookmark: _Toc397335557]1.5. Срок проведения работ:

[bookmark: _Toc387656239][bookmark: _Toc397333221][bookmark: _Toc397335558]Срок начала работ: октябрь 2014
[bookmark: _Toc387656240][bookmark: _Toc397333222][bookmark: _Toc397335559]Срок проведения работ: в течение 12 месяцев.

[bookmark: _Toc352659371][bookmark: _Toc397335560]1.6. Особые условия

[bookmark: _Toc387656242][bookmark: _Toc397335561]1.6.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику комплекс услуг по техническому обслуживанию инженерных систем, помещений, оборудования и прилегающей территории административного здания ООО «Балтнефтепровод» по адресу: г. Санкт-Петербург,  улица Коллонтай, д.14, корпус 1, литер А., а Заказчик обязуется принимать и оплачивать эти услуги по факту их выполнения. 
[bookmark: _Toc387656243][bookmark: _Toc397335562]1.6.2. Административное  здание является режимным. Организация допуска персонала Исполнителя,  в здание организуется Заказчиком, в соответствии с требованием Постановления Правительства Российской Федерации № 3-1 от 05.01.2004, а также статьи 10 Федерального закона от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно – энергетического комплекса».
[bookmark: _Toc352659372][bookmark: _Toc397335563]2. Требования к комплексному техническому обслуживанию инженерных систем, помещений, оборудования и прилегающей территории административного здания.

[bookmark: _Toc387656245][bookmark: _Toc397333227][bookmark: _Toc397335564]Наименование: Комплексное техническое обслуживание инженерных систем, помещений, оборудования и прилегающей территории (далее - комплексное техническое обслуживание)  административного здания  ООО «Балтнефтепровод» по адресу: г. Санкт-Петербург,  улица Коллонтай, д.14, корпус 1, литер А.
[bookmark: _Toc387656246][bookmark: _Toc397333228][bookmark: _Toc397335565]Назначение:  комплексное техническое обслуживание административного здания аппарата управления ООО «Балтнефтепровод» должно быть направлено:
[bookmark: _Toc387656247][bookmark: _Toc397333229][bookmark: _Toc397335566]-	на безусловное выполнение норм и правил технической эксплуатации здания, инженерной инфраструктуры, благоустройство, и предназначена обеспечить надежную, экономичную и эффективную работу организации;
[bookmark: _Toc387656248][bookmark: _Toc397333230][bookmark: _Toc397335567]- 	на разработку рабочей документации по технической эксплуатации в соответствии с нормативными документами и инструкциями заводов-изготовителей; 
[bookmark: _Toc387656249][bookmark: _Toc397333231][bookmark: _Toc397335568]-	на обеспечение запасными частями и расходными материалами, специальным оборудованием необходимым для проведения комплексного технического обслуживания инженерных систем и оборудования административного здания в соответствии с разработанным и согласованным с Заказчиком перечнем необходимых запасных частей и расходных материалов, специального оборудования;
[bookmark: _Toc387656250][bookmark: _Toc397333232][bookmark: _Toc397335569]-	на организацию контроля за выполняемыми операциями по обслуживанию;
[bookmark: _Toc387656251][bookmark: _Toc397333233][bookmark: _Toc397335570]-	на разработку порядка учета расходных материалов согласно нормативам по техническому обслуживанию.
[bookmark: _Toc387656252][bookmark: _Toc397333234][bookmark: _Toc397335571]Цель: Содержание здания, инженерных систем в работоспособном состоянии, обеспечивающих повседневную жизнедеятельность, предотвращение возникновения нештатных ситуаций,  а так же  отработка сиcтем в условиях нештатной или чрезвычайной ситуации по обеспечению безопасности людей и здания.   

[bookmark: _Toc352659373][bookmark: _Toc397335572]2.1. Общие требования к комплексному техническому обслуживанию.
[bookmark: _Toc387656254][bookmark: _Toc397335573]2.1.1.	Комплексное техническое обслуживание выполняется в соответствии с требованиями нормативной и технической документации, Правил эксплуатации оборудования и систем и Правил техники безопасности при эксплуатации данных систем.
[bookmark: _Toc387656255][bookmark: _Toc397335574]2.1.2.	В комплексное техническое обслуживание включается:
[bookmark: _Toc387656256][bookmark: _Toc397333238][bookmark: _Toc397335575]-  проведение планово-предупредительных осмотров, технического обслуживания, ремонтов  и проверки работоспособности инженерных систем и оборудования в    соответствии с утвержденными графиками;
[bookmark: _Toc387656257][bookmark: _Toc397333239][bookmark: _Toc397335576]-  выполнение оперативных переключений;
[bookmark: _Toc387656258][bookmark: _Toc397333240][bookmark: _Toc397335577]-  выполнение работ в порядке текущей эксплуатации согласно перечню оборудования;
[bookmark: _Toc387656259][bookmark: _Toc397333241][bookmark: _Toc397335578]-  проведение работ по нарядам и допускам;
[bookmark: _Toc387656260][bookmark: _Toc397333242][bookmark: _Toc397335579]-  мелкие монтажные работы;
[bookmark: _Toc387656261][bookmark: _Toc397333243][bookmark: _Toc397335580]-  проведение поверки (калибровки) СИ в государственных региональных центрах метрологии (ГР МЦ) на обслуживаемой территории с оформлением свидетельств о поверке;
[bookmark: _Toc387656262][bookmark: _Toc397333244][bookmark: _Toc397335581]-  допускается организация круглосуточного сменного дежурства на пультах;
[bookmark: _Toc387656263][bookmark: _Toc397333245][bookmark: _Toc397335582]-  прибытие на объект персонала для устранения неисправностей, в рабочие дни в течение 2-х часов, в выходные и праздничные дни не более 4 часов.
[bookmark: _Toc387656264][bookmark: _Toc397335583]2.1.3.	Техническое обслуживание и ремонт должны проводиться в установленные сроки и по определенной наработке в  соответствии с графиком ТО и ТР согласованным с Заказчиком вне зависимости от состояния оборудования квалифицированным персоналом прошедшим специальную подготовку (допуск). 
[bookmark: _Toc387656265][bookmark: _Toc397333247][bookmark: _Toc397335584]Срок службы оборудования считать с момента его ввода в эксплуатацию, наработку - с момента пуска до момента остановки. 
[bookmark: _Toc387656266][bookmark: _Toc397333248][bookmark: _Toc397335585]Основным видом технического обслуживания считать техническое обслуживание по сроку службы. Техническое обслуживание по наработке проводить при соответствующем техническом обслуживании по сроку службы.
[bookmark: _Toc387656267][bookmark: _Toc397335586]2.1.4.	Комплексное техническое обслуживание также включает внеплановый (аварийный) ремонт, который должны выполняться согласно актов деффектации по установленным правилам на основании заявки на проведения аварийно-восстановительных работ   с  использованием ЗИП. После использования ЗИП пополняется за счёт средств Исполнителя. 
[bookmark: _Toc387656268][bookmark: _Toc397333250][bookmark: _Toc397335587]Ремонтно-восстановительные работы, требующие дополнительных материальных затрат с закупкой оборудования не предусмотренного ЗИП в объем работ по техническому обслуживанию не входят и выполняются на основании актов деффектации согласованных Заказчиком  по установленным правилам, с заключением дополнительного соглашения.
[bookmark: _Toc387656269][bookmark: _Toc397335588][bookmark: _Toc387656270]2.1.5.	Иметь опыт организации работы по конкретному направлению деятельности.
[bookmark: _Toc397335589]2.1.6.	Наличие лицензий и сертификатов на соответствующие виды деятельности обязательно.
[bookmark: _Toc387656271][bookmark: _Toc397335590]2.1.7.	Наличие неснижаемого перечня запасных частей и расходных материалов.
[bookmark: _Toc387656272][bookmark: _Toc397335591]2.1.8.	Наличие материально-технической базы и собственных квалифицированных кадров не менее 20 человек для выполнения заявленных работ обязательно. Кроме того, ИТР – высшее специальное образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет, среднетехническое образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет. Рабочие – спец. образование, имеющие диплом по специальности или удостоверение со стажем работы по специальности не менее 5 лет.
[bookmark: _Toc387656273][bookmark: _Toc397335592]2.1.9.	Исполнитель должен иметь в своем штате необходимых специалистов для выполнения работ по техническому обслуживанию систем, инженерной инфраструктуры здания перечисленных в настоящем техническом задании.
[bookmark: _Toc387656274][bookmark: _Toc397335593][bookmark: _Toc387656275]2.1.10.	 Длительность рабочего дня для персонала не должна превышать норму, установленную требованиями главы 16 ТК РФ.
[bookmark: _Toc387656276][bookmark: _Toc397335594]	2.1.11.	Исполнитель должен следовать требованиям руководящих документов, норм и правил по техническому обслуживанию, разработанных в ОАО «АК «Транснефть».  
[bookmark: _Toc397335595][bookmark: _Toc387656277]2.1.12. Для точного и своевременного технического обслуживания и контроля за сроками и объемом проведения работ по техническому обслуживанию оборудования обслуживающая компания должна вести, а при необходимости и составлять следующую техническую и организационную документацию:
· [bookmark: _Toc397333259][bookmark: _Toc397335596]должностные инструкции;
· [bookmark: _Toc397333260][bookmark: _Toc397335597]инструкции по охране  труда;
· [bookmark: _Toc397333261][bookmark: _Toc397335598]инструкции по эксплуатации основного оборудования;
· [bookmark: _Toc397333262][bookmark: _Toc397335599]годовой график ТО;
· [bookmark: _Toc397333263][bookmark: _Toc397335600]месячные графики ТО;
· [bookmark: _Toc397333264][bookmark: _Toc397335601]заказ-наряды на выполнение ежедневных (плановых) работ;
· [bookmark: _Toc397333265][bookmark: _Toc397335602]заказ-наряды на выполнение внеплановых работ;
· [bookmark: _Toc397333266][bookmark: _Toc397335603]журналы учета технического обслуживания;
· [bookmark: _Toc397333267][bookmark: _Toc397335604]перечень операций технического обслуживания;
· [bookmark: _Toc397333268][bookmark: _Toc397335605]журналы учета СИ;
· [bookmark: _Toc397333269][bookmark: _Toc397335606]паспорта и формуляры на средства измерений и основное оборудование;
· [bookmark: _Toc397333270][bookmark: _Toc397335607]свидетельства о поверке (калибровке) средств измерений;
· [bookmark: _Toc397333271][bookmark: _Toc397335608]согласованный с оделом метрологии ООО «Балтнефтепровод» перечень средств измерений подлежащих поверке;
· [bookmark: _Toc397333272][bookmark: _Toc397335609]согласованный с оделом метрологии ООО «Балтнефтепровод» перечень средств измерений подлежащих калибровке;
· [bookmark: _Toc397333273][bookmark: _Toc397335610]перечень  оперативно-технической  документации  ответственного   за   техническую эксплуатацию оборудования, систем, строительных конструкций, электроустановок административного здания;
· [bookmark: _Toc397333274][bookmark: _Toc397335611]технологические     карты     по    техническому    обслуживанию    оборудования,   систем,  строительных конструкций, электроустановок административного здания;
· [bookmark: _Toc397333275][bookmark: _Toc397335612]программы   испытаний  оборудования,    систем,   строительных  конструкций, электро- установок  административного здания;
· [bookmark: _Toc397333276][bookmark: _Toc397335613]программы подготовки оборудования,    систем,   строительных  конструкций, электро- установок  административного зданияк весеннее-летнему, осенне-зимнему и грозовому периудам;
· [bookmark: _Toc397333277][bookmark: _Toc397335614]согласованный с оделом метрологии ООО «Балтнефтепровод» график поверки, калибровки средств измерений;
· [bookmark: _Toc397333278][bookmark: _Toc397335615]оперативный журнал;
· [bookmark: _Toc397333279][bookmark: _Toc397335616]журнал учета неисправностей;
· [bookmark: _Toc397333280][bookmark: _Toc397335617]документы предусмотренные «Правилами устройства и безопасной эксплуатации лифтов»;
· [bookmark: _Toc397333281][bookmark: _Toc397335618]документы в соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» в объеме утвержденного техническим руководителем «Заказчика» переченя оперативно - технической документации по эксплуатации тепловых энергоустановок;
· [bookmark: _Toc397333282][bookmark: _Toc397335619]документы в соответствии с требованиями «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления».
· [bookmark: _Toc397333283][bookmark: _Toc397335620][bookmark: _Toc387656299]акты, протоколы выполненных работ.
[bookmark: _Toc397335621][bookmark: _Toc387656300]2.1.13. К проведению работ допускаются лица не моложе 18 лет, являющиеся гражданами РФ прошедшие предварительный при поступлении на работу и периодический медицинский осмотры, годные по  состоянию  здоровья, прошедшие обучение по профессии и  имеющие квалификационное удостоверение, прошедшие вводный и инструктаж на рабочем месте, практическое обучение (стажировку), проверку знаний и получившие удостоверение на допуск к самостоятельной работе по данной специальности, имеющие (при необходимости) соответствующую  группу по электробезопасности. Ответственный за проведение работ должен иметь группу по электробезопасности не ниже, чем у подчиненного персонала, и в своей работе руководствоваться требованиями Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок.
[bookmark: _Toc397335622]2.1.14. Все работники Исполнителя в период действия договора подлежат социальному страхованию и социальному обеспечению, согласно требований законодательства РФ. Исполнитель обязуется самостоятельно выплачивать страховые взносы по страховке на случай возможного получения трудового увечья при выполнении работ.
[bookmark: _Toc352659374][bookmark: _Toc397335623]3. Оборудование ИТП, оборудование тепловых сетей, сантехническое оборудование, отопление, горячее водоснабжение (ГВС), холодное водоснабжение (ХВС), системы хозяйственно-бытовой, дренажной и ливневой канализации.
[bookmark: _Toc387656302][bookmark: _Toc397333287][bookmark: _Toc397335624]Все оборудование должно эксплуатироваться согласно соответствующих действующих Правил технической эксплуатации, СНиПов, СанПИНов, Руководящих документов и технической документации изготовителей оборудования:
[bookmark: _Toc387656303][bookmark: _Toc397333288][bookmark: _Toc397335625]Правила и нормы технической эксплуатации общественно-жилищного фонда;
[bookmark: _Toc387656304][bookmark: _Toc397333289][bookmark: _Toc397335626]Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации;
[bookmark: _Toc387656305][bookmark: _Toc397333290][bookmark: _Toc397335627]Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации;
[bookmark: _Toc387656306][bookmark: _Toc397333291][bookmark: _Toc397335628]Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок;
[bookmark: _Toc387656307][bookmark: _Toc397333292][bookmark: _Toc397335629]Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;
[bookmark: _Toc387656308][bookmark: _Toc397333293][bookmark: _Toc397335630]СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;
[bookmark: _Toc387656309][bookmark: _Toc397333294][bookmark: _Toc397335631] СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»;
[bookmark: _Toc387656310][bookmark: _Toc397333295][bookmark: _Toc397335632]СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»
[bookmark: _Toc387656311][bookmark: _Toc397333296][bookmark: _Toc397335633]Правила техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей;
[bookmark: _Toc257106691][bookmark: _Toc257131693][bookmark: _Toc257133564][bookmark: _Toc257137251][bookmark: _Toc257138165][bookmark: _Toc387656312][bookmark: _Toc397333297][bookmark: _Toc397335634]РД-29.020.00-КТН-087-10 «Положение о системе технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования магистральных нефтепроводов на давление до 10 МПа»;
[bookmark: _Toc387656314][bookmark: _Toc397333298][bookmark: _Toc397335635]РД-35.240.50-КТН-168-13  Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Техническое обслуживание и ремонт оборудования систем автоматизации и телемеханики.
[bookmark: _Toc387656315][bookmark: _Toc397333299][bookmark: _Toc397335636]ОР-03.100.50-КТН-224-12 «Подготовка объектов трубопроводного транспорта к устойчивой работе в осенне-зимний период и период весеннего паводка»
[bookmark: _Toc387656316][bookmark: _Toc397333300][bookmark: _Toc397335637] Исполнитель должен представить:
[bookmark: _Toc387656317][bookmark: _Toc397333301][bookmark: _Toc397335638]ксерокопии документов, подтверждающих квалификацию своего персонала, а также от персонала субподрядных организаций и допусков его к эксплуатации данного оборудования.
[bookmark: _Toc387656318][bookmark: _Toc397333302][bookmark: _Toc397335639]Исполнитель должен иметь опыт эксплуатации аналогичного оборудования не менее 5 лет.
[bookmark: _Toc387656319][bookmark: _Toc397333303][bookmark: _Toc397335640]Исполнитель должен учесть необходимость круглосуточного оперативного обслуживания оборудования и систем.
[bookmark: _Toc387656320][bookmark: _Toc397333304][bookmark: _Toc397335641]Исполнитель должен иметь неснижаемый запас запасных частей и расходных материалов в случае устранения аварийных ситуаций.
[bookmark: _Toc387656321][bookmark: _Toc397333305][bookmark: _Toc397335642]Средства измерения применяемые при эксплуатации оборудования должны иметь утвержденное описание типа и действующий номер в Государственном реестре средств измерений РФ.

[bookmark: _Toc352659375][bookmark: _Toc397335643]3.1. Перечень оборудования ИТП, оборудования тепловых сетей, сантехнического оборудования, отопления, ГВС, ХВС, систем хозяйственно-бытовой, дренажной и ливневой канализации.  
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[bookmark: _Toc397335701][bookmark: _Toc352659376]3.2. Объемы и периодичность проведения работ по техническому  обслуживанию и ремонту оборудования ИТП, оборудования тепловых сетей, отопления, ГВС.  
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	[bookmark: _Toc387656387][bookmark: _Toc397333371][bookmark: _Toc397335708]Проверка отсутствия неравномерных шумов 
	

	[bookmark: _Toc387656388][bookmark: _Toc397333372][bookmark: _Toc397335709]Проверка наличия парений, пропусков во фланцевых соединениях, арматуре и их устранение
	

	[bookmark: _Toc387656389][bookmark: _Toc397333373][bookmark: _Toc397335710]Очистка от пыли и грязи всех узлов
	[bookmark: _Toc387656390][bookmark: _Toc397333374][bookmark: _Toc397335711]6 месяцев 

	[bookmark: _Toc387656391][bookmark: _Toc397333375][bookmark: _Toc397335712]2. Насосное оборудование 

	[bookmark: _Toc387656392][bookmark: _Toc397333376][bookmark: _Toc397335713]Проверка отсутствия посторонних шумов, стуков, вибрации
	[bookmark: _Toc387656393][bookmark: _Toc397333377][bookmark: _Toc397335714]1 раз в смену

	[bookmark: _Toc387656394][bookmark: _Toc397333378][bookmark: _Toc397335715]Устранение течи в разъемах, проверка соединительных муфт
	[bookmark: _Toc387656395][bookmark: _Toc397333379][bookmark: _Toc397335716]1 месяц (ТО1)

	[bookmark: _Toc387656396][bookmark: _Toc397333380][bookmark: _Toc397335717]Подтяжка ослабленных болтов
	[bookmark: _Toc387656397][bookmark: _Toc397333381][bookmark: _Toc397335718]6 месяцев (ТО6)

	[bookmark: _Toc387656398][bookmark: _Toc397333382][bookmark: _Toc397335719]Устранение обнаруженных дефектов без вывода из рабочего состояния
	

	[bookmark: _Toc387656399][bookmark: _Toc397333383][bookmark: _Toc397335720]3. Фильтры 

	[bookmark: _Toc387656400][bookmark: _Toc397333384][bookmark: _Toc397335721]Проверка технического состояния фильтра и фланцевых соединений
	[bookmark: _Toc387656401][bookmark: _Toc397333385][bookmark: _Toc397335722]1 раз в смену

	[bookmark: _Toc387656402][bookmark: _Toc397333386][bookmark: _Toc397335723]Промывка
	[bookmark: _Toc387656403][bookmark: _Toc397333387][bookmark: _Toc397335724]1 раз в год

	[bookmark: _Toc387656404][bookmark: _Toc397333388][bookmark: _Toc397335725]4.Задвижки, краны и другая арматура

	[bookmark: _Toc387656405][bookmark: _Toc397333389][bookmark: _Toc397335726]Проверка технического состояния и очистка корпуса задвижки и фланцевых соединений от загрязнений
	[bookmark: _Toc387656406][bookmark: _Toc397333390][bookmark: _Toc397335727]1 раз в смену


[bookmark: _Toc184528261][bookmark: _Toc182813805][bookmark: _Toc180835618][bookmark: _Toc178071883][bookmark: _Toc176326287]

[bookmark: _Toc387656407][bookmark: _Toc397333391][bookmark: _Toc397335728]Периодичность и объем работ по техническому обслуживанию трубопроводов системы отопления:
	[bookmark: _Toc387656408][bookmark: _Toc397333392][bookmark: _Toc397335729]1 Внутренние трубопроводы

	[bookmark: _Toc387656409][bookmark: _Toc397333393][bookmark: _Toc397335730]Наружный осмотр трубопроводов для выявления неплотностей в сварных стыках и фланцевых соединениях, состояния теплоизоляции, антикоррозионного покрытия
	[bookmark: _Toc387656410][bookmark: _Toc397333394][bookmark: _Toc397335731]1 месяц (ТО1)

	[bookmark: _Toc387656411][bookmark: _Toc397333395][bookmark: _Toc397335732]Осмотр и мелкий ремонт трубопроводной арматуры при рабочем положении; смена неисправной запорной арматуры.
	[bookmark: _Toc387656412][bookmark: _Toc397333396][bookmark: _Toc397335733]6 месяцев (ТО6)

	[bookmark: _Toc387656413][bookmark: _Toc397333397][bookmark: _Toc397335734]2 Отопительная система в целом

	[bookmark: _Toc387656414][bookmark: _Toc397333398][bookmark: _Toc397335735]Опрессовка отопительной системы
	[bookmark: _Toc387656415][bookmark: _Toc397333399][bookmark: _Toc397335736]6 месяцев (ТО6)

	[bookmark: _Toc387656416][bookmark: _Toc397333400][bookmark: _Toc397335737]Регулировка отопительной системы (при подготовке ИТП к отопительному сезону)
	[bookmark: _Toc387656417][bookmark: _Toc397333401][bookmark: _Toc397335738]12 месяцев (ТО12)



[bookmark: _Toc387656418][bookmark: _Toc397333402][bookmark: _Toc397335739]При подготовке к осенне-зимнему периоду производится текущий ремонт вышеперечисленного оборудования. Объем работ:
	[bookmark: _Toc387656419][bookmark: _Toc397333403][bookmark: _Toc397335740]1 ИТП

	[bookmark: _Toc387656420][bookmark: _Toc397333404][bookmark: _Toc397335741]Устранение неисправностей, записанных в журнале дефектов; ревизия, ремонт арматуры ИТП; проверка; ремонт теплоизоляции трубопроводов.
	[bookmark: _Toc387656421][bookmark: _Toc397333405][bookmark: _Toc397335742]ТР

	[bookmark: _Toc387656422][bookmark: _Toc397333406][bookmark: _Toc397335743]2. Насосное оборудование 

	[bookmark: _Toc387656423][bookmark: _Toc397333407][bookmark: _Toc397335744]Замена смазки; замена прокладок, устранение дефектов арматуры и фланцевых соединений; ремонт или замена обратного клапана; амортизаторов и пальцев соединительных муфт с их изготовлением и заменой; 
	[bookmark: _Toc387656424][bookmark: _Toc397333408][bookmark: _Toc397335745]ТР

	[bookmark: _Toc387656425][bookmark: _Toc397333409][bookmark: _Toc397335746]3.Фильтры

	[bookmark: _Toc387656426][bookmark: _Toc397333410][bookmark: _Toc397335747]Разборка фильтра, осмотр состояния сетки; очистка и промывка внутренних поверхностей фильтра и прилегающих к нему участков трубы; замена прокладок; сборка
	[bookmark: _Toc387656427][bookmark: _Toc397333411][bookmark: _Toc397335748]ТР

	[bookmark: _Toc387656428][bookmark: _Toc397333412][bookmark: _Toc397335749]4.Задвижки, краны и другая арматура

	[bookmark: _Toc387656429][bookmark: _Toc397333413][bookmark: _Toc397335750]Разборка крана, очистка внутренних поверхностей; осмотр состояния уплотнительных поверхностей, промывка керосином, сборка, перебивка сальников; проверка плотности закрытия и опробование в работе
	[bookmark: _Toc387656430][bookmark: _Toc397333414][bookmark: _Toc397335751]ТР

	[bookmark: _Toc387656431][bookmark: _Toc397333415][bookmark: _Toc397335752]5. Фильтр сетевой воды

	[bookmark: _Toc387656432][bookmark: _Toc397333416][bookmark: _Toc397335753]Очистка фильтрующего элемента
	[bookmark: _Toc387656433][bookmark: _Toc397333417][bookmark: _Toc397335754]ТР


[bookmark: _Toc257106947][bookmark: _Toc257131840][bookmark: _Toc257133710][bookmark: _Toc257137308][bookmark: _Toc257138222][bookmark: _Toc387656434][bookmark: _Toc397333418][bookmark: _Toc397335755]Объем работ по ремонту трубопроводов системы отопления:
	[bookmark: _Toc387656435][bookmark: _Toc397333419][bookmark: _Toc397335756]Наименование оборудования.
[bookmark: _Toc387656436][bookmark: _Toc397333420][bookmark: _Toc397335757]Объем работ
	[bookmark: _Toc387656437][bookmark: _Toc397333421][bookmark: _Toc397335758]Вид ремонта.
[bookmark: _Toc387656438][bookmark: _Toc397333422][bookmark: _Toc397335759]Периодичность

	[bookmark: _Toc387656439][bookmark: _Toc397333423][bookmark: _Toc397335760]1 Отопительные сети

	[bookmark: _Toc387656440][bookmark: _Toc397333424][bookmark: _Toc397335761]Промывка системы отопления и трубопроводов; замена отдельных групп радиаторов, регулировочной арматуры; устранение выявленных дефектов; ремонт сливных и воздушных труб, ремонт арматуры и обвязки трубопроводов тепловых узлов
	[bookmark: _Toc387656441][bookmark: _Toc397333425][bookmark: _Toc397335762]ТР 1 год

	[bookmark: _Toc387656442][bookmark: _Toc397333426][bookmark: _Toc397335763]2 Арматура

	[bookmark: _Toc387656443][bookmark: _Toc397333427][bookmark: _Toc397335764]Разборка, очистка и промывка всех деталей, замена изношенных деталей; 
	[bookmark: _Toc387656444][bookmark: _Toc397333428][bookmark: _Toc397335765]ТР 1 год


[bookmark: _Toc387656445][bookmark: _Toc397333429][bookmark: _Toc397335766]Подготовку к осенне-зимнему периоду проводить согласно ОР-03.100.50-КТН-224-12 с обязательным составлением паспорта готовности теплоэнергетического оборудования к осенне-зимнему периоду.
[bookmark: _Toc387656446][bookmark: _Toc397333430][bookmark: _Toc397335767]Осмотр технического состояния (ОТС) – проводится ежедневно
[bookmark: _Toc387656447][bookmark: _Toc397333431][bookmark: _Toc397335768]В состав работ включается:
[bookmark: _Toc387656448][bookmark: _Toc397333432][bookmark: _Toc397335769]- контроль параметров работы насосного оборудования;
[bookmark: _Toc387656449][bookmark: _Toc397333433][bookmark: _Toc397335770]- контроль герметичности запорной арматуры, фланцевых соединений;
[bookmark: _Toc387656450][bookmark: _Toc397333434][bookmark: _Toc397335771]- визуальный осмотр средств измерений.
[bookmark: _Toc387656451][bookmark: _Toc397333435][bookmark: _Toc397335772]Техническое обслуживание (ТО) - проводится 1 раз в месяц
[bookmark: _Toc387656452][bookmark: _Toc397333436][bookmark: _Toc397335773]В ТО входят работы ОТС и следующие:
[bookmark: _Toc387656453][bookmark: _Toc397333437][bookmark: _Toc397335774]- проверка работоспособности и герметичности запорной арматуры;
[bookmark: _Toc387656454][bookmark: _Toc397333438][bookmark: _Toc397335775]- проверка положения термостатических головок на радиаторах;
[bookmark: _Toc387656455][bookmark: _Toc397333439][bookmark: _Toc397335776]- проверка работы насосного оборудования,  и сравнение их с проектными значениями;
[bookmark: _Toc387656456][bookmark: _Toc397333440][bookmark: _Toc397335777]- проверка исправности средств измерений, установка манометров на «0»;
[bookmark: _Toc387656457][bookmark: _Toc397333441][bookmark: _Toc397335778]- ведение эксплуатационной документации.
[bookmark: _Toc387656458][bookmark: _Toc397333442][bookmark: _Toc397335779]Текущий ремонт (ТР) - проводится 1 раз в год
[bookmark: _Toc387656459][bookmark: _Toc397333443][bookmark: _Toc397335780]В ТР входят работы ОТС, ТО и следующие:
[bookmark: _Toc387656460][bookmark: _Toc397333444][bookmark: _Toc397335781] - демонтаж запорной арматуры, не обеспечивающей герметичности закрытия, очистка рабочих поверхностей от коррозии и загрязнений, замена неисправной арматуры, не подлежащей ремонту;
[bookmark: _Toc387656461][bookmark: _Toc397333445][bookmark: _Toc397335782] - устранение неисправностей узлов и деталей насосного оборудования, замена сальниковых (торцовых) уплотнений, обтяжка крепежных изделий;
[bookmark: _Toc387656462][bookmark: _Toc397333446][bookmark: _Toc397335783] - текущий ремонт оборудования ИТП  с целью обеспечения работоспособного состояния оборудования;
[bookmark: _Toc387656463][bookmark: _Toc397333447][bookmark: _Toc397335784]- монтаж и демонтаж средств измерений для сдачи в поверку, проведение госповерки;
[bookmark: _Toc387656464][bookmark: _Toc397333448][bookmark: _Toc397335785]-	предоставление средств измерений для проведения поверки (калибровки) и проведение поверки средств измерений данного типа в государственных региональных центрах метрологии  с оформлением свидетельств о поверке;
 
[bookmark: _Toc352659377][bookmark: _Toc397335786]3.3. Объемы и периодичность проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту системы горячего водоснабжения (ГВС), холодного водоснабжения (ХВС), внутреннего сантехнического оборудования, канализации.
[bookmark: _Toc387656466][bookmark: _Toc397333450][bookmark: _Toc397335787]Перечень оборудования системы холодного водоснабжения (ХВС), водомерного узла, внутреннего сантехнического оборудования и сетей канализации. 
	[bookmark: _Toc387656467][bookmark: _Toc397333451][bookmark: _Toc397335788]№
[bookmark: _Toc387656468][bookmark: _Toc397333452][bookmark: _Toc397335789]п/п
	[bookmark: _Toc387656469][bookmark: _Toc397333453][bookmark: _Toc397335790]Наименование оборудования
	[bookmark: _Toc387656470][bookmark: _Toc397333454][bookmark: _Toc397335791]Единица измерения
	[bookmark: _Toc387656471][bookmark: _Toc397333455][bookmark: _Toc397335792]Количество

	[bookmark: _Toc387656472][bookmark: _Toc397333456][bookmark: _Toc397335793]1
	[bookmark: _Toc387656473][bookmark: _Toc397333457][bookmark: _Toc397335794]2
	[bookmark: _Toc387656474][bookmark: _Toc397333458][bookmark: _Toc397335795]3
	[bookmark: _Toc387656475][bookmark: _Toc397333459][bookmark: _Toc397335796]4

	[bookmark: _Toc387656476][bookmark: _Toc397333460][bookmark: _Toc397335797]1
	[bookmark: _Toc387656477][bookmark: _Toc397333461][bookmark: _Toc397335798]Водомерный узел на вводе со счетчиком 
	[bookmark: _Toc387656478][bookmark: _Toc397333462][bookmark: _Toc397335799]комплект
	[bookmark: _Toc387656479][bookmark: _Toc397333463][bookmark: _Toc397335800]1

	[bookmark: _Toc387656480][bookmark: _Toc397333464][bookmark: _Toc397335801]2
	[bookmark: _Toc387656481][bookmark: _Toc397333465][bookmark: _Toc397335802]Система ХВС
	[bookmark: _Toc387656482][bookmark: _Toc397333466][bookmark: _Toc397335803]система
	[bookmark: _Toc387656483][bookmark: _Toc397333467][bookmark: _Toc397335804]1

	[bookmark: _Toc387656484][bookmark: _Toc397333468][bookmark: _Toc397335805]3
	[bookmark: _Toc387656485][bookmark: _Toc397333469][bookmark: _Toc397335806]Установка водоподготовки бассейна
	[bookmark: _Toc387656486][bookmark: _Toc397333470][bookmark: _Toc397335807]система
	[bookmark: _Toc387656487][bookmark: _Toc397333471][bookmark: _Toc397335808]1

	[bookmark: _Toc387656488][bookmark: _Toc397333472][bookmark: _Toc397335809]4
	[bookmark: _Toc387656489][bookmark: _Toc397333473][bookmark: _Toc397335810]Бассейн с форсунками и донным сливом
	[bookmark: _Toc387656490][bookmark: _Toc397333474][bookmark: _Toc397335811]шт.
	[bookmark: _Toc387656491][bookmark: _Toc397333475][bookmark: _Toc397335812]1

	[bookmark: _Toc387656492][bookmark: _Toc397333476][bookmark: _Toc397335813]5
	[bookmark: _Toc387656493][bookmark: _Toc397333477][bookmark: _Toc397335814]Смеситель для умывальника
	[bookmark: _Toc387656494][bookmark: _Toc397333478][bookmark: _Toc397335815]шт.
	[bookmark: _Toc387656495][bookmark: _Toc397333479][bookmark: _Toc397335816]19

	[bookmark: _Toc387656496][bookmark: _Toc397333480][bookmark: _Toc397335817]6
	[bookmark: _Toc387656497][bookmark: _Toc397333481][bookmark: _Toc397335818]Смеситель для душа
	[bookmark: _Toc387656498][bookmark: _Toc397333482][bookmark: _Toc397335819]шт.
	[bookmark: _Toc387656499][bookmark: _Toc397333483][bookmark: _Toc397335820]3

	[bookmark: _Toc387656500][bookmark: _Toc397333484][bookmark: _Toc397335821]7
	[bookmark: _Toc387656501][bookmark: _Toc397333485][bookmark: _Toc397335822]Шкаф пожарный под рукав
	[bookmark: _Toc387656502][bookmark: _Toc397333486][bookmark: _Toc397335823]шт.
	[bookmark: _Toc387656503][bookmark: _Toc397333487][bookmark: _Toc397335824]8

	[bookmark: _Toc387656504][bookmark: _Toc397333488][bookmark: _Toc397335825]8
	[bookmark: _Toc387656505][bookmark: _Toc397333489][bookmark: _Toc397335826]Противопожарный водопровод 
	[bookmark: _Toc387656506][bookmark: _Toc397333490][bookmark: _Toc397335827]система
	[bookmark: _Toc387656507][bookmark: _Toc397333491][bookmark: _Toc397335828]1

	[bookmark: _Toc387656508][bookmark: _Toc397333492][bookmark: _Toc397335829]9
	[bookmark: _Toc387656509][bookmark: _Toc397333493][bookmark: _Toc397335830]Пожарный кран 
	[bookmark: _Toc387656510][bookmark: _Toc397333494][bookmark: _Toc397335831]шт.
	[bookmark: _Toc387656511][bookmark: _Toc397333495][bookmark: _Toc397335832]8

	[bookmark: _Toc387656512][bookmark: _Toc397333496][bookmark: _Toc397335833]10
	[bookmark: _Toc387656513][bookmark: _Toc397333497][bookmark: _Toc397335834]Душевая кабина
	[bookmark: _Toc387656514][bookmark: _Toc397333498][bookmark: _Toc397335835]шт.
	[bookmark: _Toc387656515][bookmark: _Toc397333499][bookmark: _Toc397335836]1

	[bookmark: _Toc387656516][bookmark: _Toc397333500][bookmark: _Toc397335837]11
	[bookmark: _Toc387656517][bookmark: _Toc397333501][bookmark: _Toc397335838]Умывальник
	[bookmark: _Toc387656518][bookmark: _Toc397333502][bookmark: _Toc397335839]шт.
	[bookmark: _Toc387656519][bookmark: _Toc397333503][bookmark: _Toc397335840]19

	[bookmark: _Toc387656520][bookmark: _Toc397333504][bookmark: _Toc397335841]12
	[bookmark: _Toc387656521][bookmark: _Toc397333505][bookmark: _Toc397335842]Сифон
	[bookmark: _Toc387656522][bookmark: _Toc397333506][bookmark: _Toc397335843]шт.
	[bookmark: _Toc387656523][bookmark: _Toc397333507][bookmark: _Toc397335844]19

	[bookmark: _Toc387656524][bookmark: _Toc397333508][bookmark: _Toc397335845]13
	[bookmark: _Toc387656525][bookmark: _Toc397333509][bookmark: _Toc397335846]Унитаз, универсальная модель
	[bookmark: _Toc387656526][bookmark: _Toc397333510][bookmark: _Toc397335847]шт.
	[bookmark: _Toc387656527][bookmark: _Toc397333511][bookmark: _Toc397335848]15

	[bookmark: _Toc387656528][bookmark: _Toc397333512][bookmark: _Toc397335849]14
	[bookmark: _Toc387656529][bookmark: _Toc397333513][bookmark: _Toc397335850]Система канализации дренажно-бытавая
	[bookmark: _Toc387656530][bookmark: _Toc397333514][bookmark: _Toc397335851]система
	[bookmark: _Toc387656531][bookmark: _Toc397333515][bookmark: _Toc397335852]1



[bookmark: _Toc387656532][bookmark: _Toc397333516][bookmark: _Toc397335853]Осмотр технического состояния (ОТС) проводится ежедневно.
[bookmark: _Toc387656533][bookmark: _Toc397333517][bookmark: _Toc397335854]- проверка герметичности  соединений трубопроводов и арматуры (осматриваются наружные участки, доступные для визуального контроля).
[bookmark: _Toc387656534][bookmark: _Toc397333518][bookmark: _Toc397335855]Техническое обслуживание (ТО) проводится один раз в месяц.
[bookmark: _Toc387656535][bookmark: _Toc397333519][bookmark: _Toc397335856]В ТО входят работы ОТС и следующие:
[bookmark: _Toc387656536][bookmark: _Toc397333520][bookmark: _Toc397335857]- проверка герметичности прокладок в водопроводных кранах, при необходимости замена;
[bookmark: _Toc387656537][bookmark: _Toc397333521][bookmark: _Toc397335858]- устранение засоров, пролив сантехнических приборов и трубопроводов канализации;
[bookmark: _Toc387656538][bookmark: _Toc397333522][bookmark: _Toc397335859]- регулировка смывных бачков;
[bookmark: _Toc387656539][bookmark: _Toc397333523][bookmark: _Toc397335860]- проверка крепления санитарно-технических приборов и трубопроводов;
[bookmark: _Toc387656540][bookmark: _Toc397333524][bookmark: _Toc397335861]- устранение течи в резьбовых соединениях трубопроводов, приборов и арматуре;
[bookmark: _Toc387656541][bookmark: _Toc397333525][bookmark: _Toc397335862]- прочистка и заливка сифонов;
[bookmark: _Toc387656542][bookmark: _Toc397333526][bookmark: _Toc397335863]- проверка теплоизоляции трубопроводов; 
[bookmark: _Toc387656543][bookmark: _Toc397333527][bookmark: _Toc397335864]- проверка на плотность закрывания водозапорной арматуры;
[bookmark: _Toc387656544][bookmark: _Toc397333528][bookmark: _Toc397335865]- регулировка воздухоотводчиков.
[bookmark: _Toc387656545][bookmark: _Toc397333529][bookmark: _Toc397335866]Текущий ремонт (ТР) проводится один раз в год.
[bookmark: _Toc387656546][bookmark: _Toc397333530][bookmark: _Toc397335867]В ТР входят работы ТО, ОТС и следующие:
[bookmark: _Toc387656547][bookmark: _Toc397333531][bookmark: _Toc397335868]- ремонт запорной арматуры (при необходимости обтяжка крепежных деталей, проверка герметичности затвора, фланцевых соединений, проверка на полное открытие – закрытие, при необходимости замена изношенных деталей;
[bookmark: _Toc387656548][bookmark: _Toc397333532][bookmark: _Toc397335869]- укрепление трубопроводов к опорам и подвескам;
[bookmark: _Toc387656549][bookmark: _Toc397333533][bookmark: _Toc397335870]- ремонт сифонов, трапов, ревизий;
[bookmark: _Toc387656550][bookmark: _Toc397333534][bookmark: _Toc397335871]- восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов;
[bookmark: _Toc387656551][bookmark: _Toc397333535][bookmark: _Toc397335872]- замена отдельных водоразборных кранов, смесителей, душей, запорной арматуры, моек, раковин, - умывальников, унитазов, ванн и их частей;
[bookmark: _Toc387656552][bookmark: _Toc397333536][bookmark: _Toc397335873]- гидравлическое испытание систем отопления;  
[bookmark: _Toc387656553][bookmark: _Toc397333537][bookmark: _Toc397335874]- ремонт трубопроводов, фасонных изделий, секций, отопительных приборов;
[bookmark: _Toc387656554][bookmark: _Toc397333538][bookmark: _Toc397335875]- промывка системы отопления, регулировка и наладка систем отопления и ГВС
[bookmark: _Toc397333539][bookmark: _Toc397335876]- составление исполнительных схем на трубопроводы с указанием типов и количества оборудования.

[bookmark: _Toc397335877]    3.4.  Объемы и периодичность проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту внутреннего противопожарного водопровода:
[bookmark: _Toc387656556][bookmark: _Toc397333541][bookmark: _Toc397335878]Организация, принимающая на обслуживание систему, должна иметь лицензию на осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений по осуществляемым видам деятельности,  иметь в своем штате необходимых специалистов для выполнения работ по техническому обслуживанию системы и соответствующее техническое  оборудование.
[bookmark: _Toc387656557][bookmark: _Toc397333542][bookmark: _Toc397335879]Техническое обслуживание (ТО-1) проводится еженедельно
1. проверка герметичности запорной арматуры и трубопроводов;
1. проверка положения задвижек на трубопроводах;
[bookmark: _Toc387656558][bookmark: _Toc397333543][bookmark: _Toc397335880]Техническое обслуживание (ТО-2) - проводится один раз в 6 месяцев.
1. проведение ТО в объёме еженедельного;
1. проверка укомплектованности пожарных кранов;
1. проверка внутреннего  противопожарного водопровода на водоотдачу;
1. перекатка пожарных рукавов из пожарных щитов с изменением линии сгиба ( 1 раз в год);
[bookmark: _Toc397333544][bookmark: _Toc397335881]Текущий ремонт (ТО-3) - проводится один раз в год.
· [bookmark: _Toc397333545][bookmark: _Toc397335882]проведение работ по приведению пожарного водопровода к действующим нормам СП 8.13130.2009 и ГОСТ  Р 51844-2009 (установить электроприводную задвижку и при необходимости повысительный насос, модернезировать пожарные щиты).
· составить исполнительные схемы на пожарный водопровод с учётом внесённых изменений.
[bookmark: _Toc387656559][bookmark: _Toc397333546][bookmark: _Toc397335883]Проведение поверки СИ данного типа в государственных региональных центрах метрологии  с оформлением соответствующих документов в соответствии с межпроверочным интервалом.
[bookmark: _Toc397335884]4. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. 
[bookmark: _Toc352659382][bookmark: _Toc397335885]4.1. Виды технического обслуживания и ремонта оборудования систем вентиляции, холодоснабжения и кондиционирования воздуха

[bookmark: _Toc387656562][bookmark: _Toc397333549][bookmark: _Toc397335886]Техническое обслуживание должно проводиться квалифицированным персоналом  прошедшим специальную подготовку, в установленные сроки и по определенной наработке вне зависимости от состояния оборудования.
[bookmark: _Toc387656563][bookmark: _Toc397333550][bookmark: _Toc397335887] Срок службы оборудования считать с момента его установки, наработку - с момента пуска до остановки. 
[bookmark: _Toc387656564][bookmark: _Toc397333551][bookmark: _Toc397335888]Основным видом технического обслуживания считать техническое обслуживание по сроку службы. 
[bookmark: _Toc387656565][bookmark: _Toc397333552][bookmark: _Toc397335889]Техническое обслуживание по наработке проводить при соответствующем техническом обслуживании по сроку службы.
[bookmark: _Toc387656566][bookmark: _Toc397333553][bookmark: _Toc397335890]Техническое обслуживание подразделяется на:
[bookmark: _Toc387656567][bookmark: _Toc397333554][bookmark: _Toc397335891]1.	Ежедневный осмотр.
[bookmark: _Toc387656568][bookmark: _Toc397333555][bookmark: _Toc397335892]2.	Техническое обслуживание по наработке
[bookmark: _Toc387656569][bookmark: _Toc397333556][bookmark: _Toc397335893]3.	Периодическое техническое обслуживание. 
[bookmark: _Toc387656570][bookmark: _Toc397333557][bookmark: _Toc397335894]4.	Техническое обслуживание по указанию (внеплановое ТО).
[bookmark: _Toc387656571][bookmark: _Toc397333558][bookmark: _Toc397335895]Ежедневный осмотр-ТО-1.
[bookmark: _Toc387656572][bookmark: _Toc397333559][bookmark: _Toc397335896] Ежедневный осмотр проводится в одинаковом объеме для всего оборудования и включает:
[bookmark: _Toc387656573][bookmark: _Toc397333560][bookmark: _Toc397335897]-	проверку комплектности оборудования;
[bookmark: _Toc387656574][bookmark: _Toc397333561][bookmark: _Toc397335898]-	визуальный осмотр деталей установки, убедиться в отсутствии механических повреждений;
[bookmark: _Toc387656575][bookmark: _Toc397333562][bookmark: _Toc397335899]-	прослушивание работающих вентиляторов и другого оборудования; 
[bookmark: _Toc387656576][bookmark: _Toc397333563][bookmark: _Toc397335900]- 	визуальный осмотр средств измерений, щитов автоматики,  проверка  исправности световой сигнализации;                                                                                                                                                                                             
[bookmark: _Toc387656577][bookmark: _Toc397333564][bookmark: _Toc397335901]-	определение параметров работающих установок по КИП и сравнение их с заданными параметрами;
[bookmark: _Toc387656578][bookmark: _Toc397333565][bookmark: _Toc397335902]-	проверку фиксации органов управления, отсутствие механических заеданий;
[bookmark: _Toc387656579][bookmark: _Toc397333566][bookmark: _Toc397335903]-	запись результатов осмотра в оперативный журнал.
[bookmark: _Toc387656580][bookmark: _Toc397333567][bookmark: _Toc397335904]Техническое обслуживание по наработке.
[bookmark: _Toc387656581][bookmark: _Toc397333568][bookmark: _Toc397335905]Техническое обслуживание по наработке включает выполнение работ указанных в паспорте /формуляре  или в инструкции по эксплуатации конкретного оборудования. 
[bookmark: _Toc387656582][bookmark: _Toc397333569][bookmark: _Toc397335906]Периодическое техническое обслуживание.
[bookmark: _Toc387656583][bookmark: _Toc397333570][bookmark: _Toc397335907]-  техническое обслуживание 1 раз в 1 месяц (ТО-1)
[bookmark: _Toc387656584][bookmark: _Toc397333571][bookmark: _Toc397335908]-  техническое обслуживание 1 раз в 3 месяца (ТО-2)
[bookmark: _Toc387656585][bookmark: _Toc397333572][bookmark: _Toc397335909]-  техническое обслуживание 1 раз в 6 месяцев (ТО-3)
[bookmark: _Toc387656586][bookmark: _Toc397333573][bookmark: _Toc397335910]- техническое обслуживание 1 раз в год (ТО-4) 
[bookmark: _Toc387656587][bookmark: _Toc397333574][bookmark: _Toc397335911]-  техническое обслуживание по указанию (внеплановое ТО).

[bookmark: _Toc352659383][bookmark: _Toc397335912]4.2. Объемы и периодичность проведения работ по техническому обслуживанию оборудования системы вентиляции, холодоснабжения и кондиционирования воздуха.
	[bookmark: _Toc387656589][bookmark: _Toc397333576][bookmark: _Toc397335913]№
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	[bookmark: _Toc387656591][bookmark: _Toc397333578][bookmark: _Toc397335915]Обозначение
	

[bookmark: _Toc387656592][bookmark: _Toc397333579][bookmark: _Toc397335916]Наименование оборудования
	[bookmark: _Toc387656593][bookmark: _Toc397333580][bookmark: _Toc397335917]Кол-во
[bookmark: _Toc387656594][bookmark: _Toc397333581][bookmark: _Toc397335918]шт.

	[bookmark: _Toc387656595][bookmark: _Toc397333582][bookmark: _Toc397335919]1
	[bookmark: _Toc387656596][bookmark: _Toc397333583][bookmark: _Toc397335920]К-D-1,2
	[bookmark: _Toc387656597][bookmark: _Toc397333584][bookmark: _Toc397335921]Кондиционер «DAIKIN»
	[bookmark: _Toc387656598][bookmark: _Toc397333585][bookmark: _Toc397335922]2

	[bookmark: _Toc387656599][bookmark: _Toc397333586][bookmark: _Toc397335923]2
	[bookmark: _Toc387656600][bookmark: _Toc397333587][bookmark: _Toc397335924]К-S-1-21
	[bookmark: _Toc387656601][bookmark: _Toc397333588][bookmark: _Toc397335925]Кондиционер «SAMSUNG»
	[bookmark: _Toc387656602][bookmark: _Toc397333589][bookmark: _Toc397335926]21

	[bookmark: _Toc387656603][bookmark: _Toc397333590][bookmark: _Toc397335927]3
	[bookmark: _Toc387656604][bookmark: _Toc397333591][bookmark: _Toc397335928]К-FU-1-3
	[bookmark: _Toc387656605][bookmark: _Toc397333592][bookmark: _Toc397335929]Кондиционер «FUNAI»
	[bookmark: _Toc387656606][bookmark: _Toc397333593][bookmark: _Toc397335930]3

	[bookmark: _Toc387656607][bookmark: _Toc397333594][bookmark: _Toc397335931]4
	[bookmark: _Toc387656608][bookmark: _Toc397333595][bookmark: _Toc397335932]К-A-1
	[bookmark: _Toc387656609][bookmark: _Toc397333596][bookmark: _Toc397335933]Кондиционер «ACSON» 
	[bookmark: _Toc387656610][bookmark: _Toc397333597][bookmark: _Toc397335934]1

	[bookmark: _Toc387656611][bookmark: _Toc397333598][bookmark: _Toc397335935]5
	[bookmark: _Toc387656612][bookmark: _Toc397333599][bookmark: _Toc397335936]К-M-1-3
	[bookmark: _Toc387656613][bookmark: _Toc397333600][bookmark: _Toc397335937]Кондиционер «Mitsubishi» 
	[bookmark: _Toc387656614][bookmark: _Toc397333601][bookmark: _Toc397335938]3

	[bookmark: _Toc387656615][bookmark: _Toc397333602][bookmark: _Toc397335939]6
	[bookmark: _Toc387656616][bookmark: _Toc397333603][bookmark: _Toc397335940]К-T-1
	[bookmark: _Toc387656617][bookmark: _Toc397333604][bookmark: _Toc397335941]Кондиционер «TOSHIBA»

	[bookmark: _Toc387656618][bookmark: _Toc397333605][bookmark: _Toc397335942]1
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	[bookmark: _Toc387656623][bookmark: _Toc397333610][bookmark: _Toc397335947]8
	[bookmark: _Toc387656624][bookmark: _Toc397333611][bookmark: _Toc397335948]К-C-1
	[bookmark: _Toc387656625][bookmark: _Toc397333612][bookmark: _Toc397335949]Кондиционер «Carrier»

	[bookmark: _Toc387656626][bookmark: _Toc397333613][bookmark: _Toc397335950]1

	[bookmark: _Toc387656627][bookmark: _Toc397333614][bookmark: _Toc397335951]9
	[bookmark: _Toc387656628][bookmark: _Toc397333615][bookmark: _Toc397335952]К-L-1,2

	[bookmark: _Toc387656629][bookmark: _Toc397333616][bookmark: _Toc397335953]Кондиционер «LG»
	[bookmark: _Toc387656630][bookmark: _Toc397333617][bookmark: _Toc397335954]2

	[bookmark: _Toc387656631][bookmark: _Toc397333618][bookmark: _Toc397335955]10
	[bookmark: _Toc387656632][bookmark: _Toc397333619][bookmark: _Toc397335956]     П1
	[bookmark: _Toc387656633][bookmark: _Toc397333620][bookmark: _Toc397335957]Приточная вентиляция
[bookmark: _Toc387656634][bookmark: _Toc397333621][bookmark: _Toc397335958] Двигатель 4AMX90L6Y3
	
[bookmark: _Toc387656635][bookmark: _Toc397333622][bookmark: _Toc397335959]1

	
[bookmark: _Toc387656636][bookmark: _Toc397333623][bookmark: _Toc397335960]11
	[bookmark: _Toc387656637][bookmark: _Toc397333624][bookmark: _Toc397335961]П2
	[bookmark: _Toc387656638][bookmark: _Toc397333625][bookmark: _Toc397335962]Приточная вентиляция 
[bookmark: _Toc387656639][bookmark: _Toc397333626][bookmark: _Toc397335963]Двигатель 4AM100L6 CY1
	[bookmark: _Toc387656640][bookmark: _Toc397333627][bookmark: _Toc397335964]1

	[bookmark: _Toc387656641][bookmark: _Toc397333628][bookmark: _Toc397335965]12
	
[bookmark: _Toc387656642][bookmark: _Toc397333629][bookmark: _Toc397335966]В-1
	[bookmark: _Toc387656643][bookmark: _Toc397333630][bookmark: _Toc397335967]Вытяжная вентиляция 
[bookmark: _Toc387656644][bookmark: _Toc397333631][bookmark: _Toc397335968]Carrier 62Y560008
	[bookmark: _Toc387656645][bookmark: _Toc397333632][bookmark: _Toc397335969]1

	[bookmark: _Toc387656646][bookmark: _Toc397333633][bookmark: _Toc397335970]13
	
[bookmark: _Toc387656647][bookmark: _Toc397333634][bookmark: _Toc397335971]В-4
	[bookmark: _Toc387656648][bookmark: _Toc397333635][bookmark: _Toc397335972]Вытяжная вентиляция 
[bookmark: _Toc387656649][bookmark: _Toc397333636][bookmark: _Toc397335973]Rosenberg R250L
	[bookmark: _Toc387656650][bookmark: _Toc397333637][bookmark: _Toc397335974]1

	[bookmark: _Toc387656651][bookmark: _Toc397333638][bookmark: _Toc397335975]14
	[bookmark: _Toc387656652][bookmark: _Toc397333639][bookmark: _Toc397335976]В-6
	[bookmark: _Toc387656653][bookmark: _Toc397333640][bookmark: _Toc397335977]Вытяжная вентиляция 
[bookmark: _Toc387656654][bookmark: _Toc397333641][bookmark: _Toc397335978]LHG K250M
	[bookmark: _Toc387656655][bookmark: _Toc397333642][bookmark: _Toc397335979]1

	[bookmark: _Toc387656656][bookmark: _Toc397333643][bookmark: _Toc397335980]15
	[bookmark: _Toc387656657][bookmark: _Toc397333644][bookmark: _Toc397335981]В-Л
	[bookmark: _Toc387656658][bookmark: _Toc397333645][bookmark: _Toc397335982]Вытяжная вентиляция 
[bookmark: _Toc387656659][bookmark: _Toc397333646][bookmark: _Toc397335983]LHG K160M
	[bookmark: _Toc387656660][bookmark: _Toc397333647][bookmark: _Toc397335984]2



[bookmark: _Toc352659384][bookmark: _Toc397335985]4.2.1.   Система вентиляции (приточная). 
[bookmark: _Toc387656662][bookmark: _Toc397333649][bookmark: _Toc397335986]Техническое обслуживание раз в месяц (ежемесячное) - ТО-1:  
[bookmark: _Toc387656663][bookmark: _Toc397333650][bookmark: _Toc397335987]-	проверить комплектность оборудования;
[bookmark: _Toc387656664][bookmark: _Toc397333651][bookmark: _Toc397335988]-	произвести визуальный осмотр деталей установки на отсутствие механических повреждений;
[bookmark: _Toc387656665][bookmark: _Toc397333652][bookmark: _Toc397335989]-	осуществить прослушивание работающих вентиляторов, другого оборудования;
[bookmark: _Toc387656666][bookmark: _Toc397333653][bookmark: _Toc397335990]-	проверка параметров работы оборудования по контрольным приборам и сравнение их с проектными;
[bookmark: _Toc387656667][bookmark: _Toc397333654][bookmark: _Toc397335991]-	проверка герметичности соединений трубопроводов и воздуховодов;
[bookmark: _Toc387656668][bookmark: _Toc397333655][bookmark: _Toc397335992]-	проверка фиксации органов управления, отсутствие механических заеданий;
[bookmark: _Toc387656669][bookmark: _Toc397333656][bookmark: _Toc397335993]-	проверить натяжение ремней вентилятора, отсутствие заеданий при вращении эл. двигателя и вентилятора;
[bookmark: _Toc387656670][bookmark: _Toc397333657][bookmark: _Toc397335994]-	проверить соосность шкивов двигателя и вентилятора (шкивы должны находится в одной плоскости);
[bookmark: _Toc387656671][bookmark: _Toc397333658][bookmark: _Toc397335995]-	проверить чистоту крыльчатки вентилятора, при необходимости очистить от пыли и грязи;
[bookmark: _Toc387656672][bookmark: _Toc397333659][bookmark: _Toc397335996]-	проверить чистоту внутренних поверхностей установки; 
[bookmark: _Toc387656673][bookmark: _Toc397333660][bookmark: _Toc397335997]-	проверить состояния болтовых креплений;
[bookmark: _Toc387656674][bookmark: _Toc397333661][bookmark: _Toc397335998]-	проверить состояние уплотнений и амортизации; 
[bookmark: _Toc387656675][bookmark: _Toc397333662][bookmark: _Toc397335999]-	проверить состояние гибких вставок на воздухопроводах, при необходимости восстановить поврежденные участки (заменить);
[bookmark: _Toc387656676][bookmark: _Toc397333663][bookmark: _Toc397336000]-	убедиться в целостности заземляющих кабелей, при необходимости заменить;
[bookmark: _Toc387656677][bookmark: _Toc397333664][bookmark: _Toc397336001]-	проверить плотность прилегания воздушных заслонок, при необходимости подогнать;
[bookmark: _Toc387656678][bookmark: _Toc397333665][bookmark: _Toc397336002]-	проверить состояния изоляции проводов, внутренних кабелей, их крепление, при необходимости заменить;
[bookmark: _Toc387656679][bookmark: _Toc397333666][bookmark: _Toc397336003]-	проверить крепление трубопроводов, воздухопроводов,  механизмов установки, при необходимости закрепить;
[bookmark: _Toc387656680][bookmark: _Toc397333667][bookmark: _Toc397336004]-	проверить состояние изоляции трубопроводов и воздухопроводов, при необходимости восстановить поврежденные участки;
[bookmark: _Toc387656681][bookmark: _Toc397333668][bookmark: _Toc397336005]- 	проверить состояние воздушных фильтров,  замена воздушного фильтра производится по сигналу дифференциального манометра или каждые полгода; 
[bookmark: _Toc387656682][bookmark: _Toc397333669][bookmark: _Toc397336006]-	проверить соединения воздухопроводов, состояние уплотнений, при необходимости устранить протечки;
[bookmark: _Toc387656683][bookmark: _Toc397333670][bookmark: _Toc397336007]- визуальный осмотр, средств измерений, щитов автоматики, проверка исправности световой и звуковой сигнализации.
[bookmark: _Toc387656684][bookmark: _Toc397333671][bookmark: _Toc397336008]Техническое обслуживание 1 раз в 3 месяца -ТО-2:
[bookmark: _Toc387656685][bookmark: _Toc397333672][bookmark: _Toc397336009]-	выполнить все мероприятия выполняемые при ТО-1;
[bookmark: _Toc387656686][bookmark: _Toc397333673][bookmark: _Toc397336010]-	вскрыть съемные крышки, панели для осмотра состояния внутренних полостей;
[bookmark: _Toc387656687][bookmark: _Toc397333674][bookmark: _Toc397336011]-	проверить работу подшипников вентиляторов и приводного электродвигателя на слух при выбеге;
[bookmark: _Toc387656688][bookmark: _Toc397333675][bookmark: _Toc397336012]-	проверить натяжение и состояние приводного ремня на предмет отсутствия трещин, механических повреждений, потертостей (проскальзывание ремней не допустимо);
[bookmark: _Toc387656689][bookmark: _Toc397333676][bookmark: _Toc397336013]-	замер параметров виброскорости на подшипниковых опорах вентиляторов с составлением акта;
[bookmark: _Toc387656690][bookmark: _Toc397333677][bookmark: _Toc397336014]- 	произвести чистку от пыли и грязи вентиляционных плафонов, насадок, решеток, регулировку их положения, зазоров и сечений у вентиляционных шлюзов;
[bookmark: _Toc387656691][bookmark: _Toc397333678][bookmark: _Toc397336015]-	проверить отсутствие вибрации воздуховодов и вентиляторов,  при работающей установке, выполнить подтяжку креплений;
[bookmark: _Toc387656692][bookmark: _Toc397333679][bookmark: _Toc397336016]- 	проверка отключения систем вентиляции от сигналов пожарной автоматики.
[bookmark: _Toc387656693][bookmark: _Toc397333680][bookmark: _Toc397336017]-	произвести чистку вентиляционных камер забора воздуха (форкамеры);
[bookmark: _Toc387656694][bookmark: _Toc397333681][bookmark: _Toc397336018]Техническое обслуживание 1 раз в 6 месяцев-ТО-3:
[bookmark: _Toc387656695][bookmark: _Toc397333682][bookmark: _Toc397336019]-	выполнить все мероприятия выполняемые при ТО-2;
[bookmark: _Toc387656696][bookmark: _Toc397333683][bookmark: _Toc397336020] -	произвести осмотр калорифера, очистить от пыли и грязи;
[bookmark: _Toc387656697][bookmark: _Toc397333684][bookmark: _Toc397336021]Техническое обслуживание 1 раз в год-ТО-4:
[bookmark: _Toc387656698][bookmark: _Toc397333685][bookmark: _Toc397336022]-  выполнить все мероприятия выполняемые при ТО-3 
[bookmark: _Toc387656699][bookmark: _Toc397333686][bookmark: _Toc397336023]- устранить вибрацию воздуховодов и вентиляторов, при необходимости произвести балансировку вентилятора;
[bookmark: _Toc387656700][bookmark: _Toc397333687][bookmark: _Toc397336024]-  проверить степень загрязненности воздуховодов (выборочно);
[bookmark: _Toc387656701][bookmark: _Toc397333688][bookmark: _Toc397336025]-  исправить вмятины на воздуховодах;
[bookmark: _Toc387656702][bookmark: _Toc397333689][bookmark: _Toc397336026]- очистить от ржавчины всех подвергшихся коррозии элементов, восстановление окраски антикоррозийного покрытия;
[bookmark: _Toc387656703][bookmark: _Toc397333690][bookmark: _Toc397336027]- при обнаружении, произвести ремонт разделок в местах прохода вентиляционных труб через строительные конструкции;
[bookmark: _Toc387656704][bookmark: _Toc397333691][bookmark: _Toc397336028]- 1 раз в два года провести замеры расхода воздуха в воздуховодах; 
[bookmark: _Toc387656705][bookmark: _Toc397333692][bookmark: _Toc397336029]- проверить состояние огнезащитной обработки воздуховодов и креплений (подвесов) воздуховодов;
[bookmark: _Toc387656706][bookmark: _Toc397333693][bookmark: _Toc397336030]- проверка эффективности работы вентиляционных систем с составлением паспорта;
[bookmark: _Toc387656707][bookmark: _Toc397333694][bookmark: _Toc397336031]- текущий ремонт оборудования системы автоматики с целью обеспечения работоспособного состояния оборудования систем автоматики.
[bookmark: _Toc397333695][bookmark: _Toc397336032]- приведение к требованиям норм и правил
[bookmark: _Toc397333696][bookmark: _Toc397336033]- замена неисправных, недостающих огнезадерживающих клапанов.
[bookmark: _Toc352659385][bookmark: _Toc397336034]4.2.2. Система вытяжной общеобменной вентиляции 
[bookmark: _Toc387656709][bookmark: _Toc397333698][bookmark: _Toc397336035]Техническое обслуживание раз в месяц (ежемесячное) -ТО-1:
[bookmark: _Toc387656710][bookmark: _Toc397333699][bookmark: _Toc397336036]-  проверить комплектность оборудования;
[bookmark: _Toc387656711][bookmark: _Toc397333700][bookmark: _Toc397336037]- произвести визуальный осмотр деталей установки на отсутствие механических повреждений;
[bookmark: _Toc387656712][bookmark: _Toc397333701][bookmark: _Toc397336038]-  осуществить прослушивание работающих вентиляторов и другого оборудования;
[bookmark: _Toc387656713][bookmark: _Toc397333702][bookmark: _Toc397336039]- проверка параметров работы оборудования по контрольным приборам и сравнение их с проектными;
[bookmark: _Toc387656714][bookmark: _Toc397333703][bookmark: _Toc397336040]-  проверка герметичности соединений трубопроводов и воздуховодов;
[bookmark: _Toc387656715][bookmark: _Toc397333704][bookmark: _Toc397336041]-  проверить плотность прилегания заслонок, при необходимости подогнать;
[bookmark: _Toc387656716][bookmark: _Toc397333705][bookmark: _Toc397336042]- проверить крепление воздухопроводов, механизмов, при необходимости закрепить;
[bookmark: _Toc387656717][bookmark: _Toc397333706][bookmark: _Toc397336043]- произвести чистку от пыли и грязи вентиляционных плафонов, насадок, решеток, регулировка их положения, зазоров и сечений;
[bookmark: _Toc387656718][bookmark: _Toc397333707][bookmark: _Toc397336044]- проверить состояние гибких вставок на воздухопроводах, при необходимости восстановить поврежденные участки;
[bookmark: _Toc387656719][bookmark: _Toc397333708][bookmark: _Toc397336045]-  убедиться в целостности заземляющего кабеля, при необходимости заменить;
[bookmark: _Toc387656720][bookmark: _Toc397333709][bookmark: _Toc397336046]- проверить соединения воздухопроводов, состояние уплотнений, при необходимости устранить утечки;
[bookmark: _Toc387656721][bookmark: _Toc397333710][bookmark: _Toc397336047] - визуальный осмотр, средств измерений, щитов автоматики, проверка исправности световой сигнализации.
[bookmark: _Toc387656722][bookmark: _Toc397333711][bookmark: _Toc397336048]Техническое обслуживание 1 раз в 3 месяца-ТО-2:
[bookmark: _Toc387656723][bookmark: _Toc397333712][bookmark: _Toc397336049]-	выполнить все мероприятия выполняемые при ТО-1
[bookmark: _Toc387656724][bookmark: _Toc397333713][bookmark: _Toc397336050]-	проверить работу подшипников вентиляторов на слух при выбеге;
[bookmark: _Toc387656725][bookmark: _Toc397333714][bookmark: _Toc397336051]-	замер параметров виброскорости на подшипниковых опорах вентиляторов с составлением акта;
[bookmark: _Toc387656726][bookmark: _Toc397333715][bookmark: _Toc397336052]-	проверить отсутствие постороннего шума при работе вентилятора, крепление амортизаторов;
[bookmark: _Toc387656727][bookmark: _Toc397333716][bookmark: _Toc397336053]- произвести чистку от пыли и грязи вентиляционных плафонов, насадок, решеток, регулировка их положения, зазоров и сечений;
[bookmark: _Toc387656728][bookmark: _Toc397333717][bookmark: _Toc397336054]- проверить крепления средств измерений, подвод контролируемой среды, состояние показывающих приборов, сроки государственной поверки;
[bookmark: _Toc387656729][bookmark: _Toc397333718][bookmark: _Toc397336055]- проверка отключения систем вентиляции от сигналов пожарной автоматики;
[bookmark: _Toc387656730][bookmark: _Toc397333719][bookmark: _Toc397336056]Техническое обслуживание 1 раз в 6 месяцев-ТО-3:
[bookmark: _Toc387656731][bookmark: _Toc397333720][bookmark: _Toc397336057]- выполнить все мероприятия выполняемые при ТО-2
[bookmark: _Toc387656732][bookmark: _Toc397333721][bookmark: _Toc397336058]- исправить вмятины на воздуховодах;
[bookmark: _Toc387656733][bookmark: _Toc397333722][bookmark: _Toc397336059]- при наличии проверить состояние гибких вставок на воздухопроводах, при необходимости восстановить/заменить поврежденные участки;
[bookmark: _Toc387656734][bookmark: _Toc397333723][bookmark: _Toc397336060]-  произвести осмотр и чистку вентилятора.
[bookmark: _Toc387656735][bookmark: _Toc397333724][bookmark: _Toc397336061]Техническое обслуживание 1 раз в год-ТО-4:
[bookmark: _Toc387656736][bookmark: _Toc397333725][bookmark: _Toc397336062]- выполнить все мероприятия выполняемые при ТО-3;
[bookmark: _Toc387656737][bookmark: _Toc397333726][bookmark: _Toc397336063]- устранить вибрацию воздуховодов и вентиляторов, при необходимости произвести балансировку вентилятора;
[bookmark: _Toc387656738][bookmark: _Toc397333727][bookmark: _Toc397336064]- проверить степень загрязненности воздуховодов (выборочно);
[bookmark: _Toc387656739][bookmark: _Toc397333728][bookmark: _Toc397336065]- исправить вмятины на воздуховодах;
[bookmark: _Toc387656740][bookmark: _Toc397333729][bookmark: _Toc397336066]- очистить от ржавчины всех подвергшихся коррозии элементов, восстановление окраски антикоррозийного покрытия;
[bookmark: _Toc387656741][bookmark: _Toc397333730][bookmark: _Toc397336067]- при обнаружении, произвести ремонт разделок в местах прохода вентиляционных труб через строительные конструкции;
[bookmark: _Toc387656742][bookmark: _Toc397333731][bookmark: _Toc397336068]- 1 раз в два года провести замеры расхода воздуха в воздуховодах; 
[bookmark: _Toc387656743][bookmark: _Toc397333732][bookmark: _Toc397336069]- проверить степень загрязненности воздуховодов (выборочно);
[bookmark: _Toc387656744][bookmark: _Toc397333733][bookmark: _Toc397336070]- проверить состояние огнезащитной обработки воздуховодов и креплений (подвесов) воздуховодов;
[bookmark: _Toc387656745][bookmark: _Toc397333734][bookmark: _Toc397336071]- проверка эффективности вентиляционных систем с составлением паспорта;
[bookmark: _Toc387656746][bookmark: _Toc397333735][bookmark: _Toc397336072]- визуальный осмотр, средств измерений, щитов автоматики, проверка исправности световой сигнализации.
[bookmark: _Toc387656747][bookmark: _Toc397333736][bookmark: _Toc397336073]-Переключение с зимы на лето и обратно.
[bookmark: _Toc397333737][bookmark: _Toc397336074]- приведение к требованиям норм и правил
[bookmark: _Toc397333738][bookmark: _Toc397336075]- замена неисправных, недостающих огнезадерживающих клапанов.
4.2.3.  Бытовой кондиционер.
4.2.3.1. Внутренний блок
[bookmark: _Toc387656748][bookmark: _Toc397333739][bookmark: _Toc397336076]Техническое обслуживание раз в месяц (ежемесячное) ТО-1:
[bookmark: _Toc387656749][bookmark: _Toc397333740][bookmark: _Toc397336077]- Очистка воздушных фильтров и дезинфекция оребрения испарителя. Очистка декоративной панели,  коммуникационных коробов.
[bookmark: _Toc387656750][bookmark: _Toc397333741][bookmark: _Toc397336078]- Очистка,  дезинфекция  дренажной ванны и дренажных каналов для слива конденсата
[bookmark: _Toc387656751][bookmark: _Toc397333742][bookmark: _Toc397336079]- Проверка работы системы автоматики и регулирования при необходимости замена батареек пульта управления
[bookmark: _Toc387656752][bookmark: _Toc397333743][bookmark: _Toc397336080]- Проверка пускового и потребляемого тока на соответствие паспортным данным установки.
[bookmark: _Toc387656753][bookmark: _Toc397333744][bookmark: _Toc397336081]-Запись результатов осмотра в оперативный журнал.
[bookmark: _Toc387656754][bookmark: _Toc397333745][bookmark: _Toc397336082]Техническое обслуживание 1 раз в 3 месяца-ТО-2:
[bookmark: _Toc387656755][bookmark: _Toc397333746][bookmark: _Toc397336083]- Проверка по шуму   подшипников двигателя вентилятора (при необходимости замена)
[bookmark: _Toc387656756][bookmark: _Toc397333747][bookmark: _Toc397336084]-Запись результатов осмотра в оперативный журнал.
[bookmark: _Toc387656757][bookmark: _Toc397336085]4.2.3.2. Наружный блок
[bookmark: _Toc387656758][bookmark: _Toc397333749][bookmark: _Toc397336086]Техническое обслуживание раз в месяц (ежемесячное) ТО-1:
[bookmark: _Toc387656759][bookmark: _Toc397333750][bookmark: _Toc397336087]-Осмотр  оребрения  конденсатора. При необходимости очистка.
[bookmark: _Toc387656760][bookmark: _Toc397333751][bookmark: _Toc397336088]-Проверка состояния мотор компрессора на вибрацию, повышенный шум
[bookmark: _Toc387656761][bookmark: _Toc397333752][bookmark: _Toc397336089]-При необходимости проводится замер сопротивления обмоток.
[bookmark: _Toc387656762][bookmark: _Toc397333753][bookmark: _Toc397336090]Техническое обслуживание 1 раз в 3 месяца-ТО-2:
[bookmark: _Toc387656763][bookmark: _Toc397333754][bookmark: _Toc397336091]-Проверка состояния тепловой изоляции фреоновых магистралей  (при необходимости –  восстановление).
[bookmark: _Toc387656764][bookmark: _Toc397333755][bookmark: _Toc397336092]-Проверка герметичности холодильной установки на предмет утечки фреона в местах соединения трубопроводов (электронным течеискателем). В случае обнаружения утечки фреона проводится восстановление герметичности системы.  При необходимости  дозаправка кондиционера хладоном.
[bookmark: _Toc387656765][bookmark: _Toc397333756][bookmark: _Toc397336093]-Проверка крепления  крыльчаток вентиляторов.
[bookmark: _Toc387656766][bookmark: _Toc397333757][bookmark: _Toc397336094]-Проверка по шуму и нагреву подшипников двигателя вентилятора (при необходимости замена)
[bookmark: _Toc397336095]4.3. Объемы и периодичность проведения работ по техническому обслуживанию оборудования противодымной вентиляции.
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	[bookmark: _Toc397333765][bookmark: _Toc397336102]Система дымоудаления первого этажа
	[bookmark: _Toc397333766][bookmark: _Toc397336103]1

	[bookmark: _Toc397333767][bookmark: _Toc397336104]3
	[bookmark: _Toc397333768][bookmark: _Toc397336105]ПД1
	[bookmark: _Toc397333769][bookmark: _Toc397336106]Вентилятор подпора в тамбур перехода из гаража в подвал
	[bookmark: _Toc397333770][bookmark: _Toc397336107]1

	[bookmark: _Toc397333771][bookmark: _Toc397336108]4
	[bookmark: _Toc397333772][bookmark: _Toc397336109]ПД2
	[bookmark: _Toc397333773][bookmark: _Toc397336110]Вентилятор подпора в тамбур перехода из гаража на первый этаж
	[bookmark: _Toc397333774][bookmark: _Toc397336111]1

	[bookmark: _Toc397333775][bookmark: _Toc397336112]5
	[bookmark: _Toc397333776][bookmark: _Toc397336113]ВД3
	[bookmark: _Toc397333777][bookmark: _Toc397336114]Система дымоудаления гаража
	[bookmark: _Toc397333778][bookmark: _Toc397336115]1

	[bookmark: _Toc397333779][bookmark: _Toc397336116]6
	[bookmark: _Toc397333780][bookmark: _Toc397336117]В-8
	[bookmark: _Toc397333781][bookmark: _Toc397336118]Система удаления выхлопных газов
	[bookmark: _Toc397333782][bookmark: _Toc397336119]1



[bookmark: _Toc392681711][bookmark: _Toc397336120]4.3.1. Объемы и периодичность проведения работ по техническому обслуживанию оборудования систем противодымной вентиляции.
[bookmark: _Toc397336121]Передача заказчику в эксплуатацию  системы противодымной вентиляции,  должна выполняться совместно с представителями организации принимающей на обслуживание систему.
[bookmark: _Toc397336122]Организация, принимающая на обслуживание систему, должна иметь специальное разрешение на право осуществления юридическим лицом,  конкретного вида деятельности,  иметь в своем штате необходимых специалистов для выполнения работ по техническому обслуживанию системы и соответствующее техническое оборудование для выполнения работ.
[bookmark: _Toc397336123]Техническое обслуживание раз в месяц (ежемесячное) ТО-1:     
[bookmark: _Toc397336124]- проверить комплектность оборудования;
[bookmark: _Toc397336125]- произвести визуальный осмотр деталей установки на отсутствие механических повреждений;
[bookmark: _Toc397336126]- осуществить прослушивание работающих вентиляторов и другого оборудования;
[bookmark: _Toc397336127]- проверка параметров работы оборудования по контрольным приборам и сравнение их с проектными;
[bookmark: _Toc397336128]- проверка герметичности соединений трубопроводов и воздуховодов;
[bookmark: _Toc397336129]-  проверить состояние уплотнений и амортизации;
[bookmark: _Toc397336130]- проверить крепление и  соединения воздуховодов;
[bookmark: _Toc397336131]-внешний осмотр вентилятора с целью выявления механических повреждений; 
[bookmark: _Toc397336132]- проверки состояния сварных и болтовых соединений (вентилятор-платформа-пол);
[bookmark: _Toc397336133]- проверить состояние изоляции воздухопроводов, при необходимости восстановить поврежденные участки;
[bookmark: _Toc397336134]- проверить состояние гибких вставок научастке вентилятор -  воздуховод;
[bookmark: _Toc397336135]- внешний осмотр клапанов дымоудаления.
[bookmark: _Toc397336136]-    устранение замечаний выявленных в процессе выполнения осмотров и работ.
[bookmark: _Toc397336137]Техническое обслуживание 1 раз в 3 месяца-ТО-2:
[bookmark: _Toc397336138]- выполнить все мероприятия выполняемые при ТО-1;
[bookmark: _Toc397336139]- очистка внешних поверхностей вентилятора, воздуховодов от пыли и грязи;
[bookmark: _Toc397336140]- проверка надежности, целостности заземления двигателя при необходимости заменить;
[bookmark: _Toc397336141]- проверка состояния и надежности крепления токоподводящего кабеля;
[bookmark: _Toc397336142]- пробный пуск вентилятора на 1 час;
[bookmark: _Toc397336143]- проверить работу подшипников вентиляторов и приводного электродвигателя на слух при выбеге;
[bookmark: _Toc397336144]- очистить от ржавчины всех подвергшихся коррозии элементов, восстановление окраски антикоррозийного покрытия;
[bookmark: _Toc397336145]- замер параметров виброскорости на подшипниковых опорах вентиляторов с составлением акта;
[bookmark: _Toc397336146]- проверка надежности крепления двигателя к станине, вентилятора к фундаменту;
[bookmark: _Toc397336147]-  обслуживание  клапанов дымоудаления;
[bookmark: _Toc397336148]- проверка работоспособности клапанов дымоудаления, открытие клапанов и отключение систем вентияции и кондицианирования от сигналов пожарной автоматики.
[bookmark: _Toc397336149]Техническое обслуживание 1 раз в год-ТО-4:
[bookmark: _Toc397336150]- выполнить все мероприятия выполняемые при ТО-2
[bookmark: _Toc397336151]- очистка вентилятора, в том числе, внутренней поверхности корпуса и рабочего колеса от загрязнений;
[bookmark: _Toc397336152]- проверить состояние и крепление рабочего колеса;
[bookmark: _Toc397336153]- проверить отсутствие вибрации при работающей установке, при необходимости, провести балансировку вентиляторов;
[bookmark: _Toc397336154]- проверка внешних лакокрасочных покрытий и, при необходимости, их обновление;
[bookmark: _Toc397336155]- проверить степень загрязненности воздуховодов (выборочно);
[bookmark: _Toc397336156]- исправить вмятины на воздуховодах;
[bookmark: _Toc397336157]- 1 раз в два года провести замеры расхода воздуха в воздуховодах с составлением акта (работы проводятся в августе месяце каждого чётного года); 
[bookmark: _Toc397336158]- при обнаружении, произвести ремонт разделок в местах прохода вентиляционных труб через строительные конструкции;
[bookmark: _Toc397336159]- проверка работоспособности клапанов дымоудаления;
[bookmark: _Toc397336160]- проверка эффективности вентиляции с составлением паспорта.
[bookmark: _Toc397336161]- приведение состояния систем дымоудаления к действующим нормам и правилам.
[bookmark: _Toc397336162]- замена пришедшего в негодность оборудования.
[bookmark: _Toc397336163]- замена пришедших в негодность воздуховодов, подвесов, клапанов.
[bookmark: _Toc397336164]- при необходимости пробивка технологических отверстий для дополнительных воздуховодов.
[bookmark: _Toc397336165]5. Оборудование электроустановок
[bookmark: _Toc352659410][bookmark: _Toc397336166]5.1. Перечень оборудования электроустановки 0,4 кВ.
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	[bookmark: _Toc387656926][bookmark: _Toc397336324]80

	[bookmark: _Toc387656927][bookmark: _Toc397336325]7.3.
	[bookmark: _Toc387656928][bookmark: _Toc397336326]Кабель ВВГнг-LS 4х2,5
	[bookmark: _Toc387656929][bookmark: _Toc397336327]м
	[bookmark: _Toc387656930][bookmark: _Toc397336328]45

	[bookmark: _Toc387656931][bookmark: _Toc397336329]7.4.
	[bookmark: _Toc387656932][bookmark: _Toc397336330]Кабель ВВГнг-LS 3х2,5
	[bookmark: _Toc387656933][bookmark: _Toc397336331]м
	[bookmark: _Toc387656934][bookmark: _Toc397336332]820

	[bookmark: _Toc387656935][bookmark: _Toc397336333]7.5.
	[bookmark: _Toc387656936][bookmark: _Toc397336334]Кабель ВВГнг-LS 3х1.5
	[bookmark: _Toc387656937][bookmark: _Toc397336335]м
	[bookmark: _Toc387656938][bookmark: _Toc397336336]1500

	[bookmark: _Toc397336337]7.6
	[bookmark: _Toc387656939][bookmark: _Toc397336338]Кабель ВВГнг-LS 4х16
	[bookmark: _Toc387656940][bookmark: _Toc397336339]м
	[bookmark: _Toc387656941][bookmark: _Toc397336340]65

	[bookmark: _Toc397336341]7.7
	[bookmark: _Toc387656942][bookmark: _Toc397336342]Кабель ВВГнг-LS 4х10
	[bookmark: _Toc387656943][bookmark: _Toc397336343]м
	[bookmark: _Toc387656944][bookmark: _Toc397336344]105

	[bookmark: _Toc387656945][bookmark: _Toc397336345]8.
	[bookmark: _Toc387656946][bookmark: _Toc397336346]Второй этаж. Оборудование.
	
	

	[bookmark: _Toc387656947][bookmark: _Toc397336347]8.1.
	[bookmark: _Toc387656948][bookmark: _Toc397336348]Силовой щит  ГРЩ-С
	[bookmark: _Toc387656949][bookmark: _Toc397336349]шт.
	[bookmark: _Toc387656950][bookmark: _Toc397336350]1

	[bookmark: _Toc387656951][bookmark: _Toc397336351]8.2.
	[bookmark: _Toc387656952][bookmark: _Toc397336352]Силовой щит  ЩС-21
	[bookmark: _Toc387656953][bookmark: _Toc397336353]шт.
	[bookmark: _Toc387656954][bookmark: _Toc397336354]1

	[bookmark: _Toc387656955][bookmark: _Toc397336355]8.3.
	[bookmark: _Toc387656956][bookmark: _Toc397336356]Силовой щит  ЩС-22
	[bookmark: _Toc387656957][bookmark: _Toc397336357]шт.
	[bookmark: _Toc387656958][bookmark: _Toc397336358]1

	[bookmark: _Toc387656959][bookmark: _Toc397336359]8.4.
	[bookmark: _Toc387656960][bookmark: _Toc397336360]Силовой щит вентиляции  ЩВ 
	[bookmark: _Toc387656961][bookmark: _Toc397336361]шт.
	[bookmark: _Toc387656962][bookmark: _Toc397336362]1

	[bookmark: _Toc387656963][bookmark: _Toc397336363]8.5.
	[bookmark: _Toc387656964][bookmark: _Toc397336364]Щит освещения  ЩО
	[bookmark: _Toc387656965][bookmark: _Toc397336365]шт.
	[bookmark: _Toc387656966][bookmark: _Toc397336366]1

	[bookmark: _Toc387656967][bookmark: _Toc397336367]9.
	[bookmark: _Toc387656968][bookmark: _Toc397336368]Освещение
	
	

	[bookmark: _Toc387656969][bookmark: _Toc397336369]9.1.
	[bookmark: _Toc387656970][bookmark: _Toc397336370]Светильник ЛПО 2х36    
	[bookmark: _Toc387656971][bookmark: _Toc397336371]шт.
	[bookmark: _Toc387656972][bookmark: _Toc397336372]16

	[bookmark: _Toc387656973][bookmark: _Toc397336373]9.2.
	[bookmark: _Toc387656974][bookmark: _Toc397336374]Светильник ЛПО 4х18    
	[bookmark: _Toc387656975][bookmark: _Toc397336375]шт.
	[bookmark: _Toc387656976][bookmark: _Toc397336376]46

	[bookmark: _Toc387656977][bookmark: _Toc397336377]9.3.
	[bookmark: _Toc387656978][bookmark: _Toc397336378]Светильник 1х40 Е14
	[bookmark: _Toc387656979][bookmark: _Toc397336379]шт.
	[bookmark: _Toc387656980][bookmark: _Toc397336380]68

	[bookmark: _Toc387656981][bookmark: _Toc397336381]9.4.
	[bookmark: _Toc387656982][bookmark: _Toc397336382]Светильник 1х40 Е14
	[bookmark: _Toc387656983][bookmark: _Toc397336383]шт.
	[bookmark: _Toc387656984][bookmark: _Toc397336384]48

	[bookmark: _Toc387656985][bookmark: _Toc397336385]10.
	[bookmark: _Toc387656986][bookmark: _Toc397336386]Кабели
	
	

	[bookmark: _Toc387656987][bookmark: _Toc397336387]10.1.
	[bookmark: _Toc387656988][bookmark: _Toc397336388]Кабель ВВГнг-LS 4х16
	[bookmark: _Toc387656989][bookmark: _Toc397336389]м
	[bookmark: _Toc387656990][bookmark: _Toc397336390]85

	[bookmark: _Toc387656991][bookmark: _Toc397336391]10.2.
	[bookmark: _Toc387656992][bookmark: _Toc397336392]Кабель ВВГнг-LS 4х10
	[bookmark: _Toc387656993][bookmark: _Toc397336393]м
	[bookmark: _Toc387656994][bookmark: _Toc397336394]60

	[bookmark: _Toc387656995][bookmark: _Toc397336395]10.3.
	[bookmark: _Toc387656996][bookmark: _Toc397336396]Кабель ВВГнг-LS 4х6
	[bookmark: _Toc387656997][bookmark: _Toc397336397]м
	[bookmark: _Toc387656998][bookmark: _Toc397336398]120

	[bookmark: _Toc387656999][bookmark: _Toc397336399]10.4.
	[bookmark: _Toc387657000][bookmark: _Toc397336400]Кабель ВВГнг-LS 4х4
	[bookmark: _Toc387657001][bookmark: _Toc397336401]м
	[bookmark: _Toc387657002][bookmark: _Toc397336402]50

	[bookmark: _Toc387657003][bookmark: _Toc397336403]10.5.
	[bookmark: _Toc387657004][bookmark: _Toc397336404]Кабель ВВГнг-LS 4х2,5
	[bookmark: _Toc387657005][bookmark: _Toc397336405]м
	[bookmark: _Toc387657006][bookmark: _Toc397336406]60

	[bookmark: _Toc387657007][bookmark: _Toc397336407]10.6.
	[bookmark: _Toc387657008][bookmark: _Toc397336408]Кабель ВВГнг-LS 3х2,5
	[bookmark: _Toc387657009][bookmark: _Toc397336409]м
	[bookmark: _Toc387657010][bookmark: _Toc397336410]1620

	[bookmark: _Toc387657011][bookmark: _Toc397336411]10.7.
	[bookmark: _Toc387657012][bookmark: _Toc397336412]Кабель ВВГнг-LS 3х1.5
	[bookmark: _Toc387657013][bookmark: _Toc397336413]м
	[bookmark: _Toc387657014][bookmark: _Toc397336414]2100

	[bookmark: _Toc387657015][bookmark: _Toc397336415]10.8
	[bookmark: _Toc387657016][bookmark: _Toc397336416]Провод ПВС 2х1
	[bookmark: _Toc387657017][bookmark: _Toc397336417]м
	[bookmark: _Toc387657018][bookmark: _Toc397336418]240

	[bookmark: _Toc387657019][bookmark: _Toc397336419]№ п/п
	[bookmark: _Toc387657020][bookmark: _Toc397336420]Наименование электрооборудования, электроустановки
	[bookmark: _Toc387657021][bookmark: _Toc397336421]   Ед. изм.
	[bookmark: _Toc387657022][bookmark: _Toc397336422]Кол-во

	[bookmark: _Toc387657023][bookmark: _Toc397336423]11
	[bookmark: _Toc387657024][bookmark: _Toc397336424]Третий этаж. Оборудование.
	
	

	[bookmark: _Toc387657025][bookmark: _Toc397336425]11.1
	[bookmark: _Toc387657026][bookmark: _Toc397336426]Силовой щит  ЩС-31
	[bookmark: _Toc387657027][bookmark: _Toc397336427]шт.
	[bookmark: _Toc387657028][bookmark: _Toc397336428]1

	[bookmark: _Toc387657029][bookmark: _Toc397336429]11.2.
	[bookmark: _Toc387657030][bookmark: _Toc397336430]Силовой щит  ЩС-32
	[bookmark: _Toc387657031][bookmark: _Toc397336431]шт.
	[bookmark: _Toc387657032][bookmark: _Toc397336432]1

	[bookmark: _Toc387657033][bookmark: _Toc397336433]11.3.
	[bookmark: _Toc387657034][bookmark: _Toc397336434]Силовой щит  ЩО-2
	[bookmark: _Toc387657035][bookmark: _Toc397336435]шт.
	[bookmark: _Toc387657036][bookmark: _Toc397336436]1

	[bookmark: _Toc387657037][bookmark: _Toc397336437]12.
	[bookmark: _Toc387657038][bookmark: _Toc397336438]Освещение
	 
	

	[bookmark: _Toc387657039][bookmark: _Toc397336439]12.1.
	[bookmark: _Toc387657040][bookmark: _Toc397336440]Светильник ЛПО 2х36    
	[bookmark: _Toc387657041][bookmark: _Toc397336441]шт.
	[bookmark: _Toc387657042][bookmark: _Toc397336442]6

	[bookmark: _Toc387657043][bookmark: _Toc397336443]12.2.
	[bookmark: _Toc387657044][bookmark: _Toc397336444]Светильник ЛПО 4х18    
	[bookmark: _Toc387657045][bookmark: _Toc397336445]шт.
	[bookmark: _Toc387657046][bookmark: _Toc397336446]21

	[bookmark: _Toc387657047][bookmark: _Toc397336447]12.3.
	[bookmark: _Toc387657048][bookmark: _Toc397336448]Светильник 1х40 Е14
	[bookmark: _Toc387657049][bookmark: _Toc397336449]шт.
	[bookmark: _Toc387657050][bookmark: _Toc397336450]18

	[bookmark: _Toc387657051][bookmark: _Toc397336451]12.4.
	[bookmark: _Toc387657052][bookmark: _Toc397336452]Светильник 1х40 Е27
	[bookmark: _Toc387657053][bookmark: _Toc397336453]шт.
	[bookmark: _Toc387657054][bookmark: _Toc397336454]14

	[bookmark: _Toc387657055][bookmark: _Toc397336455]13
	[bookmark: _Toc387657056][bookmark: _Toc397336456]Кабели
	
	

	[bookmark: _Toc387657057][bookmark: _Toc397336457]13.1.
	[bookmark: _Toc387657058][bookmark: _Toc397336458]Кабель ВВГнг-LS 4х10
	[bookmark: _Toc387657059][bookmark: _Toc397336459]м
	[bookmark: _Toc387657060][bookmark: _Toc397336460]55

	[bookmark: _Toc387657061][bookmark: _Toc397336461]13.2.
	[bookmark: _Toc387657062][bookmark: _Toc397336462]Кабель ВВГнг-LS 4х6
	[bookmark: _Toc387657063][bookmark: _Toc397336463]м
	[bookmark: _Toc387657064][bookmark: _Toc397336464]65

	[bookmark: _Toc387657065][bookmark: _Toc397336465]13.3.
	[bookmark: _Toc387657066][bookmark: _Toc397336466]Кабель ВВГнг-LS 4х4
	[bookmark: _Toc387657067][bookmark: _Toc397336467]м
	[bookmark: _Toc387657068][bookmark: _Toc397336468]50

	[bookmark: _Toc387657069][bookmark: _Toc397336469]13.4.
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	[bookmark: _Toc387657072][bookmark: _Toc397336472]70

	[bookmark: _Toc387657073][bookmark: _Toc397336473]13.5
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	[bookmark: _Toc387657076][bookmark: _Toc397336476]1200

	[bookmark: _Toc387657077][bookmark: _Toc397336477]13.6
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	[bookmark: _Toc387657079][bookmark: _Toc397336479]м
	[bookmark: _Toc387657080][bookmark: _Toc397336480]800

	[bookmark: _Toc387657081][bookmark: _Toc397336481]13.7
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	[bookmark: _Toc397336485]14
	[bookmark: _Toc397336486]Электродвигатели
	
	

	[bookmark: _Toc397336487]14.1
	[bookmark: _Toc397336488]Двигатели системы приточной вентиляции
	[bookmark: _Toc397336489]шт.
	[bookmark: _Toc397336490]2

	[bookmark: _Toc397336491]14.2
	[bookmark: _Toc397336492]Двигатели системы вытяжной вентиляции
	[bookmark: _Toc397336493]шт.
	[bookmark: _Toc397336494]27

	[bookmark: _Toc397336495]14.3
	[bookmark: _Toc397336496]Двигатели системы противодымной вентиляции
	[bookmark: _Toc397336497]шт.
	[bookmark: _Toc397336498]6


[bookmark: _Toc352659411]
[bookmark: _Toc397336499][bookmark: _Toc352659417]5.2. Требуемые сроки выполнения работ
[bookmark: _Toc387657086][bookmark: _Toc397336500]Работы проводятся по графикам проведения технического обслуживания электроустановок и профилактических испытаний электрооборудования, согласованным с ответственным за электрохозяйство Заказчика и   утвержденным руководством Заказчика.

[bookmark: _Toc352659412][bookmark: _Toc397336501]5.3. Порядок и периодичность выполнения работ по техническому обслуживанию оборудования электроустановок

[bookmark: _Toc397336502]5.3.1. ЭД асинхронные низковольтные обычного исполнения вспомогательных систем и другие с продолжительным (S1) номинальным режимом работы
	[bookmark: _Toc387657089][bookmark: _Toc397336503]Наименование оборудования. Типовой объем работ
	[bookmark: _Toc387657090][bookmark: _Toc397336504]Периодич-ность

	[bookmark: _Toc387657091][bookmark: _Toc397336505]1.Внешнее состояние Э.Д. , подводимых вводов и кабелей
[bookmark: _Toc387657092][bookmark: _Toc397336506]2. Состояние и надежность заземления
[bookmark: _Toc387657093][bookmark: _Toc397336507]3.Шум (на слух, отсутствие стуков, скрежета, и пр.)
[bookmark: _Toc387657094][bookmark: _Toc397336508]4. Проверка элементов соединения с приводным механизмом (насос, вентилятор, запорная арматура и т.д.)
[bookmark: _Toc387657095][bookmark: _Toc397336509]5. Проверка кабеля заземления распределительного щита на надежность крепления и отсутствие повреждений
[bookmark: _Toc387657096][bookmark: _Toc397336510]6. Проверка целостности контура заземления между каждой точкой заземления на распределительном щите и выводом контура заземления
	[bookmark: _Toc387657097][bookmark: _Toc397336511]ТО (обход)
[bookmark: _Toc387657098][bookmark: _Toc397336512]1 раз в сутки

	[bookmark: _Toc397336513]1. Электромонтажные работы (замена ЭД, и электроустановочного оборудования, составление исполнительной документациив связи с ТР)
[bookmark: _Toc397336514]2. Измерение  измерение сопротивления изоляции и  металлической связи между корпусами ЭД и сетью заземления (в соответствии с ПТЭЭП)
	[bookmark: _Toc397336515]По необходи-мости

	[bookmark: _Toc387657099][bookmark: _Toc397336516]1. Осмотр и устранение видимых повреждений
[bookmark: _Toc387657100][bookmark: _Toc397336517]2. Кратковременное включение или прокрутка ротора при рабочем перерыве более 3 мес. Просушка при наличии встроенного электрообогрева (с учетом местных условий влажности воздуха, температуры).
[bookmark: _Toc387657101][bookmark: _Toc397336518]3. Смазка  подшипников Э.Д. с устройством подсмазки – при ближайшем ТО по рекомендации завода-изготовителя в зависимости от типа Э.Д. и его наработки  (в часах).
[bookmark: _Toc387657102][bookmark: _Toc397336519]4. Осмотр  состояния элементов взрывозащиты корпуса, кабельного ввода, уплотнительных элементов.
	[bookmark: _Toc387657103][bookmark: _Toc397336520]1 раз в 6 месяцев
[bookmark: _Toc387657104][bookmark: _Toc397336521](ТО6)

	[bookmark: _Toc387657105][bookmark: _Toc397336522]1. Наружный осмотр, в том числе систем управления, защиты, вентиляции и охлаждения
[bookmark: _Toc387657106][bookmark: _Toc397336523]2. Визуальный осмотр состояния изоляторов, заземляющего проводника
[bookmark: _Toc387657107][bookmark: _Toc397336524]3. Проверка состояния ограждения, контура заземления, крепления к раме (фундаменту) 
[bookmark: _Toc387657108][bookmark: _Toc397336525]4. Очистка наружной части от загрязнений
[bookmark: _Toc387657109][bookmark: _Toc397336526]5. Очистка от загрязнения каналов охлаждения воздухом
[bookmark: _Toc387657110][bookmark: _Toc397336527]6. Проверка надежности крепления, осмотр уплотнений в соединениях частей оборудования
[bookmark: _Toc387657111][bookmark: _Toc397336528]7. Проверка наличия маркировки кабелей и надписей на кожухе, при необходимости – восстановление.
[bookmark: _Toc387657112][bookmark: _Toc397336529]8. Проверка затяжки контактных соединений и заземления
[bookmark: _Toc387657113][bookmark: _Toc397336530]9. Восстановление окраски
[bookmark: _Toc387657114][bookmark: _Toc397336531]10. Проверка соединений на муфте, центровка
[bookmark: _Toc387657115][bookmark: _Toc397336532]11. Замена или добавление смазки подшипников с учетом частоты вращения при достижении наработки, рекомендованной заводом-изготовителем.
[bookmark: _Toc387657116][bookmark: _Toc397336533]12 Тестирование корпуса статора (проверка верхнего уплотнения и уплотнительных колец корпуса статора) Э.Д. насоса типа Hidrostal и аналогичного.
	[bookmark: _Toc387657117][bookmark: _Toc397336534]1 раз в 12 месяцев
[bookmark: _Toc387657118][bookmark: _Toc397336535](ТО12)



[bookmark: _Toc352659413][bookmark: _Toc397336536]5.3.2. Распределительные устройства до 1000В.
[bookmark: _Toc387657120][bookmark: _Toc397336537]Периодичность, типовой объем работ технического обслуживания
	[bookmark: _Toc387657121][bookmark: _Toc397336538]Наименование оборудования. Типовой объем работ
	[bookmark: _Toc387657122][bookmark: _Toc397336539]Периодич-ность

	[bookmark: _Toc387657123][bookmark: _Toc397336540]1.Электроустановки 0,4кВ (Эл. щиты и электроустановочное оборудование)

	[bookmark: _Toc387657124][bookmark: _Toc397336541]1. Осмотр и устранение видимых повреждений
[bookmark: _Toc387657125][bookmark: _Toc397336542]2. Проверка состояния автоматических выключателей, предохранителей.
[bookmark: _Toc387657126][bookmark: _Toc397336543]3. Проверка отсутствия признаков нагрева контактных соединений и шин.
[bookmark: _Toc387657127][bookmark: _Toc397336544]4. Проверка кабеля заземления распределительного щита на надежность крепления и отсутствие повреждений
[bookmark: _Toc387657128][bookmark: _Toc397336545]5. Проверка целостности контура заземления между каждой точкой заземления на распределительном щите и выводом контура заземления
	[bookmark: _Toc387657129][bookmark: _Toc397336546]ТО (обход)
[bookmark: _Toc387657130][bookmark: _Toc397336547]1 раз в сутки

	[bookmark: _Toc387657131][bookmark: _Toc397336548]1. Осмотр и устранение видимых повреждений
[bookmark: _Toc387657132][bookmark: _Toc397336549]2. Проверка соответствия условиям эксплуатации и нагрузке
[bookmark: _Toc387657133][bookmark: _Toc397336550]3. Проверка отсутствия следов перегрева элементов сопротивления, контактов пускорегулирующих аппаратов
[bookmark: _Toc387657134][bookmark: _Toc397336551]4. Проверка исправности механических блокировок
[bookmark: _Toc387657135][bookmark: _Toc397336552]5. Проверка состояния автоматических выключателей, предохранителей.
[bookmark: _Toc387657136][bookmark: _Toc397336553]6. Проверка кабеля заземления распределительного щита на надежность крепления и отсутствие повреждений
[bookmark: _Toc387657137][bookmark: _Toc397336554]7. Проверка целостности контура заземления между каждой точкой заземления на распределительном щите и выводом контура заземления
[bookmark: _Toc387657138][bookmark: _Toc397336555]8. Проверка работы приводного механизма выключателей и блокировок.
[bookmark: _Toc387657139][bookmark: _Toc397336556]9.Очистка наружных частей от пыли и загрязнений 
	[bookmark: _Toc387657140][bookmark: _Toc397336557]1 раз в 6 месяцев
[bookmark: _Toc387657141][bookmark: _Toc397336558](ТО6)

	[bookmark: _Toc397336559]1. Электромонтажные работы (замена автоматических выключателей, электрощитового и электроустановочного оборудования , составление исполнительной документациив связи с ТР)
[bookmark: _Toc397336560]2. Измерение  сопротивления петли фаза-ноль, измерение сопротивления  металлической связи между корпусами электроустановок и сетью заземления (в соответствии с ПТЭЭП)
	[bookmark: _Toc397336561]По необходи-мости

	[bookmark: _Toc387657142][bookmark: _Toc397336562]1. Проверка состояния релейной аппаратуры и коммутационных аппаратов
[bookmark: _Toc387657143][bookmark: _Toc397336563]2. Очистка наружных частей от пыли и загрязнений, смазка трущихся деталей
[bookmark: _Toc387657144][bookmark: _Toc397336564]3. Проверка идентификационных табличек (должны быть разборчиво написаны, содержать точную информацию и быть надежно закреплены)
[bookmark: _Toc387657145][bookmark: _Toc397336565]4. Проверка состояния коммутационных проводов, кабелей, контактных соединений и заземления
[bookmark: _Toc387657146][bookmark: _Toc397336566]5. Проверка состояния реле и их соответствия номинальному току и напряжению токоприемника
[bookmark: _Toc387657147][bookmark: _Toc397336567]6. Проверка работы сигнальных устройств и целостности пломб на реле и других аппаратах
[bookmark: _Toc387657148][bookmark: _Toc397336568]7. Проверка наличия схемы управления в панели, проверка соответствия номинальных параметров автоматических выключателей проектным.
[bookmark: _Toc387657149][bookmark: _Toc397336569]8. Чистка всех контактных поверхностей.
[bookmark: _Toc387657150][bookmark: _Toc397336570]9.  Измерение переходного сопротивления контактов (при указании заводов-изготовителей)
[bookmark: _Toc387657151][bookmark: _Toc397336571]10. Восстановление поврежденной окраски и необходимых надписей
[bookmark: _Toc387657152][bookmark: _Toc397336572]11. Проверка подтяжки контактных соединений
[bookmark: _Toc387657153][bookmark: _Toc397336573]12. Измерение сопротивления изоляции отходящих линий (в соответствии с ПТЭЭП)
[bookmark: _Toc387657154][bookmark: _Toc397336574]13. Осмотр и устранение видимых повреждений
[bookmark: _Toc387657155][bookmark: _Toc397336575]14. Проверка соответствия условиям эксплуатации и нагрузке
[bookmark: _Toc387657156][bookmark: _Toc397336576]15. Проверка отсутствия следов перегрева элементов сопротивления, контактов пускорегулирующих аппаратов
[bookmark: _Toc387657157][bookmark: _Toc397336577]16. Проверка исправности механических блокировок
[bookmark: _Toc387657158][bookmark: _Toc397336578]17. Проверка состояния автоматических выключателей, предохранителей.
[bookmark: _Toc387657159][bookmark: _Toc397336579]18. Проверка кабеля заземления распределительного щита на надежность крепления и отсутствие повреждений
[bookmark: _Toc387657160][bookmark: _Toc397336580]19. Проверка целостности контура заземления между каждой точкой заземления на распределительном щите и выводом контура заземления
[bookmark: _Toc387657161][bookmark: _Toc397336581]20. Проверка работы приводного механизма выключателей и блокировок.
	[bookmark: _Toc387657162][bookmark: _Toc397336582]1 раз в 12 месяцев
[bookmark: _Toc387657163][bookmark: _Toc397336583](ТО12)

	[bookmark: _Toc387657164][bookmark: _Toc397336584]2. Устройства релейной защиты и автоматики (АВР)

	[bookmark: _Toc387657165][bookmark: _Toc397336585]1. Осмотр и устранение видимых повреждений
[bookmark: _Toc387657166][bookmark: _Toc397336586]2. Проверка состояния автоматических выключателей, предохранителей.
[bookmark: _Toc387657167][bookmark: _Toc397336587]3. Проверка отсутствия признаков нагрева контактных соединений 
[bookmark: _Toc387657168][bookmark: _Toc397336588]4. Проверка кабеля заземления распределительного щита на надежность крепления и отсутствие повреждений
[bookmark: _Toc387657169][bookmark: _Toc397336589]5. Проверка целостности контура заземления между каждой точкой заземления на распределительном щите и выводом контура заземления
	[bookmark: _Toc387657170][bookmark: _Toc397336590]ТО (обход)
[bookmark: _Toc387657171][bookmark: _Toc397336591]1 раз в сутки

	[bookmark: _Toc387657172][bookmark: _Toc397336592]1. Осмотр и устранение видимых повреждений
[bookmark: _Toc387657173][bookmark: _Toc397336593]2. Проверка соответствия условиям эксплуатации и нагрузке
[bookmark: _Toc387657174][bookmark: _Toc397336594]3. Проверка отсутствия следов перегрева элементов сопротивления, контактов пускорегулирующих аппаратов
[bookmark: _Toc387657175][bookmark: _Toc397336595]4. Проверка подтяжки контактных соединений
[bookmark: _Toc387657176][bookmark: _Toc397336596]5. Очистка наружных частей от пыли и загрязнений.
[bookmark: _Toc387657177][bookmark: _Toc397336597]6 Проверка работы срабатывания системы АВР (при полном или частичном исчезновении напряжения электроснабжения и включения резервного источника питания, с автоматическим возвратом в исходное состояние)
	[bookmark: _Toc387657178][bookmark: _Toc397336598]1 раз в 6 месяцев
[bookmark: _Toc387657179][bookmark: _Toc397336599](ТО6)

	[bookmark: _Toc387657180][bookmark: _Toc397336600]1. Осмотр и устранение видимых повреждений
[bookmark: _Toc387657181][bookmark: _Toc397336601]2. Проверка соответствия условиям эксплуатации и нагрузке
[bookmark: _Toc387657182][bookmark: _Toc397336602]3. Проверка отсутствия следов перегрева элементов сопротивления, контактов пускорегулирующих аппаратов
[bookmark: _Toc387657183][bookmark: _Toc397336603]4. Проверка исправности механических блокировок
[bookmark: _Toc387657184][bookmark: _Toc397336604]5. Проверка состояния автоматических выключателей, предохранителей.
[bookmark: _Toc387657185][bookmark: _Toc397336605]6. Проверка работы приводного механизма выключателей и блокировок
[bookmark: _Toc387657186][bookmark: _Toc397336606]7. Проверка состояния релейной аппаратуры и коммутационных аппаратов
[bookmark: _Toc387657187][bookmark: _Toc397336607]8. Очистка наружных частей от пыли и загрязнений.
[bookmark: _Toc387657188][bookmark: _Toc397336608]9. Проверка подтяжки контактных соединений
[bookmark: _Toc387657189][bookmark: _Toc397336609]10. Чистка всех контактных поверхностей.
[bookmark: _Toc387657190][bookmark: _Toc397336610]11. Измерение сопротивления изоляции отходящих линий (в соответствии с ПТЭЭП)
[bookmark: _Toc387657191][bookmark: _Toc397336611]12. Проверка идентификационных табличек (должны быть разборчиво написаны, содержать точную информацию и быть надежно закреплены)
[bookmark: _Toc387657192][bookmark: _Toc397336612]13. Проверка состояния коммутационных проводов, кабелей, контактных соединений и заземления
[bookmark: _Toc387657193][bookmark: _Toc397336613]14. Проверка состояния реле и их соответствия номинальному току и напряжению токоприемника
[bookmark: _Toc387657194][bookmark: _Toc397336614]15. Проверка работы сигнальных устройств и целостности пломб на реле и других аппаратах
[bookmark: _Toc387657195][bookmark: _Toc397336615]16. Проверка наличия схемы управления в панели, проверка соответствия номинальных параметров автоматических выключателей проектным.
	[bookmark: _Toc387657196][bookmark: _Toc397336616]1 раз в 12 месяцев
[bookmark: _Toc387657197][bookmark: _Toc397336617](ТО12)

	[bookmark: _Toc387657198][bookmark: _Toc397336618]3. Шины сборные соединительные 0,4кВ. Шинные сборки

	[bookmark: _Toc387657199][bookmark: _Toc397336619]1. Осмотр и устранение видимых повреждений 
[bookmark: _Toc387657200][bookmark: _Toc397336620]2. Проверка отсутствия признаков нагрева контактных соединений и шин
[bookmark: _Toc387657201][bookmark: _Toc397336621]3. Проверка кабеля заземления распределительного щита на надежность крепления и отсутствие повреждений
[bookmark: _Toc387657202][bookmark: _Toc397336622]4. Проверка целостности контура заземления между каждой точкой заземления на распределительном щите и выводом контура заземления
	[bookmark: _Toc387657203][bookmark: _Toc397336623]ТО (обход)
[bookmark: _Toc387657204][bookmark: _Toc397336624]1 раз в сутки

	[bookmark: _Toc387657205][bookmark: _Toc397336625]1. Осмотр и проверка состояния заземляющих проводников и точек их присоединения к оборудованию, подтяжка болтовых соединений, покрытие антикоррозионной смазкой
[bookmark: _Toc387657206][bookmark: _Toc397336626]2. Осмотр и устранение видимых повреждений шинного моста 0,4 кВ распределительного щита
	[bookmark: _Toc387657207][bookmark: _Toc397336627]1 раз в 6 месяцев
[bookmark: _Toc387657208][bookmark: _Toc397336628](ТО6)

	[bookmark: _Toc387657209][bookmark: _Toc397336629]1. Контроль соответствия сечений шин фактическим нагрузкам
[bookmark: _Toc387657210][bookmark: _Toc397336630]2. Проверка плотности контактных соединений шин
[bookmark: _Toc387657211][bookmark: _Toc397336631]3. Проверка отсутствия признаков нагрева контактных соединений и шин
[bookmark: _Toc387657212][bookmark: _Toc397336632]4. Отключение секции шин РЩ 0,4 кВ и вывод из эксплуатации для проведения ТО
[bookmark: _Toc387657213][bookmark: _Toc397336633]5. Осмотр крепления КЛ к конструкциям, состояния концевых кабельных разделок
[bookmark: _Toc387657214][bookmark: _Toc397336634]6. Очистка аппаратов внутри распределительного щита от пыли и загрязнений
[bookmark: _Toc387657215][bookmark: _Toc397336635]7. Проверка состояния всех крепежных деталей оборудования и аппаратов
[bookmark: _Toc387657216][bookmark: _Toc397336636]8. Проверка наличия соответствующих надписей маркировки, знаков безопасности на оборудовании и их восстановление
[bookmark: _Toc387657217][bookmark: _Toc397336637]9. Проверка фактических токовых нагрузок на присоединениях
[bookmark: _Toc387657218][bookmark: _Toc397336638]10. Проверка соответствия установленного в распределительном щите оборудования исполнительным схемам и их корректировка
	[bookmark: _Toc387657219][bookmark: _Toc397336639]1 раз в 12 месяцев
[bookmark: _Toc387657220][bookmark: _Toc397336640](ТО12)


[bookmark: _Toc352659414]
[bookmark: _Toc397336641]5.3.3. Кабельные линии
[bookmark: _Toc387657222][bookmark: _Toc397336642]Периодичность осмотров КЛ напряжением до 0,4 кВ

	[bookmark: _Toc387657223][bookmark: _Toc397336643] Наименование оборудования. Типовой объем работ
	[bookmark: _Toc387657224][bookmark: _Toc397336644]Периодичность

	[bookmark: _Toc387657225][bookmark: _Toc397336645]2. Осмотр трассы КЛ, проложенной в кабельных сооружениях (эстакадах, туннелях, каналах, галереях) и по стенам зданий
	[bookmark: _Toc387657226][bookmark: _Toc397336646]1 раз 6 месяцев (ТО6)

	[bookmark: _Toc387657227][bookmark: _Toc397336647]3. Осмотр концевых заделок кабелей
	[bookmark: _Toc387657228][bookmark: _Toc397336648]При каждом осмотре оборудования



[bookmark: _Toc387657229][bookmark: _Toc397336649]Периодичность и виды контроля технического состояния  и значения контролируемых параметров кабельных линий
	[bookmark: _Toc387657230][bookmark: _Toc397336650]Контролируемый параметр,
[bookmark: _Toc387657231][bookmark: _Toc397336651]испытание
	[bookmark: _Toc387657232][bookmark: _Toc397336652]Периодичность
	[bookmark: _Toc387657233][bookmark: _Toc397336653]Норма контроля,
[bookmark: _Toc387657234][bookmark: _Toc397336654]критерий

	[bookmark: _Toc387657235][bookmark: _Toc397336655]1. Сопротивление изоляции
	[bookmark: _Toc387657236][bookmark: _Toc397336656] 1 раз в 3 года
	[bookmark: _Toc387657237][bookmark: _Toc397336657]Не ниже 0,5 МОм для КЛ напряжением до 1000 В. 

	[bookmark: _Toc387657238][bookmark: _Toc397336658]2. Измерение температуры кабелей
	[bookmark: _Toc387657239][bookmark: _Toc397336659]По местным инструкциям на участках трассы, где имеется опасность перегрева кабелей
	[bookmark: _Toc387657240][bookmark: _Toc397336660]Температура кабелей должна быть не выше допустимых значений

	[bookmark: _Toc387657241][bookmark: _Toc397336661]3.Тепловизионный контроль (открытые кабельные муфты, разделки, вертикальные участки)
	[bookmark: _Toc387657242][bookmark: _Toc397336662]При контроле подключенного электрооборудования
	[bookmark: _Toc387657243][bookmark: _Toc397336663]В соответствии с РД 54-45-51.500-97



[bookmark: _Toc387657244][bookmark: _Toc397336664]Периодичность и типовой объем работ технического обслуживания КЛ
	[bookmark: _Toc387657245][bookmark: _Toc397336665]Наименование оборудования. Типовой объем работ
	[bookmark: _Toc387657246][bookmark: _Toc397336666]Периодичность

	[bookmark: _Toc387657247][bookmark: _Toc397336667]1. Осмотр и устранение видимых повреждений  КЛ  (ввод в здание, кабельный приямок в ГРЩ, поэтажные кабельные стояки, электрощитовые, ЭУ с технологическим оборудованием)
	[bookmark: _Toc387657248][bookmark: _Toc397336668]ТО (обход)
[bookmark: _Toc387657249][bookmark: _Toc397336669]1 раз в сутки

	[bookmark: _Toc387657250][bookmark: _Toc397336670]1.Осмотр  КЛ  0.4кВ  (ввод в здание, кабельный приямок в ГРЩ, поэтажные кабельные стояки)
[bookmark: _Toc387657251][bookmark: _Toc397336671]2. Визуально-измерительный контроль.  Определение температуры нагрева кабеля (ввод в здание, кабельный приямок в ГРЩ, поэтажные кабельные стояки)
	[bookmark: _Toc387657252][bookmark: _Toc397336672]1 раз в 3 месяца
[bookmark: _Toc387657253][bookmark: _Toc397336673](ТО3)

	[bookmark: _Toc387657254][bookmark: _Toc397336674]1.Осмотр  КЛ  0.4кВ  (ввод в здание, кабельный приямок в ГРЩ, поэтажные кабельные стояки, электрощитовые, ЭУ с технологическим оборудованием)
[bookmark: _Toc387657255][bookmark: _Toc397336675]2. Визуально-измерительный контроль.  Определение температуры нагрева кабеля (ввод в здание, кабельный приямок в ГРЩ, поэтажные кабельные стояки)
[bookmark: _Toc387657256][bookmark: _Toc397336676]3. Проверка состояния мест прохода кабелей через стены и подходов к распределительным устройствам, токоприемникам, ЭУ с технологическим оборудованием
[bookmark: _Toc387657257][bookmark: _Toc397336677]4. Проверка исправности соединительных и концевых муфт, сухих разделок и креплений.
[bookmark: _Toc387657258][bookmark: _Toc397336678]5. Проверка и восстановление  маркировки кабелей, реперов, предупредительных плакатов и надписей.
	[bookmark: _Toc387657259][bookmark: _Toc397336679]1 раз в 6 месяцев
[bookmark: _Toc387657260][bookmark: _Toc397336680](ТО6)


[bookmark: _Toc257106866][bookmark: _Toc257131820][bookmark: _Toc257133690][bookmark: _Toc257137288][bookmark: _Toc257138202]
[bookmark: _Toc387657261][bookmark: _Toc397336681]Периодичность и типовой объем работ текущего ремонта КЛ
	[bookmark: _Toc387657262][bookmark: _Toc397336682]Наименование оборудования. Типовой объем работ
	[bookmark: _Toc387657263][bookmark: _Toc397336683]Периодичность

	[bookmark: _Toc387657264][bookmark: _Toc397336684]1.Осмотр  КЛ  0.4кВ  (ввод в здание, кабельный приямок в ГРЩ, поэтажные кабельные стояки, электрощитовые, ЭУ с технологическим оборудованием)
[bookmark: _Toc387657265][bookmark: _Toc397336685]2. Визуально-измерительный контроль.  Определение температуры нагрева кабеля  (ввод в здание, кабельный приямок в ГРЩ, поэтажные кабельные стояки, электрощитовые, ЭУ с технологическим оборудованием)
[bookmark: _Toc387657266][bookmark: _Toc397336686]3. Проверка состояния устройств (труб, коробов, крыш), защищающих и закрепляющих кабельные линии, проложенные по стенам зданий, эстакадам, металлоконструкциям и на наклонных участках
[bookmark: _Toc387657267][bookmark: _Toc397336687]4. Проверка состояния мест прохода кабелей через стены и подходов к распределительным устройствам, токоприемникам, кабельным колодцам
[bookmark: _Toc387657268][bookmark: _Toc397336688]5. Проверка исправности соединительных и концевых муфт (отсутствие подтеков кабельной массы), сухих разделок и креплений
[bookmark: _Toc387657269][bookmark: _Toc397336689]6. Проверка и восстановление  маркировки кабелей, реперов, предупредительных плакатов и надписей.
[bookmark: _Toc387657270][bookmark: _Toc397336690]7. Осмотр, чистка и перезаделка  концевых кабельных муфт, воронок, соединительных муфт, сухих разделок
[bookmark: _Toc387657271][bookmark: _Toc397336691]8. Замена наконечников
[bookmark: _Toc387657272][bookmark: _Toc397336692]9. Измерение сопротивления изоляции  КЛ (в соответствии с ПТЭЭП)
	[bookmark: _Toc387657273][bookmark: _Toc397336693]ТР
[bookmark: _Toc387657274][bookmark: _Toc397336694]1 раз в 5 лет

	[bookmark: _Toc397336695]1. Электромонтажные работы (замена, прокладка проводов и кабелей и  электроустановочного оборудования, составление исполнительной документациив связи с ТР)
[bookmark: _Toc397336696]2. Измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и обмоток электродвигателей (в соответствии с ПТЭЭП).
	[bookmark: _Toc397336697]По необходи-мости



[bookmark: _Toc397336698]5.3.4. ЭД обычного и взрывозащищенного исполнения с электрооборудованием
	[bookmark: _Toc387657276][bookmark: _Toc397336699]Наименование оборудования. Типовой объем работ

	[bookmark: _Toc387657277][bookmark: _Toc397336700]Периодичность

	[bookmark: _Toc387657278][bookmark: _Toc397336701]1.Внешнее состояние Э.Д. , подводимых вводов и кабелей
[bookmark: _Toc387657279][bookmark: _Toc397336702]2. Состояние и надежность заземления
[bookmark: _Toc387657280][bookmark: _Toc397336703]3.Шум (на слух, отсутствие стуков, скрежета, и пр.)
[bookmark: _Toc387657281][bookmark: _Toc397336704]4. Проверка ээлементов соединения с приводным механизмом (насос,вентилятор, запорная арматура и т.д.)
[bookmark: _Toc387657282][bookmark: _Toc397336705]5. Проверка кабеля заземления  на надежность крепления и отсутствие повреждений
[bookmark: _Toc387657283][bookmark: _Toc397336706]6. Проверка  контактных соединений заземления 
	[bookmark: _Toc387657284][bookmark: _Toc397336707]ТО (обход)
[bookmark: _Toc387657285][bookmark: _Toc397336708]1 раз в сутки

	[bookmark: _Toc387657286][bookmark: _Toc397336709]1. Проверка напряжения и потребляемого тока
[bookmark: _Toc387657287][bookmark: _Toc397336710]2. Осмотр элементов системы управления, контроля и защиты насосного агрегата и устранение видимых повреждений
[bookmark: _Toc387657288][bookmark: _Toc397336711]3. Проверка затяжки контактных соединений кабелей и цепей заземления.
[bookmark: _Toc387657289][bookmark: _Toc397336712]4. Очистка наружной части электрооборудования от пыли и загрязнения, при необходимости – восстановление окраски.
[bookmark: _Toc387657290][bookmark: _Toc397336713]5. Проверка маркировки кабелей,  их восстановление.
[bookmark: _Toc387657291][bookmark: _Toc397336714]6. Проверка соответствия установок реле, предохранителей.
[bookmark: _Toc387657292][bookmark: _Toc397336715]7. Проверка состояния уплотнений подводимых кабелей, клеммных и вводных коробок, других элементов  электрооборудования наружной части насосной установки.
[bookmark: _Toc387657293][bookmark: _Toc397336716]8.Смазка (замена смазки) подшипников по рекомендации завода-изготовителя.
[bookmark: _Toc387657294][bookmark: _Toc397336717]9. Извлечение из жидкости. Визуальный контроль корпуса ЭД, кабеля, уплотнительных элементов (колец).
[bookmark: _Toc387657295][bookmark: _Toc397336718]10.Проверка уровня и качества масла, при необходимости доливка или замена масла (для эл. двигателя с масленой камерой).
[bookmark: _Toc387657296][bookmark: _Toc397336719]11.Тестирование корпуса статора (проверка верхнего уплотнения и уплотнительных колец корпуса статора) ЭД  насоса типа  Hidrostal и аналогичного.
	[bookmark: _Toc387657297][bookmark: _Toc397336720]1 раз в год 
[bookmark: _Toc387657298][bookmark: _Toc397336721](ТО12)

	[bookmark: _Toc387657299][bookmark: _Toc397336722]* Неплановый контроль должен проводиться также: при появлении повышенного шума в работе, при срабатывании защит (тепловой, токовой), при внезапном или медленно нарастающем увеличении потребляемого тока, при срабатывании реле влажности, а также при текущем ремонте.
[bookmark: _Toc387657300][bookmark: _Toc397336723]** Для ЭД отдельных систем (кроме ЭД подпорных насосов) ТО выполняется по календарному сроку.


[bookmark: _Toc352659415][bookmark: _Toc397336724]5.3.5. Электрическое освещение

[bookmark: _Toc387657302][bookmark: _Toc397336725]Осмотр и проверка исправности осветительной системы внутреннего освещения должны проводиться не реже 1 раза в неделю.
[bookmark: _Toc387657303][bookmark: _Toc397336726][bookmark: _GoBack]Проверка состояния стационарного оборудования и электропроводок и рабочего и аварийного освещения должны проводиться не реже 1 раза в 5 года.
[bookmark: _Toc387657304][bookmark: _Toc397336727]Осмотр и проверка исправности сети аварийного освещения при отключении рабочего должны проводиться не реже 2 раза в год, действие автомата аварийного освещения в дневное время – 1 раз в месяц. 
[bookmark: _Toc387657305][bookmark: _Toc397336728]Объем и периодичность контроля технического состояния оборудования
наружного и внутреннего освещения
	[bookmark: _Toc387657306][bookmark: _Toc397336729]Контролируемый
параметр, проверка
	[bookmark: _Toc387657307][bookmark: _Toc397336730]Периодичность
	[bookmark: _Toc387657308][bookmark: _Toc397336731]Норма контроля,
[bookmark: _Toc387657309][bookmark: _Toc397336732]критерий
	[bookmark: _Toc387657310][bookmark: _Toc397336733]Примечание

	[bookmark: _Toc387657311][bookmark: _Toc397336734]1. Сопротивление изоляции проводок, кабелей, аппаратов, РУ, щитов, вторичных цепей
	[bookmark: _Toc387657312][bookmark: _Toc397336735] 1 раз в 3 года
	[bookmark: _Toc387657313][bookmark: _Toc397336736]Проводится у рабочего и аварийного освещения

	[bookmark: _Toc387657314][bookmark: _Toc397336737]Проверка аварийного освещения:
[bookmark: _Toc387657315][bookmark: _Toc397336738]- исправность сети;


[bookmark: _Toc387657316][bookmark: _Toc397336739]-исправность автомата
	


[bookmark: _Toc387657317][bookmark: _Toc397336740]6 месяцев


[bookmark: _Toc387657318][bookmark: _Toc397336741]1 месяц
	[bookmark: _Toc387657319][bookmark: _Toc397336742]Работоспособны и исправны все элементы аварийного освещения (безопасности и эвакуационного) в соответствии с их назначением
	[bookmark: _Toc387657320][bookmark: _Toc397336743]Проводится при отключении рабочего освещения


[bookmark: _Toc387657321][bookmark: _Toc397336744]проводится в дневное время

	[bookmark: _Toc387657322][bookmark: _Toc397336745]2. Проверка уровня освещенности
	[bookmark: _Toc387657323][bookmark: _Toc397336746]По необходимости
	[bookmark: _Toc387657324][bookmark: _Toc397336747]Не ниже значений, установленных СНиП, ГОСТ и другой НТД для данной зоны
	[bookmark: _Toc387657325][bookmark: _Toc397336748]При замене ламп, светильников на другой тип или мощность

	[bookmark: _Toc387657326][bookmark: _Toc397336749]3. Проверка срабатывания защиты
	[bookmark: _Toc387657327][bookmark: _Toc397336750] 1 раза в 3 года
	[bookmark: _Toc387657328][bookmark: _Toc397336751]Ток однофазного КЗ не должен превышать значения, установленного ПТЭЭП (приложение 5, таблица 28)


	[bookmark: _Toc387657329][bookmark: _Toc397336752]На установках в соответствии с указаниями ПТЭЭП при нейтрали типов TN-C, TN-S, TH-C-S.
[bookmark: _Toc387657330][bookmark: _Toc397336753]Измеряется с помощью ЭКО-200, ЭКЗ-01

	[bookmark: _Toc387657331][bookmark: _Toc397336754]4 Полное сопротивление цепи «фаза-ноль» и кратность тока КЗ электроприемников (для системы TN)
	[bookmark: _Toc387657332][bookmark: _Toc397336755]1 раза в 3 года
	[bookmark: _Toc387657333][bookmark: _Toc397336756]В соответствии с допустимым для данной цепи значением
	[bookmark: _Toc387657334][bookmark: _Toc397336757]В цепях каждой сборки, шкафа, щита. Выполняется при изменении нагрузки и других изменениях сопротивления цепи электроприемника методом амперметра-вольтметра или мостовым

	[bookmark: _Toc387657335][bookmark: _Toc397336758]5 Тепловизионный контроль
	[bookmark: _Toc387657336][bookmark: _Toc397336759]1 раз в 5 лет
	[bookmark: _Toc387657337][bookmark: _Toc397336760]В соответствии с нормами действующей НТД
	[bookmark: _Toc387657338][bookmark: _Toc397336761]Поверяются КС силовых цепей, аппаратов, предохранители, элементы распредщитов и сборок



[bookmark: _Toc387657339][bookmark: _Toc397336762]Периодичность и типовой объем работ по ТО оборудования систем наружного и внутреннего освещения

	[bookmark: _Toc387657340][bookmark: _Toc397336763]Наименование оборудования.
[bookmark: _Toc387657341][bookmark: _Toc397336764]Типовой объем работ
	[bookmark: _Toc387657342][bookmark: _Toc397336765]Периодичность

	[bookmark: _Toc387657343][bookmark: _Toc397336766]1 Оборудование систем освещения. Эл. щиты освещения и электроустановочное оборудование (внутреннее)

	[bookmark: _Toc387657344][bookmark: _Toc397336767]1. Осмотр и устранение видимых повреждений (замена ламп, пускорегулирующих устройств, арматуры и пр.)
[bookmark: _Toc387657345][bookmark: _Toc397336768]2. Проверка состояния автоматических выключателей, предохранителей.
[bookmark: _Toc387657346][bookmark: _Toc397336769]3. Проверка отсутствия признаков нагрева контактных соединений и шин.
[bookmark: _Toc387657347][bookmark: _Toc397336770]4. Проверка кабеля заземления  щитов освещения и управления освещением на надежность крепления и отсутствие повреждений
[bookmark: _Toc387657348][bookmark: _Toc397336771]5. Проверка целостности контура заземления между каждой точкой заземления на  щитах освещения и управления освещением и выводом контура заземления.
	
[bookmark: _Toc387657349][bookmark: _Toc397336772]ТО (обход)
[bookmark: _Toc387657350][bookmark: _Toc397336773]1 раз в сутки






 

	[bookmark: _Toc397336774]1. Электромонтажные работы (замена светильниковт и  электроустановочного оборудования, составление исполнительной документациив связи с ТР)
	[bookmark: _Toc397336775]По необходи-мости

	[bookmark: _Toc387657353][bookmark: _Toc397336776]1. Осмотр и устранение видимых повреждений (замена ламп, пускорегулирующих устройств, арматуры и пр.)
[bookmark: _Toc387657354][bookmark: _Toc397336777]2. Очистка наружной поверхности осветительной арматуры
[bookmark: _Toc387657355][bookmark: _Toc397336778]3. Проверка состояния соединительных проводов и кабелей, контактных соединений
[bookmark: _Toc387657356][bookmark: _Toc397336779]4. Проверка устройств защитного отключения (при наличии системы тестирования)
[bookmark: _Toc387657357][bookmark: _Toc397336780]5. Проверка работы сигнальных устройств, целостности пломб на реле и других аппаратах
	[bookmark: _Toc397336781]1 раз в  6 месяцев
[bookmark: _Toc397336782](ТО6)

	[bookmark: _Toc387657383][bookmark: _Toc397336783]2.  Наружное освещение (Эл. щиты освещения и электроустановочное оборудование)

	[bookmark: _Toc387657384][bookmark: _Toc397336784]1. Осмотр и устранение видимых повреждений (замена ламп, пускорегулирующих устройств, арматуры и пр.)
[bookmark: _Toc387657385][bookmark: _Toc397336785]2. Проверка состояния автоматических выключателей, предохранителей.
[bookmark: _Toc387657386][bookmark: _Toc397336786]3. Проверка отсутствия признаков нагрева контактных соединений и шин.
[bookmark: _Toc387657387][bookmark: _Toc397336787]4. Проверка кабеля заземления  щитов освещения и управления освещением на надежность крепления и отсутствие повреждений
[bookmark: _Toc387657388][bookmark: _Toc397336788]5. Проверка целостности контура заземления между каждой точкой заземления на  щитах освещения и управления освещением и выводом контура заземления.
	[bookmark: _Toc387657389][bookmark: _Toc397336789]ТО (обход)
[bookmark: _Toc387657390][bookmark: _Toc397336790]1 раз в сутки

	[bookmark: _Toc397336791]1. Электромонтажные работы (замена светильниковт и  электроустановочного оборудования, составление исполнительной документациив связи с ТР)
	[bookmark: _Toc397336792]По необходи-мости

	[bookmark: _Toc387657391][bookmark: _Toc397336793]1. Осмотр и устранение видимых повреждений (замена ламп, пускорегулирующих устройств, арматуры и пр.)
[bookmark: _Toc387657392][bookmark: _Toc397336794]2. Очистка наружной поверхности осветительной арматуры
[bookmark: _Toc387657393][bookmark: _Toc397336795]3. Проверка состояния соединительных проводов и кабелей, контактных соединений
[bookmark: _Toc387657394][bookmark: _Toc397336796]4. Проверка устройств защитного отключения (при наличии системы тестирования)
[bookmark: _Toc387657395][bookmark: _Toc397336797]5. Проверка работы сигнальных устройств, целостности пломб на реле и других аппаратах
	[bookmark: _Toc387657396][bookmark: _Toc397336798]1 раз в 6 месяцев
[bookmark: _Toc387657397][bookmark: _Toc397336799](ТО6)

	[bookmark: _Toc387657398][bookmark: _Toc397336800]1. Осмотр и устранение видимых повреждений (замена ламп, пускорегулирующих устройств, арматуры и пр.)
[bookmark: _Toc387657399][bookmark: _Toc397336801]2. Проверка крепления корпусов светильников, состояния уплотнений
[bookmark: _Toc387657400][bookmark: _Toc397336802]3. Протяжка контактных соединений и крепежных деталей
[bookmark: _Toc387657401][bookmark: _Toc397336803]4. Проверка состояния патронов в осветительных приборах, рефлекторов, стекол
[bookmark: _Toc387657402][bookmark: _Toc397336804]5. Проверка и восстановление необходимых надписей на щитах, пультах, панелях и аппаратах
[bookmark: _Toc387657403][bookmark: _Toc397336805]6. Проверка цепей световой сигнализации и вторичных цепей
[bookmark: _Toc387657404][bookmark: _Toc397336806]7. Проверка состояния концевых заделок кабелей
[bookmark: _Toc387657405][bookmark: _Toc397336807]8. Проверка состояния запирающих устройств щитов, сборок
[bookmark: _Toc387657406][bookmark: _Toc397336808]9. Проверка работоспособности и регулировка фотореле тепловых и других защит
[bookmark: _Toc387657407][bookmark: _Toc397336809]10. Чистка всех контактов
[bookmark: _Toc387657408][bookmark: _Toc397336810]11. Проверка состояния соединений распределительных коробок
[bookmark: _Toc387657409][bookmark: _Toc397336811]12. Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью
[bookmark: _Toc387657410][bookmark: _Toc397336812]13. Проверка состояния стационарного оборудования и электропроводки
[bookmark: _Toc387657411][bookmark: _Toc397336813]14. Проверка и восстановление отличительных знаков и окраски
	[bookmark: _Toc387657412][bookmark: _Toc397336814]1 раз в год
[bookmark: _Toc387657413][bookmark: _Toc397336815](ТО12)

	[bookmark: _Toc387657414][bookmark: _Toc397336816]3. Освещение конференц-залов  (Эл. щиты освещения и электроустановочное оборудование)

	[bookmark: _Toc387657415][bookmark: _Toc397336817]1. Осмотр и устранение видимых повреждений (замена ламп, пускорегулирующих устройств, арматуры и пр.)
[bookmark: _Toc387657416][bookmark: _Toc397336818]2. Проверка состояния автоматических выключателей, предохранителей.
[bookmark: _Toc387657417][bookmark: _Toc397336819]3. Проверка отсутствия признаков нагрева контактных соединений и шин.
[bookmark: _Toc387657418][bookmark: _Toc397336820]4. Проверка кабеля заземления  щитов освещения и управления освещением на надежность крепления и отсутствие повреждений
[bookmark: _Toc387657419][bookmark: _Toc397336821]5. Проверка целостности контура заземления между каждой точкой заземления на  щитах освещения и управления освещением и выводом контура заземления.
	[bookmark: _Toc387657420][bookmark: _Toc397336822]ТО (обход)
[bookmark: _Toc387657421][bookmark: _Toc397336823]1 раз в сутки

	[bookmark: _Toc397336824]1. Электромонтажные работы (замена светильниковт и  электроустановочного оборудования, составление исполнительной документациив связи с ТР)
	[bookmark: _Toc397336825]По необходи-мости

	[bookmark: _Toc387657422][bookmark: _Toc397336826]1. Осмотр и устранение видимых повреждений (замена ламп, пускорегулирующих устройств, арматуры и пр.)
[bookmark: _Toc387657423][bookmark: _Toc397336827]2. Очистка наружной поверхности осветительной арматуры
[bookmark: _Toc387657424][bookmark: _Toc397336828]3. Замена ламп осветительной арматуры (при выходе из строя)
[bookmark: _Toc387657425][bookmark: _Toc397336829]4. Проверка состояния соединительных проводов и кабелей, контактных соединений
[bookmark: _Toc387657426][bookmark: _Toc397336830]5. Проверка устройств защитного отключения (при наличии системы тестирования)
[bookmark: _Toc387657427][bookmark: _Toc397336831]6. Проверка работы сигнальных устройств, целостности пломб на реле и других аппаратах
	[bookmark: _Toc387657428][bookmark: _Toc397336832]1 раз в 6 месяцев
[bookmark: _Toc387657429][bookmark: _Toc397336833](ТО6)

	[bookmark: _Toc387657430][bookmark: _Toc397336834]1. Осмотр и устранение видимых повреждений (замена ламп, пускорегулирующих устройств, арматуры и пр.)
[bookmark: _Toc387657431][bookmark: _Toc397336835]2. Проверка крепления корпусов светильников, состояния уплотнений
[bookmark: _Toc387657432][bookmark: _Toc397336836]3. Протяжка контактных соединений и крепежных деталей
[bookmark: _Toc387657433][bookmark: _Toc397336837]4. Проверка состояния патронов в осветительных приборах, рефлекторов, стекол
[bookmark: _Toc387657434][bookmark: _Toc397336838]5. Проверка и восстановление необходимых надписей на щитах, пультах, панелях и аппаратах
[bookmark: _Toc387657435][bookmark: _Toc397336839]6. Проверка цепей световой сигнализации и вторичных цепей
[bookmark: _Toc387657436][bookmark: _Toc397336840]7. Проверка состояния концевых заделок кабелей
[bookmark: _Toc387657437][bookmark: _Toc397336841]8. Проверка состояния запирающих устройств щитов, сборок
[bookmark: _Toc387657438][bookmark: _Toc397336842]9. Чистка всех контактов
[bookmark: _Toc387657439][bookmark: _Toc397336843]10. Проверка состояния соединений распределительных коробок
[bookmark: _Toc387657440][bookmark: _Toc397336844]11. Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью
[bookmark: _Toc387657441][bookmark: _Toc397336845]12. Проверка состояния стационарного оборудования и электропроводки
[bookmark: _Toc387657442][bookmark: _Toc397336846]13. Проверка и восстановление отличительных знаков и окраски
	[bookmark: _Toc387657443][bookmark: _Toc397336847]1 раз в год
[bookmark: _Toc387657444][bookmark: _Toc397336848](ТО12)



[bookmark: _Toc352659416][bookmark: _Toc397336849]5.3.6. Заземляющие устройства
[bookmark: _Toc387657446][bookmark: _Toc397336850] Виды, периодичность и нормы  контроля технического состояния  устройств  заземления и  молниезащиты
	[bookmark: _Toc387657447][bookmark: _Toc397336851]Контролируемый параметр, проверка
	[bookmark: _Toc387657448][bookmark: _Toc397336852]Периодичность
	[bookmark: _Toc387657449][bookmark: _Toc397336853]Норма контроля,
[bookmark: _Toc387657450][bookmark: _Toc397336854]критерий
	[bookmark: _Toc387657451][bookmark: _Toc397336855]Примечание

	[bookmark: _Toc387657452][bookmark: _Toc397336856]1.  Проверка металлической связи оборудования с заземляемыми элементами, в том числе с естественными заземлителями
	[bookmark: _Toc387657453][bookmark: _Toc397336857]12 лет* для электроустановок, а также после каждого ремонта и реконструкции заземляющих устройств.

	[bookmark: _Toc387657454][bookmark: _Toc397336858]Сопротивление исправного болтового КС должно быть не более 0,05 Ом
	[bookmark: _Toc387657455][bookmark: _Toc397336859]Проверка проводится для выявления обрывов, окисленных и прослабленных КС. КС в местах сварки проверяются путем простукивания молотком

	[bookmark: _Toc387657456][bookmark: _Toc397336860]2.  Проверка коррозионного состояния элементов заземляющего устройства, находящихся в земле
	[bookmark: _Toc387657457][bookmark: _Toc397336861]12 лет* для электроустановок с учетом местных условий;

	[bookmark: _Toc387657458][bookmark: _Toc397336862]Элемент заземлителя должен быть заменен, если разрушено более 50 % его сечения
	

	[bookmark: _Toc387657459][bookmark: _Toc397336863]3.  Сопротивление заземляющих устройств:
[bookmark: _Toc387657460][bookmark: _Toc397336864]электроустановок


	[bookmark: _Toc387657461][bookmark: _Toc397336865]1 раз 5 лет
	[bookmark: _Toc387657462][bookmark: _Toc397336866]Сопротивление должно соответствовать ПТЭЭП (приложение 5.1, таблица 55)**
	[bookmark: _Toc387657463][bookmark: _Toc397336867]Контроль должен выполняться в период наибольшего высыхания грунта (для районов вечной мерзлоты – в период наибольшего промерзания грунта).
[bookmark: _Toc387657464][bookmark: _Toc397336868]Измерения проводятся также после реконструкции и ремонта заземляющих устройств, а также при обнаружении разрушения или следов перекрытия изоляторов электрической дугой.
[bookmark: _Toc387657465][bookmark: _Toc397336869]Сопротивление заземлителей в местах, где они подвергаются интенсивной коррозии, измеряется через меньшие промежутки времени, устанавливаемые местной инструкцией



	[bookmark: _Toc387657466][bookmark: _Toc397336870]Наименование оборудования.
[bookmark: _Toc387657467][bookmark: _Toc397336871]Типовой объем работ
	[bookmark: _Toc387657468][bookmark: _Toc397336872]Периодичность

	[bookmark: _Toc387657469][bookmark: _Toc397336873]1.Осмотр на отсутствие видимых повреждений и загрязнения.
[bookmark: _Toc387657470][bookmark: _Toc397336874]2. Проверка  контактных соединений заземления
	[bookmark: _Toc387657471][bookmark: _Toc397336875]ТО (обход)
[bookmark: _Toc387657472][bookmark: _Toc397336876]1 раз в сутки 

	[bookmark: _Toc387657473][bookmark: _Toc397336877]1. Проверка металлической связи оборудования с заземляемыми элементами, в том числе с естественными заземлителями.
[bookmark: _Toc387657474][bookmark: _Toc397336878]2. Проверка коррозийного состояния элементов заземляющего устройства, находящегося в земле.
	[bookmark: _Toc387657475][bookmark: _Toc397336879]ТР
[bookmark: _Toc387657476][bookmark: _Toc397336880]1 раз 2 12 лет

	[bookmark: _Toc387657477][bookmark: _Toc397336881]1.Сопротивление заземляющих устройств

	[bookmark: _Toc387657478][bookmark: _Toc397336882]ТР
[bookmark: _Toc387657479][bookmark: _Toc397336883]1 раз в 5 лет

	[bookmark: _Toc397336884]1. Электромонтажные работы (замена заземлителей и металлической связи , составление исполнительной документациив связи с ТР)
	[bookmark: _Toc397336885]По необходи-мости


[bookmark: _Toc352659450][bookmark: _Toc397336886][bookmark: _Toc352659418]6. Требования по диспетчерскому контролю технических параметров инженерных систем здания и оперативного состояния обслуживаемых систем

[bookmark: _Toc352659451][bookmark: _Toc397336887]6.1. Состав оперативно-диспетчерской дежурной службы
[bookmark: _Toc387657482][bookmark: _Toc397336888]Оперативно-диспетчерская дежурная служба, в составе:
[bookmark: _Toc387657483][bookmark: _Toc397336889]- техник – 4-чел. (график работы 12 часов)
[bookmark: _Toc387657484][bookmark: _Toc397336890]-инженер объекта -1 чел (график работы 8 час.)
[bookmark: _Toc387657485][bookmark: _Toc397336891]-инженер-специалист по системам (направлениям) оборудования. (по необходимости.)
[bookmark: _Toc387657486][bookmark: _Toc397336892]- слесарь-сантехник – 1 чел. (по необходимости.)
[bookmark: _Toc387657487][bookmark: _Toc397336893]- строитель – 1 чел. (по необходимости.)
[bookmark: _Toc387657488][bookmark: _Toc397336894]Дежурная смена в составе 2-3 специалистов осуществляет контроль состояния и качества функционирования оборудования инженерных систем. 
[bookmark: _Toc352659453][bookmark: _Toc397336895]7. Требования к техническому обслуживанию здания
	[bookmark: _Toc387657490][bookmark: _Toc397336896]Ремонтные работы: устранение незначительных дефектов эксплуатационного характера и поломок, возникших в ходе использования здания и сооружений по назначению и обнаруженных при осмотрах или по заявкам пользователей. 

	[bookmark: _Toc387657491][bookmark: _Toc397336897]№ п/п
	[bookmark: _Toc387657492][bookmark: _Toc397336898]Наименование работ
	[bookmark: _Toc387657493][bookmark: _Toc397336899]Периодичность

	
[bookmark: _Toc387657494][bookmark: _Toc397336900]1
	[bookmark: _Toc387657495][bookmark: _Toc397336901]Хозяйственно – бытовые работы: ремонт  мебели, хоз. инвентаря, ремонт скамеек, урн  и другие работы сервисного характера. 
	[bookmark: _Toc387657496][bookmark: _Toc397336902]Постоянно

	[bookmark: _Toc387657497][bookmark: _Toc397336903]2
	[bookmark: _Toc387657498][bookmark: _Toc397336904]Устранение незначительных декоративных дефектов вследствие протечек, случайного повреждения отделки, конструктивных элементов здания (подкраска, частичное оштукатуривание, заделка или укрепление)
	
[bookmark: _Toc387657499][bookmark: _Toc397336905]Постоянно

	[bookmark: _Toc387657500][bookmark: _Toc397336906]3
	[bookmark: _Toc387657501][bookmark: _Toc397336907]Ремонт кровель: ремонт водостоков, ремонт  кровельной мембраны, устранение протечек кровли в зданиях  ( герметизация отдельных мест:  примыканий  фонарных конструкций и парапетов).
	[bookmark: _Toc387657502][bookmark: _Toc397336908]При необходимости

	[bookmark: _Toc387657503][bookmark: _Toc397336909]4
	[bookmark: _Toc387657504][bookmark: _Toc397336910]Устранение перекосов  дверных и оконных коробок, регулировка дверных полотен, ремонт и смена дверной и оконной фурнитуры (в том числе замков, доводчиков).
	[bookmark: _Toc387657505][bookmark: _Toc397336911]При необходимости

	[bookmark: _Toc387657506][bookmark: _Toc397336912]5
	[bookmark: _Toc387657507][bookmark: _Toc397336913]Укрепление секций ограждений 
	[bookmark: _Toc387657508][bookmark: _Toc397336914]При необходимости

	[bookmark: _Toc387657509][bookmark: _Toc397336915]6
	[bookmark: _Toc387657510][bookmark: _Toc397336916]Герметизация мест примыкания оконных (дверных) блоков к граням проемов
	[bookmark: _Toc387657511][bookmark: _Toc397336917]При необходимости

	[bookmark: _Toc387657512][bookmark: _Toc397336918]7
	[bookmark: _Toc387657513][bookmark: _Toc397336919]Ремонт перегородок (в т.ч. дверей)  
	[bookmark: _Toc387657514][bookmark: _Toc397336920]При необходимости

	[bookmark: _Toc387657515][bookmark: _Toc397336921]8
	[bookmark: _Toc387657516][bookmark: _Toc397336922]Ремонт полов: подливка цементно-песчаной смеси и подкраска участков полов в технологических помещениях
	[bookmark: _Toc387657517][bookmark: _Toc397336923]При необходимости

	[bookmark: _Toc387657518][bookmark: _Toc397336924]9
	[bookmark: _Toc387657519][bookmark: _Toc397336925]Ремонт стен  и перегородок (из кирпича, гипрока) в зданиях.
	[bookmark: _Toc387657520][bookmark: _Toc397336926]При необходимости

	[bookmark: _Toc387657521][bookmark: _Toc397336927]10
	[bookmark: _Toc387657522][bookmark: _Toc397336928]Ремонт полов: смена отдельных участков покрытия из керамогранитных плит. 
	[bookmark: _Toc387657523][bookmark: _Toc397336929]При необходимости

	[bookmark: _Toc387657524][bookmark: _Toc397336930]11
	[bookmark: _Toc387657525][bookmark: _Toc397336931]Ремонт (подправка) фасадов здания 
	[bookmark: _Toc387657526][bookmark: _Toc397336932]При необходимости

	[bookmark: _Toc387657527][bookmark: _Toc397336933]12
	[bookmark: _Toc387657528][bookmark: _Toc397336934]Ремонт цоколя 
	[bookmark: _Toc387657529][bookmark: _Toc397336935]При необходимости

	[bookmark: _Toc387657530][bookmark: _Toc397336936]13
	[bookmark: _Toc387657531][bookmark: _Toc397336937]Подкраска  металлоконструкций различного назначения,  
	[bookmark: _Toc387657532][bookmark: _Toc397336938]При необходимости

	[bookmark: _Toc387657533][bookmark: _Toc397336939]14
	[bookmark: _Toc387657534][bookmark: _Toc397336940]Укрепление, замена парапетных решеток, пожарных лестниц,  ограждений крыш, устройств заземления и др.
	[bookmark: _Toc387657535][bookmark: _Toc397336941]При необходимости

	[bookmark: _Toc387657536][bookmark: _Toc397336942]15
	[bookmark: _Toc387657537][bookmark: _Toc397336943]Подсыпка грунта, восстановление монолитных участков подземных сооружений (подливка бетона).
	[bookmark: _Toc387657538][bookmark: _Toc397336944]При необходимости

	[bookmark: _Toc387657539][bookmark: _Toc397336945]16
	[bookmark: _Toc387657540][bookmark: _Toc397336946]Герметизация люков, ремонт люков, ремонт лестниц для спуска в сооружения.
	[bookmark: _Toc387657541][bookmark: _Toc397336947]При необходимости

	[bookmark: _Toc387657542][bookmark: _Toc397336948]17
	[bookmark: _Toc387657543][bookmark: _Toc397336949]Укрепление водосточных труб, колен и воронок. 
	[bookmark: _Toc387657544][bookmark: _Toc397336950]1 раз в год

	[bookmark: _Toc387657545][bookmark: _Toc397336951]18
	[bookmark: _Toc387657546][bookmark: _Toc397336952]В сезон снегопадов периодическая проверка толщины снежного покрова на крышах, а также наличия наледей и источников их появления в целях предотвращения возникновения аварийных перегрузок.
	[bookmark: _Toc387657547][bookmark: _Toc397336953]Постоянно в зимний период

	[bookmark: _Toc387657548][bookmark: _Toc397336954]19
	[bookmark: _Toc387657549][bookmark: _Toc397336955]Своевременное удаление снега с крыш и от стен зданий и сооружений.
	[bookmark: _Toc387657550][bookmark: _Toc397336956]Постоянно в зимний период

	[bookmark: _Toc387657551][bookmark: _Toc397336957]20
	[bookmark: _Toc387657552][bookmark: _Toc397336958]Утепление  оконных  или наружных дверных блоков (восстановление уплотнительных резинок). 
	[bookmark: _Toc387657553][bookmark: _Toc397336959]В осенний период, по необходимости. 

	[bookmark: _Toc387657554][bookmark: _Toc397336960]21
	[bookmark: _Toc387657555][bookmark: _Toc397336961]Укрепление антенн, декоративных элементов фасада.
	[bookmark: _Toc387657556][bookmark: _Toc397336962]По мере необходимости 

	[bookmark: _Toc387657557][bookmark: _Toc397336963]22
	[bookmark: _Toc387657558][bookmark: _Toc397336964]Очитка кровель с целью недопущения скопления на кровлях мусора, засорений приемных воронок
	[bookmark: _Toc387657559][bookmark: _Toc397336965]Постоянно в весеннее- летний период

	[bookmark: _Toc387657560][bookmark: _Toc397336966]23
	[bookmark: _Toc387657561][bookmark: _Toc397336967]Проверка и обеспечение водонепроницаемости примыканий кровельных фонарей. 
	[bookmark: _Toc387657562][bookmark: _Toc397336968]Постоянно в весеннее-летний период

	[bookmark: _Toc387657563][bookmark: _Toc397336969]24
	[bookmark: _Toc387657564][bookmark: _Toc397336970]Содержание в надлежащем состоянии антискользящего покрытия на всех ступенях входов в здания.
	[bookmark: _Toc387657565][bookmark: _Toc397336971]Постоянно



[bookmark: _Toc352659455][bookmark: _Toc387657566][bookmark: _Toc397336972]Требования при производстве работ:
[bookmark: _Toc387657567][bookmark: _Toc397336973]7.0.1. Исполнитель должен предоставить Заказчику график производства работ. Комиссионный осмотр проводится 2 раза в год.
[bookmark: _Toc387657568][bookmark: _Toc397336974]7.0.2. При производстве работ должны использоваться материалы, соответствующие ГОСТам и прилагаемым сертификатам качества.
[bookmark: _Toc387657569][bookmark: _Toc397336975]7.0.3.  Ведение журналов мониторинга развития трещин.
[bookmark: _Toc397336976]7.0.4. Выполнять тебования РД-03.100.50-КТН-272-10 «Правила технического обследования зданий и сооружений объектов нефтепроводов и нефтепродуктопроводов»
[bookmark: _Toc352659456]
[bookmark: _Toc397336977]7.1. Перечень и объёмы работ по обслуживанию кровли.
[bookmark: _Toc387657571][bookmark: _Toc397336978]Проверка и устранение дефектов, в зимний период- уборка снега и наледи.
[bookmark: _Toc352659457][bookmark: _Toc387657572][bookmark: _Toc397336979]Требования при производстве работ:
[bookmark: _Toc387657573][bookmark: _Toc397336980]Исполнитель должен предоставить Заказчику график производства работ.    Комиссионный осмотр проводится 2 раза в год.
[bookmark: _Toc387657574][bookmark: _Toc397336981]При производстве работ должны использоваться материалы, соответствующие ГОСТам и прилагаемым сертификатам качества.
[bookmark: _Toc387657575][bookmark: _Toc397336982]Ведение журнала протечек.
[bookmark: _Toc352659458][bookmark: _Toc397336983]7.2. Перечень работ по обслуживанию оконных и дверных блоков
[bookmark: _Toc387657577][bookmark: _Toc397336984]          Проверка и устранение дефектов при необходимости замена уплотнения, фурнитуры, замков и  доводчиков.
[bookmark: _Toc352659459][bookmark: _Toc387657578][bookmark: _Toc397336985]Требования при производстве работ:
[bookmark: _Toc387657579][bookmark: _Toc397336986]Исполнитель должен предоставить Заказчику график производства работ. Комиссионный осмотр проводится 2 раза в год.
[bookmark: _Toc387657580][bookmark: _Toc397336987]При производстве работ должны использоваться материалы, соответствующие ГОСТам и прилагаемым сертификатам качества.
[bookmark: _Toc352659460][bookmark: _Toc397336988]7.3. Перечень и объёмы работ по содержанию металлических ограждений кровли  и объекта трехслойными панелями.
[bookmark: _Toc352659461][bookmark: _Toc387657582][bookmark: _Toc397336989]Требования при производстве работ:
[bookmark: _Toc387657583][bookmark: _Toc397336990]Исполнитель должен предоставить Заказчику график производства работ. Комиссионный осмотр проводится 2 раза в год.
[bookmark: _Toc387657584][bookmark: _Toc397336991]При производстве работ должны использоваться материалы, соответствующие ГОСТам и прилагаемым сертификатам качества.
[bookmark: _Toc387657585][bookmark: _Toc397336992]2 раза в год производить нивелировку фундаментов ограждения и углов зданий. С записью в журнал.
[bookmark: _Toc397336993]7.4. Документация
[bookmark: _Toc387657587][bookmark: _Toc397336994]Для точного и своевременного технического обслуживания и контроля за сроками и объемом проведения работ по техническому обслуживанию оборудования вести, а при необходимости и разрабатывать следующую техническую и организационную документацию:
[bookmark: _Toc387657588][bookmark: _Toc397336995]-	Должностные инструкции.
[bookmark: _Toc387657589][bookmark: _Toc397336996]-	Инструкции по  охране труда.
[bookmark: _Toc387657590][bookmark: _Toc397336997]-	Инструкции по эксплуатации основного оборудования.
[bookmark: _Toc387657591][bookmark: _Toc397336998]-	Ежедневные заказ-наряды на выполнение работ.  
[bookmark: _Toc387657592][bookmark: _Toc397336999]-	Заказ-наряды на выполнение внеплановых работ.
[bookmark: _Toc387657593][bookmark: _Toc397337000]- 	Журналы учета технического обслуживания.
[bookmark: _Toc387657594][bookmark: _Toc397337001]- 	Паспорта основного оборудования.                           
[bookmark: _Toc387657595][bookmark: _Toc397337002]- 	Паспорт здания, сооружения (согласно формы РД-03.100.50-КТН-272-10).
[bookmark: _Toc387657596][bookmark: _Toc397337003]- 	Технический журнал эксплуатации здания, сооружения (согласно формы РД-03.100.50-КТН-272-10).
[bookmark: _Toc397337004]7.5. Проведение осмотров и технического обследования зданий и сооружений.
[bookmark: _Toc397337005]- Ежемесечный визуальный осмотр здания лицами ответственными за безопасную эксплуатацию с записью с технический журнал эксплуатации здания, сооружения.
[bookmark: _Toc397337006]-  Два раза в год проводить невелировку строительных конструкций с составлением акта и записью с технический журнал эксплуатации здания, сооружения.   
[bookmark: _Toc352659464][bookmark: _Toc397337007]8. Перечень операций по проведению технического облуживания строительных конструкций

[bookmark: _Toc352659465][bookmark: _Toc397337008]8.1. Общие положения.
[bookmark: _Toc387657599][bookmark: _Toc397337009]Техническое обслуживание строительных конструкций есть комплекс организационно-технических мероприятий, направленных на поддержание целостности строительных ограждающих конструкций путем выполнения необходимых регламентных работ,  устранения возникающих  и предупреждения возможных неисправностей.
[bookmark: _Toc387657600][bookmark: _Toc397337010]Техническое обслуживание проводиться квалифицированным персоналом  прошедшим специальную подготовку и обучение.
[bookmark: _Toc387657601][bookmark: _Toc397337011]Техническое обслуживание должно проводиться в установленные сроки и по графику регламентных работ.

[bookmark: _Toc352659466][bookmark: _Toc397337012]8.2. Виды технического обслуживания:
[bookmark: _Toc387657603][bookmark: _Toc397337013]Ежедневный осмотр.
[bookmark: _Toc387657604][bookmark: _Toc397337014]Техническое обслуживание ТО/О
[bookmark: _Toc387657605][bookmark: _Toc397337015]Техническое обслуживание по указанию.
[bookmark: _Toc387657606][bookmark: _Toc397337016]Ежедневный осмотр-О-1:
[bookmark: _Toc387657607][bookmark: _Toc397337017]Ежедневный осмотр проводится в одинаковом объеме для всех строительных конструкций согласно графика: 
[bookmark: _Toc387657608][bookmark: _Toc397337018]-	выявление мест образования коррозии ограждающих конструкций
[bookmark: _Toc387657609][bookmark: _Toc397337019]-	визуальный осмотр конструкций, убедиться в отсутствии механических повреждений и трещин
[bookmark: _Toc387657610][bookmark: _Toc397337020]-	запись результатов осмотра в журнал состояния строительных конструкций
[bookmark: _Toc387657611][bookmark: _Toc397337021]Техническое обслуживание по графику регламентных работ включает:
[bookmark: _Toc387657612][bookmark: _Toc397337022]-	техническое обслуживание 1 раз в 1 месяц ( ТО-1)
[bookmark: _Toc387657613][bookmark: _Toc397337023]-	техническое обслуживание 1 раз в 5 месяца (ТО-2)
[bookmark: _Toc387657614][bookmark: _Toc397337024]-	техническое обслуживание 1 раз в 6 месяцев (ТО-5)
[bookmark: _Toc387657615][bookmark: _Toc397337025]-	техническое обслуживание 1 раз в год (ТО-4) 

[bookmark: _Toc352659467][bookmark: _Toc397337026]8.3. Выполняемые работы при проведении технического обслуживания
[bookmark: _Toc387657617][bookmark: _Toc397337027]Техническое обслуживание ТО-1:
[bookmark: _Toc387657618][bookmark: _Toc397337028]-	провести внешний осмотр строительных конструкций
[bookmark: _Toc387657619][bookmark: _Toc397337029]-	текущий ремонт отдельных мест площадью менее 1 м2
[bookmark: _Toc387657620][bookmark: _Toc397337030]-	заделка трещин 
[bookmark: _Toc387657621][bookmark: _Toc397337031]-	расшивка швов
[bookmark: _Toc387657622][bookmark: _Toc397337032]-	мелкий ремонт окон и дверей
[bookmark: _Toc387657623][bookmark: _Toc397337033]-	установка маяков на трещины ограждающих конструкций
[bookmark: _Toc387657624][bookmark: _Toc397337034]-	проверить состояния сварных и болтовых  креплений           
[bookmark: _Toc387657625][bookmark: _Toc397337035]Техническое обслуживание 1 раз в 3 месяца-ТО-2:
[bookmark: _Toc387657626][bookmark: _Toc397337036]-	выполнить все мероприятия выполняемые при ТО-1
[bookmark: _Toc387657627][bookmark: _Toc397337037]-	выполнить утепление и герметизацию окон и дверей
[bookmark: _Toc387657628][bookmark: _Toc397337038]-	выполнить мелкий косметический ремонт площадью более 1 м2
[bookmark: _Toc387657629][bookmark: _Toc397337039]-	мониторинг развития трещин с занесением результатов в журнал
[bookmark: _Toc387657630][bookmark: _Toc397337040]Техническое обслуживание 1 раз в 6 месяцев-ТО-5:
[bookmark: _Toc387657631][bookmark: _Toc397337041]-	выполнить все мероприятия выполняемые при ТО-2
[bookmark: _Toc387657632][bookmark: _Toc397337042]-	произвести смазку дверных замков, мебельной и оконной фурнитуры 
[bookmark: _Toc387657633][bookmark: _Toc397337043]Техническое обслуживание 1 раз в год-ТО-4:
[bookmark: _Toc387657634][bookmark: _Toc397337044]-	выполнить все мероприятия выполняемые при ТО-5
[bookmark: _Toc387657635][bookmark: _Toc397337045]-	крупный косметический ремонт отдельных помещений 
[bookmark: _Toc387657636][bookmark: _Toc397337046]-	подготовка ограждающих строительных конструкций к зимнему периоду эксплуатации 
[bookmark: _Toc352659468][bookmark: _Toc397337047]9. Требования к уборке внутренних помещений и  прилегающей территории.

[bookmark: _Toc352659469][bookmark: _Toc397337048]9.1. Назначение работы

[bookmark: _Toc387657639][bookmark: _Toc397337049]9.1.1. Оказание услуг по комплексной уборке помещений и прилегающей территорий  согласно требованиям Заказчика,  в соответствии с условиями Договора (Контракта), включая возможные услуги, не упомянутые в Договоре, но необходимые для нормальной эксплуатации Объекта (погрузочно-разгрузочных работ и т.п.). 
[bookmark: _Toc387657640][bookmark: _Toc397337050]9.1.2.	Услуга осуществляется работниками Исполнителя на условиях заключения Договора на право осуществления коммерческой деятельности по оказанию услуги по уборке внутренних помещений и прилегающей территории.
[bookmark: _Toc387657641][bookmark: _Toc397337051]9.1.3. Уборка внутренних помещений и прилегающей территории определяется технологическим процессом. В технологическом процессе указывается:
[bookmark: _Toc387657642][bookmark: _Toc397337052]- объем, перечень и периодичность работ по уборке внутренних помещений и прилегающей территории;   
[bookmark: _Toc387657643][bookmark: _Toc397337053]- порядок взаимодействия представителя ООО «Балтнефтепровод» - Заказчика  и работников организации – Исполнителя услуги  при выполнении работ по уборке внутренних помещений и прилегающей территории; 
[bookmark: _Toc387657644][bookmark: _Toc397337054]- организацию выполнения работ по уборке внутренних помещений и прилегающей территории;
[bookmark: _Toc387657645][bookmark: _Toc397337055]- ответственность  и требования к работникам Исполнителя, осуществляющим услуги по уборке внутренних помещений и прилегающей территории.

[bookmark: _Toc352659470][bookmark: _Toc397337056]9.2. Цель работы
[bookmark: _Toc387657647][bookmark: _Toc397337057]Качественное выполнение условий Договора на оказание услуг по комплексной уборке территории зданий и  прилегающих территорий.
[bookmark: _Toc387657648][bookmark: _Toc397337058]Качество уборки должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51870-2002 «Услуги бытовые. Услуги по уборке зданий и сооружений. Общие технические условия».

[bookmark: _Toc352659471][bookmark: _Toc397337059]9.3. Общие требования по комплексной уборке
[bookmark: _Toc387657650][bookmark: _Toc397337060]Исполнитель обязан обеспечить соблюдение работниками при осуществлении деятельности на территории Заказчика требований охраны труда и пожарной безопасности в соответствии с требованиями раздела X Трудового Кодекса. 
[bookmark: _Toc387657651][bookmark: _Toc397337061]К проведению работ допускаются лица не моложе 18 лет, являющиеся гражданами РФ прошедшие предварительный при поступлении на работу и периодический медицинский осмотры, годные по  состоянию  здоровья, прошедшие обучение по профессии и  имеющие квалификационное удостоверение, прошедшие вводный и инструктаж на рабочем месте, практическое обучение (стажировку), проверку знаний и получившие удостоверение на допуск к самостоятельной работе по данной специальности, имеющие (при необходимости) соответствующую  группу по электробезопасности. Ответственный за проведение работ должен иметь группу по электробезопасности не ниже, чем у подчиненного персонала, и в своей работе руководствоваться требованиями Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок.
[bookmark: _Toc387657652][bookmark: _Toc397337062]Все работники Исполнителя в период действия договора подлежат социальному страхованию и социальному обеспечению, согласно требований законодательства РФ. Исполнитель обязуется самостоятельно выплачивать страховые взносы по страховке на случай возможного получения трудового увечья при выполнении работ.
[bookmark: _Toc387657653][bookmark: _Toc397337063]Исполнитель обязан разработать комплекс мероприятий с целью обеспечения соблюдения работниками условия о неразглашении конфиденциальной информации и режимных требований Заказчика. Исполнитель вправе нанимать субподрядные организации при наличии у них лицензий для выполнения специализированных работ (дератизация, дезинсекция дезинфекции, вывоз бытового мусора и утилизация вредных отходов производства), по согласованию с Заказчиком.
[bookmark: _Toc387657654][bookmark: _Toc397337064]Применяемые моющие и чистящие средства должны быть без резкого запаха, экологически безопасными для окружающей среды, не причиняющими вреда здоровью и самочувствию третьих лиц, сотрудников и посетителей, обслуживающему персоналу и иметь сертификаты качества и соответствия. Кроме того, чистящие и моющие средства не должны иметь истекший к моменту его применения срок годности и должны применяться в соответствии с требованиями инструкций производителя таких средств относительного указанного назначения и способа применения.
[bookmark: _Toc387657655][bookmark: _Toc397337065]Исполнитель обязан ежемесячно представлять заказчику графики выполнения работ, исходя из их объёмов и времени их проведения, указанных в соответствующих пунктах Технического задания. Длительность рабочего дня для персонала не должна превышать норму, установленную требованиями главы 16 ТК РФ.
[bookmark: _Toc387657656][bookmark: _Toc397337066]Для обеспечения качества предоставляемых услуг в составе персонала должны присутствовать менеджеры (администраторы), которые осуществляют руководство работой персонала, проводят инструктажи по охране труда,  осуществляют контроль за выполнением работ и оказания услуг. Менеджеры должны пройти обучение по вопросам охраны труда в соответствии с требованиями  ГОСТ 12.0.004.90 «Организация обучения безопасности труда» и Постановления Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29 «Порядок обучения  по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций». 
[bookmark: _Toc387657657][bookmark: _Toc397337067]На Исполнителя возлагается обязанность представлять Заказчику на утверждение отчет по выполненному перечню и объему работ в соответствии с ежемесячными графиками. В случае выявления несоответствия сведений, представленных в отчете фактически выполненным перечню и объемам работ, Исполнитель обязан устранить выявленные замечания в сроки согласованными с Заказчиком.
[bookmark: _Toc387657658][bookmark: _Toc397337068] Уборка помещений должна проводиться современными способами и средствами, которые не должны наносить ущерб и повреждения интерьеру, мебели, оборудованию и ковровым покрытиям помещений. В случае нанесения повреждений персоналом Исполнителя при производстве работ, ответственность несет Исполнитель и устранение нанесенного ущерба производится за счет Исполнителя.
[bookmark: _Toc387657659][bookmark: _Toc397337069] Уборка технических помещений должна проводиться по согласованию со службой (отделом) ответственной за эксплуатацию.
[bookmark: _Toc387657660][bookmark: _Toc397337070][bookmark: OLE_LINK1] Влажная уборка пола должна проводиться  с использованием технологий, обеспечивающих минимальное увлажнение пола. Необходимо использование различных сменных мопов (насадок на швабры) для разных видов уборки и для различного вида пола (мытьё/влажная протирка/сухая протирка). Услуги по своему содержанию и качеству  должны соответствовать требованиям ГОСТ Р51870-2002 «Услуги по уборке зданий и сооружений».
[bookmark: _Toc387657661][bookmark: _Toc397337071] Влажная уборка пола по требованию может производится с применением поломоечных машин. Производительность машины должна составлять не менее 1000 кв.м. в час. Вес машины не должен превышать 62 кг. Качество работ должно соответствовать требованиям ГОСТ Р51870-2002.
[bookmark: _Toc387657662][bookmark: _Toc397337072]Чистка верхов производится с постоянной периодичностью профессиональными пылесосами со специальными насадками, в случае ручной уборки – специальными держателями с со специальными мопами для сухой уборки со специальных  вышек, лесов или подъёмников. Для обеспечения безопасности данной услуги в соответствии с пунктом 2 статьи 54,  а так же подпункта 2 пункта 2 статьи 55 Федерального закона  № 94-ФЗ (в редакции Федеральных законов № 207-фз от 51.12.05;  №142-фз от 20.04.07; № 55-фз от 20.04.07; № 218-фз от 24.07.07) согласно постановлению Минстроя  России от 20.06.95 № 18-59 взамен ГОСТ  Р 50849-96 с изменением    №1, утвержденным постановлением Госстроя России от 18 января 2000г. № 2, страховочные средства должны соответствовать требованиям законодательства с предоставлением соответствующих документов в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены такие требования.
[bookmark: _Toc387657663][bookmark: _Toc397337073] Уборка туалетных комнат должна производиться специальным оборудованием и дезинфицирующими средствами, в соответствии с требованиями ТИ РМ-048-2002 «Типовой инструкции по охране труда для уборщика производственных и служебных помещений», статьями 212, 215 ТК РФ. Качество работ должно соответствовать требованиям ГОСТ Р51870-2002 «Услуги по уборке зданий и сооружений».
[bookmark: _Toc387657664][bookmark: _Toc397337074]Исполнитель обязан установить и контролировать работоспособность диспенсеров в местах общего пользования. В том числе осуществлять замену элементов питания в сенсорных устройствах диспенсеров, а также организовать контроль за своевременным пополнением расходных материалов в туалетных комнатах, в соответствии с требованиями статьи 22 ТК РФ и с составлением соответствующих технологических карт. Расходные материалы предоставляются Исполнителем.

[bookmark: _Toc387657665][bookmark: _Toc397337075]Перечень оборудования устанавлемаего в местах общего пользования

	[bookmark: _Toc387657666][bookmark: _Toc397337076]№
[bookmark: _Toc387657667][bookmark: _Toc397337077]п/п
	[bookmark: _Toc387657668][bookmark: _Toc397337078]Наименование
	[bookmark: _Toc387657669][bookmark: _Toc397337079]Количество

	[bookmark: _Toc387657670][bookmark: _Toc397337080]1.
	[bookmark: _Toc387657671][bookmark: _Toc397337081]Диспенсер для мыла-пены 
	[bookmark: _Toc387657672][bookmark: _Toc397337082]19 шт.

	[bookmark: _Toc387657673][bookmark: _Toc397337083]2.
	[bookmark: _Toc387657674][bookmark: _Toc397337084]Диспенсер для полотенец  
	[bookmark: _Toc387657675][bookmark: _Toc397337085]19 шт.

	[bookmark: _Toc387657676][bookmark: _Toc397337086]3.
	[bookmark: _Toc387657677][bookmark: _Toc397337087]Диспенсер для туалетной бумаги 
	[bookmark: _Toc387657678][bookmark: _Toc397337088]15 шт.

	[bookmark: _Toc387657679][bookmark: _Toc397337089]4.
	[bookmark: _Toc387657680][bookmark: _Toc397337090]Корзины для мусора у раковин
	[bookmark: _Toc387657681][bookmark: _Toc397337091]19 шт.

	[bookmark: _Toc387657682][bookmark: _Toc397337092]5.
	[bookmark: _Toc387657683][bookmark: _Toc397337093]Корзины для мусора у унитаза
	[bookmark: _Toc387657684][bookmark: _Toc397337094]15 шт.

	[bookmark: _Toc387657685][bookmark: _Toc397337095]6.
	[bookmark: _Toc387657686][bookmark: _Toc397337096]Диспенсер освежитель воздуха аэрозольный электронный
	[bookmark: _Toc387657687][bookmark: _Toc397337097]15 шт.

	[bookmark: _Toc387657688][bookmark: _Toc397337098]7.
	[bookmark: _Toc387657689][bookmark: _Toc397337099]Диспенсер для покрытий на унитаз
	[bookmark: _Toc387657690][bookmark: _Toc397337100]15 шт.



[bookmark: _Toc387657691][bookmark: _Toc397337101]Мытье окон, откосов должно производиться работниками в соответствии с ТОИ Р-112-01-95 Типовой инструкции по охране труда при работе на высоте; Межотраслевых правил  по ОТ при работе на высоте ПОТ РМ-012-2000.  При мытье окон качество работ должно соответствовать требованиям  ГОСТ Р51870-2002.
[bookmark: _Toc387657692][bookmark: _Toc397337102] Мытье батарей производится специальными щеточками со специальным моющим средством.
[bookmark: _Toc387657693][bookmark: _Toc397337103] Мытье люстр, светильников, световых фонарей, плафонов производится с помощью специальных лесов, лестниц и подъёмников. С целью обеспечения безопасности данной услуги, согласно ГОСТ 26887-86, а так же ГОСТ 27521-87, все оборудование, используемое для производства работ, должно соответствовать техническим требованиям и правилам эксплуатации. С целью выполнения данных требований такое оборудование должно соответствовать требованиям Российского законодательства с предоставлением соответствующих документов в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены такие требования.
[bookmark: _Toc387657694][bookmark: _Toc397337104]Влажная протирка мебели, чистка диванов, стульев, кресел производится специальными средствами, подходящих для каждой разновидности материала мебели.
[bookmark: _Toc387657695][bookmark: _Toc397337105]Исполнителю необходимо обеспечить работников и СИЗ в соответствии с требованиями: ст.ст. 212, 221 ТК РФ; Приказа Минздравсоцразвития  РФ от 01.10.2008 № 451н «Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей  всех отраслей экономики, занятых в работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях  или связанных с загрязнением» и приказа Минхдравсоцразвития РФ от 01.06.2009 № 209н «Об утверждении межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты» не допускается приобретение и выдача работникам средств индивидуальной защиты без соответствующего сертификата.
[bookmark: _Toc387657696][bookmark: _Toc397337106] Снятие, установка и мытье жалюзи, снятие и установка портьер (занавесей) должно производиться  со специальных лестниц, лесов или лифтов, при помощи специального оборудования для снятия различных конструкций.
[bookmark: _Toc387657697][bookmark: _Toc397337107] Мытье шкафов и стеклянных шкафов производится при помощи специально подбираемых средств, с использованием специального инвентаря.
[bookmark: _Toc387657698][bookmark: _Toc397337108]На постоянной основе производиться влажная и сухая химчистка ковровых покрытий.
[bookmark: _Toc387657699][bookmark: _Toc397337109]Для защиты от проникновения уличной грязи в помещения необходимо наличие у   Исполнителя услуги по предоставлению ворсовых влагопоглощающих грязезащитных вестибюльных ковров с регулярной еженедельной заменой ковров чистые, в осенне-весенний период эксплуатации допускается более частая замена ковров. Количество и размеры ковров оговариваются и оформляются документально.    
[bookmark: _Toc387657700][bookmark: _Toc397337110]Качество уборки должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51870-2002 «Услуги бытовые. Услуги по уборке зданий и сооружений. Общие технические условия».
[bookmark: _Toc387657701][bookmark: _Toc397337111]Исполнитель обязан:
[bookmark: _Toc387657702][bookmark: _Toc397337112]- иметь опыт работы по оказанию услуг клининга;
[bookmark: _Toc387657703][bookmark: _Toc397337113]- иметь действующие договорные отношения на оказание клининговых услуг  общей площадью не менее 50 000 кв.м.;
[bookmark: _Toc387657704][bookmark: _Toc397337114]- в подтверждение наличия у претендента системы менеджмента качества на оказание услуг представить  документы (копии, заверенные претендентом);
[bookmark: _Toc387657705][bookmark: _Toc397337115]- сертификат соответствия системы менеджмента качества стандарту ISO, иным стандартам (при наличии);
[bookmark: _Toc387657706][bookmark: _Toc397337116]- распоряжение, приказ, иной организационно-распорядительный акт, подтверждающий введение на предприятии системы менеджмента качества, с приложением положения о качестве или иного документа, содержащего описание системы.
[bookmark: _Toc387657707][bookmark: _Toc397337117]- оказывать услуги по уборке собственными силами или с  привлечением субподрядных организаций.
[bookmark: _Toc387657708][bookmark: _Toc397337118]Заказчик и Исполнитель совместно дорабатывают и согласовывают Технологический процесс по уборке внутренних помещений и прилегающей территории. После прохождения согласования и утверждения, Технологический процесс по уборке внутренних помещений и прилегающей территории является обязательным приложением.
[bookmark: _Toc387657709][bookmark: _Toc397337119]Исполнитель обязан производить в режиме пятидневки комплексную и поддерживающую уборку внутренних помещений и прилегающей территории, а в выходные и праздничные дни только поддерживающую уборку в соответствии с доработанным и утвержденным Технологическим процессом по уборке внутренних помещений и прилегающей территории здания. Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своим персоналом, в касающейся его части, Правил внутреннего трудового распорядка Заказчика.
[bookmark: _Toc387657710][bookmark: _Toc397337120]	Обслуживающий персонал Исполнителя должен:
[bookmark: _Toc387657711][bookmark: _Toc397337121]- быть обеспеченным спецодеждой, необходимыми сертифицированными средствами индивидуальной защиты, инструментами и приспособлениями;
[bookmark: _Toc387657712][bookmark: _Toc397337122]- быть обученным правилам соблюдения техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности. 
[bookmark: _Toc387657713][bookmark: _Toc397337123]Заказчик оставляет за собой право:
[bookmark: _Toc387657714][bookmark: _Toc397337124]- в процессе оказания услуг, в любое время Заказчик, но не реже 1 раза в месяц, проводит проверки качества оказываемых Исполнителем услуг, по результатам которых Заказчиком и Исполнителем составляется и подписывается «БЛАНК ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА УБОРКИ» установленного образца (приложение №___ к договору); 
[bookmark: _Toc387657715][bookmark: _Toc397337125]- выставлять исполнителю штрафные санкции за некачественное исполнение обязательств.
[bookmark: _Toc387657716][bookmark: _Toc397337126]Исполнитель несёт ответственность: 
[bookmark: _Toc387657717][bookmark: _Toc397337127]- за любые механические, термические и пр. повреждения убираемых поверхностей, а также локальные изменения цвета или структуры, возникшие по его вине, в процессе выполнения услуг (материальную ответственность).
[bookmark: _Toc387657718][bookmark: _Toc397337128]- за своевременное и качественное исполнение услуг с представлением отчетной документации. В случаях, когда услуги оказаны Исполнителем с отступлениями от требований договора, ухудшающими их качество и не позволяющими их использование по назначению, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в установленный срок (сроки согласованные сторонами), либо уменьшения установленной стоимости за оказанные услуги. 
[bookmark: _Toc387657719][bookmark: _Toc397337129]При не устранении Исполнителем выявленных недостатков услуг в срок, установленный Заказчиком (в сроки, согласованные сторонами), либо если недостатки являются неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения услуг и потребовать возмещения причиненных убытков (при этом убытки возмещаются сверх неустойки).
[bookmark: _Toc387657720][bookmark: _Toc397337130]Исполнитель гарантирует освобождение Заказчика от ответственности и всякого рода расходов, связанных с увечьем или несчастными случаями со смертельным исходом в процессе оказания услуг в отношении своего персонала либо третьих лиц, за исключением случаев, когда это произошло по вине Заказчика.

[bookmark: _Toc352659472][bookmark: _Toc397337131]9.4. Технология уборки  внутренних помещений и прилегающей территории 
[bookmark: _Toc352659473][bookmark: _Toc387657722][bookmark: _Toc397337132]9.4.1. Поддерживающая  уборка – производится в течении рабочего дня с применением поломоечных машин, пылесосов, уборочного инвентаря. В поддерживающую уборку входит:

[bookmark: _Toc387657723][bookmark: _Toc397337133]- влажная уборка полов;
[bookmark: _Toc387657724][bookmark: _Toc397337134]- мойка пола с применением моечно-уборочных машин, мойка лестничных холлов;
[bookmark: _Toc387657725][bookmark: _Toc397337135]- протирка плинтусов, дверей, отопительных приборов, решёток;
[bookmark: _Toc387657726][bookmark: _Toc397337136]- протирка кресел и диванов в холлах;
[bookmark: _Toc387657727][bookmark: _Toc397337137]- удаление локальных загрязнений, пятен с горизонтальных и вертикальных поверхностей высотой до 2-х метров (оконных стёкол, рам, окон, витражей, стеклянных заполнений, подоконников, мебели и т.д.);
[bookmark: _Toc387657728][bookmark: _Toc397337138] - очистка мусорных ящиков и урн, смена мусорных пакетов, мойка и дезинфекция урн снаружи и изнутри, с применением моющих и дезинфицирующих средств     вынос мусора производится в специально отведенное место.

[bookmark: _Toc352659474][bookmark: _Toc387657729][bookmark: _Toc397337139]9.4.2.   Комплексная уборка – проводится в утреннее или вечернее время перед началом или после завершения работы, с выполнением полного объема работ предусмотренного настоящим пунктом, с применением моющих и дезинфицирующих средств. 

[bookmark: _Toc387657730][bookmark: _Toc397337140]При комплексной уборке выполняется:
[bookmark: _Toc387657731][bookmark: _Toc397337141]- сухая и влажная уборка всей площади пола;
[bookmark: _Toc387657732][bookmark: _Toc397337142]-мойка  пола с применением моечно-уборочных машин, ручная мойка мест в недоступных для машин и механизмов; мойка лестничных сходов; тамбуров, удаление локальных загрязнений с горизонтальных и вертикальных поверхностей высотой свыше 2 м, деталей интерьера из металла, включая дверные ручки, стены, колонны высотой свыше 2 м, дверного, оконного и кассового остекления высотой свыше 2 м, рам и подоконников, остекления,  мебели, остекления витражей, дверей и дверных блоков, диванов. 
[bookmark: _Toc387657733][bookmark: _Toc397337143]- удаление пыли, в том числе из труднодоступных мест, с применением пылесосов;
[bookmark: _Toc387657734][bookmark: _Toc397337144]- вынос мусора производится в мусоросборник.

9.4.3. [bookmark: _Toc352659475][bookmark: _Toc387657735][bookmark: _Toc397337145]Требования к уборочному инвентарю.

[bookmark: _Toc387657736][bookmark: _Toc397337146]Уборочный инвентарь должен:
[bookmark: _Toc387657737][bookmark: _Toc397337147]- быть промаркирован «Для туалетов», «Для пола», «Для мебели», - инвентарь с маркировкой «Для мебели» допускается использовать для мытья стен;
[bookmark: _Toc387657738][bookmark: _Toc397337148]- применяться строго по назначению;
[bookmark: _Toc387657739][bookmark: _Toc397337149]- храниться в специально выделенном месте, подвергаться дезинфекции путем замачивания в течение 1 часа, промываться и просушиваться.

[bookmark: _Toc352659476][bookmark: _Toc387657740][bookmark: _Toc397337150]9.4.4.  Материальные ресурсы.

[bookmark: _Toc387657741][bookmark: _Toc397337151]Уборщики должны обеспечиваться:
[bookmark: _Toc387657742][bookmark: _Toc397337152]- специальными комплектами рабочей одежды, обуви (с учетом летнего и зимнего периода), сигнальными жилетами;
[bookmark: _Toc387657743][bookmark: _Toc397337153] - средствами индивидуальной защиты кожи рук, глаз, органов дыхания;
[bookmark: _Toc387657744][bookmark: _Toc397337154]- комплектами уборочного инвентаря (ведра пластмассовые, оцинкованные, метлы, веники, щетки, совки,  лопаты (совковые, деревянные, штыковые), сервисными тележками грабли, ветошь и др;
[bookmark: _Toc387657745][bookmark: _Toc397337155]- моющими и дезинфицирующими средствами;
[bookmark: _Toc387657746][bookmark: _Toc397337156]- лестницами-стремянками, тележками для сбора и вывоза мусора;
[bookmark: _Toc387657747][bookmark: _Toc397337157]- уборочной техникой, средства связи (мобильная связь).

[bookmark: _Toc352659477][bookmark: _Toc397337158]9.5. Требования на комплексную уборку наружных территорий.

[bookmark: _Toc387657749][bookmark: _Toc397337159]Уход за территорией производится как с использованием автотракторной техники, так и вручную профессиональным садовым и уборочным инвентарем для каждого сезона. Работы предусматривают организацию и заключения договоров вывоза снега и мусора, ртутных люминисцентных ламп из здания. Работы должны предусматривать как основную уборку в утренние или вечерние часы, так и поддерживающую уборку в течение дня. Исполнителю необходимо обеспечить работников СИЗ в соответствии с требованиями: ст.ст. 212, 221 ТК РФ; Приказа Минздравсоцразвития  РФ от 01.10.2008 № 451н «Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей  всех отраслей экономики, занятых в работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях  или связанных с загрязнением», приказа Минхдравсоцразвития РФ от 01.06.2009 № 209н «Об утверждении межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты». Выдаваемые работнику средства индивидуальной защиты должны соответствовать  характеру и условиям работы и обеспечивать безопасность труда.  Не допускается приобретение и выдача работникам средств индивидуальной защиты без соответствующего сертификата.
[bookmark: _Toc387657750][bookmark: _Toc397337160]Мытье урн должно производиться специальными щетками и профессиональными средствами, позволяющими уничтожать неприятный запах, микробов, бактерии.
[bookmark: _Toc387657751][bookmark: _Toc397337161]Выметание песка производится с помощью специальных швабр и щёток, пропитанных средством, позволяющим не поднимать пыль при выполнении работ.
[bookmark: _Toc387657752][bookmark: _Toc397337162]Вынос мусора – сбор мусора из урн в специальные контейнеры.
[bookmark: _Toc387657753][bookmark: _Toc397337163]Работы на высоте должны выполняться персоналом, имеющим соответствующую квалификацию по данному виду работ и соответствующий допуск на выполнение работ на основании: ТОИ Р-112-01-95 Типовой инструкции по охране труда при работе на высоте; Межотраслевых правил  по ОТ при работе на высоте ПОТ РМ-012-2000; приказа Минздравоохранения и соцразвития РФ от 12.04.2011 № 502н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых  на тяжелых работах и  на  работах с вредными  и  (или) опасными условиями труда; раздела Х ТК РФ.
[bookmark: _Toc387657754][bookmark: _Toc397337164]Весь персонал должен быть обеспечен СИЗ, в соответствии с требованиями ст.212, 221 ТК РФ; Приказа Минздравсоцразвития  РФ от 01.10.2008 № 451н «Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей  всех отраслей экономики, занятых в работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях  или связанных с загрязнением» и приказа Минхдравсоцразвития РФ от 01.06.2009 № 209н «Об утверждении межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты». 
[bookmark: _Toc387657755][bookmark: _Toc397337165]В соответствии с Правилами уборки наружной территории Правительства Санкт-Петербурга, должна производиться уборка наружной территории вдоль периметра ограждения на расстоянии 5 метров по всему комплексу здания.

[bookmark: _Toc397337166][bookmark: _Toc352659478]9.6. Работы по комплексной уборке прилегающих территорий комплекса зданий.
	[bookmark: _Toc387657757][bookmark: _Toc397337167]№ 
[bookmark: _Toc387657758][bookmark: _Toc397337168]п/п
	[bookmark: _Toc387657759][bookmark: _Toc397337169]Наименование работ на основании технологических карт
	[bookmark: _Toc387657760][bookmark: _Toc397337170]Ед.изм.
	[bookmark: _Toc387657761][bookmark: _Toc397337171]Объем
	[bookmark: _Toc387657762][bookmark: _Toc397337172]Кратность
[bookmark: _Toc387657763][bookmark: _Toc397337173]весна
	[bookmark: _Toc387657764][bookmark: _Toc397337174]Кратность
[bookmark: _Toc387657765][bookmark: _Toc397337175]лето
	[bookmark: _Toc387657766][bookmark: _Toc397337176]Кратность
[bookmark: _Toc387657767][bookmark: _Toc397337177]осень
	[bookmark: _Toc387657768][bookmark: _Toc397337178]Кратность
[bookmark: _Toc387657769][bookmark: _Toc397337179]зима

	[bookmark: _Toc387657770][bookmark: _Toc397337180]1
	[bookmark: _Toc387657771][bookmark: _Toc397337181]Сбор случайного мусора 

	[bookmark: _Toc387657772][bookmark: _Toc397337182]Кв.м.
	[bookmark: _Toc387657773][bookmark: _Toc397337183]1598,9
	[bookmark: _Toc387657774][bookmark: _Toc397337184]75
	[bookmark: _Toc387657775][bookmark: _Toc397337185]75
	[bookmark: _Toc387657776][bookmark: _Toc397337186]75
	[bookmark: _Toc387657777][bookmark: _Toc397337187]75

	[bookmark: _Toc387657778][bookmark: _Toc397337188]2
	[bookmark: _Toc387657779][bookmark: _Toc397337189]Очистка территории от снега вручную
	[bookmark: _Toc387657780][bookmark: _Toc397337190]Кв.м.
	[bookmark: _Toc387657781][bookmark: _Toc397337191]300
	[bookmark: _Toc387657782][bookmark: _Toc397337192]20
	[bookmark: _Toc387657783][bookmark: _Toc397337193]0
	[bookmark: _Toc387657784][bookmark: _Toc397337194]30
	[bookmark: _Toc387657785][bookmark: _Toc397337195]75

	[bookmark: _Toc387657786][bookmark: _Toc397337196]3
	[bookmark: _Toc387657787][bookmark: _Toc397337197]Очистка территории от снега механизированная
	[bookmark: _Toc387657788][bookmark: _Toc397337198]Кв.м.
	[bookmark: _Toc387657789][bookmark: _Toc397337199]1298,9
	[bookmark: _Toc387657790][bookmark: _Toc397337200]2
	[bookmark: _Toc387657791][bookmark: _Toc397337201]0
	[bookmark: _Toc387657792][bookmark: _Toc397337202]2
	[bookmark: _Toc387657793][bookmark: _Toc397337203]15

	[bookmark: _Toc387657794][bookmark: _Toc397337204]4
	[bookmark: _Toc387657795][bookmark: _Toc397337205]Погрузка снега универсальным погрузчиком с вывозом.
	[bookmark: _Toc387657796][bookmark: _Toc397337206]Куб.м.
	[bookmark: _Toc387657797][bookmark: _Toc397337207]по факту
	[bookmark: _Toc387657798][bookmark: _Toc397337208]2
	[bookmark: _Toc387657799][bookmark: _Toc397337209]0
	[bookmark: _Toc387657800][bookmark: _Toc397337210]2
	[bookmark: _Toc387657801][bookmark: _Toc397337211]6

	[bookmark: _Toc387657802][bookmark: _Toc397337212]5
	[bookmark: _Toc387657803][bookmark: _Toc397337213]Посыпание обледенелых участков реагентом.
	[bookmark: _Toc387657804][bookmark: _Toc397337214]Кв.м.
	[bookmark: _Toc387657805][bookmark: _Toc397337215]300
	[bookmark: _Toc387657806][bookmark: _Toc397337216]20
	[bookmark: _Toc387657807][bookmark: _Toc397337217]0
	[bookmark: _Toc387657808][bookmark: _Toc397337218]30
	[bookmark: _Toc387657809][bookmark: _Toc397337219]75



[bookmark: _Toc352659479][bookmark: _Toc387657810][bookmark: _Toc397337220]9.6.1. Виды, объемы и периодичность выполнения работ по уходу за газонами (вазонами) в зависимости от сезона года:
	[bookmark: _Toc387657811][bookmark: _Toc397337221][bookmark: _Toc352659486]№ 
[bookmark: _Toc387657812][bookmark: _Toc397337222]п/п
	[bookmark: _Toc387657813][bookmark: _Toc397337223]Наименование работ на основании технологических карт
	[bookmark: _Toc387657814][bookmark: _Toc397337224]Ед.изм.
	[bookmark: _Toc387657815][bookmark: _Toc397337225]Объем
	[bookmark: _Toc387657816][bookmark: _Toc397337226]Кратность
[bookmark: _Toc387657817][bookmark: _Toc397337227]весна
	[bookmark: _Toc387657818][bookmark: _Toc397337228]Кратность
[bookmark: _Toc387657819][bookmark: _Toc397337229]лето
	[bookmark: _Toc387657820][bookmark: _Toc397337230]Кратность
[bookmark: _Toc387657821][bookmark: _Toc397337231]осень
	[bookmark: _Toc387657822][bookmark: _Toc397337232]Кратность
[bookmark: _Toc387657823][bookmark: _Toc397337233]зима

	[bookmark: _Toc387657824][bookmark: _Toc397337234]1
	[bookmark: _Toc387657825][bookmark: _Toc397337235]Покос газонов
	[bookmark: _Toc387657826][bookmark: _Toc397337236]м²
	[bookmark: _Toc387657827][bookmark: _Toc397337237]130
	[bookmark: _Toc387657828][bookmark: _Toc397337238]2
	[bookmark: _Toc387657829][bookmark: _Toc397337239]6
	[bookmark: _Toc387657830][bookmark: _Toc397337240]0
	[bookmark: _Toc387657831][bookmark: _Toc397337241]0

	[bookmark: _Toc387657832][bookmark: _Toc397337242]2
	[bookmark: _Toc387657833][bookmark: _Toc397337243]Внесение минеральных удобрений
	[bookmark: _Toc387657834][bookmark: _Toc397337244]м²
	
	[bookmark: _Toc387657835][bookmark: _Toc397337245]1
	[bookmark: _Toc387657836][bookmark: _Toc397337246]1
	[bookmark: _Toc387657837][bookmark: _Toc397337247]1
	[bookmark: _Toc387657838][bookmark: _Toc397337248]0

	[bookmark: _Toc387657839][bookmark: _Toc397337249]3
	[bookmark: _Toc387657840][bookmark: _Toc397337250]Полив газонов из шланга
	[bookmark: _Toc387657841][bookmark: _Toc397337251]м²
	
	[bookmark: _Toc387657842][bookmark: _Toc397337252]10
	[bookmark: _Toc387657843][bookmark: _Toc397337253]30
	[bookmark: _Toc387657844][bookmark: _Toc397337254]5
	[bookmark: _Toc387657845][bookmark: _Toc397337255]0

	[bookmark: _Toc397337256]4
	[bookmark: _Toc397337257]Высадка рассады в вазоны.
	[bookmark: _Toc397337258]шт.
	[bookmark: _Toc397337259]5
	[bookmark: _Toc397337260]1
	[bookmark: _Toc397337261]1
	[bookmark: _Toc397337262]0
	[bookmark: _Toc397337263]0

	[bookmark: _Toc397337264]5
	[bookmark: _Toc397337265]Прополка, рыхление почвы, удаление отцведших растений 
	[bookmark: _Toc397337266]м²
	[bookmark: _Toc397337267]5
	[bookmark: _Toc397337268]4
	[bookmark: _Toc397337269]12
	[bookmark: _Toc397337270]8
	[bookmark: _Toc397337271]0

	[bookmark: _Toc397337272]6
	[bookmark: _Toc397337273]Внесение минеральных удобрений 
	[bookmark: _Toc397337274]м²
	[bookmark: _Toc397337275]5
	[bookmark: _Toc397337276]1
	[bookmark: _Toc397337277]1
	[bookmark: _Toc397337278]1
	[bookmark: _Toc397337279]0

	[bookmark: _Toc397337280]7
	[bookmark: _Toc397337281]Полив вазонов 
	[bookmark: _Toc397337282]м²
	[bookmark: _Toc397337283]5
	[bookmark: _Toc397337284]50
	[bookmark: _Toc397337285]90
	[bookmark: _Toc397337286]45
	[bookmark: _Toc397337287]0



[bookmark: _Toc373925495][bookmark: _Toc397337288]9.6.2. Прмерный перечень цветочной рассады
[bookmark: _Toc397337289]- георгина летняя «Мигнон» (смесь) – 21 шт.
[bookmark: _Toc397337290]- бальзамин (6 – 7 сортов) – 21 шт. 
[bookmark: _Toc397337291]- петунья гибридная (5 сортов) – 21 шт.
[bookmark: _Toc397337292]- бегония изящная «Коктейль» (5 сорта) -21 шт.
[bookmark: _Toc397337293]- агератум – 17 шт.
[bookmark: _Toc397337294]- тагетис отклоненный (5 сорта) – 42 шт.
[bookmark: _Toc397337295]- сальвия блестящая «Ради» - 42 шт.

[bookmark: _Toc352659487][bookmark: _Toc397337296]9.7. Профилактические дератизационные работы и дезинсекция 
[bookmark: _Toc387657847][bookmark: _Toc397337297]Профилактические работы проводятся на объекте с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, исключающие опасное и вредное воздействие грызунов и насекомых на человека,  документы и имущество.
[bookmark: _Toc387657848][bookmark: _Toc397337298]Дератизация осуществляется 1 раза в месяц с поочередным посещением всех объектов по графику. На объекте проводится осмотр технических и служебных помещений. Обновляются контрольно-следовые площадки и точки длительного отравления грызунов. Ежемесячно проводится обследование территории (газоны, люки, набережные каналов), и, при выявлении грызунов, проводят мероприятия по истреблению.
[bookmark: _Toc387657849][bookmark: _Toc397337299]Дезинсекция (тополиная моль, комары, мухи, муравьи, тараканы) осуществляется путем проведения осмотра помещений  и фасадов здания. При выявлении насекомых принять меры к проведению мероприятий по дезинсекции в соответствии с действующими нормативно-методическими документами.

[bookmark: _Toc352659488][bookmark: _Toc397337300]9.8. Общие  работ по зданию и прилегающей территории

	[bookmark: _Toc387657851][bookmark: _Toc397337301]Виды работ
	[bookmark: _Toc387657852][bookmark: _Toc397337302]Периодичность
	[bookmark: _Toc387657853][bookmark: _Toc397337303]Площадь,
[bookmark: _Toc387657854][bookmark: _Toc397337304]объем, кол-во

	[bookmark: _Toc387657855][bookmark: _Toc397337305]Мытье окон.
	[bookmark: _Toc387657856][bookmark: _Toc397337306]3 раз в год
	[bookmark: _Toc387657857][bookmark: _Toc397337307]432,1м.кв.

	[bookmark: _Toc387657858][bookmark: _Toc397337308]Чистка крыши от снега и наледи 
	[bookmark: _Toc387657859][bookmark: _Toc397337309]по необходимости
	[bookmark: _Toc387657860][bookmark: _Toc397337310]647,2  м.кв.

	[bookmark: _Toc387657861][bookmark: _Toc397337311]Уборка и вывоз снега
	[bookmark: _Toc387657862][bookmark: _Toc397337312]по необходимости
	[bookmark: _Toc387657863][bookmark: _Toc397337313]1500 м.куб.

	[bookmark: _Toc387657864][bookmark: _Toc397337314]Механизированная уборка территории: тротуары, проезды.
	[bookmark: _Toc387657865][bookmark: _Toc397337315]4 раза в месяц
	[bookmark: _Toc387657866][bookmark: _Toc397337316]1298,9 м.кв.

	[bookmark: _Toc387657867][bookmark: _Toc397337317]Стрижка газонов (5 мес.)
	[bookmark: _Toc387657868][bookmark: _Toc397337318]2 раза в месяц
	[bookmark: _Toc387657869][bookmark: _Toc397337319]130 м.кв.

	[bookmark: _Toc387657870][bookmark: _Toc397337320]Ручная уборка территории
	[bookmark: _Toc387657871][bookmark: _Toc397337321]ежедневно
	[bookmark: _Toc387657872][bookmark: _Toc397337322]60 м.кв.

	[bookmark: _Toc387657873][bookmark: _Toc397337323]Мытье фасада методом промышленного альпинизма
	[bookmark: _Toc387657874][bookmark: _Toc397337324]1 раз год
	[bookmark: _Toc387657875][bookmark: _Toc397337325]1490 м.кв

	[bookmark: _Toc387657876][bookmark: _Toc397337326]Уборка внутренних помещений
	[bookmark: _Toc387657877][bookmark: _Toc397337327]Ежедневно
	[bookmark: _Toc387657878][bookmark: _Toc397337328] 2 519,9  м.кв.

	[bookmark: _Toc387657879][bookmark: _Toc397337329]Дератизация, дезинфекция и дезинсекция 
[bookmark: _Toc387657880][bookmark: _Toc397337330]- помещений: 
[bookmark: _Toc387657881][bookmark: _Toc397337331]- прилегающей территории:
	
[bookmark: _Toc387657882][bookmark: _Toc397337332]ежемесячно
	
[bookmark: _Toc387657883][bookmark: _Toc397337333]2 519,9  кв.м 1598,9 м.кв.


[bookmark: _5_2_Требования_к][bookmark: _6_Требования_к][bookmark: _Приложение_2_1][bookmark: _Приложение_3][bookmark: _Приложение_4][bookmark: _Приложение_5]
[bookmark: _Toc397337334]9.9 Работы по уборке внутренних помещений.
	[bookmark: _Toc387657885][bookmark: _Toc397337335]№ п/п
	[bookmark: _Toc387657886][bookmark: _Toc397337336]Наименование работ
[bookmark: _Toc387657887][bookmark: _Toc397337337](услуг)
	[bookmark: _Toc387657888][bookmark: _Toc397337338]Периодичность
	[bookmark: _Toc387657889][bookmark: _Toc397337339]Общее количество
	[bookmark: _Toc387657890][bookmark: _Toc397337340]Примечание

	[bookmark: _Toc387657891][bookmark: _Toc397337341]1
	[bookmark: _Toc387657892][bookmark: _Toc397337342]Влажная уборка пола, лестничных маршей
	[bookmark: _Toc387657893][bookmark: _Toc397337343]Ежедневно
	[bookmark: _Toc387657894][bookmark: _Toc397337344]2400,00 м²
	[bookmark: _Toc387657895][bookmark: _Toc397337345]В кабинетах ламинат, паркет, палас, ковры в общих зонах  и в санузлах – линолиум, ламинат и  кафельная плитка

	[bookmark: _Toc387657896][bookmark: _Toc397337346]3
	[bookmark: _Toc387657897][bookmark: _Toc397337347]Удаление локальных загрязнений с вертикальных и горизонтальных поверхностей, перил  не выше 200 см
	[bookmark: _Toc387657898][bookmark: _Toc397337348]1 раз в неделю
	
	

	[bookmark: _Toc387657899][bookmark: _Toc397337349]4
	[bookmark: _Toc387657900][bookmark: _Toc397337350]Удаление локальных загрязнений со стен, дверей, доводчиков, дверных блоков, дверных ручек, высотой до 200 см
	[bookmark: _Toc387657901][bookmark: _Toc397337351]1 раз в неделю
	[bookmark: _Toc387657902][bookmark: _Toc397337352]158 шт.
	

	[bookmark: _Toc387657903][bookmark: _Toc397337353]5
	[bookmark: _Toc387657904][bookmark: _Toc397337354]Обеспыливание и удаление локальных загрязнений с мебели, оргтехники и элементов декора (без перемещения предметов)
	[bookmark: _Toc387657905][bookmark: _Toc397337355]Ежедневно
	
	

	[bookmark: _Toc387657906][bookmark: _Toc397337356]6
	[bookmark: _Toc387657907][bookmark: _Toc397337357]Опорожнение мусорных корзин, шредеров с заменой пакетов
	[bookmark: _Toc387657908][bookmark: _Toc397337358]Ежедневно
	[bookmark: _Toc387657909][bookmark: _Toc397337359]200 шт.
	

	[bookmark: _Toc387657910][bookmark: _Toc397337360]7
	[bookmark: _Toc387657911][bookmark: _Toc397337361]Обеспыливание радиаторов центрального отопления
	[bookmark: _Toc387657912][bookmark: _Toc397337362]1 раз в неделю
	[bookmark: _Toc387657913][bookmark: _Toc397337363]     162 шт.
	

	[bookmark: _Toc387657914][bookmark: _Toc397337364]8
	[bookmark: _Toc387657915][bookmark: _Toc397337365]Обеспыливание подоконников
	[bookmark: _Toc387657916][bookmark: _Toc397337366]Ежедневно
	     
	[bookmark: _Toc387657917][bookmark: _Toc397337367]Материал – ламинированная ДСП

	[bookmark: _Toc387657918][bookmark: _Toc397337368]9
	[bookmark: _Toc387657919][bookmark: _Toc397337369]Удаление локальных загрязнений со всех стеклянных поверхностей, мытье крестовин компьютерных кресел
	[bookmark: _Toc387657920][bookmark: _Toc397337370]Ежедневно
	
	

	[bookmark: _Toc387657921][bookmark: _Toc397337371]10
	[bookmark: _Toc387657922][bookmark: _Toc397337372]Мытье мусорных корзин средством с дезодорирующим эффектом
	[bookmark: _Toc387657923][bookmark: _Toc397337373]1 раз в неделю
	[bookmark: _Toc387657924][bookmark: _Toc397337374]19 шт.
	

	[bookmark: _Toc387657925][bookmark: _Toc397337375]11
	[bookmark: _Toc387657926][bookmark: _Toc397337376]Влажная протирка диспенсеров для туалетной бумаги и полотенец
	[bookmark: _Toc387657927][bookmark: _Toc397337377]Ежедневно
	[bookmark: _Toc387657928][bookmark: _Toc397337378]34 шт.
	

	[bookmark: _Toc387657929][bookmark: _Toc397337379]12
	[bookmark: _Toc387657930][bookmark: _Toc397337380]Влажная уборка, удаление ржавчины, мочевого, водного и известкового камней с внутренних и внешних поверхностей унитазов, душевой кабины
	[bookmark: _Toc387657931][bookmark: _Toc397337381]Ежедневно
	
	

	[bookmark: _Toc387657932][bookmark: _Toc397337382]13
	[bookmark: _Toc387657933][bookmark: _Toc397337383]Мытье унитазов, крышек, сидений унитазов, раковин, смесителей средством с дезинфицирующим эффектом
	[bookmark: _Toc387657934][bookmark: _Toc397337384]Ежедневно
	[bookmark: _Toc387657935][bookmark: _Toc397337385]34 шт.
	

	[bookmark: _Toc387657939][bookmark: _Toc397337386]14
	[bookmark: _Toc387657940][bookmark: _Toc397337387]Контроль наличия и пополнение расходных материалов (жидкое мыло, бумажные полотенца, туалетная бумага, освежителей водуха)
	[bookmark: _Toc387657941][bookmark: _Toc397337388]Ежедневно
	
	

	[bookmark: _Toc387657942][bookmark: _Toc397337389]15
	[bookmark: _Toc387657943][bookmark: _Toc397337390]Промывание туалетных ершиков и стаканов для них 
	[bookmark: _Toc387657944][bookmark: _Toc397337391]Ежедневно
	[bookmark: _Toc387657945][bookmark: _Toc397337392]15 шт.
	

	[bookmark: _Toc397337393]16
	[bookmark: _Toc387657947][bookmark: _Toc397337394]Сбор, разборка картонных коробов для укладывания  и вынос мусора на мусоросборник
	[bookmark: _Toc387657948][bookmark: _Toc397337395]Ежедневно
	
	

	[bookmark: _Toc397337396]17
	[bookmark: _Toc387657950][bookmark: _Toc397337397]Уборка балконов, уход за цветами (полив, протирка ,подкормка)
	[bookmark: _Toc387657951][bookmark: _Toc397337398]2 раза в неделю
	
	

	[bookmark: _Toc397337399]18
	[bookmark: _Toc387657953][bookmark: _Toc397337400]Замена и чистка вестибюльных ковров 
	[bookmark: _Toc387657954][bookmark: _Toc397337401]Еженедельно в летний период / два раза в неделю в зимний период
	[bookmark: _Toc387657955][bookmark: _Toc397337402]3 шт.
	



[bookmark: _Toc397337403]9.10 Работы по утилизации отходов 
[bookmark: _Toc397337404]Ежемесячные работы
[bookmark: _Toc397337405]- четыре раза в месяц вывоз и утилизация ТБО с предоставлением документов, подтверждающих утилизацию отходов – трёхсторонние справки (Заказчик, эксплуатирующая организация, организация осуществляющая утилизацию отходов) об утилизации отходов, копию журнала движения отходов, копию договора на утилизацию отходов, с приложением лицензии на обращение с отходами. Предоставление заказчику справок об утилизации производится Исполнителем 1 раз в квартал не позднее 5 числа, месяца последующего за отчётным. (до 5 января, до 5 апреля, до 5 июля, до 5 октября)

[bookmark: _Toc397337406]Ежегодные работы
[bookmark: _Toc397337407]- предоставление металлического контейнера для хранения отработанных люминесентных ламп для последующей утилизации;
[bookmark: _Toc397337408]- утилизация отработанных люминисентных ламп, предоставление справки на утилизацию – по мере заполнения контейнера, но не реже 2-х раз в год, с предоставлением документов, подтверждающих утилизацию отходов – трехсторонние справки (Заказчик, эксплуатирующая организация, организация осуществляющая утилизацию отходов) об утилизации отходов, копию журнала движения отходов, копию договора на утилизацию отходов, с приложением лицензии на обращение с отходами. Предоставление заказчику справок об утилизации производится Исполнителем по мере осуществления вывоза, но не реже 1-го раза в квартал не позднее 5 числа, месяца последующего за отчётным. (до 5 января, до 5 апреля, до 5 июля, до 5 октября)
[bookmark: _Toc397337409]-организация ограждённой контейнерной площадки с твёрдым покрытием, установка двух мусорных контейнеров объёмом 0,75 куб.м. каждый.
[bookmark: _Toc397337410]-разовый вывоз и утилизация 30 кубических метров бытового мусора (мебели, мукулатуры и т.д.)

[bookmark: _Toc352659490][bookmark: _Toc397337411]10. Требования по обеспечению питьевого режима
[bookmark: _Toc387657965][bookmark: _Toc397337412]Исполнитель организует обеспечение питьевого режима: Установка и подключение 4-х кулеров ECOTRONIC H2-LE. Разгрузка и  доставка бутилированной питьевой воды к местам поэтажного хранения и к диспенсерам (кулерам) в количестве 4 шт. Санитарное обслуживание и ремонт 4 шт. диспенсеров.

10. [bookmark: _Toc397337413]Системы пожарной безопасности
[bookmark: _Toc397337414]11.1 Первичные средства пожаротушения.
[bookmark: _Toc397337415]- Исполнитель обеспечивает контроль за наличием и исправным состоянием первичных средств пожаротушения (огнетушителей).
[bookmark: _Toc397337416]- Исполнитель формирует и ведёт документацию по учёту средств первичного пожаротушения согласно требований норм и правил.

[bookmark: _Toc397337417]11.2 Модули порошкового пожартушения.

	[bookmark: _Toc397337418]1
	[bookmark: _Toc397337419]гараж
	[bookmark: _Toc397337420]Модули тушения АУПТ-15
	[bookmark: _Toc397337421]18 шт. (9-зип)



[bookmark: _Toc397337422]- Исполнитель обеспечивает контроль за наличием и исправным состоянием модулей порошкового пожаротушения и выполняет регламентные работы согласно паспортов заводов изготовителей.
[bookmark: _Toc397337423]-   Исполнитель следит за сроками перезаправки и переосвидетельствования модулей.
[bookmark: _Toc397337424]- Обо всех неисправностях и работах необходимых по срокам исполнитель своевременно сообщает заказчику и принимает меры к их устранению/проведению (ремонт, перезарядка, переосвидетельствование).

11.3 [bookmark: _Toc397337425] Обслуживание пожарной сигнализации, системы оповещения и автоматики порошкового пожаротушения.
	[bookmark: _Toc397337426]1
	[bookmark: _Toc397337427]АПС
	[bookmark: _Toc397337428]ППКОП сигнал-20
	[bookmark: _Toc397337429]2-шт.

	[bookmark: _Toc397337430]2
	[bookmark: _Toc397337431]АПС
	[bookmark: _Toc397337432]Пульт С2000-М
	[bookmark: _Toc397337433]1-шт.

	[bookmark: _Toc397337434]3
	[bookmark: _Toc397337435]АПС
	[bookmark: _Toc397337436]Извещатель пожарный дымовой ИП 212-3СУ
	[bookmark: _Toc397337437]224–шт.

	[bookmark: _Toc397337438]4
	[bookmark: _Toc397337439]АПС
	[bookmark: _Toc397337440]Извещатель пожарный ручной ИПР
	[bookmark: _Toc397337441]8-шт.

	[bookmark: _Toc397337442]5
	[bookmark: _Toc397337443]АПС
	[bookmark: _Toc397337444]Блок питания
	[bookmark: _Toc397337445]2-шт.

	[bookmark: _Toc397337446]6
	[bookmark: _Toc397337447]АПС
	[bookmark: _Toc397337448]Извещатель пожарный тепловой ИП 103
	[bookmark: _Toc397337449]74-шт.

	[bookmark: _Toc397337450]7
	[bookmark: _Toc397337451]СОУЭ
	[bookmark: _Toc397337452]Сирена
	[bookmark: _Toc397337453]13-шт.

	[bookmark: _Toc397337454]8
	[bookmark: _Toc397337455]ППТ
	[bookmark: _Toc397337456]Кнопка пуска газа (ИПР)
	[bookmark: _Toc397337457]1-шт.

	[bookmark: _Toc397337458]9
	[bookmark: _Toc397337459]ППТ
	[bookmark: _Toc397337460]Извещатель пожарный тепловой ИП 103
	[bookmark: _Toc397337461]24-шт.

	[bookmark: _Toc397337462]10
	[bookmark: _Toc397337463]ППТ
	[bookmark: _Toc397337464]Табличка «автоматика отключена» КОП-25
	[bookmark: _Toc397337465]1-шт.

	[bookmark: _Toc397337466]11
	[bookmark: _Toc397337467]ППТ
	[bookmark: _Toc397337468]Табличка «порошок не входи» КОП-25
	[bookmark: _Toc397337469]1-шт.

	[bookmark: _Toc397337470]12
	[bookmark: _Toc397337471]ППТ
	[bookmark: _Toc397337472]Центральный прибор 
	[bookmark: _Toc397337473]1-шт.


[bookmark: _Toc397337474]
Ежемесячная проверка прохождения сигнала взаимодействия систем автоматической пожарной сигнализации, автоматического порошкового пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, отключения систем вентиляции. 
[bookmark: _Toc397337475]Ежеквартальная проверка работоспособности комплексной  системы противопожарной защиты и инженерных систем по сигналу «пожар» по утвержденной программе.
[bookmark: _Toc397337476]Наличие выездной бригады для быстрого реагирования и выезда на обслуживаемый объект по вызову Заказчика при прохождении любого сигнала любой из перечисленных систем.
[bookmark: _Toc397337477]Время реагирования для восстановления работоспособности оборудования заказчика не должно превышать:
[bookmark: _Toc397337478]- при полной неработоспособности обслуживаемых систем АСПС, СОУЭ, АСППТ не более 2 рабочих часов;
[bookmark: _Toc397337479]- при ограниченной работоспособности обслуживаемых систем АСПС, СОУЭ, АСППТ– не более 8 рабочих часов.
[bookmark: _Toc352659422][bookmark: _Toc397337480]11.4.1. Объемы и периодичность проведения работ по техническому обслуживанию порошкового пожаротушения, системы оповещения и управления эвакуацией, и автоматической пожарной сигнализации.
[bookmark: _Toc352659423][bookmark: _Toc397337481]11.4.1.1 Система автоматической пожарной сигнализации.
	[bookmark: _Toc397337482]№№ п/п
	[bookmark: _Toc397337483]Перечень работ
	[bookmark: _Toc397337484]Срок исполнения

	
	[bookmark: _Toc397337485]Плановое ТО согласно графика ППР
	

	[bookmark: _Toc397337486]1.
	[bookmark: _Toc397337487]Внешний осмотр составных частей установки (приемно-контрольных устройств (приборов), шлейфа сигнализации, извещателей, оповещателей и т.п.) – на отсутствие повреждений коррозии, грязи, прочности крепления и т.п.
	[bookmark: _Toc397337488]2 раза в месяц

	[bookmark: _Toc397337489]2. 
	[bookmark: _Toc397337490]Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличия пломб на приемно-контрольном устройстве (приборе).
	[bookmark: _Toc397337491]2 раза в месяц

	[bookmark: _Toc397337492]3.
	[bookmark: _Toc397337493]Тестирование ППКП. Проверяется работоспособность прибора клавиатурой с возвращением в дежурный режим согласно индивидуальной методике обслуживания.
	[bookmark: _Toc397337494]2 раза в месяц

	[bookmark: _Toc397337495]4.
	[bookmark: _Toc397337496]Контроль отображаемой информации команд просмотра и возвращение в дежурный режим с индикацией времени согласно индивидуальной методике обслуживания.
	[bookmark: _Toc397337497]2 раза в месяц

	[bookmark: _Toc397337498]5.
	[bookmark: _Toc397337499]Контроль происшедших неисправностей (отключение питания, разряд аккумулятора, несанкционированное вскрытие, контроль целостности сигнальных линий, короткое замыкание и обрыв линий, утечка, повышенное сопротивление) согласно индивидуальной методике обслуживания с использованием приборов.
	[bookmark: _Toc397337500]2 раза в месяц

	[bookmark: _Toc397337501]6. 
	[bookmark: _Toc397337502]Контроль фискальной памяти (проверка датчиков на чувствительность, проверка готовности работы АСПТ и ИУ, проверка температурного и дымового датчиков на начальные условия запуска системы, задача параметров АСПТ в таблице) согласно индивидуальной методике обслуживания.
	[bookmark: _Toc397337503]2 раза в месяц

	[bookmark: _Toc397337504]7.
	[bookmark: _Toc397337505]Контроль и проверка работоспособности извещателя исполнительных устройств, согласно индивидуальной методике обслуживания, в соответствии с графиком проверки и чистки.
	[bookmark: _Toc397337506]1 раз в месяц

	[bookmark: _Toc397337507]8.
	[bookmark: _Toc397337508]Проверка работы извещателей в дежурном режиме, поступление сигнала  при срабатывании ИП согласно индивидуальной методике обслуживания с использованием приборов. 
	[bookmark: _Toc397337509]1 раз в месяц

	[bookmark: _Toc397337510]9.
	[bookmark: _Toc397337511]Контроль светового и звукового оповещения, проверка работоспособности в «Дежурном режиме» и режиме «Пожар».
	[bookmark: _Toc397337512]1 раз в месяц

	[bookmark: _Toc397337513]10.
	[bookmark: _Toc397337514]Проверка работы системы при переходе с основного питания на резервное и обратно (наличие и исправные сетевые предохранители, контроль состояния аккумуляторных батарей с проверкой режимов «Заряд», «Разряд», согласно индивидуальной методике обслуживания.
	[bookmark: _Toc397337515]1 раз в месяц

	[bookmark: _Toc397337516]11.
	[bookmark: _Toc397337517]Контроль напряжения блока питания и исправности цепей коммутации.
	[bookmark: _Toc397337518]1 раз в месяц

	[bookmark: _Toc397337519]12.
	[bookmark: _Toc397337520]Контроль целостности и параметры сигнальной линии проверяются по константам контроля линий с индикацией неисправности согласно индивидуальной методике обслуживания с использованием приборов.
	[bookmark: _Toc397337521]1 раз в месяц

	[bookmark: _Toc397337522]13.
	[bookmark: _Toc397337523]Проверка работоспособности составных частей установки (приемно-контрольного устройства или прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфа сигнализации и т.п.), согласно индивидуальной методике обслуживания.
	[bookmark: _Toc397337524]1 раз в месяц

	[bookmark: _Toc397337525]14.
	[bookmark: _Toc397337526]ППКУП проверка контроля состояния сигнальных и управляющих цепей на неисправность согласно индивидуальной методике обслуживания.
	[bookmark: _Toc397337527]1 раз в месяц

	[bookmark: _Toc397337528]15.
	[bookmark: _Toc397337529]Профилактические работы (очистка наружных поверхностей  , проверка технического состояния их внутреннего монтажа (внутренних поверхностей), очистка, притирка, смазка, подпайка, замена или восстановление элементов  , выработавших ресурс или пришедших в негодность)
	[bookmark: _Toc397337530]Ежеквартально

	[bookmark: _Toc397337531]16.
	[bookmark: _Toc397337532]Метрологическая проверка КИП
	[bookmark: _Toc397337533]Ежегодно

	[bookmark: _Toc397337534]17.
	[bookmark: _Toc397337535]Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления
	[bookmark: _Toc397337536]Ежегодно

	[bookmark: _Toc397337537]18.
	[bookmark: _Toc397337538]Измерение сопротивления изоляции электрических цепей.
	[bookmark: _Toc397337539]Ежегодно

	
	[bookmark: _Toc397337540]Внеплаеновое ТО
	

	[bookmark: _Toc397337541]19
	[bookmark: _Toc397337542]Внеочередная проверка работоспособности системы АСПС в преддверии праздничных и выходных дней
	[bookmark: _Toc397337543]По заявке 

	[bookmark: _Toc397337544]20
	[bookmark: _Toc397337545]Устранение выявленного в процессе эксплуатации отказа оборудования
	[bookmark: _Toc397337546]По заявке



[bookmark: _Toc352659424][bookmark: _Toc397337547]11.4.1.2. Системы оповещения и управления эвакуацией.
	[bookmark: _Toc397337548]№№ п/п
	[bookmark: _Toc397337549]Перечень работ
	[bookmark: _Toc397337550]Срок исполнения

	
	[bookmark: _Toc397337551]Плановое ТО согласно графика ППР
	

	[bookmark: _Toc397337552]1.
	[bookmark: _Toc397337553]Проверка включения световых и звуковых оповещателей.
	[bookmark: _Toc397337554]1 раз в месяц

	[bookmark: _Toc397337555]2. 
	[bookmark: _Toc397337556]Проверка соответствия размещения  звуковых оповещателей и светоуказателей проектной документации и планам эвакуации 
	[bookmark: _Toc397337557]1 раз в месяц

	[bookmark: _Toc397337558]3.
	[bookmark: _Toc397337559]Проверка уровня громкости оповещения, достаточной видимости световых оповещателей, централизованного включения световых сигналов и световых указателей направления движения к эвакуационным выходам и зонам безопасности.
	[bookmark: _Toc397337560]1 раз в месяц

	[bookmark: _Toc397337561]4.
	[bookmark: _Toc397337562]Проверка работы системы при переходе с основного питания на резервное и обратно (наличие и исправные сетевые предохранители, контроль состояния аккумуляторных батарей с проверкой режимов «Заряд», «Разряд», согласно индивидуальной методике обслуживания.
	[bookmark: _Toc397337563]1 раз в месяц

	[bookmark: _Toc397337564]5.
	[bookmark: _Toc397337565]Осмотр линий и измерение характеристик
	[bookmark: _Toc397337566]1 раз в месяц

	
	[bookmark: _Toc397337567]Внеплановое ТО
	

	[bookmark: _Toc397337568]6
	[bookmark: _Toc397337569]Внеочередная проверка работоспособности СОУЭ в преддверии праздничных и выходных дней
	[bookmark: _Toc397337570]По заявке 

	[bookmark: _Toc397337571]7
	[bookmark: _Toc397337572]Устранение выявленного в процессе эксплуатации отказа оборудования
	[bookmark: _Toc397337573]По заявке




[bookmark: _Toc352659425][bookmark: _Toc397337574]11.4.1.3. Система автоматического порошкового пожаротушения.
	[bookmark: _Toc397337575]№ п/п
	[bookmark: _Toc397337576]Перечень работ
	[bookmark: _Toc397337577]Срок исполнения

	
	[bookmark: _Toc397337578]Плановое ТО согласно графика ППР 
	

	
	[bookmark: _Toc397337579]Ежемесячное ТО-1
	

	[bookmark: _Toc397337580]1.
	[bookmark: _Toc397337581]Внешний осмотр составных частей установки на отсутствие повреждений, коррозии, прочности крепления, наличия пломб и т.п.
	[bookmark: _Toc397337582]1 раз в месяц

	[bookmark: _Toc397337583]2.
	[bookmark: _Toc397337584]Контроль управления АУПП в автоматическом или дистанционном режиме согласно индивидуальной методике обслуживания.
	[bookmark: _Toc397337585]1 раз в месяц

	[bookmark: _Toc397337586]3.
	[bookmark: _Toc397337587]Формирование и контроль управления звуковыми оповещателями.
	[bookmark: _Toc397337588]1 раз в месяц

	[bookmark: _Toc397337589]4.
	[bookmark: _Toc397337590]Контроль и формирование управления сигнала включения табличек «автоматика отключена», «порошок не входи» и «порошок уходи».
	[bookmark: _Toc397337591]1 раз в месяц

	[bookmark: _Toc397337592]5.
	[bookmark: _Toc397337593]Проверка, формирование и контроль сигналов управления системой пожаротушения в автоматическом и дистанционном режимах согласно регламента  обслуживания.
	[bookmark: _Toc397337594]1 раз в месяц

	[bookmark: _Toc397337595]6.
	[bookmark: _Toc397337596]Проверка формирования сигнала блокировки запуска АУПП при открытии дверей защищаемого помещения.
	[bookmark: _Toc397337597]1 раз в месяц

	[bookmark: _Toc397337598]7.
	[bookmark: _Toc397337599]Проверка функционирования системы при возникновении неисправностей согласно индивидуальной методике обслуживания.
	[bookmark: _Toc397337600]1 раз в месяц

	[bookmark: _Toc397337601]8.
	[bookmark: _Toc397337602]Проверка работы системы при переходе с основного питания на резервное и обратно (наличие и исправные сетевые предохранители, контроль состояния аккумуляторных батарей с проверкой режимов «Заряд», «Разряд», согласно индивидуальной методике обслуживания.
	[bookmark: _Toc397337603]1 раз в месяц

	[bookmark: _Toc397337604]9.
	[bookmark: _Toc397337605]Проверка количества огнетушащего вещества.
	[bookmark: _Toc397337606]1 раз в месяц

	[bookmark: _Toc397337607]10.
	[bookmark: _Toc397337608]Проверка работоспособности составных частей установки: технологической части, эл. технической части (оборудование эл. автоматики, контроля и управления), сигнализационной части (технических средств обнаружения пожара).
	[bookmark: _Toc397337609]1 раз в месяц

	
	[bookmark: _Toc397337610]Ежеквартальное ТО-2
	

	[bookmark: _Toc397337611]  11.
	[bookmark: _Toc397337612]Профилактические работы (очистка наружных поверхностей, проверка технического состояния их внутреннего монтажа (внутренних поверхностей), очистка, притирка, смазка, подпайка, замена или восстановление элементов, выработавших ресурс или пришедших в негодность)
	[bookmark: _Toc397337613]Ежеквартально

	[bookmark: _Toc397337614]  12.
	[bookmark: _Toc397337615]Проверка управления запуска системы в ручном режиме.
	[bookmark: _Toc397337616]Ежеквартально

	[bookmark: _Toc397337617]13.
	[bookmark: _Toc397337618]Проверка распределительных трубопроводов с насадками, побудительных устройства, модулей
	[bookmark: _Toc397337619]Ежеквартально

	
	[bookmark: _Toc397337620]Годовое техническое обслуживание (ТО-3)
	[bookmark: _Toc397337621]1 раз в год

	[bookmark: _Toc397337622]14.
	[bookmark: _Toc397337623]Работы в объёме ежемесячного обслуживания
	[bookmark: _Toc397337624]1 раз в год

	[bookmark: _Toc397337625]15.
	[bookmark: _Toc397337626]Контроль срока годности модуля и перезаправки
	[bookmark: _Toc397337627]1 раз в год

	[bookmark: _Toc397337628]16.
	[bookmark: _Toc397337629]Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления.
	[bookmark: _Toc397337630]1 раз в год

	[bookmark: _Toc397337631]17.
	[bookmark: _Toc397337632]Измерение сопротивления изоляции электрических цепей
	[bookmark: _Toc397337633]1 раз в год

	
	[bookmark: _Toc397337634]Техническое обслуживание (ТО-4)
	[bookmark: _Toc397337635]1 раз в 3 года

	[bookmark: _Toc397337636]18.
	[bookmark: _Toc397337637]В объёме годового ТО
	[bookmark: _Toc397337638]1 раз в 3 года

	
	[bookmark: _Toc397337639]Внеплановое ТО
	

	[bookmark: _Toc397337640]19
	[bookmark: _Toc397337641]Внеочередная проверка работоспособности АППТ в преддверии праздничных  дней
	[bookmark: _Toc397337642]По заявке 

	[bookmark: _Toc397337643]20
	[bookmark: _Toc397337644]Устранение выявленного в процессе эксплуатации отказа оборудования
	[bookmark: _Toc397337645]По заявке



[bookmark: _Toc397337646]- В соответствии с СП 5.13130.2009, предусмотреть модернизацию существующей системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией и системы порошкового пожаротушения. Оформить проект и исполнительную документацию.
[bookmark: _Toc397337647]Проектируемый ППКП предусмотреть с возможностью мониторинга систем АПС, хранения данных и вывода сводок на печать (наличие внутренней памяти в ППКП, возможность хранения и регистрации информации в ППКП);
[bookmark: _Toc397337648]- отключение всех видов вентиляций в случае возникновения пожара (задымленности) в защищаемых объектах;
[bookmark: _Toc397337649]-  разблокирование системы контроля и управления доступом на путях эвакуации.
[bookmark: _Toc397337650]-  выдачу сигнала на запуск противодымной вентиляции. 

11. [bookmark: _Toc397337651]Разработка «Специальных технических условий» по обеспечению пожарной безопасности административного здания.
[bookmark: _Toc397337652]- разработка «Специальных технических условий» по обеспечению пожарной безопасности административного здания  учитывающих конструктивные несоответствия действующим нормативным документам по пожарной безопасности и позволяющих дальнейшую эксплуатацию здания:
[bookmark: _Toc397337653]- сбор данных и изучение проектной и нормативной документации на административное здание.
[bookmark: _Toc397337654]-  проведение пожарно-технического обследования объекта;
[bookmark: _Toc397337655]-  проверка объемно-планировочных и конструктивных решений;
[bookmark: _Toc397337656]- проверка достаточности эвакуационных путей и выходов обеспечивающих безопасную эвакуацию людей;
[bookmark: _Toc397337657]-  проверка систем противопожарной защиты;
[bookmark: _Toc397337658]-	проработка комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
[bookmark: _Toc397337659]-  согласование «Специальных технических условий» в надзорных органах МЧС России.    
[bookmark: _Toc397337660]12.1. сроки выполнения работ
[bookmark: _Toc397337661]Согласование «Специальных технических условий» разработанных для административного здания расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.Коллонтай  д.14, к.1, лит.Б.в УНД ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу - до 01.11.2014.
[bookmark: _Toc397337662]13. Структурированная кабельная система (СКС).
[bookmark: _Toc392681760][bookmark: _Toc397337663]13.1. Перечень структурированной кабельной системы
	[bookmark: _Toc397337664]№
[bookmark: _Toc397337665]п/п
	[bookmark: _Toc397337666]Наименование
	[bookmark: _Toc397337667]Кол-во

	[bookmark: _Toc397337668]1
	[bookmark: _Toc397337669]Коммутационная панель 19" 1U Cat.5e, 24 порта RJ45/110, T568A/B Signamax™
	[bookmark: _Toc397337670]20 шт.

	[bookmark: _Toc397337671]2
	[bookmark: _Toc397337672]Розеточный модуль типа Keystone Cat.5e, RJ45/110, белый
	[bookmark: _Toc397337673]240 шт.

	[bookmark: _Toc397337674]3
	[bookmark: _Toc397337675]Рамка для монтажа розеток в короб 100x50 и 130х60
	[bookmark: _Toc397337676]120 шт.

	[bookmark: _Toc397337677]4
	[bookmark: _Toc397337678]Рамка Premium, 2 модуля, внутренная розетка горизонтальной установки, 86х86 мм
	[bookmark: _Toc397337679]120 шт.

	[bookmark: _Toc397337680]5
	[bookmark: _Toc397337681]Короб пластиковый AESP, серии Office, сечение 100x50 мм, длина 2 м 
	[bookmark: _Toc397337682]1180 м.

	[bookmark: _Toc397337683]6
	[bookmark: _Toc397337684]Кабель на основе витой пары Cat.5e, UTP, 4 пары, серый
	[bookmark: _Toc397337685]14 335 м.

	[bookmark: _Toc397337686]7
	[bookmark: _Toc397337687]Кабель ТПП 100 х 2 х 0,5 для прокладки от серверной до этажных шкафов для аналоговых номеров.
	[bookmark: _Toc397337688]300 м.

	[bookmark: _Toc397337689]8
	[bookmark: _Toc397337690]Кросс аналоговый KRONE LSA PLUS комплект на 100 номеров для установки в стойку + комплект инструментов
	[bookmark: _Toc397337691]3 шт.


[bookmark: _Toc392681761][bookmark: _Toc397337692]13.2 Требования на комплексное техническое обслуживание структурированной кабельной системы
[bookmark: _Toc397337693]13.2.1	Работы проводятся по графикам проведения технического обслуживания согласованным с Заказчиком.
[bookmark: _Toc397337694]13.2.2	Техническое обслуживание СКС проводится согласно требованиям и рекомендациям производителя. Подрядчик предоставляет на согласование технологическую карту обслуживания СКС. Карта должна включать все необходимые виды профилактических работ и обслуживания.
[bookmark: _Toc397337695]13.2.3	Планово-предупредительные работы и ремонты оборудования СКС проводятся в  соответствии с утвержденными графиками и и технологической картой с заменой выработавших свой ресурс комплектующих.
[bookmark: _Toc397337696]13.2.4	Технологическая карта должна включать проведение один раз в год выборочной проверки (до 10% от общего количества) каналов горизонтальной (от этажных кроссовых до рабочих мест) и вертикальной (оптические кабели и кабели связи от главной кроссовой до этажных кроссовых, проводится по согласованию с заказчиком) подсистем на соответствие заданной категории. 
[bookmark: _Toc397337697]13.2.5	По результатам проверки каналов проводятся плановые ремонтные работы с заменой комплектующих СКС в случае несоответствия заданной категории и нарушении потребительских качеств комплектующих (зона ответственности -  информационные модули, суппорты и крепеж, кабельные короба, кабельные лотки, кабели, кроссовые и патч-панели, пачкорды – витая пара и оптические) по согласованному с заказчиком графику.
[bookmark: _Toc397337698]13.2.6	Внеплановые ремонты оборудования СКС проводятся: в случае квалификации сбоя - «аварийный» в 24 часа, в случае квалификации сбоя - «критичный» и «некритичный» по согласованию с заказчиком.
[bookmark: _Toc397337699]13.2.7	Подрядчиком по необходимости оказываются консультационные услуги и предоставление необходимой технической информации (по схеме 8х5).
[bookmark: _Toc397337700]13.2.8	Все работы, выполняются подрядчиком с использованием собственных материалов (запасных частей). Стоимость используемых запасных частей входит в стоимость контракта на комплексное техническое обслуживание.
[bookmark: _Toc397337701]14.  СВЕДЕНИЯ О ПРЕТЕНДЕНТЕ


[bookmark: _Toc387657967][bookmark: _Toc397337702]1. Наименование претендента (если менялось в течение последних 5 лет, указать, когда и привести прежнее название)
[bookmark: _Toc387657968][bookmark: _Toc397337703]	Адрес ____________________________________________________
[bookmark: _Toc387657969][bookmark: _Toc397337704]	Телефон (______) __________________________________________
[bookmark: _Toc387657970][bookmark: _Toc397337705]Факс (______) _____________________________________________
[bookmark: _Toc387657971][bookmark: _Toc397337706]Адрес электронной почты __________________@_______________
[bookmark: _Toc387657972][bookmark: _Toc397337707]	Зарегистрированный адрес офиса _____________________________
[bookmark: _Toc387657973][bookmark: _Toc397337708]2. Руководитель
[bookmark: _Toc387657974][bookmark: _Toc397337709]3. Профилирующее направление деятельности претендента
[bookmark: _Toc387657975][bookmark: _Toc397337710]4. Организационно-правовая форма претендента
[bookmark: _Toc387657976][bookmark: _Toc397337711]5. Уставный капитал
[bookmark: _Toc387657977][bookmark: _Toc397337712]6. Опыт оказания услуг (лет) по тематике настоящего конкурса
[bookmark: _Toc387657978][bookmark: _Toc397337713]7. Банковские реквизиты
[bookmark: _Toc387657979][bookmark: _Toc397337714]8. Название и адрес филиалов и дочерних предприятий
[bookmark: _Toc387657980][bookmark: _Toc397337715]9. Привести здесь или на отдельном листе организационную структуру компании претендента, включая положение директоров и ключевых должностных лиц.

[bookmark: _Toc387657981][bookmark: _Toc397337716]Контактные лица
[bookmark: _Toc387657982][bookmark: _Toc397337717]Уполномоченные представители Заказчика,  могут связаться со следующими лицами для получения дополнительной информации о претенденте:

[bookmark: _Toc387657983][bookmark: _Toc397337718]Справки по общим вопросам и вопросам управления
[bookmark: _Toc387657984][bookmark: _Toc397337719]Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)
[bookmark: _Toc387657985][bookmark: _Toc397337720]Справки по техническим вопросам
[bookmark: _Toc387657986][bookmark: _Toc397337721]Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)
[bookmark: _Toc387657987][bookmark: _Toc397337722]Справки по финансовым вопросам
[bookmark: _Toc387657988][bookmark: _Toc397337723]Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)
                                                            
[bookmark: _Toc387657989][bookmark: _Toc397337724]________________________________________________ 
[bookmark: _Toc387657990][bookmark: _Toc397337725]Печать                                                                    (должность, подпись, ФИО)

[bookmark: _Toc387657991][bookmark: _Toc397337726]«____» _____________ 2013 г.















[bookmark: _Toc352659497][bookmark: _Toc397337727]15. ФИНАНСОВО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
[bookmark: _Toc387657993][bookmark: _Toc397337728]ТАБЛИЦА ЦЕН

[bookmark: _Toc387657994][bookmark: _Toc397337729]«____» ___________ 2013 г.


	
	[bookmark: _Toc387657995][bookmark: _Toc397337730]Наименование
	[bookmark: _Toc387657996][bookmark: _Toc397337731]Кол-во
	[bookmark: _Toc387657997][bookmark: _Toc397337732]Цена
[bookmark: _Toc387657998][bookmark: _Toc397337733](с НДС)
	[bookmark: _Toc387657999][bookmark: _Toc397337734]Стоимость
[bookmark: _Toc387658000][bookmark: _Toc397337735](с НДС)

	[bookmark: _Toc387658001][bookmark: _Toc397337736]1
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc387658002][bookmark: _Toc397337737]2
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc387658003][bookmark: _Toc397337738]3
	
	
	
	

	
	
	[bookmark: _Toc387658004][bookmark: _Toc397337739]Итого:
	



[bookmark: _Toc387658005][bookmark: _Toc397337740]Полная и окончательная стоимость финансово-коммерческого предложения на условиях с учетом всех видов налогов, включая НДС, расходов на моющие и другие средства, необходимые для оказания услуг, транспортных и прочих расходов и затрат Исполнителя, связанных  с оказанием услуг составляет:
[bookmark: _Toc387658006][bookmark: _Toc397337741]_________ (________________________________________________) рублей.

[bookmark: _Toc387658007][bookmark: _Toc397337742]Условия осуществления платежей (сроки и условия рассрочки платежа и т.д.)_____________________________________________________________________
[bookmark: _Toc387658008][bookmark: _Toc397337743]Срок оказания услуг____________________________________________________

[bookmark: _Toc387658009][bookmark: _Toc397337744]Срок действия настоящей таблицы цен финансово-коммерческого предложения составляет ______ (_____________________________________) календарных дней с даты проведения открытого конкурса №___.
[bookmark: _Toc387658010][bookmark: _Toc397337745]	Приложение: 1. Калькуляции стоимости оказания услуг, указанных в техническом задании.

[bookmark: _Toc387658011][bookmark: _Toc397337746]Имеющий полномочия подписать таблицу цен финансово-коммерческого предложения Претендента от имени

[bookmark: _Toc387658012][bookmark: _Toc397337747]_________________________________________________________________
[bookmark: _Toc387658013][bookmark: _Toc397337748](Полное наименование претендента)

[bookmark: _Toc387658014][bookmark: _Toc397337749]_________________________________________________________________
[bookmark: _Toc387658015][bookmark: _Toc397337750](Должность, подпись, ФИО)                                                (печать)


[bookmark: _Toc387658016][bookmark: _Toc397337751]«____» _____________ 2012 г.

	
	







[bookmark: _Toc352659498]

[bookmark: _Toc397337752]16. Сведения о наиболее значительных работах/услугах, аналогичных предмету настоящего Конкурса, выполненных Претендентом за 2010-2012 гг.

	[bookmark: _Toc387658018][bookmark: _Toc397337753]№№
	[bookmark: _Toc387658019][bookmark: _Toc397337754]Наименование и адрес организации, в интересах которой оказывались услуги, контактный телефон
	[bookmark: _Toc387658020][bookmark: _Toc397337755]Краткие характеристики, включая объем, даты начала и окончания исполнения услуг и т.д.
	[bookmark: _Toc387658021][bookmark: _Toc397337756]Сумма (тыс. руб. с НДС)

	[bookmark: _Toc387658022][bookmark: _Toc397337757]2010
	
	
	

	[bookmark: _Toc387658023][bookmark: _Toc397337758]2011
	
	
	

	[bookmark: _Toc387658024][bookmark: _Toc397337759]2012
	
	
	

	[bookmark: _Toc387658025][bookmark: _Toc397337760]ИТОГО
	



[bookmark: _Toc387658026][bookmark: _Toc397337761]Из них объем услуг (в тыс. руб.), оказанных собственными силами (без привлечения субподрядных организаций):
[bookmark: _Toc387658027][bookmark: _Toc397337762]в 2010 г. _______________
[bookmark: _Toc387658028][bookmark: _Toc397337763]в 2011 г. _______________
[bookmark: _Toc387658029][bookmark: _Toc397337764]в 2012 г. _______________

[bookmark: _Toc387658030][bookmark: _Toc397337765]Имеющий полномочия подписать информационный лист Участника от имени
[bookmark: _Toc387658031][bookmark: _Toc397337766]__________________________________________________________________
[bookmark: _Toc387658032][bookmark: _Toc397337767](вставить полное наименование Участника)
[bookmark: _Toc387658033][bookmark: _Toc397337768]___________________________________________
[bookmark: _Toc387658034][bookmark: _Toc397337769]печать              	 (должность, подпись, ФИО)
[bookmark: _Toc387658035][bookmark: _Toc397337770]"____" _________ 201__ г.    























[bookmark: _Toc352659499]
[bookmark: _Toc397337771]17.  Перечень специализированных технических средств, оборудования и транспортных средств, 
[bookmark: _Toc387658037][bookmark: _Toc397337772]используемых претендентом для оказания услуг являющихся предметом конкурса.

	[bookmark: _Toc387658038][bookmark: _Toc397337773]№
	[bookmark: _Toc387658039][bookmark: _Toc397337774]Наименование
	[bookmark: _Toc387658040][bookmark: _Toc397337775]Характеристики технические
[bookmark: _Toc387658041][bookmark: _Toc397337776](мощность,
[bookmark: _Toc387658042][bookmark: _Toc397337777]производительность)
	[bookmark: _Toc387658043][bookmark: _Toc397337778]Количество
	[bookmark: _Toc387658044][bookmark: _Toc397337779]Год выпуска 

	
	
	
	[bookmark: _Toc387658045][bookmark: _Toc397337780]собственная техника
	[bookmark: _Toc387658046][bookmark: _Toc397337781]арендованная техника
	

	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc352659500][bookmark: _Toc397337782]18. Материалы, используемые претендентом для оказания услуг

	[bookmark: _Toc387658048][bookmark: _Toc397337783]№
	[bookmark: _Toc387658049][bookmark: _Toc397337784]Наименование
	[bookmark: _Toc387658050][bookmark: _Toc397337785]Характеристики

	[bookmark: _Toc387658051][bookmark: _Toc397337786]1
	[bookmark: _Toc387658052][bookmark: _Toc397337787]2
	[bookmark: _Toc387658053][bookmark: _Toc397337788]3

	
	
	




[bookmark: _Toc387658054][bookmark: _Toc397337789](Должность, подпись, ФИО)                                                                       (печать)
                                                           

[bookmark: _Toc352659501]























[bookmark: _Toc397337790]19. Справка об организационно-штатной структуре

[bookmark: _Toc387658056][bookmark: _Toc397337791]Наименование и адрес претендента конкурса: _________________________________

[bookmark: _Toc387658057][bookmark: _Toc397337792]Таблица-1. Основные кадровые ресурсы

	[bookmark: _Toc387658058][bookmark: _Toc397337793]№
п/п
	[bookmark: _Toc387658059][bookmark: _Toc397337794]Фамилия, имя, отчество специалиста
	[bookmark: _Toc387658060][bookmark: _Toc397337795]Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, полученная специальность)
	[bookmark: _Toc387658061][bookmark: _Toc397337796]Должность
	[bookmark: _Toc387658062][bookmark: _Toc397337797]Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет

	[bookmark: _Toc387658063][bookmark: _Toc397337798]Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc387658064][bookmark: _Toc397337799]…
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc387658065][bookmark: _Toc397337800]Специалисты и рабочие (кто будет по договору)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc387658066][bookmark: _Toc397337801]…
	
	
	
	



[bookmark: _Toc387658067][bookmark: _Toc397337802]Таблица-2. Всего персонал организации

	[bookmark: _Toc387658068][bookmark: _Toc397337803]Группа специалистов
	[bookmark: _Toc387658069][bookmark: _Toc397337804]Численность, чел.

	[bookmark: _Toc387658070][bookmark: _Toc397337805]Руководящий персонал
	

	[bookmark: _Toc387658071][bookmark: _Toc397337806]Специалисты и рабочие
	

	[bookmark: _Toc387658072][bookmark: _Toc397337807]Сотрудники, привлекаемые к выполнению услуг, не находящиеся в постоянном штате организации
	

	[bookmark: _Toc387658073][bookmark: _Toc397337808]Всего
	




[bookmark: _Toc387658074][bookmark: _Toc397337809]Таблица-3. Организационная структура претендента

	[bookmark: _Toc387658075][bookmark: _Toc397337810]№ пп
	[bookmark: _Toc387658076][bookmark: _Toc397337811]Наименование подразделения
	[bookmark: _Toc387658077][bookmark: _Toc397337812]Регион местонахождения, адрес
	[bookmark: _Toc387658078][bookmark: _Toc397337813]Примечание

	[bookmark: _Toc387658079][bookmark: _Toc397337814]1.
	[bookmark: _Toc387658080][bookmark: _Toc397337815]Орган управления
	
	

	[bookmark: _Toc387658081][bookmark: _Toc397337816]2.
	[bookmark: _Toc387658082][bookmark: _Toc397337817]Представительство (филиал)
	
	

	[bookmark: _Toc387658083][bookmark: _Toc397337818]3.
	[bookmark: _Toc387658084][bookmark: _Toc397337819]Представительство (филиал)
	
	

	[bookmark: _Toc387658085][bookmark: _Toc397337820]4.
	[bookmark: _Toc387658086][bookmark: _Toc397337821]И т.п.
	
	


[bookmark: _Toc387658087][bookmark: _Toc397337822]___________________________________________________
[bookmark: _Toc387658088][bookmark: _Toc397337823]                                         (подпись, М.П.)
[bookmark: _Toc387658089][bookmark: _Toc397337824]________________________________________________________
[bookmark: _Toc387658090][bookmark: _Toc397337825]         (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

[bookmark: _Toc352659502] 
[bookmark: _Toc397337826]20.СВЕДЕНИЯ О СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВАХ

[bookmark: _Toc387658092][bookmark: _Toc397337827]Участник конкурса предоставляет данные о своем участии в судебных процессах или разбирательствах в арбитражных судах в связи с контрактами, заключенными за последние два года, включая текущие контракты.

	
[bookmark: _Toc387658093][bookmark: _Toc397337828]Год
	[bookmark: _Toc387658094][bookmark: _Toc397337829]Истец
	[bookmark: _Toc387658095][bookmark: _Toc397337830]Ответчик
	[bookmark: _Toc387658096][bookmark: _Toc397337831]Решение в пользу:
	[bookmark: _Toc387658097][bookmark: _Toc397337832]Основание для тяжбы, предмет спора
	[bookmark: _Toc387658098][bookmark: _Toc397337833]Оспариваемая сумма (текущая стоимость), тыс. руб.

	[bookmark: _Toc387658099][bookmark: _Toc397337834]2010
	
	
	
	

	

	[bookmark: _Toc387658100][bookmark: _Toc397337835]2011
	
	
	
	

	

	[bookmark: _Toc387658101][bookmark: _Toc397337836]2012
	
	
	
	

	





[bookmark: _Toc387658102][bookmark: _Toc397337837]___________________________________________________________________________
[bookmark: _Toc387658103][bookmark: _Toc397337838]печать                                                                         (должность, подпись, ФИО)

[bookmark: _Toc387658104][bookmark: _Toc397337839]«____» _____________ 2013 г.



























[bookmark: _Toc397337840]21. ЛИСТ  СОГЛАСОВАНИЯ
	
	
	



	
	
	

	
	
	

	[bookmark: _Toc397337841]Заместитель генерального директора - начальник службы безопасности

	[bookmark: _Toc387658107][bookmark: _Toc397337842]_____________

	[bookmark: _Toc387658108][bookmark: _Toc397337843]С.Ю. Созинов 

	[bookmark: _Toc387658109][bookmark: _Toc397337844]Начальник ОАСУТП
	[bookmark: _Toc387658110][bookmark: _Toc397337845]_____________

	[bookmark: _Toc387658111][bookmark: _Toc397337846]А.В. Петров

	[bookmark: _Toc397337847]Главный механик-начальник отдела
	[bookmark: _Toc387658113][bookmark: _Toc397337848]_____________

	[bookmark: _Toc387658114][bookmark: _Toc397337849]А.С. Хвостов

	[bookmark: _Toc397337850]Главный энергетик-начальник отдела
	[bookmark: _Toc387658116][bookmark: _Toc397337851]_____________

	[bookmark: _Toc387658117][bookmark: _Toc397337852]С.Г. Невский

	[bookmark: _Toc387658118][bookmark: _Toc397337853]Начальник ОПБ
	[bookmark: _Toc387658119][bookmark: _Toc397337854]____________

	[bookmark: _Toc387658120][bookmark: _Toc397337855]В.В. Стрелец

	[bookmark: _Toc387658127][bookmark: _Toc397337856]Начальник ООТ
	[bookmark: _Toc387658128][bookmark: _Toc397337857]_____________

	[bookmark: _Toc387658129][bookmark: _Toc397337858]М.М. Шакиров 

	[bookmark: _Toc387658130][bookmark: _Toc397337859]Начальник ОЭБ и РП
	[bookmark: _Toc387658131][bookmark: _Toc397337860]_____________

	[bookmark: _Toc387658132][bookmark: _Toc397337861]Е.И. Мухаярова

	[bookmark: _Toc387658133][bookmark: _Toc397337862]Начальник ОКС
	[bookmark: _Toc387658134][bookmark: _Toc397337863]_____________


	[bookmark: _Toc387658135][bookmark: _Toc397337864]Ю.В. Недворягин 


	[bookmark: _Toc397337865]Главный метролог-начальник отдела
	[bookmark: _Toc387658140][bookmark: _Toc397337866]_____________
	[bookmark: _Toc387658141][bookmark: _Toc397337867]С.В. Копылов


	[bookmark: _Toc387658142]
[bookmark: _Toc397337868]Начальник ОИТ
	[bookmark: _Toc387658143]
[bookmark: _Toc397337869]_____________


	[bookmark: _Toc387658144]
[bookmark: _Toc397337870]Е.А. Кудымова

	
[bookmark: _Toc397337871]Начальник АХО
	
[bookmark: _Toc397337872]_____________
	
[bookmark: _Toc397337873]А.В. Савин
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