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Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем автоматической пожарной сигнализации (ПС), оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), систем автоматического газового пожаротушения и порошкового пожаротушения (АСУ ПТ) на объектах Ярославского РНУ, ООО «Транснефть - Балтика».

1.1. Предмет процедуры оценки предложений.

Предметом процедуры оценки предложений является право на заключение договора на выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, систем автоматического газового пожаротушения и порошкового пожаротушения на объектах Ярославского РНУ ООО «Транснефть - Балтика» в 2015 году.

1.2. Наименования Заказчика.

Заказчик и Организатор процедуры оценки предложений - ООО «Транснефть - Балтика», место нахождения:  Россия,  195009,  город Санкт – Петербург, Арсенальная набережная, дом 11, лит. А. 

1.3. Перечень и периодичность проведения работ.

1.3.1.Техническое обслуживание и текущий ремонт систем пожарной сигнализации, систем  автоматического газового  и порошкового пожаротушения и систем оповещения и управления эвакуацией проводится с целью поддержания работоспособного   
состояния систем в процессе эксплуатации путем периодического проведения  (ежеквартального) технического обслуживания и текущего ремонта (1 раз в год) и дополнительных работ связанных с восстановлением  работоспособности оборудования.

1.3.2. Техническое  обслуживание (ТО) включает  в  себя выполнение работ по внешнему осмотру и проверке работоспособности оборудования. Текущий ремонт (ТР)  включает в себя выполнение работ в объеме технического обслуживания, а также профилактические и ремонтные работы (далее пункт 1.3.3). Объем работ по ТО и ТР, применяемые материалы  при обслуживании и ремонте должны соответствовать требованиям, указанным в типовых технологических картах в соответствии с РД-35.240.50-КТН-168-13 
Часть 2. Типовые технологические карты ТОР (приложение № 2 к ТЗ).
Периодичность выполнения работ на оборудовании  ПС, АСУ ПТ, СОУЭ  в соответствии с РД-35.240.50-КТН-168-13, Приложение В, составляет:

· техническое  обслуживание   ПС,  АСУ ПТ: 1 раз в три месяца;
· техническое  обслуживание   СОУЭ: 1 раз в три месяца;
· текущий ремонт ПС, АСУ ПТ: 1 раз в 12 месяцев;
· текущий ремонт СОУЭ: 1 раз в 12 месяцев.
Предполагается выполнение в течение года трех ТО оборудования в I, III, IV кварталах и одного ТР  оборудования, выполняемого во II квартале, а также проведение работ по восстановлению систем (ПС, АСУ ПТ, СОУЭ) в случае выхода их из строя в период между обслуживаниями. Дополнительно должны быть предусмотрено проведение дополнительных работ, необходимых  для поддержания работоспособного   состояния системы:
· измерение сопротивления изоляции цепей оборудования ПС, АСУ ПТ, СОУЭ;
· измерение сопротивления защитного и рабочего заземления оборудования ПС, АСУ ПТ, СОУЭ;
· оказание содействия в подключении, настройке систем ПС, АСУ ПТ, СОУЭ и установок  пожарной сигнализации, вводимых либо реконструируемых на объектах ЯРНУ.
· участие специалистов по предварительной заявке при проверках систем ПС, АСУ ПТ, СОУЭ, осуществляемых ОНД МЧС на объектах Ярославского РНУ. 

· метрологическая поверка средств измерений на оборудовании ПС, АСУ ПТ, СОУЭ.

1.3.3 Объем работ по текущему ремонту:
1.3.3.1. Объем работ по текущему ремонту указан в Типовых технологических картах ТОР (Приложение №2 к ТЗ).
1.3.3.2. Текущий ремонт систем пожарной сигнализации, включающих в себя устранение выявленных неисправностей по вызову Заказчика (замена датчиков, контрольных приборов, оконечных устройств, ремонт шлейфов сигнализации и оповещения, программирование датчиков и приборов)  возникающих в процессе эксплуатации.

1.3.3.3. Выполнение плановых работ по текущему ремонту:

	№
	Перечень работ

	
	ЛПДС «Ярославль»

	1
	Подключение блока передачи тревожных сообщений на пульт МЧС Яр. Обл.

	
	НПС «Ярославль-3»

	2
	Замена звуковых динамиков Inter-m 4шт.
Замена АРМа Орион

	
	НПС «Палкино»

	3
	Замена блоков оповещений и индикации в ЗРУ1, ЗРУ2, Склад ЛАРН, Операторная №1, ОПУ.(Сирена 7шт., Табло «Выход» 16шт., прибор С 2000 СП 3шт. )
Замена кабеля ПС  КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 – 370м.

Подключение пожарной сигнализации АЗС НПС «Палкино» к общей сети (пожарные извещатели 3шт., Табло «Выход» 1шт., прибор С-2000 СП 1шт, прибор С-2000 1шт.)

	
	ЛПДС «Песь»

	4
	Замена звуковых динамиков Inter-m 2шт.

Замена кабеля ПС  КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 – 150м.


1.3.3.4. Выполнение дополнительных работ по требованию Заказчика, включающих в себя перенос по месту или установку  дополнительных  датчиков, контрольных приборов, звуковых и  ручных  извещателей, световых  табло и громкоговорителей СОУЭ, в случаях когда это не противоречит:

· требованиям заводов – изготовителей  на используемое оборудование;

· требованиям ППБ;
· не является принципиальным изменением  проектных и схемных решений.
1.3.4 Перечень технических средств  передаваемых на техническое обслуживание указан в Приложении №1 к ТЗ.
2. Требования к Подрядчику:

2.1. Подрядчик должен иметь действующую на период 01.01.2015-31.12.2015 лицензию МЧС РФ на право проведения работ:

· по монтажу, ремонту и обслуживанию установок пожаротушения;

· по монтажу, ремонту и обслуживанию установок пожарной сигнализации;

· по монтажу, ремонту и обслуживанию систем оповещения и управления эвакуацией.

2.2. Подрядчик должен иметь опыт проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту  автоматической пожарной сигнализации, систем пожаротушения, систем управления и оповещения эвакуации, систем передачи тревожных извещений на пульты МЧС, не менее чем на 3-х объектах, аналогичных предмету закупки, за последние 3 года.

2.3. Все привлекаемые специалисты Подрядчика должны пройти: 

· аттестацию в территориальной аттестационной комиссии Ростехнадзора по областям  А. «Общие требования промышленной безопасности», Б2 «Нефтяная и газовая промышленность» с получением удостоверения установленного образца;

· проверку знаний правил и норм охраны труда при работах в электроустановках с присвоением квалификационной группы III до 1000В и иметь удостоверение установленного образца;

· проверку знаний требований охраны труда, иметь соответствующее удостоверение;

· обучение в специализированном учебном центре по курсу «монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной сигнализации, пожаротушения».(Орион, Радуга, Триумф, Роса, Нота)
2.4. За объектами ООО «Транснефть - Балтика» ЯРНУ для выполнения работ по Договору должна быть закреплена Группа сервисного обслуживания из числа квалифицированных специалистов Подрядчика, способных выполнить данные работы, прошедших обучение в специализированном учебном центре с получением соответствующих сертификатов в составе не менее:

· руководитель работ – 2 человек;
· специалист – 4 человека.

2.5. Весь привлекаемый персонал Подрядчика должен быть укомплектован спец. одеждой, средствами индивидуальной защиты.

2.6. Подрядчик должен осуществлять круглосуточный прием заявок на устранение неисправностей систем пожарной безопасности и техническую поддержку. 

2.7. Подрядчик должен обладать достаточной материально-технической базой, оборудованием, инструментами и приспособлениями для выполнения работ по Договору, иметь расходный материал в размере не менее  5% от количества оборудования, указанного в Приложении №1. 

2.8. Подрядчик не должен иметь невыполненных обязательств перед третьими лицами, в частности перед Заказчиком.

4. Требования к выполнению работ.

1. Подрядчик  для выполнения работ на объекте допускается на основании    
       согласованного плана производства работ и разрешения.
2. Подрядчик проводит работы с использованием собственной материально-технической базы, оборудования, инструмента и приспособлений, обеспечивает поставку необходимого оборудования и материалов для выполнения работ, предусмотренных настоящим техническим заданием. Все применяемые Подрядчиком материалы и запасные части должны соответствовать ГОСТам, ТУ и прочим применимым стандартам, сопровождаться сертификатами соответствия нормам РФ, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими качество.

3. Работы по ТО и ТР  с системами  ПС, АСУ ПТ, СОУЭ проводятся на основании календарного плана. Календарные планы составляются на каждый квартал и направляются Заказчику для согласования в последнюю неделю квартала, предшествующего кварталу проведения ТО (ТР).

4. В случае возникновения отказов обслуживаемого оборудования Подрядчик   
гарантирует прибытие специалистов на объект по вызову Заказчика в течение:

· при полной неработоспособности обслуживаемых систем ПС, АСУ ПТ, СОУЭ  не позднее 6 рабочих часов с момента обращения;

· при ограниченной работоспособности обслуживаемых систем ПС, АСУ ПТ, СОУЭ не более 16 рабочих часов с момента обращения.

5. Подрядчик гарантирует постоянную доступность специалистов Группы сервисного обслуживания Подрядчика для проведения консультаций по телефонной/мобильной связи по вопросам обеспечения работоспособности системы.

6. Подрядчик гарантирует устранение за свой счет отказов, сбоев в работе обслуживаемых систем, возникших в результате некачественно проведенных работ специалистами Подрядчика, либо отказов поставленного Подрядчиком оборудования в течение 12 месяцев с даты последнего технического обслуживания.

7. В случае выявления в ходе работ по устранению отказов систем необходимости замены вышедших из строя компонентов системы Подрядчик обеспечивает поставку комплектующих за свой счет в объеме, не превышающем 15% от стоимости Договора. Затраты на ремонтные работы сверх 15% от стоимости Договора оплачиваются Заказчиком согласно предварительно заключенного дополнительного соглашения к Договору.  

8. Стоимость работ должна быть подтверждена сметным расчетом.
9. Подрядчик ежеквартально в срок до 01 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет Заказчику подлинники Технического Акта сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг), подписанный со стороны Заказчика начальником станции, начальником участка автоматизации (УТОРСАиТМ) и инженером службы пожарной безопасности РНУ при станции.
5. Требования к Подрядчику по применению стандартов, норм и правил во время проведения работ: 
При проведении работ обязательно выполнение требований внутреннего трудового распорядка Заказчика, пропускного режима и режима перемещений по территории Заказчика. Работы должны выполняться в полном соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации:

· РД-35.240.50-168-13 Техническое обслуживание и ремонт оборудования
систем автоматизации и телемеханики
· ПТЭЭП Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;

· Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок; 

· ОР-03.180.00-КТН-003-12 Порядок организации обучения и проверки знаний работников организаций системы "Транснефть" по вопросам промышленной, пожарной безопасности и охраны труда.

·  СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно–вычислительным машинам и организации работы;

· РД-13.220.00-КТН-211-12 Правила пожарной безопасности на объектах организаций системы ОАО «АК «Транснефть»;

· РД-35.240.50-КТН-109-13 Автоматизация и телемеханизация технологического оборудования площадочных и линейных объектов магистральных нефтепроводов и  нефтепродуктопроводов. Основные положения;

· Правила противопожарного режима в РФ;

· ОР-13.100.00-КТН-030-12 Порядок допуска подрядных организаций к производству работ по строительству, техническому перевооружению, реконструкции, капитальному и текущему ремонту, ремонтно-эксплуатационным нуждам объектов ОАО «АК «Транснефть».

6. Требования к участникам конкурса.

Участник должен предоставить:

Обязательные материалы:

· копия учредительных документов;

· копии свидетельств о регистрации (копии свидетельств налогового органа о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц и постановке на учет в налоговом органе);

· копии лицензий на оказание услуг по тематике конкурса;

· копия устава предприятия;

· приказ о назначении на должность директора;

· ФИО главного бухгалтера;

· справку об отсутствии задолженности по уплате налогов и обязательных платежей.
Дополнительные материалы:

· сведения о заключении за последние 1-2 года аналогичных договоров, список клиентов, которым поставлялось оборудование, материалы или выполнялись работы по тематике тендерных торгов (желательно);

· сведения о материально-техническом оснащении (наличие сервис - центров, подразделений технического обслуживания, их оснащении), квалификация персонала подразделений ТО, предлагаемый состав подменного фонда на оборудование, подлежащее ТО;

· расчет цены по каждому лоту с указанием порядка ее исчисления и распределения по основным видам работ;

· пояснительная записка с приложением необходимой экономической, технической и технологической документации;

· время работы на рынке информационных технологий;

Иные требования:

·  Стоимость выполнения работ должна быть подтверждена калькуляцией по каждому объекту согласно приложение № 1 к ТЗ.

·  Сведения о работниках организации планируемых к участию в произведении работ на объектах ЯРНУ, предоставлять не позднее 15 дней до начала работ.

Начальник сл.АСУ    


                    


          
   М.Ю. Петров

Приложение №1 
Перечень технических средств  ПС, АСУ ПТ и СОУЭ на объектах Ярославского РНУ ООО «Транснефть - Балтика», передаваемых на техническое обслуживание

	№

 п/п
	Наименование объекта
	Адрес объекта
	Наименование ТС
	Примечание

	1
	АУП ЯРНУ
	Ярославская область, п/о Щедрино, Ярославское районное нефтепроводное управление
	АСПС, СОУЭ
	Лот№1

	2
	АТЦ ЯРНУ
	
	АСПС, СОУЭ
	

	3
	ЦРС ЯРНУ
	
	АСПС, СОУЭ
	

	4
	СИКН ЛПДС 
	
	АСПС, СОУЭ, АСГПТ
	

	5
	ЛПДС «Ярославль»
	
	АСПС, СОУЭ, АСГПТ
	

	6
	НПС «Ярославль-3»
	Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н, п/о Шалаево
	АСПС, СОУЭ
	

	7
	НПС «Палкино»
	Ярославская обл., Мышкинский  р-н,

д.  Палкино
	АСПС, СОУЭ,  АСГПТ
	

	8
	ЛПДС «Правдино»
	Ярославская обл., Некоузский р-н, д. Васино.
	АСПС, СОУЭ,  АСГПТ
	

	9
	ЛПДС «Быково»
	Новгородская обл., Пестовский р-н, п/о Быково
	АСПС, СОУЭ,  АСГПТ
	

	10
	ЛПДС «Песь»
	Новгородская обл., Хвойнинский р-н, село Песь, ул. Сосновая
	АСПС, СОУЭ
	


АУП ЯРНУ

Адрес: Ярославская область, п/о Щедрино, Ярославское районное нефтепроводное управление 

Расстояние от г. Ярославля – 15 км.

	№ п/п, объект


	Состав

установки
	Количество

	РММ
	

	1
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-3 СУ
	4

	2
	Извещатель пожарный ИП 103-4/1
	36

	3
	Извещатель пожарный ручной ИПР-3су
	1

	4
	Оповещатель световой «Выход»
	1

	5
	Адресуемый сигнальный блок АСБ
	3

	ЯРНУ (управление)

	1
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-3 СУ
	46

	2
	Извещатель пожарный ИП 109
	26

	3
	Извещатель пожарный ручной ИПР-3су
	2

	4
	Оповещатель световой «Выход»
	2

	5
	Адресуемый сигнальный блок  АСБ
	2

	6
	Адресуемый исполнительный блок  АИБ
	2

	7
	Резервный источник питания Скат 1200Б
	1

	8
	Оповещатель звуковой (сирена) ESB
	6

	9
	Строб
	2

	Столовая
	

	1
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-3 СУ
	40

	2
	Извещатель пожарный ручной ИПР-3су
	5

	3
	Адресуемый сигнальный блок  АСБ
	5

	4
	Адресуемый исполнительный блок  АИБ
	1

	5
	Резервный источник питания Бирп 12
	1

	6
	Блок защиты линии
	1

	7
	Оповещатель световой «Выход»
	4

	8
	Оповещатель звуковой (сирена)
	1

	УРНТО (мастерские) 
	

	1
	Извещатель пожарный ИП 103-4
	25

	2
	Извещатель пожарный ручной ИПР-3су
	3

	3
	Адресуемый сигнальный блок  АСБ
	3

	ВЖК
	

	1
	Извещатель пожарный ИП 103-4
	40

	2
	Извещатель пожарный ручной ИПР-3су
	1

	3
	Оповещатель световой «Выход»
	1

	4
	Адресуемый сигнальный блок АСБ
	1

	5
	Резервный источник питания Бирп 12
	1

	Здание ОКС

	1
	Прибор Сигнал 20М
	1

	2
	Резервный источник питания РИП-12
	1

	3
	Оповещатель световой «Выход»
	4

	4
	Оповещатель звуковой (сирена)
	3

	5
	Извещатель пожарный ручной ИПР
	4

	6
	Аккумуляторная батарея 12в 17 Аh
	1

	7
	Извещатель пожарный дымовой ИП
	48

	8
	Извещатель пожарный дымовой запотолочный
	6

	9
	Выносное устройство сигнализации
	6

	Здание ОМТС (склад)

	1
	Прибор С-2000-10
	1

	2
	Извещатель пожарный дымовой линейный ИДПЛ (пара приемник-передатчик)
	2

	3
	Извещатель пожарный ИПД-3/1
	21

	4
	считыватель
	1

	5
	Оповещатель световой «Выход»
	3

	6
	Оповещатель звуковой (сирена)
	4

	7
	Извещатель пожарный ручной ИПР
	2

	8
	Резервный источник питания РИП-12
	1

	9
	Аккумуляторная батарея 12в
	1

	Ангар №1(35х15м)
	

	1
	РИП 12В 
	1

	2
	Извещатель ИПДЛ-52СМД
	4 

	3
	С-2000 ПУ
	1

	4
	Световое табло «Выход»
	1

	5
	Сирена
	1

	6
	Шкаф пожарный
	1

	7
	Сигнал-20
	1 

	Ангар №2(35х15м)
	

	1
	Извещатель  ИПДЛ-52СМД
	4 

	2
	Сирена звуковая «Свирель»
	1

	3
	Световое табло «Выход»
	1

	4
	Шкаф пожарный
	1

	5
	Извещатель ИП -212
	6


АТЦ ЯРНУ

Адрес: Ярославская область, Ярославский район, п\о Щедрино

Расстояние от г. Ярославля - 15 км.

	№ п/п, объект


	Состав

установки
	Количество

	Здание АТЦ

	1
	Извещатель пожарный адресный ИП 212-77СД
	49

	2
	Извещатель пожарный ручной ИПР-3су
	4

	3
	Модуль адресный управляющий МАУ
	1

	4
	Модуль изоляции короткого замыкания МИК
	2

	5
	Оповещатель световой «Выход» 
	9

	6
	Оповещатель звуковой (сирена)
	4

	7
	Резервный источник питания БП 12/2
	1

	8
	Шкаф ШМ
	1

	9
	Аккумуляторная батарея 12В 17 Ah
	1

	Мастерские АТЦ
	

	1
	Извещатель пожарный ИП 103-4/1
	41

	2
	Оповещатель звуковой (сирена)
	1

	Автомобильные боксы

	1
	Извещатель пожарный ИП 103-4/1
	42

	2
	Извещатель пожарный ручной ИПР-3су
	1

	3
	Адресуемый сигнальный блок АСБ
	4

	4
	Адресуемый исполнительный блок  АИБ
	1

	5
	Резервный источник питания Скат 1200Б
	1

	6
	Аккумуляторная батарея 12 в7 Ah 
	1

	7
	Оповещатель звуковой (сирена)
	1

	КТП (на территории АТЦ)

	1
	Пульт приемно-контрольный пожарный  Радуга
	1

	2
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-3 СУ
	9

	3
	Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный
	2

	4
	Адресуемый сигнальный блок АСБ
	2

	5
	Оповещатель световой «Выход»
	2

	6
	Оповещатель звуковой (сирена)
	1

	8
	Аккумуляторная батарея 12в 7 Аh
	1


ЦРС ЯРНУ

Адрес: Ярославская область, Ярославский район, п\о Щедрино

Расстояние от г. Ярославля - 15 км.

	№ п/п 
	Состав

установки
	Количество

	Здание ЦРС
	

	1
	Извещатель пожарный ИПД 3-1
	87

	2
	Извещатель пожарный ИП 212-3СУ
	8

	3
	Извещатель пожарный ручной ИПР-3су
	9

	4
	Оповещатель световой «Выход»
	9

	5
	Адресуемый сигнальный блок АСБ
	8

	6
	Адресуемый исполнительный блок  АИБ
	2

	7
	Резервный источник питания Скат 1200Б
	1

	8
	Аккумуляторная батарея 12 в 7 Ah
	1

	9
	Оповещатель звуковой (сирена)
	3

	10
	строб
	2


	11
	Блок защиты линии
	1

	Гаражи АТЦ, ЦРС.

	1
	Пульт приемно-контрольный пожарный  Радуга
	2

	2
	Извещатель пожарный ИП 103-4/1
	103

	3
	Извещатель пожарный ИП 102
	59

	4
	Извещатель пожарный ручной ИПР-3су
	5

	5
	Адресуемый сигнальный блок АСБ
	2

	6
	Адресуемый исполнительный блок АИБ
	1

	7
	Аккумуляторная батарея 12 в 7 Ah
	1

	8
	Оповещатель звуковой (сирена)
	2

	Арочный ангар

	1
	Извещатель пожарный ИП 103-5/1
	41

	2
	Адресуемый сигнальный блок АСБ
	1


СИКН ЛПДС «Ярославль»

Адрес: Ярославская область, Ярославский район, п\о Щедрино

Расстояние от г. Ярославля - 15 км.

	№ п/п, 
	Состав

установки
	Количество

	1
	Аккумуляторная батарея 12В
	1

	2
	Блок защиты линий БЗЛ
	2

	3
	Блок контроля и коммутации пуска
	1

	4
	Извещатель контрольно-запотолочный
	11

	5
	Извещатель пожарный дымовой
	32

	6
	Извещатель пожарный ручной
	4

	7
	Модуль с газовым огнетушащим веществом и газовым витеснителем
	2

	8
	Оповещатель звуковой (сирена)
	3

	9
	Оповещатель световой «Выход» Блик С-12
	4

	10
	Оповещатель световой «Газ уходи»
	4

	11
	Прибор Роса
	1

	12
	Прибор С2000
	1

	13
	Прибор Сигнал 20П SMD
	1

	14
	Пульт дистанционного пуска
	2

	15
	Пульт приемо-контольный пожарный пусковой Роса 2 SL1
	1

	16
	Пульт сигнализации ПS-2
	2

	17
	Резервный источник питания РИП
	1

	18
	Шлейфы сигнализации
	20


ЛПДС «Ярославль»

Адрес: Ярославская область, Ярославский район, п\о Щедрино

Расстояние от г. Ярославля - 15 км.

	№ п/п, объект


	Состав

установки
	Количество

	Караульное помещение

	1
	Прибор приемно-контрольный пожарный Радуга
	5

	2
	Аккумуляторная батарея 12В 7Аh
	6

	3
	Извещатель пожарный ИП 212-78
	40

	4
	Извещатель пожарный ручной ИПР
	4

	5
	Оповещатель звуковой (сирена)
	4

	6
	UPS
	1

	7
	Адресуемый сигнальный блок АСБ-4
	6

	8
	Адресуемый исполнительный блок АИБ
	4

	9
	Оповещатель световой «Выход» 
	5

	10
	Устройство коммутации отключением вентиляции
	1

	11
	УК-ВК/02
	1

	12
	Резервный источник питания РИП-12
	1

	13
	Блок передачи тревожных сообщений Hunter Pro 32 ППКП
	1

	14
	Передатчик TRV-100
	1

	15
	Антенна волновая
	1

	16
	АКБ 7АмЧ
	2

	АБК ЛПДС 

	1
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-3 СУ
	154

	2
	Извещатель пожарный ИП 103-4/1
	28

	3
	Извещатель пожарный ручной ИПР-3су
	2

	4
	Адресуемый сигнальный блок АСБ
	7

	5
	Адресуемый исполнительный блок  АИБ
	1

	6
	Оповещатель световой «Выход» 
	10

	7
	Оповещатель звуковой (сирена)
	2

	8
	Резервный источник питания Скат 1200
	2

	9
	Аккумуляторная батарея 12В 7 Ah
	1

	Здание ЛАЭС ЛПДС 

	1
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-3 СУ
	14

	2
	Извещатель пожарный ИП 103-5/1
	6

	3
	Извещатель пожарный ручной ИПР-3су
	2

	4
	Адресуемый сигнальный блок  АСБ
	2

	5
	Адресуемый исполнительный блок  АИБ
	3

	6
	Блок защиты линии
	1


	7
	Оповещатель световой «Выход» 
	1

	8
	Оповещатель комбинированный свето-звуковой (сирена)
	3

	Гараж (боксы) 

	1
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-3 СУ
	8

	2
	Извещатель пожарный ИП 103-5/1
	40

	3
	Извещатель пожарный ручной ИПР-3су
	2

	4
	Адресуемый сигнальный блок  АСБ
	2

	5
	Блок защиты линии
	2

	ЛПДС (промблок) 

	1
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-3 СУ
	75

	2
	Извещатель пожарный ИП 103-5/1
	27

	3
	Извещатель пожарный ручной ИПР-3су
	11

	4
	Адресуемый сигнальный блок  АСБ
	11

	5
	Адресуемый исполнительный блок  АИБ
	1

	6
	Оповещатель световой «Выход» 
	2

	7
	Оповещатель звуковой (сирена) ESB
	6

	8
	Резервный источник питания Скат 1200
	1

	9
	Аккумуляторная батарея 12 в 7 Ah
	1

	МДП (операторная)
	 

	1
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-3 СУ
	11

	2
	Извещатель пожарный ручной ИПР-3су
	2

	3
	Оповещатель световой «Выход»
	2

	4
	Адресуемый сигнальный блок  АСБ
	1

	МДП (операторная - газовое пожаротушение)
	 

	1
	Прибор С2000-АСПТ
	1

	2
	Пульт контроля и управления С-2000
	1

	3
	Модуль интерфейсного термокабеля
	2

	4
	Извещатель пожарный дымовой запотолочный
	9

	5
	Выносное устройство оптической сигнализации
	9

	6
	Извещатель пожарный дымовой
	4

	7
	Блок защиты линии БЗЛ
	2

	8
	Извещатель пожарный ручной ИПР
	2

	9
	Резервный источник питания РИП-12
	1

	10
	Аккумуляторная батарея 12в 7Аh
	1

	11
	Оповещатель комбинированный свето-звуковой 
	3

	12
	С-2000-БИ-01
	1

	13
	Оповещатель световой «Газ не входи», «Автоматика включена»
	12

	14
	Извещатель СМК-ИО-102-2
	5

	15
	Модуль с газовым огнетушащим веществом и газовым вытеснителем
	4

	Материальный склад ЯРНУ
	 

	1
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-3 СУ
	15

	2
	Извещатель пожарный ручной ИПР-3су
	2

	3
	Адресуемый сигнальный блок  АСБ
	1

	Экологическая лаборатория
	 

	1
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-3 СУ
	12

	2
	Извещатель пожарный ручной ИПР-3су
	1

	3
	Адресуемый сигнальный блок АСБ
	1

	4
	Адресуемый исполнительный блок  АИБ
	1

	5
	Оповещатель световой «Выход» 
	1

	6
	Оповещатель звуковой (сирена) ESB
	1

	7
	Резервный источник питания Скат 1200
	1

	8
	Аккумуляторная батарея 12 в 7 Ah
	1

	Операторная МНС-1
	 

	1
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-3 СУ
	2

	2
	Адресуемый сигнальный блок  АСБ
	1

	Операторная МНС-2
	 

	1
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-3 СУ
	2

	2
	Адресуемый сигнальный блок  АСБ
	1

	ЗРУ-6кВ
	 

	1
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-3 СУ
	26

	2
	Извещатель пожарный ручной ИПР-3су
	5

	3
	Адресуемый сигнальный блок  АСБ
	1

	Санпропускник
	 

	1
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-3 СУ
	27

	2
	Извещатель пожарный ручной ИПР-3су
	6

	3
	Резервный источник питания Скат 1200
	1

	4
	Аккумуляторная батарея 12в 
	1

	5
	Оповещатель световой «Выход»
	3

	6
	Адресуемый сигнальный блок АСБ
	4

	7
	Блок защиты линии
	1

	ЗРУ 6 и КТП
	 

	1
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-3 СУ
	22

	2
	Извещатель пожарный ИП 103-5/1
	4

	3
	Извещатель пожарный ручной ИПР-3су
	2

	4
	Адресуемый сигнальный блок  АСБ
	2

	Насосная автоматического пожаротушения
	 

	1
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-3 СУ
	2

	2
	Извещатель пожарный ручной ИПР-3су
	2

	3
	Адресуемый сигнальный блок  АСБ
	1

	Помещения с электроприводными задвижками 30.1; 30.2; 30.3; 30.4
	 

	1
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-3 СУ
	8

	2
	Адресуемый сигнальный блок  АСБ
	4

	КТП с НКУ
	 

	1
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-3 СУ
	8

	2
	Извещатель пожарный ручной ИПР-3су
	2

	3
	Адресуемый сигнальный блок  АСБ
	1

	Насосная пожаротушения
	 

	1
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-3 СУ
	6

	2
	Извещатель пожарный ручной ИПР-3су
	2

	3
	Адресуемый сигнальный блок АСБ
	1

	Здание 1,2 НКУ
	 

	1
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-3 СУ
	4

	2
	Извещатель пожарный ручной ИПР-3су
	2

	3
	Адресуемый сигнальный блок  АСБ
	1

	Обваловка емкостей
	 

	1
	Извещатель пожарный ручной ИПР-535
	11

	2
	Адресуемый сигнальный блок АСБ
	7

	Котельные 1,2
	 

	1
	Извещатель пожарный дымовой ИПД  3.1 
	6

	2
	Извещатель пожарный ручной ИПР-3су
	6

	3
	Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный
	2

	4
	Оповещатель комбинированный светово-звуковой «Выход»
	6

	Котельная 3
	

	1
	Извещатель пожарный дымовой ИПД  3.1 
	3

	2
	Извещатель пожарный ручной ИПР-3су
	2

	3
	Оповещатель световой «Выход»
	4

	4
	Оповещатель звуковой (сирена)
	1

	5
	строб
	2

	ДЭС
	 

	1
	Пульт приемно-контрольный пожарный АСПТ
	1

	2
	Пульт управления С-2000
	1

	3
	Извещатель пожарный ручной ИПР
	2

	4
	Извещатель пожарный тепловой ИП 103-4/1
	4

	5
	Оповещатель световой «Газ уходи»
	2

	6
	Оповещатель световой «Газ не входи»
	2

	7
	Оповещатель звуковой (сирена)
	2

	8
	Резервный источник питания РИП-12
	1

	9
	Аккумуляторная батарея 12в
	1

	КТП (на ЛПДС)
	 

	1
	Извещатель пожарный дымовой ИП 
	7

	2
	Извещатель пожарный ручной ИПР-3су
	1

	3
	Оповещатель световой «Выход»
	1

	4
	Оповещатель звуковой (сирена)
	1

	5
	Адресуемый сигнальный блок  АСБ
	1

	6
	Адресуемый исполнительный блок  АИБ
	1

	7
	Резервный источник питания РИП-12
	1

	8
	Аккумуляторная батарея 12в
	1

	Караульное помещение 

	1
	Прибор приемно-контрольный пожарный Триумф
	2

	2
	Аккумуляторная батарея 12В 7 Аh
	2

	3
	Модуль изоляции короткого замыкания МИК
	8

	ЩСУ 1

	1
	Извещатель пожарный адресный комбинированный ИПК 212/101-1
	6

	2
	Извещатель пожарный ручной ИПР-3су
	4

	3
	Модуль адресный управляющий МАУ
	2

	4
	Модуль изоляции короткого замыкания МИК
	2

	5
	Оповещатель световой «Выход» 
	2

	6
	Оповещатель звуковой (сирена)
	1

	7
	Оповещатель комбинированный свето-звуковой  Корбу-2М
	1

	8
	Резервный источник питания БП 12/2
	1

	9
	Шкаф ШМ
	1

	12
	Аккумуляторная батарея 12В 17Ah
	1

	ЩСУ 2 

	1
	Извещатель пожарный адресный комбинированный ИПК 212/101-1
	6

	2
	Извещатель пожарный ручной ИПР-3су
	4

	3
	Модуль адресный управляющий МАУ
	2

	4
	Модуль изоляции короткого замыкания МИК
	2

	5
	Оповещатель световой «Выход» 
	1

	6
	Оповещатель звуковой (сирена)
	1

	7
	Оповещатель комбинированный свето-звуковой  Корбу-2М
	1

	8
	Резервный источник питания БП 12/2
	1

	9
	Шкаф ШМ
	1

	10
	Аккумуляторная батарея 12В 17 Ah
	1

	ЩСУ 4 

	1
	Извещатель пожарный адресный комбинированный ИПК 212/101-1
	4

	2
	Извещатель пожарный ручной ИПР-3су
	2

	3
	Модуль адресный управляющий МАУ
	2

	4
	Модуль изоляции короткого замыкания МИК
	2

	5
	Оповещатель световой «Выход» 
	1

	6
	Оповещатель звуковой (сирена)
	1

	7
	Оповещатель комбинированный свето-звуковой  Корбу-2М
	1

	8
	Резервный источник питания БП 12/2
	1

	9
	Шкаф ШМ
	1

	10
	Аккумуляторная батарея 12В 17 Ah
	1

	ЩСУ 5 

	1
	Извещатель пожарный адресный комбинированный ИПК 212/101-1
	4

	2
	Извещатель пожарный ручной ИПР-3су
	2

	3
	Модуль адресный управляющий МАУ
	2

	4
	Модуль изоляции короткого замыкания МИК
	2

	5
	Оповещатель световой «Выход» 
	1

	6
	Оповещатель звуковой (сирена)
	1

	7
	Оповещатель комбинированный свето-звуковой  Корбу-2М
	1

	8
	Модуль адресного контроля МАК-1
	1

	9
	Резервный источник питания БП 12/2
	1

	10
	Шкаф ШМ
	1

	11
	Аккумуляторная батарея 12В 17 Ah
	1

	ЩСУ 6 

	1
	Извещатель пожарный адресный комбинированный ИПК 212/101-1
	8

	2
	Извещатель пожарный ручной ИПР-3су
	3

	3
	Модуль адресный управляющий МАУ
	2

	4
	Модуль изоляции короткого замыкания МИК
	2

	5
	Оповещатель световой «Выход» 
	2

	6
	Оповещатель звуковой (сирена)
	1

	7
	Оповещатель комбинированный свето-звуковой Корбу-2М 
	1

	8
	Модуль адресного контроля МАК-1
	1

	9
	Резервный источник питания БП 12/2
	1

	10
	Шкаф ШМ
	1

	11
	Аккумуляторная батарея 12В 17 Ah
	1

	ЩСУ-Котельной 

	1
	Извещатель пожарный адресный комбинированный ИПК 212/101-1
	4

	2
	Извещатель пожарный ручной ИПР-3су
	2

	3
	Модуль адресный управляющий МАУ
	2

	4
	Модуль изоляции короткого замыкания МИК
	2

	5
	Оповещатель световой «Выход» 
	1

	6
	Оповещатель звуковой (сирена)
	1

	7
	Оповещатель комбинированный свето-звуковой  Корбу-2М
	1

	8
	Резервный источник питания БП 12/2
	1

	9
	Шкаф ШМ
	1

	10
	Аккумуляторная батарея 12В 17 Ah
	1

	ЩСУ Ярославль-Ярославль 3 

	1
	Извещатель пожарный адресный комбинированный ИПК 212/101-1
	4

	2
	Извещатель пожарный ручной ИПР-3су
	4

	3
	Модуль адресный управляющий МАУ
	2

	4
	Модуль изоляции короткого замыкания МИК
	2

	5
	Оповещатель световой «Выход» 
	1

	6
	Оповещатель звуковой (сирена)
	1

	7
	Оповещатель комбинированный свето-звуковой  Корбу-2М
	1

	8
	Резервный источник питания БП 12/2
	1

	9
	Шкаф ШМ
	1

	10
	Аккумуляторная батарея 12В 17 Ah 
	1

	Склад АСУ 

	1
	Извещатель пожарный адресный комбинированный ИПК 212/101-1
	4

	2
	Извещатель пожарный ручной ИПР-3су
	4

	3
	Модуль адресный управляющий МАУ
	2

	4
	Модуль изоляции короткого замыкания МИК
	2

	5
	Оповещатель световой «Выход» 
	2

	6
	Оповещатель звуковой (сирена)
	1

	7
	Оповещатель комбинированный свето-звуковой  Корбу-2М
	1

	8
	Резервный источник питания БП 12/2
	1

	9
	Шкаф ШМ
	1

	10
	Аккумуляторная батарея 12В 17 Ah 
	1

	ЩСУ Ярославль-Москва 

	1
	Извещатель пожарный адресный комбинированный ИПК 212/101-1
	4

	2
	Извещатель пожарный ручной ИПР-3су
	2

	3
	Модуль адресный управляющий МАУ
	2

	4
	Модуль изоляции короткого замыкания МИК
	2

	5
	Оповещатель световой «Выход» 
	1

	6
	Оповещатель звуковой (сирена)
	1

	7
	Оповещатель комбинированный свето-звуковой  Корбу-2М
	1

	8
	Модуль адресного контроля МАК-1
	1

	9
	Резервный источник питания БП 12/2
	1

	10
	Шкаф ШМ
	1

	11
	Аккумуляторная батарея 12В 17Аh
	1

	ЩСУ Нижний Новгород-Ярославль 

	1
	Извещатель пожарный адресный комбинированный ИПК 212/101-1
	4

	2
	Извещатель пожарный ручной ИПР-3су
	2

	3
	Модуль адресный управляющий МАУ
	2

	4
	Модуль изоляции короткого замыкания МИК
	2

	5
	Оповещатель световой «Выход» 
	1

	6
	Оповещатель звуковой (сирена)
	1

	7
	Оповещатель комбинированный свето-звуковой  Корбу-2М
	1

	8
	Резервный источник питания БП 12/2
	1

	9
	Шкаф ШМ
	1

	10
	Аккумуляторная батарея 12В 17 Аh
	1

	Блок Бокс-1 

	1
	Извещатель пожарный адресный комбинированный ИПК 212/101-1
	4

	2
	Извещатель пожарный ручной ИПР-3су
	4

	3
	Модуль адресный управляющий МАУ
	2

	4
	Модуль изоляции короткого замыкания МИК
	2

	5
	Оповещатель световой «Выход» 
	2

	6
	Оповещатель звуковой (сирена)
	2

	7
	Оповещатель комбинированный свето-звуковой Корбу-2М 
	2

	8
	Модуль адресного контроля МАК-1
	1

	9
	Резервный источник питания БП 12/2
	1

	10
	Шкаф ШМ
	1

	11
	Аккумуляторная батарея 12В 17Ah
	1

	Блок Бокс-2 

	1
	Извещатель пожарный адресный комбинированный ИПК 212/101-1
	4

	2
	Извещатель пожарный ручной ИПР-3су
	4

	3
	Модуль адресный управляющий МАУ
	2

	4
	Модуль изоляции короткого замыкания МИК
	2

	5
	Оповещатель световой «Выход» 
	2

	6
	Оповещатель звуковой (сирена)
	2

	7
	Оповещатель комбинированный свето-звуковой  Корбу-2М
	2

	8
	Резервный источник питания БП 12/2
	1

	9
	Шкаф ШМ
	1

	10
	Аккумуляторная батарея 12В 17 Ah
	1

	Блок Бокс-3 

	1
	Извещатель пожарный адресный комбинированный ИПК 212/101-1
	4

	2
	Извещатель пожарный ручной ИПР-3су
	4

	3
	Модуль адресный управляющий МАУ
	2

	4
	Модуль изоляции короткого замыкания МИК
	2

	5
	Оповещатель световой «Выход» 
	2

	6
	Оповещатель звуковой (сирена)
	2

	7
	Оповещатель комбинированный свето-звуковой  Корбу-2М
	2

	8
	Резервный источник питания БП 12/2
	1

	9
	Шкаф ШМ
	1

	10
	Аккумуляторная батарея 12В 17Ah
	1

	ЩСУ Ярославль-Кириши-1 

	1
	Извещатель пожарный дымовой ИПК 212-3СУ
	2

	2
	Извещатель пожарный ручной ИПР-3су
	1

	3
	Оповещатель световой «Выход» 
	1

	4
	Оповещатель комбинированный свето-звуковой взрывозащищенный
	1

	5
	Резервный источник питания БП 24/2
	1

	6
	Аккумуляторная батарея 12В 17Ah
	1

	7
	Прибор Сигнал 20-П SMD
	1

	8
	Пульт контроля и управления С-2000
	1

	Корпус вспомогательных цехов

	
	Агрегат, блоки автоматики (ППКОП Сигнал)
	1

	
	Извещатели пожарные ИП-212
	37

	
	Устройство сигнальное световое (Выход ОПОП1-8)
	6

	
	Устройство сигнальное звуковое (Сигнал)
	2

	
	Агрегат бесперебойного питания,блоки автоматики (РИП-12, Аккумулятор свинцово-кислотный ST)
	1

	
	Агрегат бесперебойного питания,блоки автоматики (Выключатель автоматический 16А AEK)
	2

	ХАЛ ЛПДС «Ярославль»

	1
	Прибор С2000
	1

	2
	Резервный источник питания РИП-12
	4

	3
	Оповещатель световой «Выход»
	4

	4
	Оповещатель звуковой (сирена)
	23

	5
	Извещатель пожарный ручной ИПР
	6

	6
	Аккумуляторная батарея 12в 17 Аh
	2

	7
	Извещатель пожарный дымовой ИП
	44

	8
	Прибор Сигнал -20
	2

	9
	Прибор С2000 АР
	9

	10
	Прибор С2000-КДЛ
	2

	11
	Прибор С2000-СП1
	1

	12
	Прибор С2000-ПИ
	1

	13
	Прибор С2000-БИ
	1

	14
	БЗЛ
	6

	15
	УК-ВК
	6

	16
	БРИЗ
	4


НПС «Ярославль-3»

Адрес: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, п\о Шалаево

Расстояние от г.Ярославля - 35 км.

	№ п/п
	Состав установки
	Количество

	Пожарное депо
	

	1
	ПК АРМ «Орион»
	1

	2
	Монитор
	1

	3
	Стойка Inter-M
	1

	4
	Консоль Inter-M
	2

	5
	РИП Резервный источник питания
	2

	6
	Аккумуляторная батарея 12В 7Ач
	2

	7
	Прибор С2000 СП1
	2

	8
	Прибор С2000-КДЛ
	1

	9
	Устройство УК-ВК
	1

	10
	Прибор С2000 СП2
	1

	11
	Прибор С2000
	1

	12
	ИП 103 Извещатель тепловой безадресный
	8

	13
	ИП212-34а Извещатель пожарный дымовой
	38

	14
	ИПР-513 Извещатель пожарный ручной
	5

	15
	Блок питания UPS
	1

	16
	Табло световое «Выход» Блик С-12
	2

	17
	Динамики Inter-M
	2

	Операторная
	

	1
	Прибор С2000 БИ
	1

	2
	РИП Резервный источник питания
	2

	3
	Аккумуляторная батарея 12В 7Ач
	1

	4
	Прибор С2000-КДЛ
	1

	5
	Устройство УК-ВК
	1

	6
	Прибор С2000-ПИ
	1

	7
	Прибор С2000-4
	1

	8
	Блок защиты линий БЗЛ
	4

	9
	ИП212-34а Извещатель пожарный дымовой
	18

	10
	ИПР-513 Извещатель пожарный ручной
	2

	11
	Табло световое «Выход» Блик С-12
	2

	12
	Динамики Inter-M
	2

	ЗРУ
	

	1
	РИП Резервный источник питания
	1

	2
	Аккумуляторная батарея 12В 7Ач
	1

	3
	Прибор С2000 СП2
	1

	4
	Прибор С2000-КДЛ
	1

	5
	Устройство УК-ВК
	1

	6
	Блок защиты линий БЗЛ
	1

	7
	ИП212-34а Извещатель пожарный дымовой
	23

	8
	ИПР-513 Извещатель пожарный ручной
	6

	9
	Табло световое «Выход» Блик С-12
	2

	10
	Динамики Inter-M
	2

	Бокс оборудования ЛАЭС
	

	1
	РИП Резервный источник питания
	1

	2
	Аккумуляторная батарея 12В 7Ач
	1

	3
	Прибор С2000-4
	1

	4
	Прибор С2000-КДЛ
	1

	5
	Устройство УК-ВК
	1

	6
	Блок защиты линий БЗЛ
	1

	7
	ИП212-34а Извещатель пожарный дымовой
	16

	8
	ИПР-513 Извещатель пожарный ручной
	3

	9
	Табло световое «Выход» Блик С-12
	2

	10
	Динамики Inter-M
	4

	Производственно-бытовой комплекс
	

	1
	РИП Резервный источник питания
	1

	2
	Аккумуляторная батарея 12В 7Ач
	1

	3
	Прибор С2000 СП2
	1

	4
	Прибор С2000-КДЛ
	1

	5
	Устройство УК-ВК
	

	6
	Блок защиты линий БЗЛ
	1

	7
	ИП212-34а Извещатель пожарный дымовой
	16

	8
	ИПР-513 Извещатель пожарный ручной
	2

	9
	Табло световое «Выход» Блик С-12
	2

	10
	Динамики Inter-M
	8

	Административно-бытовой корпус
	

	1
	РИП Резервный источник питания
	1

	2
	Аккумуляторная батарея 12В 7Ач
	1

	3
	Прибор С2000 СП2
	1

	4
	Прибор С2000-КДЛ
	1

	5
	Устройство УК-ВК
	

	6
	Блок защиты линий БЗЛ
	1

	7
	ИП212-34а Извещатель пожарный дымовой
	48

	8
	ИПР-513 Извещатель пожарный ручной
	3

	9
	Табло световое «Выход» Блик С-12
	2

	10
	Динамики Inter-M
	20

	КПП
	

	1
	РИП Резервный источник питания
	1

	2
	Аккумуляторная батарея 12В 7Ач
	1

	3
	Прибор С2000 СП2
	1

	4
	Прибор С2000-КДЛ
	1

	5
	Устройство УК-ВК
	

	6
	Блок защиты линий БЗЛ
	1

	7
	Прибор С2000 БИ
	1

	8
	Динамики Inter-M
	2

	9
	ИП212-34а Извещатель пожарный дымовой
	14

	10
	ИПР-513 Извещатель пожарный ручной
	3

	Вне помещений
	

	1
	Оповещатель звуковой (сирена)
	2

	2
	Шлейф сигнализации
	243

	3
	ИПР-535 Извещатель пожарный ручной
	8


НПС «Палкино»

Адрес: Ярославская область, Мышкинский р-н, д.Палкино

Расстояние от г. Ярославля – 150 км.
	№ п/п
	Состав

установки
	Количество

	Закрытая стоянка техники с пождепо 

	1
	ПК АРМ «Орион»
	1

	2
	Прибор С2000 СП1
	1

	3
	Прибор С2000
	1

	4
	Прибор Сигнал 20
	1

	5
	Преобразователь интерфейсов ПИ-ГР
	1

	6
	ИП212-3СУ  Извещатель пожарный дымовой
	44

	7
	ИПР-3СУ Извещатель пожарный ручной
	5

	8
	Резервированный источник питания РИП 12-3А
	1

	9
	Блок БЗЛ
	2

	10
	Устройство УК-ВК
	2

	11
	Стойка Inter-M
	1

	12
	Консоль Inter-M
	2

	13
	Динамики Inter-M
	16

	14
	Табло световое «Выход» Блик С-12
	7

	15
	Шлейф сигнализации
	49

	Насосная ст. водопенотушения, КТП и ЩСУ, помещение с мембранными емкостями 

	1
	Прибор С2000-4
	1

	2
	Блок БЗЛ
	1

	3
	Резервированный источник питания РИП 24-2,5А
	1

	4
	ИП212-3СУ  Извещатель пожарный дымовой
	22

	5
	ИПР-3су Извещатель пожарный ручной
	3

	6
	Динамики Inter-M
	4

	7
	Табло световое «Выход» Блик С-12
	3

	8
	Шлейф сигнализации
	25

	Флотационная установка 

	1
	Прибор С2000 КДЛ
	1

	2
	Резервированный источник питания РИП 12-3А
	1

	3
	Блок БЗЛ
	1

	4
	ДИП-34А  Извещатель пожарный дымовой
	12

	5
	ИПР513-3А Извещатель пожарный ручной
	1

	6
	Табло световое «Выход» Блик С-12
	3

	7
	Шлейф сигнализации
	13

	Ремонтная мастерская

	1
	Прибор Сигнал 20П
	1

	2
	Блок БЗЛ
	1

	3
	Резервированный источник питания РИП 12-3А
	1

	4
	Устройство УК-ВК
	2

	5
	ИП212-3СУ  Извещатель пожарный дымовой
	35

	6
	ИПР-3СУ Извещатель пожарный ручной
	6

	7
	Динамики Inter-M
	16

	8
	Табло световое «Выход» Блик С-12
	9

	9
	Шлейф сигнализации
	41

	Административно-бытовой корпус 

	1
	Прибор С2000 БИ
	1

	2
	Прибор Сигнал 20
	1

	3
	Блок БЗЛ
	1

	4
	Устройство УК-ВК
	2

	5
	Резервированный источник питания РИП 12-3А
	1

	6
	ИП212-3СУ  Извещатель пожарный дымовой
	75

	7
	ИПР-3СУ Извещатель пожарный ручной
	6

	8
	Динамики Inter-M
	28

	9
	Табло световое «Выход» Блик С-12
	13

	10
	Шлейф сигнализации
	81

	Насосная станция 2 подъема

	1
	Прибор С2000 КДЛ
	1

	2
	Резервированный источник питания РИП 12-3А
	1

	3
	Блок БЗЛ
	1

	4
	ДИП-34А  Извещатель пожарный дымовой
	4

	5
	ИПР513-3А Извещатель пожарный ручной
	2

	6
	Табло световое «Выход» Блик С-12
	2

	7
	Шлейф сигнализации
	6

	Узел связи 

	1
	Прибор С2000-4
	1

	2
	Прибор С2000 СП1
	1

	3
	Блок БЗЛ
	1

	4
	Резервированный источник питания РИП 24-2,5А
	1

	5
	Устройство УК-ВК
	2

	6
	ИП212-3СУ  Извещатель пожарный дымовой
	18

	7
	ИПР-3СУ Извещатель пожарный ручной
	2

	8
	Модуль газового пожаротушения
	6

	9
	Извещатель пожарный «Leonardo»
	4

	10
	Прибор «Роса»
	1

	11
	Пульт сигнализации «Роса»
	1

	12
	Пульт ДП Роса
	2

	13
	Пульт МГП Роса
	2

	14
	Устройство сигнальное свето-звуковое
	2

	15
	БП Скат 2400, 24В
	1

	16
	Распределительный трубопровод, м
	58

	17
	Узел дистанционного пуска (ПДП)
	1

	18
	Сигнализатор давления (СДУ)
	3

	19
	Табло световое «Выход» Блик С-12
	4

	20
	Шлейф сигнализации
	20

	Склад с оборудованием ЛАРН

	1
	Прибор С2000-4
	1

	2
	Резервированный источник питания РИП 24-2,5А
	1

	3
	Блок БЗЛ
	1

	4
	ИП212-3СУ  Извещатель пожарный дымовой
	14

	5
	ИПР-3СУ Извещатель пожарный ручной
	2

	6
	Динамики Inter-M
	4

	7
	Табло световое «Выход» Блик С-12
	2

	8
	Шлейф сигнализации
	16

	Заглубленный склад 

	1
	Прибор С2000 КДЛ
	1

	2
	Прибор С2000 СП1
	1

	3
	Блок БЗЛ
	1

	4
	Резервированный источник питания РИП 12-3А
	1

	5
	Устройство УК-ВК
	2

	6
	ДИП-34А  Извещатель пожарный дымовой
	6

	7
	ИПР513-3А Извещатель пожарный ручной
	2

	8
	Динамики Inter-M
	2

	9
	Табло световое «Выход» Блик С-12
	2

	10
	Шлейф сигнализации
	8

	Операторная 

	1
	Прибор С2000 БИ
	1

	2
	Прибор С2000 СП1
	1

	3
	Прибор С2000-4
	2

	4
	Блок БЗЛ
	1

	5
	Резервированный источник питания РИП 24-2,5А
	1

	6
	Устройство УК-ВК
	2

	7
	ИП212-3СУ  Извещатель пожарный дымовой
	15

	8
	ИПР-3СУ Извещатель пожарный ручной
	2

	9
	Динамики Inter-M
	7

	10
	Модуль газового пожаротушения
	4

	11
	Извещатель пожарный «Leonardo»
	4

	12
	Прибор «Роса»
	1

	13
	Пульт сигнализации «Роса»
	1

	14
	Пульт ДП Роса
	2

	15
	Пульт МГП Роса
	2

	16
	Устройство сигнальное свето-звуковое
	4

	17
	БП Скат 2400, 24В
	1

	18
	Распределительный трубопровод, м
	32

	19
	Узел дистанционного пуска (ПДП)
	1

	20
	Сигнализатор давления (СДУ)
	4

	21
	Табло световое «Выход» Блик С-12
	2

	22
	Шлейф сигнализации
	17

	ЗРУ 

	1
	Прибор С2000 КДЛ
	1

	2
	Резервированный источник питания РИП 12-3А
	1

	3
	Блок БЗЛ
	1

	4
	ДИП-34А  Извещатель пожарный дымовой
	8

	5
	ИПР513-3А Извещатель пожарный ручной
	2

	6
	Динамики Inter-M
	3

	7
	Модуль газового пожаротушения
	4

	8
	Извещатель пожарный «Leonardo»
	16

	9
	Прибор «Роса»
	1

	10
	Пульт сигнализации «Роса»
	1

	11
	Пульт ДП Роса
	8

	12
	Пульт МГП Роса
	8

	13
	Устройство сигнальное свето-звуковое
	4

	14
	БП Скат 2400, 24В
	1

	15
	Распределительный трубопровод, м
	38

	16
	Узел дистанционного пуска (ПДП)
	1

	17
	Сигнализатор давления (СДУ)
	4

	18
	Табло световое «Выход» Блик С-12
	9

	19
	Шлейф сигнализации
	10

	Насосная станция оборотного водоснабжения с ЩСУ 

	1
	Прибор С2000 КДЛ
	1

	2
	Резервированный источник питания РИП 12-3А
	1

	3
	Блок БЗЛ
	1

	4
	ДИП-34А  Извещатель пожарный дымовой
	4

	5
	ИПР513-3А Извещатель пожарный ручной
	3

	6
	Динамики Inter-M
	3

	7
	Табло световое «Выход» Блик С-12
	3

	8
	Шлейф сигнализации
	7

	ЩСУ 

	1
	Прибор С2000 КДЛ
	1

	2
	Резервированный источник питания РИП 12-3А
	1

	3
	Блок БЗЛ
	1

	4
	ДИП-34А  Извещатель пожарный дымовой
	4

	5
	ИПР513-3А Извещатель пожарный ручной
	2

	6
	Динамики Inter-M
	2

	7
	Табло световое «Выход» Блик С-12
	4

	8
	Шлейф сигнализации
	6

	КТП и ЩСУ 

	1
	Прибор С2000 КДЛ
	1

	2
	Резервированный источник питания РИП 12-3А
	1

	3
	Блок БЗЛ
	1

	4
	ДИП-34А  Извещатель пожарный дымовой
	2

	5
	ИПР513-3А Извещатель пожарный ручной
	2

	6
	Динамики Inter-M
	2

	7
	Табло световое «Выход» Блик С-12
	5

	8
	Шлейф сигнализации
	4

	Маслосистема 

	1
	Прибор С2000-4
	1

	2
	Блок БЗЛ
	1

	3
	Резервированный источник питания РИП 24-2,5А
	1

	4
	ИПР-3СУ Извещатель пожарный ручной
	2

	5
	ИП 103-4/1-70 Извещатель пожарный тепловой
	10

	6
	Табло световое «Выход» Блик С-12
	1

	7
	Шлейф сигнализации
	12

	Закрытая стоянка техники. 

	1
	Контроллер двухпроводной линии связи
	1

	2
	Блок контрольно-пусковой
	2

	3
	Устройство коммутационное
	1

	4
	Резервированный источник питания
	1

	5
	Бокс с аккумуляторными батареями
	1

	6
	Блок разветвительно-изолирующий
	2

	7
	Извещатель пожарный тепловой адресный
	30

	8
	Извещатель пожарный дымовой адресный
	56

	9
	Извещатель пожарный ручной адресный
	10

	10
	Оповещатель пожарный звуковой, 3 Вт
	15

	11
	Оповещатель пожарный звуковой, 10 Вт
	5

	12
	Табло с надписью «ВЫХОД»
	13

	13
	Блок защиты линий
	2


ЛПДС «Правдино»

Адрес: Ярославская область, Некоузский р-н, п/о Правдино, д.Васино

Расстояние от г. Ярославля – 210 км.

	№ п/п
	Состав

установки
	Количество

	Пожарная сигнализация ЗРУ 

	1
	ИП 103 Извещатель тепловой безадресный
	4

	2
	ИП212-5М3  Извещатель пожарный дымовой
	24

	3
	Извещатель пожарный ручной
	2

	4
	Блок АСБ
	2

	Пожарная сигнализация ДЭС 630

	1
	Извещатель пожарный ручной
	2

	2
	ИП212-5М3  Извещатель пожарный дымовой
	2

	3
	Блок АСБ
	1

	Пожарная сигнализация здания Нефтенасосная 

	1
	«Радуга-2м» Прибор приемно-контрольный пожарный
	1

	2
	Шлейф сигнализации
	2

	3
	БРП Резервный источник питания
	1

	Пожарная сигнализация здания Пожарных насосов 

	1
	Извещатель пожарный ручной
	2

	2
	ИП212-5М3  Извещатель пожарный дымовой
	4

	3
	Блок АСБ
	1

	Пожарная сигнализация здания АБК

	1
	Табло световое «Выход» 
	8

	2
	Шлейф сигнализации
	3

	3
	«Радуга-2м» Прибор приемно-контрольный
	1

	4
	Блок питания малогабаритный 220/12 v 
	2

	5
	Блок АСБ
	2

	6
	Извещатель пожарный дымовой адресный
	73

	7
	Извещатель пожарный тепловой адресный
	3

	8
	Извещатель пожарный ручной адресный
	6

	9
	Автоматизированное рабочее место оператора
	1

	10
	Источник бесперебойного питания рабочей станции APC Smart UPS 750
	1

	11
	Преобразователь интерфейса
	2

	12
	Устройство коммутационное
	4

	13
	Блок изоляции короткого замыкания
	7

	14
	Блок защиты линий
	2

	Пожаротушение операторной №1

	15
	Прибор приёмно-контрольный и управления
	1

	16
	Блок контрольно-пусковой
	1

	17
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный безадресный
	9

	18
	Извещатель пожарный ручной
	1

	19
	Извещатель охранный магнитоконтактный
	1

	20
	Оповещатель свето-звуковой
	2

	21
	Оповещатель световой
	2

	ВЖК

	
	Извещатель пожарный дымовой 
	56

	
	Извещатель пожарный ручной
	5

	
	Оповещатель звуковой
	3

	
	Оповещатель световой
	3

	
	С2000-РПИ
	1

	
	УК-ВК
	1

	
	РИП-12
	1

	
	Извещатель пожарный тепловой
	4

	
	Сигнал -10 
	1

	Пожарная игнализация здания РЭП

	
	Извещатель пожарный дымовой 
	43

	
	Извещатель пожарный ручной
	7

	
	Оповещатель звуковой
	2

	
	Оповещатель световой
	8

	
	С2000-РПИ
	1

	
	УК-ВК
	1

	
	РИП-12
	1

	
	Сигнал -10 
	1

	Пожарная сигнализация здания Укрытия техники ЛАЭС 

	
	Извещатель пожарный тепловой 
	6

	
	Извещатель пожарный ручной
	12

	
	Оповещатель звуковой
	1

	
	Оповещатель световой
	2

	
	С2000-РПИ
	1

	
	УК-ВК
	1

	
	РИП-12
	1

	
	Сигнал -10 
	1

	Пожарная сигнализация здания Склада 

	
	Извещатель пожарный дымовой 
	8

	
	Извещатель пожарный ручной
	2

	
	Оповещатель звуковой
	1

	
	Оповещатель световой
	2

	
	С2000-РПИ
	1

	
	УК-ВК
	1

	
	РИП-12
	1

	
	Сигнал -10 
	1

	
	Извещатель пожарный тепловой
	2

	Пожарная сигнализация здания Инженера механика 

	
	Извещатель пожарный дымовой 
	18

	
	Извещатель пожарный ручной
	1

	
	Оповещатель звуковой
	1

	
	Оповещатель световой
	3

	
	С2000-РПИ
	1

	
	УК-ВК
	1

	
	РИП-12
	1

	
	Сигнал -10 
	1

	
	Извещатель пожарный тепловой
	1

	Пожарная сигнализация здания Операторной №2 

	
	Извещатель пожарный дымовой 
	4

	
	Извещатель пожарный ручной
	1

	
	Оповещатель звуковой
	1

	
	Оповещатель световой
	1

	
	С2000-РПИ
	1

	
	УК-ВК
	1

	
	РИП-12
	1

	
	Сигнал -10 
	1

	Пожарная сигнализация здания Склада красок 

	
	Извещатель пожарный дымовой 
	7

	
	Извещатель пожарный ручной
	3

	
	Оповещатель звуковой
	3

	
	Оповещатель световой
	3

	
	С2000-РПИ
	1

	
	УК-ВК
	1

	
	РИП-12
	1

	
	Сигнал -10 
	1

	
	Извещатель пожарный тепловой
	4

	АЗС 

	
	Извещатель пожарный дымовой 
	3

	
	Извещатель пожарный ручной
	1

	
	Оповещатель звуковой
	1

	
	Оповещатель световой
	1

	
	С2000-РПИ
	1

	
	УК-ВК
	1

	
	РИП-12
	1

	
	Сигнал -10 
	1


ЛПДС «Быково»

Адрес: Новгородская обл., Пестовский р-н, п/о Быково

Расстояние от г. Ярославля – 450 км.
	№ п/п
	Состав

установки
	Количество

	АБК 
	

	1. 
	ДИП ЗСУ
	79

	2. 
	ИПРЗСУ
	5

	3. 
	Г1ПК «СИГРАЛ 20»
	1

	4. 
	БРП «РИП 12»
	2

	5. 
	С2000СП1
	1

	6. 
	С2000ПИ
	1

	7. 
	БЗЛ
	1

	8. 
	АРМ 2000
	1

	ПРОМБЛОК  
	

	1. 
	ДИП - 34А
	46

	2. 
	ИП 212-5
	86

	3. 
	ИПР-34А
	1

	4. 
	ПИК «КДЛ - 2000»
	1

	5. 
	С2000СП
	1

	6. 
	С2000Г1И
	1

	7. 
	БЗЛ
	1

	8. 
	АР - 2
	2

	9. 
	БРП «РИП 12»
	1

	СКЛАД ЛАРН 
	

	1. 
	ДИП-ЗСУ
	8

	2. 
	ИПР-ЗСУ
	2

	ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА ТЕХНИКИ 
	

	1. 
	ДИП-ЗСУ
	8

	2. 
	ДИП-212-4
	52

	3. 
	ИПР-ЗСУ
	2

	ГСМ склад   
	

	1. 
	С2000КПБ
	1

	2. 
	БРП- 12
	1

	3. 
	ИП212-5МЗ
	4

	4. 
	УШК 02
	1

	Материальный склад  
	

	1. 
	С2000КПБ
	1

	2. 
	БРП- 12
	1

	3. 
	ИП212-5МЗ
	12

	4. 
	ИПР 3 СУ
	2

	5. 
	ИП 535 - 1 В
	3

	6. 
	УШК 02
	3

	7. 
	УШК01
	

	Здание ЗРУ старое   
	

	1. 
	С2000КПБ
	1

	2. 
	БРП- 12
	1

	3. 
	ИП212-5МЗ
	8

	4. 
	УШК 02
	1

	Котельная 1  
	

	1. 
	С2000КПБ
	1

	2. 
	БРП- 12
	1

	3. 
	ИП212-5МЗ
	4

	Котельная 2 
	

	1. 
	С2000КПБ
	1

	2. 
	БРП- 12
	1

	3. 
	ИП212-5МЗ
	4

	Гараж аварийной техники 
	

	1. 
	С2000КПБ
	1

	2. 
	БРП- 12
	1

	3. 
	ИП212-5МЗ
	6

	4. 
	УШК01
	2

	ВЖК  
	

	1. 
	С2000КПБ
	1

	2. 
	БРП- 12
	1

	3. 
	ИП 535 - 1 В
	16

	4. 
	УШК01
	2

	Двухэтажная гостиница 1 этаж
Двухэтажная гостиница 2 этаж 
	

	1. 
	С2000КПБ
	1

	2. 
	БРП- 12
	1

	3. 
	ИП212-5МЗ
	16

	4. 
	ИПР 3 СУ
	4

	5. 
	УШК 02
	2

	ТЗП Контр, управления 
	

	1. 
	С2000КПБ
	1

	2. 
	БРП- 12
	1

	3. 
	ИП212-5МЗ
	4

	4. 
	ИПР 3 СУ
	1

	5. 
	УШК 02
	2

	КРУН 10кВ 
	

	1. 
	С2000КПБ
	1

	2. 
	БРП- 12
	1

	3. 
	ИП212-5МЗ
	6

	4. 
	ИПР 3 СУ
	1

	5. 
	УШК 02
	1

	НКУ 1 этаж
НКУ техподполье 
	

	1. 
	С2000КПБ
	1

	2. 
	БРП- 12
	1

	3. 
	ИП212-5МЗ
	6

	4. 
	ИПР 3 СУ
	2

	5. 
	УШК 02
	2

	ДЭС 630
	

	1. 
	С2000КПБ
	1

	2. 
	БРП- 12
	1

	3. 
	ИП212-5МЗ
	2

	4. 
	ИПР 3 СУ
	1

	КТП 630, ЩСУ - 0, 4кВА 
	

	1. 
	С2000КПБ
	1

	2. 
	БРП- 12
	1

	3. 
	ИП212-5МЗ
	10

	4. 
	ИПР 3 СУ
	2

	Мастерская ОГМ 
	

	1. 
	С2000КПБ
	1

	2. 
	БРП- 12
	1

	3. 
	ИП212-5МЗ
	4

	4. 
	ИПР 3 СУ
	1

	5. 
	УШК01
	2

	МНС - 1. АСУ 
	

	1. 
	С2000КПБ
	1

	2. 
	БРП- 12
	1

	3. 
	ИП212-5МЗ
	4

	4. 
	ИПР 3 СУ
	1

	5. 
	УШК01
	1

	ОПУ 
	

	1. 
	С2000КПБ
	1

	2. 
	БРП- 12
	1

	3. 
	ИП212-5МЗ
	6

	4. 
	ИПР 3 СУ
	2

	5. 
	УШК 02
	2

	Чердак ВЖК 
	

	1. 
	С2000КПБ
	1

	2. 
	БРП- 12
	1

	3. 
	ИП212-5МЗ
	4

	4. 
	ИПР 3 СУ
	1

	5. 
	УШК 02
	2


ЛПДС «Песь»

Адрес: Новгородская обл., Хвойнинский р-н, с.Песь

Расстояние от г. Ярославля – 650 км.
	№ п/п, объект


	Состав

установки
	Количество

	Маслонасосная №2 
	

	1
	Пусковая кнопка
	2

	2
	Световое табло
	2

	3
	Модуль порошкового пожеротушения Буран
	5

	4
	Концевой выключатель
	2

	5
	ПС РОСА-2SL
	1

	6
	ППК РОСА-2SL
	1

	ДЭС-630  
	
	 

	1
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-3 СУ
	2

	2
	Извещатель пожарный ручной ИПР-3су
	2

	3
	Адресуемый сигнальный блок АСБ
	1

	Насосная водотушения  инв.№  
	
	

	1
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-3 СУ
	4

	2
	Извещатель пожарный ручной ИПР-3су
	2

	3
	Адресуемый сигнальный блок  АСБ
	1

	Операторная № 2    
	
	 

	1
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-3 СУ
	2

	2
	Извещатель пожарный ручной ИПР-3су
	1

	3
	Адресуемый сигнальный блок  АСБ
	1

	ЗРУ-10 кВ 
	
	 

	1
	Световое табло 
	

	2
	ППК Старт-4А
	1

	3
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-3 СУ
	29

	4
	Модуль порошкового пожаротушения Буран
	4

	5
	Концевой выключатель
	1

	6
	Извещатель пожарный ручной ИПР-3су
	2

	7
	Тепловые извещатели (ИП103 4\1 МАК1)
	12

	8
	Адресуемый сигнальный блок  АСБ
	3

	НКУ -3ЩСУ 
	
	 

	1
	Извещатель пожарный дымовой
	8

	2
	Извещатель пожарный ручной ИПР
	1

	3
	АСБ
	1

	Котельная

УВТ-2   
	
	 

	1
	Табло выход
	2

	2
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-3 СУ
	4

	3
	Сирена 
	2

	4
	Извещатель пожарный ручной ИПР-3су
	2

	5
	АИБ
	1

	6
	АСБ
	1

	Здание караульное      
	
	 

	1
	Ручной извещатель
	2

	2
	Сирена
	2

	3
	Табло выход
	2

	4
	Дымовой извещатель
	8

	5
	АИБ
	1

	6
	АСБ
	1

	Склад резины        
	
	 

	1
	Ручной извещатель
	1

	2
	Сирена
	1

	3
	Табло выход
	1

	4
	Дымовой извещатель
	3

	5
	АИБ
	1

	6
	АСБ
	1

	Оборотное водоснабжение       
	
	 

	1
	Ручной извещатель
	3

	2
	Сирена
	3

	3
	Табло выход
	3

	4
	Дымовой извещатель
	12

	                     5
	АИБ
	           1

	6
	АСБ
	1

	Приточная вентиляция МНС-1а (ОУ-1а)          
	
	 

	1
	Ручной извещатель
	1

	2
	Сирена
	1

	                     3
	Табло выход
	           1

	4
	ИК датчик
	2

	5
	АИБ
	1

	6
	АСБ
	1

	Приточная вентиляция МНС-2 (ОУ-2)           
	
	 

	1
	Ручной извещатель
	1

	2
	Сирена
	1

	3
	Табло выход
	          1

	                     4
	Дымовой извещатель
	           0

	5
	ИК датчик
	2

	6
	АИБ
	1

	7
	АСБ
	1

	Насосная  водопенотушения        
	
	 

	1
	Ручной извещатель
	2

	2
	Сирена
	2

	                     3
	Табло выход
	           2

	4
	Дымовой извещатель
	5

	5
	АИБ
	1

	6
	АСБ
	1

	Здание ЛАЭС         
	
	

	1
	Ручной извещатель
	8

	2
	Сирена
	4

	3
	Табло выход
	6

	4
	Дымовой извещатель
	48

	5
	Тепловой датчик
	9

	                     6
	АИБ
	           1

	7
	АСБ
	1

	Здание проходной                             
	
	 

	1
	ППК Радуга-2А
	1

	2
	Ручной извещатель
	1

	3
	Сирена
	1

	4
	Табло выход
	1

	5
	Дымовой извещатель
	1

	6
	ППК Радуга-2А
	1

	7
	Стойка СОУЭ Inter-M
	1

	8
	Сирена уличная
	1

	                     9
	 АИБ
	1

	10
	АСБ
	2

	Здание АБК            
	
	

	1
	Ручной извещатель
	8

	2
	Сирена
	1

	3
	Табло выход
	6

	4
	Дымовой извещатель
	104

	5
	Тепловой датчик
	16

	6
	АИБ
	1

	7
	АСБ
	1

	Гостиница-общежитие 
	 
	

	1
	Ручной извещатель
	4

	2
	Сирена
	4

	3
	Табло выход
	4

	4
	Дымовой извещатель
	47

	5
	АИБ
	1

	6
	АСБ
	1

	Склад ЛАРН         
	 

	1
	Ручной извещатель
	3

	2
	Сирена
	3

	3
	Табло выход
	3

	4
	Дымовой извещатель
	14

	5
	АИБ
	1

	6
	АСБ
	1

	 ОУ МНС-1             
	 

	1
	Ручной извещатель
	5

	2
	Сирена
	5

	3
	Табло выход
	6

	4
	Дымовой извещатель
	21

	5
	АИБ
	2

	6
	АСБ
	2

	7
	ИК датчик
	4

	Закрытая стоянка  инв.№   
	 

	1
	Ручной извещатель
	6

	2
	Сирена
	3

	3
	РИП
	1

	4
	Дымовой извещатель
	4

	5
	АИБ
	3

	6
	Прибор приемно контрольный
	1

	7
	Пульт контроля и управления
	1

	8
	Тепловой извещатель
	2
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