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Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем автоматической пожарной сигнализации (ПС), оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), систем автоматического газового пожаротушения и порошкового пожаротушения (АСУ ПТ) на объектах Ярославского РНУ, ООО «Транснефть - Балтика».(НПП)
1.1. Предмет процедуры оценки предложений.

Предметом процедуры оценки предложений является право на заключение договора на выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, систем автоматического газового пожаротушения и порошкового пожаротушения на объектах Ярославского РНУ ООО «Транснефть - Балтика» в 2015 году.

1.2. Наименования Заказчика.

Заказчик и Организатор процедуры оценки предложений - ООО «Транснефть - Балтика», место нахождения:  Россия,  195009,  город Санкт – Петербург, Арсенальная набережная, дом 11, лит. А. 

1.3. Перечень и периодичность проведения работ.

1.3.1.Техническое обслуживание и текущий ремонт систем пожарной сигнализации, систем  автоматического газового  и порошкового пожаротушения и систем оповещения и управления эвакуацией проводится с целью поддержания работоспособного   
состояния систем в процессе эксплуатации путем периодического проведения  (ежеквартального) технического обслуживания и текущего ремонта (1 раз в год) и дополнительных работ связанных с восстановлением  работоспособности оборудования.

1.3.2. Техническое  обслуживание (ТО) включает  в  себя выполнение работ по внешнему осмотру и проверке работоспособности оборудования. Текущий ремонт (ТР)  включает в себя выполнение работ в объеме технического обслуживания, а также профилактические и ремонтные работы (далее пункт 1.3.3). Объем работ по ТО и ТР, применяемые материалы  при обслуживании и ремонте должны соответствовать требованиям, указанным в типовых технологических картах в соответствии с РД-35.240.50-КТН-168-13 
Часть 2. Типовые технологические карты ТОР (приложение № 2 к ТЗ).
Периодичность выполнения работ на оборудовании  ПС, АСУ ПТ, СОУЭ  в соответствии с РД-35.240.50-КТН-168-13, Приложение В, составляет:

· техническое  обслуживание   ПС,  АСУ ПТ: 1 раз в три месяца;
· техническое  обслуживание   СОУЭ: 1 раз в три месяца;
· текущий ремонт ПС, АСУ ПТ: 1 раз в 12 месяцев;
· текущий ремонт СОУЭ: 1 раз в 12 месяцев.
Предполагается выполнение в течение года трех ТО оборудования в I, III, IV кварталах и одного ТР  оборудования, выполняемого во  II квартале, а также проведение работ по восстановлению систем (ПС, АСУ ПТ, СОУЭ) в случае выхода их из строя в период между обслуживаниями. Дополнительно должны быть предусмотрено проведение дополнительных работ, необходимых  для поддержания работоспособного   состояния системы:
· измерение сопротивления изоляции цепей оборудования ПС, АСУ ПТ, СОУЭ;
· измерение сопротивления защитного и рабочего заземления оборудования ПС, АСУ ПТ, СОУЭ;
· оказание содействия в подключении, настройке систем ПС, АСУ ПТ, СОУЭ и установок  пожарной сигнализации, вводимых либо реконструируемых на объектах ЯРНУ.

· участие специалистов по предварительной заявке при проверках систем ПС, АСУ ПТ, СОУЭ, осуществляемых ОНД МЧС на объектах Ярославского РНУ. 

· метрологическая поверка средств измерений на оборудовании ПС, АСУ ПТ, СОУЭ.

1.3.3 Объем работ по текущему ремонту:
1.3.3.1. Объем работ по текущему ремонту указан в Типовых технологических картах ТОР (Приложение №2 к ТЗ).
1.3.3.2. Текущий ремонт систем пожарной сигнализации, включающих в себя устранение выявленных неисправностей по вызову Заказчика (замена датчиков, контрольных приборов, оконечных устройств, ремонт шлейфов сигнализации и оповещения, программирование датчиков и приборов)  возникающих в процессе эксплуатации.

1.3.3.3. Выполнение дополнительных работ по требованию Заказчика, включающих в себя перенос по месту или установку  дополнительных  датчиков, контрольных приборов, звуковых и  ручных  извещателей, световых  табло и громкоговорителей СОУЭ, в случаях когда это не противоречит:

· требованиям заводов – изготовителей  на используемое оборудование;

· требованиям ППБ;
· не является принципиальным изменением  проектных и схемных решений.
1.3.4 Перечень технических средств  ПС, АСУ ПТ и СОУЭ на объектах Ярославского РНУ ООО «Транснефть - Балтика» (НПП), передаваемых на техническое обслуживание указан в Приложении №1 к ТЗ.
2. Требования к Подрядчику:

2.1. Подрядчик должен иметь действующую на период 01.01.2015-31.12.2015 лицензию МЧС РФ на право проведения работ:

· по монтажу, ремонту и обслуживанию установок пожаротушения;

· по монтажу, ремонту и обслуживанию установок пожарной сигнализации;

· по монтажу, ремонту и обслуживанию систем оповещения и управления эвакуацией.

2.2. Подрядчик должен иметь опыт проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту  автоматической пожарной сигнализации, систем пожаротушения, систем управления и оповещения эвакуации, систем передачи тревожных извещений на пульты МЧС, не менее чем на 3-х объектах, аналогичных предмету закупки, за последние 3 года.

2.3. Все привлекаемые специалисты Подрядчика должны пройти: 

· аттестацию в территориальной аттестационной комиссии Ростехнадзора по областям  А. «Общие требования промышленной безопасности», Б2 «Нефтяная и газовая промышленность» с получением удостоверения установленного образца;

· проверку знаний правил и норм охраны труда при работах в электроустановках с присвоением квалификационной группы III до 1000В и иметь удостоверение установленного образца;

· проверку знаний требований охраны труда, иметь соответствующее удостоверение;

· обучение в специализированном учебном центре по курсу «монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной сигнализации, пожаротушения».(Орион)
2.4. За объектами ООО «Транснефть - Балтика» ЯРНУ для выполнения работ по Договору должна быть закреплена Группа сервисного обслуживания из числа квалифицированных специалистов Подрядчика, способных выполнить данные работы, прошедших обучение в специализированном учебном центре с получением соответствующих сертификатов в составе не менее:

· руководитель работ – 2 человек;
· специалист – 4 человека.

2.5. Весь привлекаемый персонал Подрядчика должен быть укомплектован спец. одеждой, средствами индивидуальной защиты.

2.6. Подрядчик должен осуществлять круглосуточный прием заявок на устранение неисправностей систем пожарной безопасности и техническую поддержку. 

2.7. Подрядчик должен обладать достаточной материально-технической базой, оборудованием, инструментами и приспособлениями для выполнения работ по Договору, иметь расходный материал в размере не менее  5% от количества оборудования, указанного в Приложении №1. 

2.8. Подрядчик не должен иметь невыполненных обязательств перед третьими лицами, в частности перед Заказчиком.

4. Требования к выполнению работ.

1. Подрядчик  для выполнения работ на объекте допускается на основании    
       согласованного плана производства работ и разрешения.
2. Подрядчик проводит работы с использованием собственной материально-технической базы, оборудования, инструмента и приспособлений, обеспечивает поставку необходимого оборудования и материалов для выполнения работ, предусмотренных настоящим техническим заданием. Все применяемые Подрядчиком материалы и запасные части должны соответствовать ГОСТам, ТУ и прочим применимым стандартам, сопровождаться сертификатами соответствия нормам РФ, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими качество.

3. Работы по ТО и ТР  с системами  ПС, АСУ ПТ, СОУЭ проводятся на основании календарного плана. Календарные планы составляются на каждый квартал и направляются Заказчику для согласования в последнюю неделю квартала, предшествующего кварталу проведения ТО (ТР).

4. В случае возникновения отказов обслуживаемого оборудования Подрядчик   
гарантирует прибытие специалистов на объект по вызову Заказчика в течение:

· при полной неработоспособности обслуживаемых систем ПС, АСУ ПТ, СОУЭ  не позднее 6 рабочих часов с момента обращения;

· при ограниченной работоспособности обслуживаемых систем ПС, АСУ ПТ, СОУЭ не более 16 рабочих часов с момента обращения.

5. Подрядчик гарантирует постоянную доступность специалистов Группы сервисного обслуживания Подрядчика для проведения консультаций по телефонной/мобильной связи по вопросам обеспечения работоспособности системы.

6. Подрядчик гарантирует устранение за свой счет отказов, сбоев в работе обслуживаемых систем, возникших в результате некачественно проведенных работ специалистами Подрядчика, либо отказов поставленного Подрядчиком оборудования в течение 12 месяцев с даты последнего технического обслуживания.

7. В случае выявления в ходе работ по устранению отказов систем необходимости замены вышедших из строя компонентов системы Подрядчик обеспечивает поставку комплектующих за свой счет в объеме, не превышающем 15% от стоимости Договора. Затраты на ремонтные работы сверх 15% от стоимости Договора оплачиваются Заказчиком согласно предварительно заключенного дополнительного соглашения к Договору.  

8. Стоимость работ должна быть подтверждена сметным расчетом.
9. Подрядчик ежеквартально в срок до 01 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет Заказчику подлинники Технического Акта сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг), подписанный со стороны Заказчика начальником станции, начальником участка автоматизации (УТОРСАиТМ) и инженером службы пожарной безопасности РНУ при станции.
5. Требования к Подрядчику по применению стандартов, норм и правил во время проведения работ: 
При проведении работ обязательно выполнение требований внутреннего трудового распорядка Заказчика, пропускного режима и режима перемещений по территории Заказчика. Работы должны выполняться в полном соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации:

· РД-35.240.50-168-13 Техническое обслуживание и ремонт оборудования
систем автоматизации и телемеханики
· ПТЭЭП Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;

· Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок; 

· ОР-03.180.00-КТН-003-12 Порядок организации обучения и проверки знаний работников организаций системы "Транснефть" по вопросам промышленной, пожарной безопасности и охраны труда.

·  СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно–вычислительным машинам и организации работы;

· РД-13.220.00-КТН-211-12 Правила пожарной безопасности на объектах организаций системы ОАО «АК «Транснефть»;

· РД-35.240.50-КТН-109-13 Автоматизация и телемеханизация технологического оборудования площадочных и линейных объектов магистральных нефтепроводов и  нефтепродуктопроводов. Основные положения;

· Правила противопожарного режима в РФ;

· ОР-13.100.00-КТН-030-12 Порядок допуска подрядных организаций к производству работ по строительству, техническому перевооружению, реконструкции, капитальному и текущему ремонту, ремонтно-эксплуатационным нуждам объектов ОАО «АК «Транснефть».

6. Требования к участникам конкурса.

Участник должен предоставить:

Обязательные материалы:

· копия учредительных документов;

· копии свидетельств о регистрации (копии свидетельств налогового органа о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц и постановке на учет в налоговом органе);

· копии лицензий на оказание услуг по тематике конкурса;

· копия устава предприятия;

· приказ о назначении на должность директора;

· ФИО главного бухгалтера;

· справку об отсутствии задолженности по уплате налогов и обязательных платежей. 
Дополнительные материалы:

· сведения о заключении за последние 1-2 года аналогичных договоров, список клиентов, которым поставлялось оборудование, материалы или выполнялись работы по тематике тендерных торгов (желательно);

· сведения о материально-техническом оснащении (наличие сервис - центров, подразделений технического обслуживания, их оснащении), квалификация персонала подразделений ТО, предлагаемый состав подменного фонда на оборудование, подлежащее ТО;

· расчет цены по каждому лоту с указанием порядка ее исчисления и распределения по основным видам работ;

· пояснительная записка с приложением необходимой экономической, технической и технологической документации;

· время работы на рынке информационных технологий;

Иные требования:

·  Стоимость выполнения работ должна быть подтверждена калькуляцией по каждому объекту согласно приложение № 1 к ТЗ.

·  Сведения о работниках организации планируемых к участию в произведении работ на объектах ЯРНУ, предоставлять не позднее 15 дней до начала работ.

Начальник сл.АСУ    


                    


          
   М.Ю. Петров
Приложение №1 
Перечень технических средств  ПС, АСУ ПТ и СОУЭ на объектах Ярославского РНУ ООО «Транснефть - Балтика» (НПП), передаваемых на техническое обслуживание

	№

 п/п
	Наименование объекта
	Адрес объекта
	Наименование ТС
	Примечание

	1
	ГПС «Ярославль»
	Ярославская обл., Ярославский район, производственная база "Раздолье"                стр. № 1, 
	АСПС, СОУЭ,  АСГПТ
	Лот№1

	2
	ЛПДС «Правдино»
	Ярославская обл., Некоузский район, восточнее с. Новый Некоуз в придорожной полосе автодороги Углич-Некоуз-Брейтово 170 км., 
	АСПС, СОУЭ,  АСГПТ
	

	3
	ЛПДС «Быково»
	Новгородская обл., Пестовский район, деревня Быково, улица Ветеранов,              дом 143, 
	АСПС, СОУЭ,  АСГПТ
	

	4
	ЛПДС «Песь»
	Новгородская область, Хвойнинский район, Остахновское сельское поселение,                   д. Остахново, лит. А, 
	АСПС, СОУЭ,  АСГПТ
	


ГПС «Ярославль»

Адрес Ярославская обл., Ярославский район, производственная база "Раздолье"                стр. № 1,

Расстояние от г. Ярославля – 15 км.

	МДП и серверная (Установка газового пожаротушения)

	Пиропатрон управления
	ПУО-2
	шт.
	10

	Манометр показывающий
	Wika
	шт.
	10

	Коммутатор группового пуска
	КГП-Р
	шт.
	2

	Платформа весовая тензометрическая
	ПВТ-150
	шт.
	10

	Устройство ручного пуска
	УРП-7
	шт.
	2

	Внешнее весоизмерительное устройство
	СI-2000А
	шт.
	1

	Коммутатор весоизмерителя
	К-12
	шт.
	1

	Сигнализатор давления газовый
	СДГ
	шт.
	1

	Источник резервного питания 
	РИП-12
	шт.
	2

	Прибор приемно-контрольный управления АСПТ
	Орион С2000-АСПТ
	шт.
	1

	Контрольно-пусковой блок
	Орион С2000-КПБ
	шт.
	2

	Извещатель пожарный дымовой 
	ИП212-5М3
	шт.
	15

	Табло "автоматика отключена"
	 
	шт.
	2

	Табло "газ не входи"
	 
	шт.
	2

	Табло "газ уходи" 
	 
	шт.
	2

	Табло "станция пожаротушения"
	 
	шт.
	1

	Сирена сигнальная
	СС-1
	шт.
	2

	Извещатель пожарный ручной
	ИПР-3СУ
	шт.
	1

	Извещатель пожарный ручной
	ИП535-8
	шт.
	2

	Кабельные линии КИПиА
	 
	сист.
	1

	Хим. Лаборатория (Установка порошкового пожаротушения)

	Прибор приемно-контрольный управления 
	С2000-АСПТ
	шт.
	3

	Сигнализатор многоканальный адресуемый пожарный
	С2000
	шт.
	1

	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный
	С 2000 4
	шт.
	3

	Блок сигнальный пуcковой 
	С 2000 СП1
	шт.
	1

	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный
	С 2000  КПБ
	шт.
	3

	Извещатель пожарный пламени 
	"Пульсар 2-012"
	шт.
	6

	Извещатель пожарный дымовой 
	ИП212-45
	шт.
	17

	Извещатель пожарный ручной
	ИПР-3СУ
	шт.
	3

	Источник резервного питания 
	РИП-12
	шт.
	2

	Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный
	ExИП 535-1B
	шт.
	1

	Оповещатель пожарный светозвуковой взрывозащищенный
	Экран -С3
	шт.
	4

	Световой пожарный оповещатель со звуковым оповещением
	"Блик-С3-24"
	шт.
	3

	Извещатель охранный магнитоконтактный
	ИО-102-20
	шт.
	3

	Кабельные линии КИПиА
	 
	сист.
	1

	Система пожарной сигнализации

	АБК

	Извещатель пожарный дымовой
	ИП212-5М3
	шт.
	120

	 Прибор приемно-контрольный 
	 С2000-4
	Шт.
	4

	Извещатель пожарный ручной
	ИПР
	шт.
	5

	Кабельные линии КИПиА
	 
	сист.
	1

	Производственное здание

	Извещатель пожарный дымовой
	ИП212-5М3
	шт.
	68

	 Прибор приемно-контрольный 
	С2000-4
	Шт.
	3

	Извещатель пожарный ручной
	ИПР
	шт.
	7

	Кабельные линии КИПиА
	 
	сист.
	1

	Узел связи

	 Прибор приемно-контрольный 
	  С2000-4
	Шт.
	3

	Извещатель пожарный дымовой
	ИП212-5М3
	шт.
	42

	Извещатель пожарный тепловой
	ИП-101
	шт.
	10

	Извещатель пожарный ручной
	ИПР
	шт.
	7

	Кабельные линии КИПиА
	 
	сист.
	1

	Материальный склад

	Извещатель пожарный дымовой
	ИП212-5М3
	шт.
	10

	Извещатель пожарный ручной
	ИПР
	шт.
	2

	Кабельные линии КИПиА
	 
	сист.
	1

	Закрытая стоянка

	Извещатель пожарный тепловой
	ИП101
	шт.
	17

	Сигнализатор оксида углерода
	СОУ-1
	шт.
	5

	 Прибор приемно-контрольный 
	  С2000-4
	Шт.
	2

	Табло "Опасно, СО!"
	НСП43М-11-75
	шт.
	1

	Сирена сигнальная
	CC-1
	шт.
	1

	Извещатель пожарный ручной
	ИПР
	шт.
	2

	Кабельные линии КИПиА
	 
	сист.
	1

	Пожпост

	Извещатель пожарный тепловой
	ИП101
	шт.
	20

	Извещатель пожарный дымовой
	ИП212-5М3
	шт.
	28

	Блок индикации
	 С2000-БИ SMD
	Шт.
	1

	Прибор приемно-контрольный 
	С2000 4
	шт.
	2

	Извещатель пожарный ручной
	ИПР
	шт.
	2

	Кабельные линии КИПиА
	 
	сист.
	1

	Котельная

	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный
	ВЭРС-ПК4-БР
	шт.
	1

	Извещатель пожарный дымовой
	ИП 212-45
	шт.
	2

	Сигнализатор оксида углерода
	СОУ-1
	шт.
	1

	Извещатель пожарный ручной
	ИПР-3СУ
	шт.
	1

	Извещатель охранный инфракрасный обьемный
	"Фотон"
	шт.
	2

	Извещатель охранный магнитоконтактный
	ИО-102-20
	шт.
	1

	Пож. насосная

	Сигнализатор многоканальный адресуемый пожарный
	МС-АП-01-1Р-01
	шт.
	1

	Извещатель пожарный ручной
	ИПР
	шт.
	2

	Кабельные линии КИПиА
	
	шт.
	1

	МДП и серверная

	Пульт контроля и управления охранно-пожарный
	С2000 АСПТ
	шт.
	1

	Пульт приемно-контрольный охранно-пожарный
	С2000 4
	шт.
	2

	Кабельные линии КИПиА
	 
	сист.
	1

	Система громкоговорящей и внутриплощадочной связи и оповещения

	Кабельные линии КИПиА
	 
	сист.
	1

	Территория ППС

	Громкоговоритель рупорный
	ГР100/50/25/10.02
	шт.
	1

	МПУ МНС

	Громкоговоритель настенный
	АС1-0,5/1/3/5
	шт.
	1

	АБК

	Громкоговоритель настенный
	АС1-0,5/1/3/5
	шт.
	36

	Производственное здание

	Громкоговоритель настенный
	АС1-0,5/1/3/5
	шт.
	13

	Материальный склад

	Громкоговоритель настенный
	АС1-0,5/1/3/5
	шт.
	2

	Закрытая стоянка

	Громкоговоритель рупорный
	12ГР-38В
	шт.
	1

	Пож. депо

	Усилитель
	РУШ-650
	шт.
	1

	Микрофон
	МД-380
	шт.
	1

	Громкоговоритель рупорный
	ГР100/50/25/10,02
	шт.
	1

	Громкоговоритель настенный
	АС1-0,5/1/3/5
	шт.
	7

	Заглубленный склад

	Громкоговоритель настенный
	АС1-0,5/1/3/5
	шт.
	1

	МДП

	Громкоговоритель настенный
	АС1-0,5/1/3/5
	шт.
	4

	Блок тревожных сообщений 
	БТС
	шт
	1

	Пульт управлений 
	СГС-22-М
	шт
	1

	Микрофон
	CAROL
	шт
	1

	Узел связи

	Громкоговоритель рупорный, входное напряжение 30 В
	12ГР-38П
	шт
	2

	Громкоговоритель настенный
	АС1-0,5/1/3/5
	шт
	5

	Усилитель
	СГС-22-М
	шт
	1


ЛПДС «Правдино» (НПП)
Адрес: Ярославская обл., Некоузский район, восточнее с. Новый Некоуз в придорожной полосе автодороги Углич-Некоуз-Брейтово 170 км.,
Расстояние от г. Ярославля – 200 км.

	Система автоматического управления установками пожаротушения

	Установка газового пожаротушения

	Пиропатрон управления
	ПУО-2
	шт.
	10

	Манометр показывающий
	Wika
	шт.
	8

	Коммутатор группового пуска
	КГП-Р
	шт.
	2

	Платформа весовая тензометрическая
	ПВТ-150
	шт.
	8

	Устройство ручного пуска
	УРП-7
	шт.
	2

	Внешнее весоизмерительное устройство
	CAS СI-2000А
	шт.
	1

	Коммутатор весоизмерителя
	К-12
	шт.
	1

	Табло, желтый,  "Газ-уходи!"
	НСП43М-11-75
	шт.
	2

	Табло  "Газ-не входить!"
	НСП43М-11-75
	шт.
	3

	Табло  "Автоматический пуск установки отключен"
	НСП43М-11-75
	шт.
	3

	Сирена сигнальная
	CC-1
	шт.
	2

	Сигнализатор давления газовый
	СДУ-И
	шт.
	2

	Прибор приемно-контрольный управления АСПТ
	Орион С2000-АСПТ
	шт.
	2

	Контрольно-пусковой блок
	Орион С2000-КПБ
	шт.
	2

	Кабельные линии КИПиА
	 
	сист.
	1

	Система пожарной сигнализации

	АБК

	Извещатель пожарный дымовой
	ИП212-5М3
	шт.
	254

	Пульт контроля и управления
	Орион С2000
	шт.
	1

	Адресный релейный блок
	Орион С2000-СП1
	шт.
	1

	Прибор приемно-контрольный 
	Орион С2000-4
	шт.
	5

	Пост управления кнопочный
	ИПР-И
	шт.
	3

	Извещатель пожарный ручной
	ИПР
	шт.
	7

	Производственное здание

	Извещатель пожарный дымовой
	ИП212-5М3
	шт.
	22

	Извещатель пожарный тепловой
	ИП101-1А
	шт.
	6

	Извещатель пожарный тепловой
	ИП-103-1В 
	шт.
	6

	 Адресный релейный блок
	Орион С2000-СП1
	шт.
	1

	 Прибор приемно-контрольный 
	Орион С2000-4
	шт.
	2

	Извещатель пожарный ручной
	ИПР
	шт.
	3

	Сигнализатор оксида углерода
	СОУ-1
	шт.
	5

	Табло "Опасно, СО!"
	НСП43М-11-75
	шт.
	1

	Сирена сигнальная
	CC-1
	шт.
	1

	Кабельные линии КИПиА
	 
	сист.
	1

	Пожпост

	Извещатель пожарный тепловой
	ИП-103-1В 
	шт.
	12

	Извещатель пожарный дымовой
	ИП212-5М3
	шт.
	39

	Адресный релейный блок
	Орион С2000-СП1
	шт.
	1

	Прибор приемно-контрольный 
	Орион С2000-4
	шт.
	2

	Блок индикации
	С2000-БИ SMD
	шт.
	1

	Извещатель пожарный ручной
	ИПР
	шт.
	2

	Кабельные линии КИПиА
	 
	сист.
	1

	Котельная

	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный
	ВЭРС-ПК
	шт.
	1

	Сигнализатор оксида углерода
	СОУ-1
	шт.
	1

	Извещатель пожарный дымовой
	ИП 212-45
	шт.
	2

	Извещатель пожарный ручной
	ИПР
	шт.
	1

	Кабельные линии КИПиА
	 
	сист.
	1

	Система громкоговорящей, внутриплощадочной связи и оповещения

	Кабельные линии КИПиА
	 
	сист.
	1

	Территория ППС

	Громкоговоритель рупорный
	ГР100/50/25/10.02
	шт.
	2

	 МНС

	Громкоговоритель настенный
	АС1-0,5/1/3/5
	шт.
	1

	АБК

	Усилительно-коммутационный блок
	УКБ-500
	шт.
	1

	Пульт управления, 5 зон оповещения
	ПУ
	шт.
	1

	Блок тревожных сообщений
	БТС
	шт.
	1

	Блок согласующих трансформаторов
	БСТ 100.120 В/30 В-1
	шт.
	1

	Приемник радиотрансляционный
	Ишим 003
	шт.
	1

	Громкоговоритель настенный
	АС1-0,5/1/3/5
	шт.
	45

	Производственное здание

	Громкоговоритель настенный
	АС1-0,5/1/3/5
	шт.
	5

	Громкоговоритель рупорный
	12ГР-38В
	шт.
	2

	Пожпост

	Громкоговоритель настенный
	АС1-0,5/1/3/5
	шт.
	14

	Громкоговоритель рупорный
	12ГР-38В
	шт.
	1

	Усилитель трансляционный
	РУШ-650
	шт.
	1

	Микрофон динамический
	МД-380А
	шт.
	1

	Заглубленный склад

	Громкоговоритель настенный
	АС1-0,5/1/3/5
	шт.
	1


ЛПДС «Быково» (НПП)
Адрес: Новгородская обл., Пестовский район, деревня Быково, улица Ветеранов,              дом 143,
Расстояние от г. Ярославля – 450 км.

	Система автоматического управления установками пожаротушения

	Установка газового пожаротушения

	Пиропатрон управления
	ПУО-2
	шт.
	10

	Манометр показывающий
	Wika
	шт.
	8

	Коммутатор группового пуска
	КГП-Р
	шт.
	2

	Платформа весовая тензометрическая
	ПВТ-150
	шт.
	8

	Устройство ручного пуска
	УРП-7
	шт.
	2

	Внешнее весоизмерительное устройство
	СI-2001А
	шт.
	1

	Коммутатор весоизмерителя
	К-12
	шт.
	1

	Табло, желтый,  "Газ-уходи!"
	НСП43М-11-75
	шт.
	2

	Табло  "Газ-не входить!"
	НСП43М-11-75
	шт.
	3

	Табло  "Автоматический пуск установки отключен"
	НСП43М-11-75
	шт.
	3

	Сирена сигнальная
	CC-1
	шт.
	2

	Сигнализатор давления газовый
	СДГ
	шт.
	10

	Источник резервного питания 
	РИП-12
	шт.
	2

	Прибор приемно-контрольный управления АСПТ
	Орион С2000-АСПТ
	шт.
	2

	Контрольно-пусковой блок
	Орион С2000-КПБ
	шт.
	2

	Кабельные линии КИПиА
	 
	сист.
	1

	Система пожарной сигнализации

	АБК

	Извещатель пожарный дымовой
	ИП212-5М3
	шт.
	198

	Пульт контроля и управления
	Орион С2000
	Шт.
	1

	 Прибор приемно-контрольный 
	Орион С2000-4
	Шт.
	5

	Извещатель пожарный ручной
	ИП535
	шт.
	3

	Извещатель пожарный ручной
	ИПР
	шт.
	7

	Кабельные линии КИПиА
	 
	сист.
	1

	Производственное здание

	Извещатель пожарный дымовой
	ИП212-5М3
	шт.
	68

	 Прибор приемно-контрольный 
	Орион С2000-4
	Шт.
	3

	Извещатель пожарный ручной
	ИПР
	шт.
	7

	Кабельные линии КИПиА
	 
	сист.
	1

	Пожпост

	Извещатель пожарный тепловой
	ИП101
	шт.
	12

	Извещатель пожарный дымовой
	ИП212-5М3
	шт.
	37

	 Прибор приемно-контрольный 
	Орион С2000-4
	Шт.
	2

	Блок индикации
	С2000-БИ SMD
	Шт.
	1

	Извещатель пожарный ручной
	ИПР
	шт.
	2

	Кабельные линии КИПиА
	 
	сист.
	1

	Закрытая стоянка

	Извещатель пожарный тепловой
	ИП101
	шт.
	14

	Сигнализатор оксида углерода
	СОУ-1
	шт.
	4

	Табло "Опасно, СО!"
	НСП43М-11-75
	шт.
	1

	 Прибор приемно-контрольный 
	  С2000-4
	шт.
	1

	Сирена сигнальная
	CC-1
	шт.
	1

	Извещатель пожарный ручной
	ИПР
	шт.
	2

	Кабельные линии КИПиА
	 
	сист.
	1

	Котельная

	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный
	ВЭРС-ПК4БР
	шт.
	1

	Извещатель охранный магнитоконтактный
	ИО-102-20
	шт.
	1

	Извещатель охранный инфракрасный
	Фотон
	шт.
	2

	Сигнализатор оксида углерода
	СОУ-1
	шт.
	1

	Извещатель пожарный дымовой
	ИП 212-45
	шт.
	2

	Извещатель пожарный ручной
	ИПР-3СУ
	шт.
	1

	Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой
	БИЯС
	шт.
	1

	Кабельные линии КИПиА
	 
	сист.
	1

	Материальный склад

	Извещатель пожарный дымовой
	ИП212-5М
	шт.
	8

	Извещатель пожарный ручной
	ИПР
	шт.
	2

	Система громкоговорящей, внутриплощадочной связи и оповещения

	Кабельные линии КИПиА
	 
	сист.
	1

	Территория ППС

	Громкоговоритель рупорный
	ГР100/50/25/10.02
	шт.
	2

	МНС

	Громкоговоритель настенный
	АСP-06.2.2
	шт.
	1

	АБК

	Усилительно-коммутационный блок
	УКБ-500
	шт.
	1

	Пульт управления, 5 зон оповещения
	ПУ
	шт.
	1

	Блок тревожных сообщений
	БТС
	шт.
	1

	Блок согласующих трансформаторов
	БСТ100.120 В/30 В-1
	шт.
	1

	Приемник радиотрансляционный
	Ишим 003
	шт.
	1

	Громкоговоритель настенный
	АСP-06.2.2
	шт.
	45

	Производственное здание

	Громкоговоритель настенный
	АСP-06.2.2
	шт.
	17

	Громкоговоритель рупорный
	12ГР-38В
	шт.
	1

	Закрытая стоянка

	Громкоговоритель рупорный
	12ГР-38В
	шт.
	1

	Пожпост

	Громкоговоритель настенный
	АСP-06.2.2
	шт.
	14

	Громкоговоритель рупорный
	12ГР-38В
	шт.
	1

	Усилитель трансляционный
	РУШ-650
	шт.
	1

	Микрофон динамический
	МД-380А
	шт.
	1

	Заглубленный склад

	Громкоговоритель настенный
	АСP-06.2.2
	шт.
	1


ЛПДС «Песь» (НПП)
Адрес: Новгородская область, Хвойнинский район, Остахновское сельское поселение,                   д. Остахново, лит. А,
Расстояние от г. Ярославля – 650 км.
	Система автоматического управления установками пожаротушения

	Установка газового пожаротушения

	Пиропатрон управления
	ПУО-2
	шт.
	10

	Манометр показывающий
	Wika
	шт.
	8

	Коммутатор группового пуска
	КГП-Р
	шт.
	2

	Платформа весовая тензометрическая
	ПВТ-150
	шт.
	8

	Устройство ручного пуска
	УРП-7
	шт.
	2

	Внешнее весоизмерительное устройство
	СI-2001А
	шт.
	1

	Коммутатор весоизмерителя
	К-12
	шт.
	1

	Табло, желтый,  "Газ-уходи!"
	НСП43М-11-75
	шт.
	2

	Табло  "Газ-не входить!"
	НСП43М-11-75
	шт.
	3

	Табло  "Автоматический пуск установки отключен"
	НСП43М-11-75
	шт.
	3

	Сирена сигнальная
	CC-1
	шт.
	2

	Сигнализатор давления газовый
	СДГ
	шт.
	10

	Источник резервного питания 
	РИП-12
	шт.
	2

	Прибор приемно-контрольный управления АСПТ
	Орион С2000-АСПТ
	шт.
	2

	Контрольно-пусковой блок
	Орион С2000-КПБ
	шт.
	2

	Кабельные линии КИПиА
	 
	сист.
	1

	Система пожарной сигнализации

	АБК

	Извещатель пожарный дымовой
	ИП212-5М3
	шт.
	206

	Пульт контроля и управления
	Орион С2000
	Шт.
	1

	Адресный релейный блок
	Орион С2000-СП1
	Шт.
	1

	 Прибор приемно-контрольный 
	Орион С2000-4
	Шт.
	5

	Пост управления кнопочный
	ПКЕ-222-1
	шт.
	3

	Извещатель пожарный ручной
	ИПР-3СУ
	шт.
	3

	Извещатель пожарный ручной
	ИПР
	шт.
	6

	Кабельные линии КИПиА
	 
	сист.
	1

	Производственное здание

	Извещатель пожарный дымовой
	ИП212-5М3
	шт.
	68

	Извещатель пожарный тепловой
	ИП101
	шт.
	2

	Прибор приемно-контрольный 
	Орион С2000-4
	Шт.
	7

	Извещатель пожарный ручной
	ИПР
	шт.
	1

	Звонок
	ЗВП-220
	шт.
	1

	Сирена сигнальная
	CC-1
	шт.
	1

	Табло "Опасно, СО!"
	НСП43М-11-75
	шт.
	1

	Сигнализатор оксида углерода
	СОУ-1
	шт.
	5

	Кабельные линии КИПиА
	 
	сист.
	1

	Пожпост

	Извещатель пожарный тепловой
	ИП101
	шт.
	12

	Извещатель пожарный дымовой
	ИП212-5М3
	шт.
	37

	 Прибор приемно-контрольный 
	Орион С2000-4
	Шт.
	2

	Блок индикации
	С2000-БИ SMD
	Шт.
	1

	Извещатель пожарный ручной
	ИПР
	шт.
	2

	Кабельные линии КИПиА
	 
	сист.
	1

	Пожнасосная

	Извещатель пожарный ручной
	ИПР
	шт.
	3

	Сигнализатор многоканальный адресуемый пожарный
	МС-АП-01-1Р-01
	шт.
	1

	Кабельные линии КИПиА
	 
	сист.
	1

	Котельная

	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный
	ВЭРС-ПК4-БР
	шт.
	1

	Сигнализатор оксида углерода
	СОУ-1
	шт.
	1

	Извещатель пожарный дымовой
	ИП 212-45
	шт.
	2

	Кабельные линии КИПиА
	 
	сист.
	1

	Система громкоговорящей, внутриплощадочной связи и оповещения

	Кабельные линии КИПиА
	 
	сист.
	1

	Территория ППС

	Громкоговоритель рупорный
	ГР100/50/25/10.02
	шт.
	2

	МНС

	Громкоговоритель настенный
	АС1-0,5/1/3/5
	шт.
	1

	АБК

	Усилительно-коммутационный блок
	УКБ-500
	шт.
	1

	Пульт управления, 5 зон оповещения
	ПУ
	шт.
	1

	Блок тревожных сообщений
	БТС
	шт.
	1

	Блок согласующих трансформаторов
	БСТ100.120 В/30 В-1
	шт.
	1

	Громкоговоритель настенный
	АС1-0,5/1/3/5
	шт.
	48

	Производственное здание

	Громкоговоритель настенный
	АС1-0,5/1/3/5
	шт.
	16

	Громкоговоритель рупорный
	12ГР-38В
	шт.
	1

	Громкоговоритель рупорный
	12ГР-38В
	шт.
	1

	Пожпост

	Громкоговоритель настенный
	АС1-0,5/1/3/5
	шт.
	14

	Громкоговоритель рупорный
	12ГР-38В
	шт.
	1

	Усилитель трансляционный
	РУШ-650
	шт.
	1

	Микрофон динамический
	МД-380А
	шт.
	1

	Заглубленный склад

	Громкоговоритель настенный
	АС1-0,5/1/3/5
	шт.
	1

	Составил
	
	
	

	
	Инженер АСУ
	
	
	Е.С. Резников

	Согласовано
	
	
	

	
	Начальник службы АСУ
	
	
	М.Ю. Петров



